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1 Főépület 1 Rektori Hivatal
1 Főépület 3 TEK Elnöki hivatal
1 Főépület 9 Egyetemi Könyvtár
1 Főépület 11 BTK Dékáni Hivatal
1 Főépület 13 Angol Amerikai Intézet
1 Főépület 14 Általános és Alkalmazott Nyelvészeti Tanszék
1 Főépület 15 Francia Tanszék
1 Főépület 16 Filozófiai Intézet
1 Főépület 17 Germanisztikai Intézet
1 Főépület 19 Klaszika -flológiai Tanszék
1 Főépület 20 Magyar és Összehasonlító Irodalomtud-i Tanszék
1 Főépület 21 Magyar Nyelvtudományi Intézet
1 Főépület 22 Művelődéstudományi és Felnőttnevelési Tanszék
1 Főépület 23 Művészet Történeti Tanszék
1 Főépület 24 Nevelés Tudományi Tanszék
1 Főépület 25 Néprajzi Tanszék
1 Főépület 26 Politikatudományi és Szociológiai Intézet
1 Főépület 27 Szláv Filológiai Intézet
1 Főépület 28 Történelmi Intézet
1 Főépület 35 Ásvány és Földtani Tanszék
1 Főépület 62 Földrajzi tanszékek 
1 Főépület 89 Művelődési Iroda 
1 Főépület 90 Oktatástechnikai Központ
1 Főépület 98 Sziget Könyvesbolt
1 Főépület 103 MELÓ- Diák szövetkezet
2 Kémiai épület A 30 TTK Dékáni Hivatal
2 Kémiai épület A 51 Meteorológiai Tanszék
2 Kémiai épület A 100 Erste Bank Egyetemi Fiók
3 Kémiai épület B 48 Környezetgazdálkodási és Környezetpolitikai Központ
3 Kémiai épület B 101 OTP Bank  Egyetemi Fiók
4 Kémiai épület C 82 EU iroda
4 Kémiai épület C 86 Munkabiztonsági  Osztály
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4 Kémiai épület C 91 Egyetemi Kiadó
5 Kémiai épület D 40 Fizikai Kémiai Tanszek
5 Kémiai épület D 47 Kolloid és Környezetkémiai  Tansz és Izotópalk Részl
5 Kémiai épület D 55 Műszeres és Környezetanalitikai Részleg
5 Kémiai épület D 58 Kémiai Doktori Iskola
5 Kémiai épület D 59 Kémiai Szakmódszertani Részleg
5 Kémiai épület D 60 Szervetlen és Analitikai  Kémiai Tanszék
6 Kémiai épület E 32 Alkalmazott Kémiai Tanszék
6 Kémiai épület E 54 MTA-DE Szénhidrátkémiai Kutató Csoport
6 Kémiai épület E 57 Szerves Kémiai Tanszék
6 Kémiai épület E 63 Gyógyszerkémia
7 Matematikai épület 44 Informatikai Kar
7 Matematikai épület 50 Matematikai Intézet
8 Ökológiai épület 33 Ökológiai Tanszékek

10 Kossuth Lajos I-es kollégium ép 65  Kollégium
10 Kossuth Lajos I-es kollégium ép 92 Hallgatoi Önkormányzat
11 Kossuth Lajos II-es kollégium ép 65  Kollégium
11 Kossuth Lajos II-es kollégium ép 83 Fejlesztési  igazgatóság
11 Kossuth Lajos II-es kollégium ép 84 TEK Műszaki osztály
12 Kossuth Lajos III-as kollégium ép 65  Kollégium
12 Kossuth Lajos III-as kollégium ép 87 Távoktatasi Kozpont
12 Kossuth Lajos III-as kollégium ép 93 Nyari Egyetem
12 Kossuth Lajos III-as kollégium ép 94 Orvosi Rendelők
13 Egyetemi Menza épület 95 CAMPUS KHT
14 Testnevelési épület 52 Testnevelési és Sportcentrum
15 Botanikus kert méhész ház 96 Botanikus Kert
16 Botanikus kert  Pálmaház 96 Botanikus Kert
17 Botanikus kert  régi pálmaház 96 BTK   tanszéke
18 Botanikus kert új pálmaház 96 TTk nem nevesített tanszéke
19 Botanikus kert iroda épület 96 Botanikus Kert
20 Botanikus kert porta épület 96 Botanikus Kert
21 Vízműház épülete 85 TEK Üzemeltetési osztály
21 Vízműház épülete 86 Munkabiztonsági Osztály
22 Allatház épülete 39 Evoluciós Állattani és Humánbiológiai Tanszék
23 Izotóplaboratórium épülete 47 Kolloid és Környezetkémiai Tsz és Izotópalk Részl
24 Kazánház 85 TEK Üzemeltetési osztály
25 Kazánházi műhely 85 TEK Üzemeltetési osztály
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26 Gépkocsi garázsok épülete 85 TEK Üzemeltetési osztály
27  Központi anyagraktár ép 4 TEK  Gazd Igazgatóság
28 Savsemlegesítő, drótos tár 97 SPEKTRUM-3 D Kft.
29 Dóczy úti porta építmény 85 TEK Üzemeltetési osztály
33 DEAC Pálya iroda  épülete 18 Germanisztikai Intezet
34 DEAC Pálya  öltözők épülete 52 Testnevelési és Sportcentrum
35 DEAC Pálya  Meteorológiai épület 51 Meteorológiai Tanszék
36 Konzervatórium  épülete 64 Debreceni Konzervatórium
37 Pszichológiai épület 68 Pszichologiai Intezet
38 Idegennyelvi Központ  épülete 69 Idegennyelvi Központ
39 Bölcsőde épülete 70 Egyetemi Bölcsőde
40 Óvoda épülete 71 Óvoda
41 Kisérleti fizika tsz  fő épülete 45 Kisérleti Fizikai Tanszék
42 Kisérleti fizika tsz  fő épülete 45 Kisérleti Fizikai Tanszék
43 Szilárdtest fizikai tsz  ép 38 Elméleti Fizikai Tanszék
44 Szilárdtest fizika mellék ép 61 Szilárdtest Fizikai Tanszék
46 Egyetem sugáruti kollégium ép A 67 Márton Áron Szakkollégium
47 Egyetem sugáruti kollégium ép B 66 Kollégium
48 Egyetem sugáruti kollégium ép C 66 Kollégium
49 DIP épület Füredi uton 88
50 Arany János  Általános Iskola ép 72 DE Arany János Általános Iskola
51 Kossuth Gyakorló Ált  Isk ép 73 DE Kossuth Gyakorlo általanos Iskola
52 Kossuth Gyakorló Gimn Igazgatási  ép 74 DE Kossuth Gyakorló Gimnázium
53 Kossuth Gyakorló Gimn D ép 74 DE Kossuth Gyakorló Gimnázium
54 Kossuth Gyakorló Gimn T ép öltöző ép 74 DE Kossuth Gyakorló Gimnázium
55 Kossuth Gyakorló Gimn T ép Tornaterem 74 DE Kossuth Gyakorló Gimnázium
56 Kossuth Gyakorló Gimnázium   H ép 74 DE Kossuth Gyakorló Gimnázium
57 Vámospércsi úti kollégium épülete 66 Kollégium
58 Müszaki főiskola épülete 75 MFK 
58 Műszaki főiskola épülete 99 Sebestyén 2001 Kft
59 Müszaki főiskola Koll épülete 76 MFK Kollegium
60 Angol- Amerikai intézet épülete Kassai út 26 13 Angol - Amerikai Intézet 
63 Jogtudományi Kar épülete 77 Állam és Jogtudományi Kar
64 Közgazdasági A épület 78 Közgazdaságtudományi Kar
65 Közgazdasági B épület 78 Közgazdaságtudományi Kar
66 Közgazdasági C épület 78 Közgazdaságtudományi Kar
69 TEK Gazdasági Igazgatóság épülete 4 TEK Gazdasagi Igazgatosag
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71 Lovarda épület 95 CAMPUS Kht
73 Pedagógiai Főiskola Tanulmányi ép 2 szintes 79 Hb Pedagógiai Főiskolai Kar
74 Pedagógiai Főiskola tornateremi épülete 79 Hb Pedagógiai Főiskolai Kar
75 Pedagógiai Fóiskola Régi Kollégium épülete 79 Hb Pedagógiai Főiskolai Kar
76 Pedagógiai Főiskola új kollégium épülete 80 HbPFK Kollégium
78 Pedagógiai Főiskola Konferencia központ épülete 79 Hb Pedagógiai Főiskolai Kar
79 Pedagógiai főiskola Ludotéka épület 79 Hb Pedagógiai Főiskolai Kar
80 Pedagógiai főiskola Óvoda A épület 81 HbPFK  Óvoda
81 Pedagógiai Főiskola Óvoda  B épület 81 HbPFK  Óvoda
82 Pegagógiai Főiskola Óvoda C épület 81 HbPFK  Óvoda
83 Pedagógiai Főiskola Óvoda udvari jétékház 81 HbPFK  Óvoda
84 Pedagógiai Főiskola átvett  Óvoda épület 79 Hb Pedagógiai Főiskolai Kar
85 Pedagógiai Főiskola átvett  Óvoda mellék ép 79 Hb Pedagógiai Főiskolai Kar
87 Sikfőkut Üdülő és  kutatóház épülete 85 TEK Üzemeltetési osztály
88 Sikfőkut Kutató ház 62 Földrajzi tanszékek 
89 Zamárdi üdülő épülete 85 TEK Üzemeltetési osztály
90 Zamárdi kőház épülete 85 TEK Üzemeltetési osztály
91 Szarvas Üdülő 85 TEK Üzemeltetési osztály

101 Átalakítás és költözés alatt 109
101 Átalakítás és költözés alatt 110
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1 0
1 11 padlástér  D-Ki oldali részen XVI-1 tanterem 0 0 0 22 0 D BTK Dékáni H 6
1 11 padlástér D-K-i részen XVI-2 tanterem 0 0 0 27 0 D BTK Dékáni H 6
1 11 padlástér D-K-i részen XVI-3 tanterem 0 0 0 42 0 D BTK Dékáni H 6
1 62 407-4-1 tanszéki könyvtár 0 0 84 0 0 C Föld-i T -k 6
1 62 407-4-2 térképtár 0 0 15 0 0 C Föld-i T -k 6
1 85 padlástér D-K-i XVI-os tantermek . közlekedő 0 0 0 23 0 D Üzemel O. 6
1 85 padlástéri műterem K-i 0 0 0 0 72 E Üzemel O. 6
1 85 padlástéri műterem Ny-i 0 0 0 0 72 E Üzemel O. 6
1 89 436-1  A aud-max mozigépház 0 0 0 20 0 D Üzemel O. 6
1 9 NY-i raktárszint VIII. 0 0 209 0 0 C Egy Könyvt 5
1 9 Ny-i raktárszint VII. 0 0 209 0 0 C Egy Könyvt 5
1 9 K-i raktárszint VIII. 0 0 209 0 0 C Egy Könyvt 5
1 9 K-i raktárszint VII. 0 0 209 0 0 C Egy Könyvt 5
1 11 426-1 BTK irattár ( WC rész) 0 0 6 0 0 C BTK Dékáni H 5
1 11 436 audatórium - maximum férőhely 294 fő 0 0 0 306 0 D BTK Dékáni H 5
1 15 423 tanári szoba 0 0 0 23 0 D Francia T 5
1 15 425 tanterem 0 0 0 46 0 D Francia T 5
1 15 425-A professzori szoba 0 0 0 20 0 D Francia T 5
1 15 427 iroda 0 0 0 37 0 D Francia T 5
1 15 427-1 tanári szoba 0 0 0 19 0 D Francia T 5
1 15 427-2 tanári szoba 0 0 0 14 0 D Francia T 5
1 15 427-3 tanári szoba (bejárat a folyosóról) 0 0 0 26 0 D Francia T 5
1 15 422-2 oktatói szoba 0 0 0 10 0 D Francia T 5
1 25 434 oktatói szoba 0 0 0 28 0 D Néprajzi T 5
1 28 417 iroda 0 0 0 22 0 D Tört Int 5
1 28 418  szemináriumi helyiség 0 0 0 23 0 D Tört Int 5
1 28 419 előtér 0 0 0 15 0 D Tört Int 5
1 28 419-1 tanári szoba 0 0 0 25 0 D Tört Int 5
1 28 419-2 tanári szoba 0 0 0 18 0 D Tört Int 5
1 28 419-3 tanári szoba 0 0 0 15 0 D Tört Int 5
1 28 419-4 tanári szoba 0 0 0 24 0 D Tört Int 5
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helyiség megnevezése használt, tárolt anyag
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1 29 422 előtér közlekedő 0 0 0 12 0 D Olasz spanyol 5
1 29 422-1 oktatói szoba 0 0 0 15 0 D Olasz spanyol 5
1 29 422-3 belső közlekedő 0 0 0 6 0 D Olasz spanyol 5
1 29 422-4 iroda 0 0 0 23 0 D Olasz spanyol 5
1 29 422-5 tanszékvezetői szoba 0 0 0 23 0 D Olasz spanyol 5
1 29 422-6 tanári szoba 0 0 0 23 0 D Olasz spanyol 5
1 29 422-7 tanszéki könyvtár 0 0 44 0 0 C Olasz spanyol 5
1 29 422-8 hivatalsegédi szoba 0 0 2 0 0 C Olasz spanyol 5
1 29 421 tanári szoba 0 0 0 21 0 D Olasz spanyol 5
1 30 IV emelet XIV tanterem 100 fő 0 0 0 103 0 D TTK Dékáni H 5
1 62 403 előtér 0 0 0 3 0 D Föld-i T -k 5
1 62 403-1 tanári szoba 0 0 0 16 0 D Föld-i T -k 5
1 62 403-2 tanári szoba 0 0 0 21 0 D Föld-i T -k 5
1 62 406 folyóirattár 0 0 46 0 0 C Föld-i T -k 5
1 62 407 előtér 0 0 0 7 0 D Föld-i T -k 5
1 62 407-1 tanári szoba 0 0 0 25 0 D Föld-i T -k 5
1 62 407-2 tanszéki iroda 0 0 0 14 0 D Föld-i T -k 5
1 62 407-3 átjáró és feljárólépcsőház 0 0 0 8 0 D Föld-i T -k 5
1 62 407-3-1 belsőközlekedő 0 0 0 14 0 D Föld-i T -k 5
1 62 407-3-2 tanszéki iroda 0 0 0 23 0 D Föld-i T -k 5
1 62 407-3-4 szemináriumi helyiség 0 0 0 45 0 D Föld-i T -k 5
1 62 407-4 lépcsőház 0 0 0 0 13 E Föld-i T -k 5
1 62 408 tanári szoba 0 0 0 21 0 D Föld-i T -k 5
1 62 408-1 tanári szoba, iroda 0 0 0 23 0 D Föld-i T -k 5
1 62 410 tanári szoba 0 0 0 23 0 D Föld-i T -k 5
1 62 410-1 tanári szoba (bejárat 410-ből) 0 0 0 21 0 D Föld-i T -k 5
1 62 IV emelet 415   XV tanterem 0 0 0 70 0 D Föld-i T -k 5
1 62 409 WC csoport 0 0 0 0 16 E Föld-i T -k 5
1 62 404  Phd dolgozói szoba 0 0 0 17 0 D Föld-i T -k 5
1 62 404-1  eszköz raktár 0 0 0 15 0 D Föld-i T -k 5
1 85 426 női WC 0 0 0 0 8 E Üzemel O 5
1 85 420 férfi WC 0 0 0 0 16 E Üzemel O 5
1 85 429-A női WC 0 0 0 0 23 E Üzemel O. 5
1 85 429-B férfi WC 0 0 0 0 23 E Üzemel O. 5
1 85 IV emelet Aud-Max előtti közlekedőfolyosó 0 0 0 0 111 E Üzemel O. 5
1 85 IV emelet Aud-Max előtti udvar Nyitott szabad tér bitumenes leme 0 0 0 125 0 D Üzemel O. 5
1 89 436 iroda előtér 0 0 0 3 0 D Müv Iroda 5
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1 89 436-1 iroda butor, szőnyeg, papír 0 0 0 25 0 D Müv Iroda 5
1 9 Ny-i raktárszint VI. 0 0 209 0 0 C Egy Könyvt 4
1 9 Ny-i raktárszint V. 0 0 209 0 0 C Egy Könyvt 4
1 9 K-i raktárszint VI. 0 0 209 0 0 C Egy Könyvt 4
1 9 K-i raktárszint V. 0 0 209 0 0 C Egy Könyvt 4
1 9 K-302  teakonyha 0 0 0 21 0 D Egy Könyvt 4
1 9 K-301 gyarapítási osztály 0 0 51 0 0 C Egy Könyvt 4
1 9 K-301-2 kéziraktár 0 0 10 0 0 C Egy Könyvt 4
1 9 K-305  szakreferensi osztály 0 0 76 0 0 C Egy Könyvt 4
1 9 K-305-2 szakreferensi osztály 0 0 76 0 0 C Egy Könyvt 4
1 9 K-306 reprográfia 0 0 0 51 0 D Egy Könyvt 4
1 9 K-306-1 kéziraktár 0 0 7 0 0 C Egy Könyvt 4
1 9 K-307 digitalizáló műhely 0 0 0 20 0 D Egy Könyvt 4
1 9 K-307-1 digitalizáló műhely 0 0 0 26 0 D Egy Könyvt 4
1 11 332 osztályvezetői iroda 0 0 0 20 0 D BTK Dékáni H 4
1 11 333 tanulmányi osztály 0 0 0 28 0 D BTK Dékáni H 4
1 11 335 előtér 0 0 0 6 0 D BTK Dékáni H 4
1 11 335-1 tanulmányi ügyek 0 0 0 23 0 D BTK Dékáni H 4
1 11 335-2 BTK titkárság 0 0 0 31 0 D BTK Dékáni H 4
1 11 335-2-1 tanácsterem 0 0 0 47 0 D BTK Dékáni H 4
1 11 335-2-2 hivatal osztályvezetői 0 0 0 24 0 D BTK Dékáni H 4
1 11 335-2-2-1 dékánhelyettesi szoba 0 0 0 26 0 D BTK Dékáni H 4
1 11 335-3  teakonyha 0 0 5 0 0 C BTK Dékáni H 4
1 11 III emelet XI tanterem   "Hankiss János" 100 fő 0 0 0 104 0 D BTK Dékáni H 4
1 11 III emelet XII tanterem 120 fő 0 0 0 116 0 D BTK Dékáni H 4
1 19 342 előtér 0 0 0 6 0 D Magy Ir Int 4
1 20 342-1 tanári szoba 0 0 0 26 0 D Magy Ir Int 4
1 20 342-2 tanári szoba 0 0 0 19 0 D Magy Ir Int 4
1 20 342-3 tanári szoba 0 0 0 19 0 D Magy Ir Int 4
1 20 301 intézeti iroda 0 0 0 23 0 D Magy Ir Int 4
1 20 301-1 tanári szoba 0 0 0 23 0 D Magy Ir Int 4
1 20 302 tanári szoba 0 0 0 21 0 D Magy Ir Int 4
1 20 303 intézeti könyvtár zártszekrényes tárolás 0 0 0 71 0 D Magy Ir Int 4
1 20 330 tanári szoba 0 0 0 22 0 D Magy Ir Int 4
1 20 331 előtér 0 0 0 6 0 D Magy Ir Int 4
1 20 331-1 tanári szoba 0 0 0 24 0 D Magy Ir Int 4
1 20 331-2 tanári szoba 0 0 0 17 0 D Magy Ir Int 4
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1 20 fszt 52 előtér 0 0 0 0 0 D Magy Ir Int 4
1 20 fszt 52-1 tanári szoba 0 0 0 0 0 D Magy Ir Int 4
1 20 fszt 52-2 tanári szoba 0 0 0 0 0 D Magy Ir Int 4
1 21 343 szemináriumi szoba 0 0 0 28 0 D Magy Nyelv I 4
1 21 336 tanszékvezetői iroda 0 0 0 23 0 D Magy Nyelv I 4
1 21 336-1 oktaói szoba 0 0 0 17 0 D Magy Nyelv I 4
1 21 337 intézeti iroda 0 0 0 20 0 D Magy Nyelv I 4
1 21 337-1 tanári szoba 0 0 0 21 0 D Magy Nyelv I 4
1 21 337-2 belső közlekedő 0 0 0 10 0 D Magy Nyelv I 4
1 21 337-2-1 tanári szoba 0 0 0 14 0 D Magy Nyelv I 4
1 21 338 tanári szoba 0 0 0 23 0 D Magy Nyelv I 4
1 21 339 tanári szoba 0 0 0 20 0 D Magy Nyelv I 4
1 21 340 előtér 0 0 0 7 0 D Magy Nyelv I 4
1 21 340-1 könyvtár nyitott polcos 0 0 63 0 0 C Magy Nyelv I 4
1 21 340-2 oktatói szoba 0 0 0 28 0 D Magy Nyelv I 4
1 21 340-1  tanszéki  könyvtár 0 0 67 0 0 C Magyar Nyelv I 4
1 21 340-2 tanári szoba 0 0 0 28 0 D Magyar Nyelv I 4
1 25 344 könyvraktár 0 0 15 0 0 C Néprajzi T 4
1 25 346 szemináriumi terem 0 0 0 42 0 D Néprajzi T 4
1 25 347 előtér 0 0 0 7 0 D Néprajzi T 4
1 25 347-1 tanszékvezetői szoba 0 0 0 21 0 D Néprajzi T 4
1 25 347-2 tanszéki iroda 0 0 0 16 0 D Néprajzi T 4
1 25 348-1 tanári szoba 0 0 0 23 0 D Néprajzi T 4
1 25 348-2 tanári szoba 0 0 0 23 0 D Néprajzi T 4
1 28 305 takaritói előtér ( térképtár) 0 0 3 0 0 C Tört  Int 4
1 28 305-1 takaritói pihenő ( térképtár) 0 0 13 0 0 C Tört  Int 4
1 28 306 tanári szoba 0 0 0 23 0 D Tört  Int 4
1 28 307 előtér 0 0 0 7 0 D Tört  Int 4
1 28 307-1 tanári szoba 0 0 0 24 0 D Tört  Int 4
1 28 307-2 tanári szoba 0 0 0 16 0 D Tört  Int 4
1 28 308 tanári szoba 0 0 0 26 0 D Tört  Int 4
1 28 311 intézeti  szoba 0 0 0 20 0 D Tört  Int 4
1 28 312 tanári szoba 0 0 0 22 0 D Tört  Int 4
1 28 313 tanári szoba 0 0 0 22 0 D Tört  Int 4
1 28 314 kisegítő könyvtár 0 0 43 0 0 C Tört  Int 4
1 28 315 előtér 0 0 0 7 0 D Tört  Int 4
1 28 315-1 intézeti iroda 0 0 0 16 0 D Tört  Int 4
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1 28 316 intézeti könyvtár 0 0 98 0 0 C Tört  Int 4
1 28 317 férfi WC 0 0 0 0 16 E Tört  Int 4
1 28 320 tanári szoba 0 0 0 23 0 D Tört  Int 4
1 28 321 tanári szoba 0 0 0 23 0 D Tört  Int 4
1 28 322 tanári szoba 0 0 0 23 0 D Tört  Int 4
1 85 334 női WC 0 0 0 0 16 E Üzemel O 4
1 85 309 női WC 0 0 0 0 16 E Üzemel O 4
1 85 341 férfi WC 0 0 0 0 16 E Üzemel O 4
1 85 takaritók kéziraktára III. em. 0 0 5 0 0 C Üzemel O. 4
1 85 III. emeleti közterület 0 0 0 0 1321 E Üzemel O. 4
1 1 212 dolgozói szoba 0 0 0 20 0 D Rektori H 3
1 1 213 dolgozói szoba 0 0 0 23 0 D Rektori H 3
1 1 214  dolgozói szoba 0 0 0 22 0 D Rektori H 3
1 1 215 dolgozói szoba 0 0 0 22 0 D Rektori H 3
1 1 216 előtér 0 0 0 8 0 D Rektori H 3
1 1 216-1 tanárképzési kollégium 0 0 0 25 0 D Rektori H 3
1 1 216-2 hivatalsegédi helyiség 0 0 0 16 0 D Rektori H 3
1 1 216-3 belső közlekedő 0 0 0 17 0 D Rektori H 3
1 1 216-3-1 Neptun csoport 0 0 0 25 0 D Rektori H 3
1 1 216-3-2 oktatási csoport 0 0 0 23 0 D Rektori H 3
1 1 216-3-2-1 rektorhelyettesi tárgyaló 0 0 0 31 0 D Rektori H 3
1 1 216-3-3 számítógép  rendszergazda 0 0 0 14 0 D Rektori H 3
1 1 217 Titkárság vezető 0 0 0 22 0 D Rektori H 3
1 1 218 WC 0 0 0 0 16 E Rektori H 3
1 1 219 rektori szoba 0 0 0 44 0 D Rektori H 3
1 1 220 rektori titkárság 0 0 0 28 0 D Rektori H 3
1 1 II em-i zárt rektori folyosó 0 0 0 85 0 D Rektori H 3
1 1 II emelet  X  tanterem férőhely 100 fő 0 0 0 103 0 D Rektori H 3
1 1 II. emelet aula férőhely 740 fő 0 0 441 0 0 C Rektori H 3
1 3 228  TEK elnök titkárság 0 0 0 23 0 D TEK hiv 3
1 3 228-1  TEK elnök 0 0 0 23 0 D TEK hiv 3
1 9 Ny-i raktárszint IV. 0 0 203 0 0 C Egy Könyvt 3
1 9 Ny-i raktárszint III. 0 0 203 0 0 C Egy Könyvt 3
1 9 K-i raktárszint IV. 0 0 176 0 0 C Egy Könyvt 3
1 9 K-i raktárszint III. 0 0 176 0 0 C Egy Könyvt 3
1 9 K-i raktárszint III folyóirat előválogató 0 0 27 0 0 C Egy Könyvt 3
1 9 K-202 számítógépes munkaszoba 0 0 0 22 0 D Egy Könyvt 3
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1 9 K-203 reprográfia 0 0 22 0 0 C Egy Könyvt 3
1 9 K-204 női WC 0 0 0 0 21 E Egy Könyvt 3
1 9 K-205 szabadpolcos  olvasó 0 0 184 0 0 C Egy Könyvt 3
1 9 K-208 periódika 0 0 22 0 0 C Egy Könyvt 3
1 9 K-208-1 periodika 0 0 12 0 0 C Egy Könyvt 3
1 9 II. emelet K-i közlekedő 0 0 0 50 0 D Egy Könyvt 3
1 11 II emelet IX tanterem 100 fő 0 0 0 103 0 D BTK Dékáni H 3
1 24 203 előtér 0 0 0 6 0 D Neveléstud T 3
1 24 203-2 tanszéki iroda 0 0 0 16 0 D Neveléstud T 3
1 24 204 tanári szoba 0 0 0 23 0 D Neveléstud T 3
1 24 205 tanszéki könyvtár 0 0 42 0 0 C Neveléstud T 3
1 24 206 női WC 0 0 0 0 16 E Neveléstud T 3
1 24 209 előtér 0 0 0 8 0 D Neveléstud T 3
1 24 209-1 tanári szoba 0 0 0 21 0 D Neveléstud T 3
1 24 209-2 tanári szoba 0 0 0 17 0 D Neveléstud T 3
1 24 211 férfi WC 0 0 0 0 16 E Neveléstud T 3
1 26 227 tanári szoba 0 0 0 22 0 D Pol T -Szoc.I 3
1 26 229 tanári szoba 0 0 0 22 0 D Pol T -Szoc.I 3
1 26 230 előtér 0 0 0 7 0 D Pol T -Szoc.I 3
1 26 230-1 tanári szoba 0 0 0 17 0 D Pol T -Szoc.I 3
1 26 230-2 tanári szoba 0 0 0 22 0 D Pol T -Szoc.I 3
1 26 231 férfi WC 0 0 0 0 16 E Pol T -Szoc.I 3
1 26 232 belső közlekedő 0 0 0 20 0 D Pol T -Szoc.I 3
1 26 232-1 tanári szoba 0 0 0 18 0 D Pol T -Szoc.I 3
1 26 232-2 intézeti iroda 0 0 0 15 0 D Pol T -Szoc.I 3
1 26 232-2-1 intézetvezetői iroda 0 0 0 30 0 D Pol T -Szoc.I 3
1 26 232-3 tanszékvezetői iroda 0 0 0 25 0 D Pol T -Szoc.I 3
1 26 232-4 tanszékvezetői iroda 0 0 0 26 0 D Pol T -Szoc.I 3
1 26 233 tanári szoba 0 0 0 22 0 D Pol T -Szoc.I 3
1 26 233-1 tanári szoba 0 0 0 22 0 D Pol T -Szoc.I 3
1 26 234 intézeti könyvtár zártszekrényes tárolás 0 0 0 45 0 D Pol T -Szoc.I 3
1 26 234-1 tanszéki könyvtár 0 0 0 24 0 D Pol T -Szoc.I 3
1 26 236 tanári szoba 0 0 0 18 0 D Pol T -Szoc.I 3
1 27 203-1 tanári szoba 0 0 0 23 0 D Szláv Filol T 3
1 27 207 tanszékvezetői szoba 0 0 0 24 0 D Szláv Filol T 3
1 27 208 oktatói szoba 0 0 0 27 0 D Szláv Filol T 3
1 27 238 előtér 0 0 0 7 0 D Szláv Filol T 3
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1 27 238-1 tanszéki könyvtár 0 0 18 0 0 C Szláv Filol T 3
1 27 238-2 számítógépes szoba 0 0 0 25 0 D Szláv Filol T 3
1 27 240 oktatói szoba 0 0 0 23 0 D Szláv Filol T 3
1 27 241 oktatói szoba 0 0 0 25 0 D Szláv Filol T 3
1 27 243 oktatói szoba, folyóirattár 0 0 43 0 0 C Szláv Filol T 3
1 27 245 - A   tanszékvezetői szoba 0 0 0 24 0 D Szláv Filol T 3
1 27 245 tanszéki iroda 0 0 0 20 0 D Szláv Filol T 3
1 27 245- B oktatói szoba szoba 0 0 0 26 0 D Szláv Filol T 3
1 27 247 tanszéki könyvtár zártszekrényes tárolás 0 0 0 63 0 D Szláv Filol T 3
1 85 242 női WC 0 0 0 0 17 E Üzemel  O. 3
1 85 II. emeleti közterület 0 0 0 0 1250 E Üzemel O. 3
1 85 239 férfi WC 0 0 0 0 16 E Üzemel O. 3
1 9 Ny-i raktárszint II. 0 0 203 0 0 C Egy Könyvt 2
1 9 Ny-i raktárszint I. 0 0 203 0 0 C Egy Könyvt 2
1 9 K-101 könytár előcsarnok,  kölcsönző tér 0 0 0 236 0 D Egy Könyvt 2
1 9 K-101-1  raktár 0 0 0 18 0 D Egy Könyvt 2
1 9 K-101-2  férfi WC 0 0 0 0 20 E Egy Könyvt 2
1 9 K-103 közlekedő  folyosó 0 0 0 83 0 D Egy Könyvt 2
1 9 K-103-2 könyvtárközi kölcsönző 0 0 57 0 0 C Egy Könyvt 2
1 9 K-103-3 Európai dokumentációs központ 0 0 178 0 0 C Egy Könyvt 2
1 9 K-109 előtér 0 0 0 7 0 D Egy Könyvt 2
1 9 K-110 kutató terem 0 0 58 0 0 C Egy Könyvt 2
1 9 K-110-6 főigazgatói iroda 0 0 0 40 0 D Egy Könyvt 2
1 9 K-110-5 tudományos titkárnői iroda 0 0 0 12 0 D Egy Könyvt 2
1 9 K-110-8 főigazgatóhelyettesi iroda 0 0 0 22 0 D Egy Könyvt 2
1 9 K-110-7 adminisztrátori szoba 0 0 0 12 0 D Egy Könyvt 2
1 9 K-110-4 előtér 0 0 0 22 0 D Egy Könyvt 2
1 9 K-110-3 katalógus folyosó 0 0 0 38 0 D Egy Könyvt 2
1 9 K-107 osztrák könyvtár 0 0 48 0 0 C Egy Könyvt 2
1 9 K-105 fordítói iroda 0 0 0 17 0 D Egy Könyvt 2
1 9 K-104  átjáró 0 0 0 14 0 D Egy Könyvt 2
1 11 121-1 BTK irattár 0 0 12 0 0 C BTK Dékáni H 2
1 13 121  tanterem 0 0 0 60 0 D Ang Am Int 2
1 13 112  tanszéki iroda 0 0 0 22 0 D Ang Am Int 2
1 13 112-1 dolgozói szoba 0 0 0 12 0 D Ang Am Int 2
1 13 114 tanári szoba 0 0 0 21 0 D Ang Am Int 2
1 13 114-1 tanári szoba 0 0 0 18 0 D Ang Am Int 2
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1 13 115 tanári szoba 0 0 0 23 0 D Ang Am Int 2
1 13 116 előtér 0 0 0 13 0 D Ang Am Int 2
1 13 116-1 oktatói dolgozó 0 0 0 27 0 D Ang Am Int 2
1 13 116-2 tanszéki könyvtár zártszekrényes tárolás 0 0 0 33 0 D Ang Am Int 2
1 13 116-2-1 könyvtár-olvasó 0 0 0 45 0 D Ang Am Int 2
1 13 116-3 tanszékvezetői szoba 0 0 0 14 0 D Ang Am Int 2
1 13 116-4 tanári szoba 0 0 0 26 0 D Ang Am Int 2
1 13 118 tanári szoba 0 0 0 23 0 D Ang Am Int 2
1 13 119 szemináriumi terem 0 0 0 50 0 D Ang Am Int 2
1 13 120 előtér 0 0 0 11 0 D Ang Am Int 2
1 13 120-1 oktatói dolgozó 0 0 0 4 0 D Ang Am Int 2
1 13 120-2 oktatói dolgozó 0 0 0 14 0 D Ang Am Int 2
1 13 120-3 oktatói dolgozó 0 0 0 14 0 D Ang Am Int 2
1 13 110 női WC 0 0 0 0 16 E Ang Am Int 2
1 13 117 férfi WC 0 0 0 0 16 E Ang Am Int 2
1 13 I em. Ny-i zárt közlekedő  folyosó 0 0 0 105 0 D Ang Am Int 2
1 13 113 szemináriumi helyiség 0 0 0 24 0 D Ang Am Int 2
1 13 113-1 kéziraktár 0 0 0 3 0 D Ang Am Int 2
1 13 101 Könyvtár nyitott polcos 0 0 55 0 0 C Ang Am Int 2
1 13 102 Könyvtár nyitott polcos 0 0 46 0 0 C Ang Am Int 2
1 13 104  Módszertani munkaszoba ( oktatói szoba) 0 0 0 23 0 D Ang Am Int 2
1 13 105  oktatói szoba 0 0 0 23 0 D Ang Am Int 2
1 13 106 Multifunkcionális terem 0 0 0 41 0 D Ang Am Int 2
1 13 107 WC ( raktár) 0 0 0 17 0 D Ang Am Int 2
1 13 108 előtér 0 0 0 5 0 D Ang Am Int 2
1 13 108-1  Módszertani munkaszoba 0 0 0 19 0 D Ang Am Int 2
1 13 108-2 Módszertani munkaszoba 0 0 0 21 0 D Ang Am Int 2
1 13 109 Multifunkcionális terem 0 0 0 53 0 D Ang Am Int 2
1 13 111 elôtér 0 0 0 6 0 D Ang Am Int 2
1 13 111-1  fénymásoló helyiség 0 0 0 19 0 D Ang Am Int 2
1 13 111-2  Tanterem 0 0 0 25 0 D Ang Am Int 2
1 13 112 dolgozói szoba 0 0 0 22 0 D Ang Am Int 2
1 13 112-1 dolgozói szoba 0 0 0 12 0 D Ang Am Int 2
1 13 111-2  dolgozói szoba 0 0 0 18 0 D Ang Am Int 2
1 16 123 tanári dolgozó 0 0 0 27 0 D German Int 2
1 16 124 előtér 0 0 0 5 0 D German Int 2
1 16 124-1 oktatói dolgozó 0 0 0 20 0 D German Int 2
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1 16 124-2 tanszéki iroda 0 0 0 11 0 D German Int 2
1 16 124-3  intézeti iroda 0 0 0 28 0 D German Int 2
1 16 125 oktatói dolgozó 0 0 0 23 0 D German Int 2
1 16 126 oktatói szoba 0 0 0 23 0 D German Int 2
1 16 127 oktatói szoba 0 0 0 23 0 D German Int 2
1 16 129  könyvtár 0 0 24 0 0 C German Int 2
1 16 129-1 könyvtár Holland 0 0 20 0 0 C German Int 2
1 16 129-2 könyvtár 0 0 25 0 0 C German Int 2
1 16 129-2-1  könyv raktár 0 0 40 0 0 C German Int 2
1 16 129-2-2  könyv raktár 0 0 25 0 0 C German Int 2
1 16 130 oktatói dolgozó 0 0 0 27 0 D German Int 2
1 16 131 előtér 0 0 0 6 0 D German Int 2
1 16 131-1 oktatói szoba 0 0 0 10 0 D German Int 2
1 16 131-2 oktatói dolgozó 0 0 0 22 0 D German Int 2
1 16 132  oktatói dolgozó 0 0 0 20 0 D German Int 2
1 16 133 előtér 0 0 0 8 0 D German Int 2
1 16 133-1 szeminárium 0 0 0 133 0 D German Int 2
1 16 133-2  szeminárium 0 0 0 42 0 D German Int 2
1 16 134 női WC 0 0 0 0 16 E German Int 2
1 16 135 szeminárium 0 0 0 23 0 D German Int 2
1 16 136 szeminárium 0 0 0 26 0 D German Int 2
1 16 137 előtér 0 0 0 9 0 D German Int 2
1 16 137-1 oktatói dolgozó 0 0 0 25 0 D German Int 2
1 16 137-2  oktatói dolgozó 0 0 0 13 0 D German Int 2
1 16 138  fénymásoló 0 0 0 4 0 D German Int 2
1 16 138-1 irattár 0 0 13 0 0 C German Int 2
1 16 I emelet K-i oldali zárt folyosó 0 0 0 131 0 D German Int 2
1 22 139 könyvtár iroda 0 0 42 0 0 C Művtudom T 2
1 22 140 tanszékvezetői szoba 0 0 0 23 0 D Művtudom T 2
1 22 141 előtér 0 0 0 6 0 D Művtudom T 2
1 22 141-1 tanári szoba 0 0 0 17 0 D Művtudom T 2
1 22 141-2 tanári szoba 0 0 0 23 0 D Művtudom T 2
1 22 142 tanári szoba 0 0 0 22 0 D Művtudom T 2
1 85 128  férfi WC 0 0 0 0 16 E Üzemel O 2
1 85 122 előtér 0 0 0 12 0 D Üzemel O. 2
1 85 122-1 belső közlekedő 0 0 0 21 0 D Üzemel O. 2
1 85 122-2 iroda 0 0 0 7 0 D Üzemel O. 2
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1 85 122-3 iroda 0 0 0 12 0 D Üzemel O. 2
1 85 122-1 iroda 0 0 0 26 0 D Üzemel O. 2
1 85 122-4-1 irattár 0 0 3 0 0 C Üzemel O. 2
1 85 I. emelet takaritói kéziraktár 0 0 5 0 0 C Üzemel O. 2
1 85 I. emelet közterület 0 0 0 0 853 E Üzemel O. 2
1 1 fszt 15-a iroda 0 0 0 17 0 D Rektori H 1
1 1 fszt 15-a -1 iroda 0 0 0 19 0 D Rektori H 1
1 1 fszt 15-b-1 iroda 0 0 0 21 0 D Rektori H 1
1 1 fszt 15-b iroda 0 0 0 23 0 D Rektori H 1
1 1 fszt 16 dolgozói szoba 0 0 0 20 0 D Rektori H 1
1 1 fszt 21-1  dolgozói  (bejár 21 ) 0 0 0 19 0 D Rektori H 1
1 1 fszt 21 dolgozói szoba 0 0 0 31 0 D Rektori H 1
1 1 fszt 21-2   dolgozói szoba 0 0 0 17 0 D Rektori H 1
1 1 fszt 21-3  dolgozói szoba 0 0 0 20 0 D Rektori H 1
1 1 fszt 21-3-1 irattár 0 0 6 0 0 C Rektori H 1
1 1 alsó fszt könyvesbolt mellett egyetemi muzeum 0 0 0 22 0 D Rektori H 1
1 3 fszt 17 belső közlekedő 0 0 0 19 0 D TEK hiv 1
1 3 fszt 17-1  TEK tanárképzési  iroda 0 0 0 27 0 D TEK hiv 1
1 3 fszt 17-2 TEK vezetőhellyettesi 0 0 0 18 0 D TEK hiv 1
1 3 fszt 17-3  TEK titkárság 0 0 0 25 0 D TEK hiv 1
1 3 fszt 18  TEK tárgyaló 0 0 0 22 0 D TEK hiv 1
1 3 fszt 17-4  TEK  iroda 0 0 0 24 0 D TEK hiv 1
1 4 fszt 20-1 dolgozói szoba 0 0 0 13 0 D TEK Gazd ig 1
1 4 fszt 20-2 pénztár helyiség 0 0 0 8 0 D TEK Gazd ig 1
1 4 fszt 20 pénztár előtér 0 0 0 12 0 D TEK Gazd ig 1
1 4 fszt 20-1-1 trezor helyiség 0 0 0 7 0 D TEK Gazd ig 1
1 9 alagsor K-i duplumtár I 0 0 18 0 0 C Egy Könyvt 1
1 9 alagsor K-i duplumtár II 0 0 30 0 0 C Egy Könyvt 1
1 9 alagsor K-i duplumtár III 0 0 124 0 0 C Egy Könyvt 1
1 9 fszt ruhatári fénymásoló 0 0 0 16 0 D Egy Könyvt 1
1 11 fszt 3  módszertani munkazoba 0 0 20 0 0 C BTK Dékáni H 1
1 11 fszt 4 tanterem 0 0 0 45 0 D BTK Dékáni H 1
1 11 fszt 5 tanterem 0 0 0 39 0 D BTK Dékáni H 1
1 11 fszt 7 - 8   tanterem 0 0 0 79 0 D BTK Dékáni H 1
1 11 alsó fszt V   tanterem ( számítógépes terem) 0 0 0 75 0 D BTK Dékáni H 1
1 11 alsó fszt 60  tanterem 2-4 0 0 0 75 0 D BTK Dékáni H 1
1 11 Fszt belső közlekedő 1-1 tanterem 0 0 0 63 0 D BTK Dékáni H 1
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1 11 fszt belső közlekedő 1- 2 tanterem 0 0 0 29 0 D BTK Dékáni H 1
1 11 fszt 37 szeminarium 0 0 0 45 0 D BTK Dékáni H 1
1 11 fszt 14 előtér 0 0 0 12 0 D BTK Dékáni H 1
1 11 fszt  14-3 tanterem 0 0 0 31 0 D BTK Dékáni H 1
1 11 fszt 44 szeminarium 0 0 0 43 0 D BTK Dékáni H 1
1 11 fszt II tanterem előtéri közlekedővel 100 fő 0 0 0 104 0 D BTK Dékáni H 1
1 11 fszt 14-2 kéziraktár 0 0 3 0 0 C BTK Dékáni H 1
1 11 fszt 40 szeminarium 0 0 0 45 0 D BTK Dékáni H 1
1 11 fszt 38 szemináriumi terem 0 0 0 24 0 D BTK Dékáni H 1
1 13 fszt 11 tanári szoba 0 0 0 26 0 D Ang Am Int 1
1 13 fszt 12 tanári szoba 0 0 0 22 0 D Ang Am Int 1
1 13 fszt belsőrövid  közlekedőn 1-3 oktatói szoba 0 0 0 20 0 D Ang Am Int 1
1 13 fszt belső rövid közlekedőn 1-4 stúdió 0 0 0 15 0 D Ang Am Int 1
1 19 fszt 38 oktatói szoba 0 0 0 22 0 D Klasz Filo T 1
1 19 fszt 39  oktatói szoba 0 0 0 23 0 D Klasz Filo T 1
1 19 fszt 41 belső közlekedő 0 0 0 19 0 D Klasz Filo T 1
1 19 fszt 41-1 tanszéki könyvtár zárt szekrényes 0 0 0 12 0 D Klasz Filo T 1
1 19 fszt 41-1-1 tanszéki könyvtár zárt szekrényes 0 0 0 33 0 D Klasz Filo T 1
1 19 fszt 41-2 tanszéki iroda 0 0 0 22 0 D Klasz Filo T 1
1 19 fszt 41-3 tanári számítógépes 0 0 0 23 0 D Klasz Filo T 1
1 19 fszt 43 tanári szoba 0 0 0 21 0 D Klasz Filo T 1
1 19 fszt-alagsor forduló előtér 0 0 0 0 4 E Klasz Filo T 1
1 19 fszt-lagsor forduló fénymásoló 0 0 0 6 0 D Klasz Filo T 1
1 22 fszt 14-1 tanterem 0 0 0 31 0 D Művtudom T 1
1 26 fszt 50 tanári szoba 0 0 0 0 0 D Pol T -Szoc.I 1
1 26 fszt 36 tanári szoba 0 0 0 20 0 D Pol T -Szoc.I 1
1 26 fszt takaritószeres 0 0 6 0 0 C Pol T -Szoc.I 1
1 26 fszt 46 tanári szoba 0 0 0 22 0 D Pol T -Szoc.I 1
1 26 fszt 46-1 tanári és iroda 0 0 0 25 0 D Pol T -Szoc.I 1
1 26 fszt 46-1-1 tanszékvezetői szoba 0 0 0 26 0 D Pol T -Szoc.I 1
1 26 fszt 49 szemináriumi terem 0 0 0 51 0 D Pol T -Szoc.I 1
1 26 fszt K-i alags fordulónál takaritói szoba 0 0 0 6 0 D Pol T -Szoc.I 1
1 26 fszt 45 tanári szoba 0 0 0 18 0 D Pol T -Szoc.I 1
1 30 alsó fszt I tanterem 100  fő 0 0 0 103 0 D TTK Dékáni H 1
1 30 alsó fszt III tanterem 80  fő 0 0 0 94 0 D TTK Dékáni H 1
1 35 fszt 53 sötétszoba ( fotós) 0 0 0 3 0 D Ásv és Föld T 1
1 35 fszt 53-1 fotolabor 0 0 0 14 0 D Ásv és Föld T 1
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1 35 fszt 54 belső közlekedő és bemutató 0 0 0 66 0 D Ásv és Föld T 1
1 35 fszt 54 modeltár előkészítő 0 0 0 41 0 D Ásv és Föld T 1
1 35 fszt 55 tanári szoba 0 0 0 21 0 D Ásv és Föld T 1
1 35 fszt 56 tanári szoba 0 0 0 21 0 D Ásv és Föld T 1
1 35 fszt 57 előadói terem (bejárat 58-ból) 0 0 0 45 0 D Ásv és Föld T 1
1 35 fszt 58 ásványtár 0 0 0 44 0 D Ásv és Föld T 1
1 35 fszt 58-1 tanszéki iroda 0 0 0 20 0 D Ásv és Föld T 1
1 35 fszt 58-1-1 tanszéki könyvtár 0 0 50 0 0 C Ásv és Föld T 1
1 35 fszt 58-1-1-1 tanszékvezetői iroda 0 0 0 18 0 D Ásv és Föld T 1
1 35 fszt 58-1-1-2 thermoanalitikai labor 0 0 25 0 0 C Ásv és Föld T 1
1 35 fszt 58-1-1-3 nedves kémiai labor 0 0 14 0 0 C Ásv és Föld T 1
1 35 fszt 58-1-1-4 kémiai müszeres labor 0 0 25 0 0 C Ásv és Föld T 1
1 35 fszt 58-1-1-5 előtér 0 0 0 2 0 D Ásv és Föld T 1
1 35 fszt 58-1-1-5-1 kéziraktár 0 0 4 0 0 C Ásv és Föld T 1
1 35 fszt 58-1-1-5-2 fürdő, WC,raktár 0 0 0 10 0 D Ásv és Föld T 1
1 68 fszt-alagsor forduló előtér 0 0 0 6 0 D Pszich Int 1
1 68 fszt- alagsor forduló 28 - B  tanári 0 0 0 7 0 D Pszich Int 1
1 85 fszt K-i kijárat és zárt folyosó 0 0 0 118 0 D Üzemel O. 1
1 85 fszt 42 női WC 0 0 0 0 16 E Üzemel O. 1
1 85 fszt 48 férfi WC 0 0 0 0 16 E Üzemel O. 1
1 85 fszt belső közlekedő  1-5 WC 0 0 0 0 6 E Üzemel O. 1
1 85 fszt 9 női WC 0 0 0 0 16 E Üzemel O. 1
1 85 fszt 13 női WC 0 0 0 0 16 E Üzemel O. 1
1 85 fszt 19 férfi WC 0 0 0 0 16 E Üzemel O. 1
1 85 fszt 26 takaritók öltözője 0 0 35 0 0 C Üzemel O. 1
1 85 fszt 30 portaszoba 0 0 0 30 0 D Üzemel O. 1
1 85 fszt 30-1 iroda 0 0 0 23 0 D Üzemel O. 1
1 85 fszt 31 elektromos főkapcsoló helyiség 0 0 0 29 0 D Üzemel O. 1
1 85 fszt 36 női WC 0 0 0 0 35 E Üzemel O. 1
1 85 fszt közterület 0 0 0 0 1289 E Üzemel O. 1
1 85 fszt diszudvar 1500 fő 0 0 0 0 511 E Üzemel O. 1
1 85 fszt ruhatár 0 0 84 0 0 C Üzemel O. 1
1 85 fszt 19 férfi WC 0 0 0 0 16 E Üzemel O. 1
1 89 fszt K-i lépcső alatt  kéziraktár kiállítási tartóvasak, papír 0 0 0 3 0 D Müv Iroda 1
1 95 fszt Büfé 0 0 0 71 0 D Campus kht 1
1 95 fszt Büfé raktár 0 0 0 7 0 D Campus kht 1
1 95 fszt Boltocska 0 0 0 6 0 D Campus kht 1
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1 95 fszt ajándékbolt ( ruhatári részen) 0 0 0 36 0 D Campus kht 1
1 97 alsó földszint  könyvesbolt 0 0 67 0 0 C Egy könybolt 1
1 1 alagsor 21-B rektori  irattár ( PV helyiség) 0 0 8 0 0 C Rektori H 0
1 1 alagsor 21-B - 1  rektori  irattár ( PV helyiség) 0 0 12 0 0 C Rektori H 0
1 1 alagsor 21-B - 2 rektori  irattár ( PV helyiség) 0 0 36 0 0 C Rektori H 0
1 1 alagsor 21-B - 3  rektori  irattár ( PV helyiség) 0 0 36 0 0 C Rektori H 0
1 2 alagsor 34 raktár irattár bérügy papír 0 0 13 0 0 C DE Gazd Főig 0
1 4 alagsor 10  postázó 0 0 101 0 0 C TEK Gazd ig 0
1 4 alagsor 032 légó- bér irattár 0 0 17 0 0 C TEK Gazd ig 0
1 4 alagsor 033 légó- bér irattár 0 0 17 0 0 C TEK Gazd ig 0
1 4 alagsor 46 légó-pénzügy irattár előtér 0 0 20 0 0 C TEK Gazd ig 0
1 4 alagsor 46-1 légó- pénzügy irattár 0 0 28 0 0 C TEK Gazd ig 0
1 4 alagsor 042 légó- pénzügy irattár 0 0 30 0 0 C TEK Gazd ig 0
1 9 alagsor 11 tömör könyvraktár 0 0 0 65 0 D Egy Könyvt 0
1 9 alagsor 14 raktár könvraktár 0 0 23 0 0 C Egy Könyvt 0
1 9 alagsor 27 bálás papír raktár 0 0 0 16 0 D Egy Könyvt 0
1 9 alagsor  1 Ny-i könyv és folyórat tömör  raktár 0 0 0 129 0 D Egy Könyvt 0
1 9 alagsor 2-1 raktár 0 0 0 14 0 D Egy Könyvt 0
1 9 alagsor 2-2 tömör- nyitott polcos könyvraktár  0 0 52 0 0 C Egy Könyvt 0
1 9 alagsor 4 könyvkötészeti iroda 0 0 22 0 0 C Egy Könyvt 0
1 9 alagsor 5 könyvkötészeti műhely 0 0 71 0 0 C Egy Könyvt 0
1 9 alagsor 6 könyvkötészeti műhely 0 0 40 0 0 C Egy Könyvt 0
1 9 alagsor 6-A papir raktár 0 0 16 0 0 C Egy Könyvt 0
1 9 alagsor 28 paírdobozos könyvtároló 0 0 16 0 0 C Egy Könyvt 0
1 9 alagsor 35 nyomda 0 0 40 0 0 C Egy Könyvt 0
1 9 alagsor 08 digitalizáló helyiség 0 0 0 43 0 D Egy könyvt 0
1 9 alagsor 27 raktár papírdobozban könyvek 0 0 16 0 0 C Egy könyvt 0
1 9 alagsor  A/22 légfütéskamra bálás papir 0 0 60 0 0 C Egy könyvt 0
1 9 alagsor 9  Könyvtár tömör raktár 0 0 0 68 0 D Egy könyvt 0
1 9 algsor 1 könyvtár tömör raktár 0 0 0 154 0 D Egy könyvt 0
1 9 alagsor 2  könyvtár kötészet raktár 0 0 0 18 0 D Egy könyvt 0
1 9 alagsor 2- 1 raktár 0 0 14 0 0 C Egy könyvt 0
1 9 alagsor 3 könyvtár kötészet gépműhely 0 0 0 42 0 D Egy könyvt 0
1 35 alagsor 25 kőzetraktár 0 0 0 67 0 D Ásv és Föld T 0
1 35 alagsor 25-1 kőzetelőkészítő labor 0 0 0 0 19 E Ásv és Föld T 0
1 39 fszt - alagsor forduló  28-A  tsz-i fénymásoló 0 0 0 6 0 D Szláv  Filol T 0
1 60 alagsor 16 analitikai laboratórium 0 0 0 29 0 D Szervtlen K T 0
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1 62 alagsor 30 hallgatói laboratórium 0 0 0 43 0 D Föld-i T -k 0
1 62 alagsor 30-1 mechanikai műhely 0 0 0 49 0 D Föld-i T -k 0
1 85 alagsor 14 - A  légó- selejt raktár 0 0 0 8 0 D Üzemel  O. 0
1 85 alagsor 14 - B légó- selejt raktár 0 0 0 8 0 D Üzemel  O. 0
1 85 alagsor 14 - C légó- selejtraktár 0 0 0 56 0 D Üzemel  O. 0
1 85 alagsor 14 - D légó- selejtraktár 0 0 0 46 0 D Üzemel  O. 0
1 85 alagsor 28-6 raktár 0 0 0 0 6 E Üzemel  O. 0
1 85 alagsor 07 szivattyúraktár 0 0 0 15 0 D Üzemel  O. 0
1 85 alagsor 33  raktár 0 0 0 47 0 D Üzemel  O. 0
1 85 alagsor 33-1 raktár papír anyagok 0 0 22 0 0 C Üzemel  O. 0
1 85 alagsor 33-2 raktár 0 0 0 22 0 D Üzemel  O. 0
1 85 alagsor 34-A  raktár 0 0 10 0 0 C Üzemel  O. 0
1 85 alagsor 36  raktár butor 0 0 0 40 0 D Üzemel  O. 0
1 85 alagsor 18   raktár (seprüs) 0 0 10 0 0 C Üzemel  O. 0
1 85 alagsor 37 dolgozói szoba 0 0 0 40 0 D Üzemel  O. 0
1 85 alagsor 26 raktár faanyag 0 0 45 0 0 C Üzemel  O. 0
1 85 alagsor 38  légópince raktár 0 0 0 26 6 D Üzemel  O. 0
1 85 alagsor 38-1 légópince raktár 0 0 0 54 0 D Üzemel  O. 0
1 85 alagsor 38-2  légópince elfekvő raktár Ny-i ol 0 0 0 22 0 D Üzemel O. 0
1 85 alagsor 38-3 légópnce elfekvő raktár 0 0 0 8 0 D Üzemel O. 0
1 85 alagsor 28-1-1  raktár 0 0 15 0 0 C Üzemel  O. 0
1 85 alagsor 28-1-1-1  raktár csempeárú 0 0 0 0 30 E Üzemel  O. 0
1 85 alagsor 38-3 kéziraktár 0 0 0 17 0 D Üzemel  O. 0
1 85 alagsor 46 raktár táblásüveg 0 0 0 0 41 E Üzemel  O. 0
1 85 alagsor 42 raktár 0 0 0 40 0 D Üzemel  O. 0
1 85 alagsor 1-A raktár gumiáru 0 0 10 0 0 C Üzemel  O. 0
1 85 alagsor 40 közlekedőfolyosó 0 0 0 0 15 E Üzemel  O. 0
1 85 alagsor 40-4 előtér 0 0 0 0 3 E Üzemel  O. 0
1 85 alagsor 018 kivitelezői öltöző 0 0 12 0 0 C Üzemel  O. 0
1 85 alagsor 40-4-1 kéziraktár 0 0 0 21 0 D Üzemel  O. 0
1 85 alagsor 036 kivitelezői öltöző 0 0 10 0 0 C Üzemel  O. 0
1 85 alagsor 40-4-2 műhely iroda 0 0 0 25 0 D Üzemel  O. 0
1 85 alagsor 037 kivitelezői öltöző 0 0 10 0 0 C Üzemel  O. 0
1 85 alagsor 40-3 fénymásoló 0 0 0 2 0 D Üzemel  O. 0
1 85 alagsor 40-2 öltöző 0 0 42 0 0 C Üzemel  O. 0
1 85 alagsor 40-1 WC, zuhanyzó 0 0 0 0 32 E Üzemel  O. 0
1 85 alagsor PV 39-5  raktár 0 0 0 20 0 D Üzemel  O. 0
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1 85 alagsor   hőközpont előtti helyiség bontott fűtéstechnikai anyagok 0 0 0 0 18 E Üzemel  O. 0
1 85 alagsor PV 39-3 kéziraktár 0 0 0 30 0 D Üzemel  O. 0
1 85 alagsor   hőközpont gőzelosztó ,satupad 0 0 0 64 0 D Üzemel  O. 0
1 85 alagsor PV 39-4 kéziraktár 0 0 0 30 0 D Üzemel  O. 0
1 85 alagsor  A/27  raktár 0 0 0 16 0 C Üzemel  O. 0
1 85 alagsor PV 39-4-1 kéziraktár 0 0 0 9 0 D Üzemel  O. 0
1 85 alagsor 39  raktár 0 0 0 30 0 D Üzemel  O. 0
1 85 alagsor 31 raktár 0 0 0 42 0 D Üzemel  O. 0
1 85 alagsor  A/20 légfütéskamra vegyes bontott anyagok 0 0 0 36 0 D Üzemel  O. 0
1 85 alagsor 41-A kéziraktár 0 0 15 0 0 C Üzemel  O. 0
1 85 alagsor 31-1 raktár 0 0 0 4 0 D Üzemel  O. 0
1 85 alagsor 44 elektromos elosztó 0 0 0 0 48 E Üzemel  O. 0
1 85 alagsor 34-1 tervtár ( irattár ) papír 0 0 15 0 0 C Üzemel  O. 0
1 85 alagsor 9 női WC 0 0 0 0 16 E Üzemel  O. 0
1 85 alagsor 11  C PV -raktár előtér 0 0 0 4 0 D Üzemel  O. 0
1 85 alagsor 11-1 C   kéziraktár  0 0 0 12 0 D Üzemel  O. 0
1 85 alagsor 11-2 C  kéziraktár 0 0 0 12 0 D Üzemel  O. 0
1 85 alagsor 15  raktár 0 0 0 15 0 D Üzemel  O. 0
1 85 alagsor 21-A kéziraktár 0 0 0 5 0 D Üzemel  O. 0
1 85 alagsor 29-1 üzemi fürdő férfi 0 0 0 0 31 E Üzemel  O. 0
1 85 alagsor 29-2 üzemi fürdő női 0 0 0 0 31 E Üzemel  O. 0
1 85 alagsor 32 férfi WC 0 0 0 0 16 E Üzemel  O. 0
1 85 alagsor 44 kéziraktár 0 0 52 0 0 C Üzemel  O. 0
1 85 alagsor 44-1 kéziraktár 0 0 5 0 0 C Üzemel  O. 0
1 85 alagsor közterület 0 0 0 0 943 E Üzemel  O. 0
1 85 alagsor 42  raktár 0 0 0 15 0 D Üzemel  O. 0
1 85 alagsor  A/21-B kéziraktár 0 0 16 0 0 C Üzemel O. 0
1 86 alagsor 21 tűzoltókészülék raktár 0 0 0 5 0 D Munkabizt 0
1 89 alagsor 19  közművelődési iroda raktára vegyes anyag 0 0 0 10 0 D Közműv Iroda 0
1 90 alagsor 17 előtér 0 0 0 4 0 D Okt technika 0
1 90 alagsor 17-1 0 0 0 20 0 D Okt technika 0
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1 90 alagsor 17-2 műhely 0 0 0 19 0 D Okt technika 0
1 90 alagsor 18  bemutató terem 0 0 0 16 0 D Okt technika 0
1 90 alagsor 19 felvételkészítő helyiség 0 0 0 36 0 D Okt technika 0
1 90 alagsor 19-1 kéziraktár 0 0 0 15 0 D Okt technika 0
1 97 alagsor 13 raktár 0 0 43 0 0 C Egy könybolt 0

0 0 2649 6925 5432 15006

0 
0 

2 649 
6 925 
5 432 

0,00%
0,00%

17,65%

Az oktató, kutató  és a tevékenységet kiszolgáló helyiségekben, valamint a  befoglaló tüzszakaszt 
alkotó  épületben  végzett tevékenység és tartózkodó létszám   alapján    az  OTSZ 3  § ( 3/b ) pont 
előírását figyelembe  véve az épület ( tűzszakasz )besorolása:

"A" tűzveszélyességi o.
"B" tűzveszélyességi o,
"C" tűzveszélyességi o.

"C" tűzveszélyes
tűzveszélyességi osztályba sorolt.

46,15%
36,20%

"D" tűzveszéllyességi o.

Az adott tűzszakaszban lévő helyiségek 
alapterülete tűzveszélyességi osztály alapján

%-os megoszlás
Épület összesített adatok

Tűzveszélyességi osztályok

 2240   fő

"E" tűzveszélyességi o.
Alapterületi besorolás alapján "D" mérsékelten  tűzveszélyes

 A  tűzszakaszban egyidejüleg időszakosan  bent  tartózkodók létszáma hozzávetőleg  
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2 0 2
2 30 A-118 tanulm-i oszt vezetői iroda 0 0 0 17 0 D TTK Dékáni H 2
2 30 A-117 teakonyha 0 0 0 17 0 D TTK Dékáni H 2
2 30 A-111 férfi Wc 0 0 0 0 8 E TTK Dékáni H 2
2 30 A-114 női WC 0 0 0 0 10 E TTK Dékáni H 2
2 30 A 110 irattár 0 0 30 0 0 C TTK Dékáni H 2
2 30 A-109 dékáni tanácsterem 0 0 0 54 0 D TTK Dékáni H 2
2 30 A-108 dékáni iroda (bejár 106-ból) 0 0 0 21 0 D TTK Dékáni H 2
2 30 A-107 hivatalvez-i iro (bejár 106-ból) 0 0 0 14 0 D TTK Dékáni H 2
2 30 A-106 dékáni hivatal iroda 0 0 0 21 0 D TTK Dékáni H 2
2 30 A-105 iroda 0 0 0 14 0 D TTK Dékáni H 2
2 30 A-104 iroda(tanulmányi ügyek) leckekönyvek 0 0 0 27 0 D TTK Dékáni H 2
2 30 A-103  iroda (tanulmányi ügyek) 0 0 0 14 0 D TTK Dékáni H 2
2 30 A-102 iroda 0 0 0 14 0 D TTK Dékáni H 2
2 30 A-101 Iroda 0 0 0 14 0 D TTK Dékáni H 2
2 30 A-101-1 irattár(bejárat a 101-böl) nyitott   polcos tárolás 0 0 26 0 0 C TTK Dékáni H 2
2 30 A I em  irattár  ( volt WC) 0 0 3 0 0 C TTK Dékáni H 2
2 30 A I em.  Irattár ( volt WC) 0 0 3 0 0 C TTK Dékáni H 2
2 51 A fszt közl folyosó meteor előtt 0 0 0 0 36 E Meteor T 1
2 51 A fszt női WC 0 0 0 0 6 E Meteor T 1
2 51 A fszt férfi WC 0 0 0 0 7 E Meteor T 1
2 51 A-10 szeminárium- könyvtár 0 0 0 40 0 D Meteor T 1
2 51 A-9  tanári  szoba 0 0 0 28 0 D Meteor T 1
2 51 A-8 tanszéki iroda 0 0 0 14 0 D Meteor T 1
2 51 A-7 tanszékvezetői iroda 0 0 0 20 0 D Meteor T 1
2 51 A-6 tanári dolgozó szoba 0 0 0 20 0 D Meteor T 1
2 51 A-5 tanári dolgozó szoba 0 0 0 14 0 D Meteor T 1
2 51 A-4  iroda 0 0 0 20 0 D Meteor T 1
2 62 A 119  kutatói labor 0 0 0 17 0 D Föld-i T -k 2
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helyiség megnevezése használt, tárolt anyag
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Egység 
megnevezése

sz
in

ts
zá

m

DEBRECENI EGYETEM
Tudományegyetemi Karok

épületeinek tűzveszélyességi osztályba sorolása

2006-10-15 21
Készítette:T-M VÉD BT.

Serbán György 06-30-9550-158



2 62 A pince alagsori lépcsőház 0 0 0 0 13 D Föld-i T -k 0
2 62 A pince közlekedőfolyosó 0 0 0 58 0 D Föld-i T -k 0
2 62 A pince 007 ventillátor gépház 0 0 0 21 0 D Föld-i T -k 0
2 62 A pince 006 üledékes laboratórium 0 0 45 0 0 C Föld-i T -k 0
2 62 A pince 005 müszeres labor 0 0 25 0 0 C Föld-i T -k 0
2 62 A pince 004 szivattyu helyiség 0 0 0 9 0 D Föld-i T -k 0
2 62 A pince 003 tereplaboratórium 0 0 0 0 74 E Föld-i T -k 0
2 62 A pince 002 hideglabor 0 0 0 23 0 D Föld-i T -k 0
2 62 A pince 010 öltöző, kéziraktár 0 0 20 0 0 C Föld-i T -k 0
2 62 A pincse 010-1 raktár 0 0 0 14 0 D Föld-i T -k 0
2 62 A pince 010- 2 öltöző zárt ruhásszekrények 0 0 0 5 0 D Föld-i T -k 0
2 62 A pince 009 mérleg helyiség 0 0 0 21 0 D Föld-i T -k 0
2 62 A pince 008 szélcsatorna 0 0 0 37 0 D Föld-i T -k 0
2 62 A pince 008-1 szürő 0 0 0 0 10 E Föld-i T -k 0
2 85 A pince 016 trafóház 0 0 0 15 0 D Üzemel O. 0
2 85 A pince 017 trafóház 0 0 0 17 0 D Üzemel O. 0
2 85 A pince 018 trafóház közl 0 0 0 0 16 E Üzemel O. 0
2 100 A 120 pénzintézeti iroda Erste 0 0 0 17 0 D Erste Bank 2
2 100 A fszt Erte Bank 0 0 0 35 0 D Erste Bank 1
3 0 B 201  kémiai szakkönyvtár folyosó átalkítás alatt 0 0 0 140 0 D Egy Könyvt 3
3 0 B 203 kémiai szakkönyvtár átalkítás alatt 0 0 172 0 0 C Egy Könyvt 3
3 0 B 202 kémiai szakkönyvtár átalkítás alatt 0 0 84 0 0 C Egy Könyvt 3
3 30 B- 105 Tanulmányi o 0 0 0 26 0 D TTK Dékáni H 2
3 48 B - 104-B iroda 0 0 0 17 0 D Környezetkut 2
3 30 B-104 - A iroda 0 0 0 35 0 D TTK Dékáni H 2
3 30 B-103 tanterem számítógépek 0 0 0 54 0 D TTK Dékáni H 2
3 30 B-102 tanterem 0 0 0 36 0 D TTK Dékáni H 2
3 30 K - 4 tanterem ( B 109) számítógépek 0 0 0 86 0 D TTK Dékáni H 2
3 32 B fszt félűzem közlekedőfolyosó 0 0 0 0 60 E Alkalm Kém T. 1
3 32 B fszt gázpalack tároló 4 0 0 0 0 A Alkalm Kém T. 1
3 32 B fszt 25  csarnok helyiség 0 0 106 0 0 C 1
3 32 B fszt 24 üvegkörte labor 0 0 41 0 0 C Alkalm Kém T. 1
3 32 B fszt 22 elekt főkapcsoló 0 0 0 20 0 D Alkalm Kém T. 1
3 32 B fszt 20 kompresszor helyiség 0 0 8 0 0 C Alkalm Kém T. 1
3 32 B fszt robbanóudvar 0 133 0 0 0 B Alkalm Kém T. 1
3 41 B -19  dolgozói asztal,szekrény  könyvek 0 0 0 10 0 D Genet-i T 1
3 47 D 301 tanszékvezetői iroda ( Koll) 0 0 0 26 0 D Kolloidké T 3
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3 53 B -18 iroda asztal, szekrény 0 0 0 13 0 D Mikrobiol 1
3 53 B 13 laboratórium laboreszközök, draybox, gázpalack 0 0 10 0 0 C Mikrobiol 1
3 53 B 12  elektronikai műhely labormüszerek, munkaasztal 0 0 0 10 0 D Mikrobiol 1
3 53 B 11 elektronikai műhely 0 0 0 13 0 D Mikrobiol 1
3 57 B fszt Hélium visszanyerő hélium tartály, gázpalackok, kompr 0 0 0 0 16 E Szerves K T 1
3 60 B 17 tantermi előkészítő vegyszerek 0 0 33 0 0 C Szervtlen K T 1
3 60 B 15-16 NMR 360 0 0 0 58 0 D Szervtlen K T 1
3 62 B 225 PHD dolgozó 0 0 0 26 0 D Föld-i T -k 3
3 62 B-106 iroda 0 0 0 26 0 D Föld-i T -k 2
3 62 B-101 tanári dolgozó 0 0 0 17 0 D Föld-i T -k 2
3 63 B 23  tablettázó 0 0 20 0 0 C Gyógyszerkém 1
3 85 B II em É-i oldali előcsarnok 0 0 0 0 58 E Üzemel O 3
3 85 B II em É-i oldali  előcs női WC 0 0 0 0 0 E Üzemel O 3
3 85 B II em É-i oldali előcs ffi WC 0 0 0 0 4 E Üzemel O 3
3 85 B I em közlekedési folyosó 0 0 0 0 160 E Üzemel O 2
3 85 B szellőzőgépház 0 0 0 0 80 E Üzemel O 2
3 85 Kémia fszt közlekedő 0 0 0 0 607 E Üzemel O 1
3 85 B fszt ruhatár ruhafogasos tárolás 0 0 24 0 0 C Üzemel O 1
3 85 B fszt fénymásoló  0 0 0 20 0 D Üzemel O 1
3 85 B fszt elektromos főkapcsoló 0 0 0 23 0 D Üzemel O 1
3 95 Kémiai büfé 0 0 0 0 0 D Campus kht 1
3 85 E fszt előtér férfi WC 0 14 E Üzemel O. 1
3 85 K - 3 tanterem (B fszt 07) 0 0 0 118 0 D Üzemel O. 1
3 85 K - 2 tanterem (B fszt 06) 0 0 0 295 0 D Üzemel O. 1
3 85 K - 1 tanterem (B fszt 05) 0 0 0 118 0 D Üzemel O. 1
3 85 D fszt előtér női WC 0 0 0 0 11 E Üzemel O. 1
3 85 D fszt porta szoba 0 0 0 10 0 D Üzemel O. 1
3 85 B összekötőn D ép gázmérő hely gázmérő óra  kisebb mint 100 m3 0 0 0 13 0 D Üzemel O. 1
3 85 B összekötőn E ép gázmérő hely gázmérő óra  kisebb mint 100 m3 0 0 0 13 0 D Üzemel O. 1
3 85 B közmüalagut 0 0 0 0 220 E Üzemel O. 0
3 101 B fszt OTP Bank 0 0 0 69 0 D OTP Bank 1
4 4 C fszt 5 selejtezés iroda 0 0 0 20 0 D TEK Gazd ig 1
4 82 C fszt  EU iroda 0 0 0 48 0 D Eu iroda 1
4 85 C I emelet szolgálati lakás 0 0 0 48 0 D Üzemel O. 2
4 85 C épület lépcsőház 0 0 0 0 18 E Üzemel O. 1
4 85 C  fszt WC 0 0 0 0 2 E Üzemel O. 1
4 85 C pince belső közlekedő 0 0 0 0 16 E Üzemel O. 0
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4 85 C pince telefon kábelrendező 0 0 0 17 0 D Üzemel O. 0
4 85 C pince telefon központ 0 0 0 21 0 D Üzemel O. 0
4 85 C pince telefonszerelő műhely 0 0 0 15 0 D Üzemel O. 0
4 85 C pince  kábelrendező 0 0 0 15 0 D Üzemel O. 0
4 85 C pince szolgálati lakás pince 0 0 0 58 0 D Üzemel O. 0
4 86 C fszt 3  tűz-és munkavédelmi iroda 0 0 0 13 0 D Gazd-i Ig 1
4 91 C fszt 4 egyetemi kiadó 0 0 0 13 0 D Egyetemi kiadó 1
4 91 C fszt 2 egyetemi kiadó 0 0 0 19 0 D Egyetemi kiadó 1
5 0 D-207/1 labor laborasztal 0 0 0 14 0 D Genet-i T 3
5 0 D-207/2 iroda asztal, szekrény, könyvek 0 0 0 13 0 D Genet-i T 3
5 0 D-207/3 laboratórium laborasztal, sterilfülke,hütőszekrények 0 0 0 26 0 D Genet-i T 3
5 0 D-207/4 laboratórium laborasztalok, sterilfülke 0 0 0 26 0 D Genet-i T 3
5 0 D-208-2  laboratórium laborasztal, hütőszekrények 0 0 0 28 0 D Genet-i T 3
5 0 D-208  előtér 0 0 0 0 6 E Mikrobiol 3
5 0 D-207-1 öltöző öltözőszekrények,zuhanyállás 0 0 0 6 0 D Mikrobiol 3
5 0 D-206  mosogató-sterilező szárítószekrény, vízdesztilláló 0 0 0 0 10 E Mikrobiol 3
5 0 D-208- 1 öltöző étkező asztal, öltözőszekrények 0 0 12 0 0 C Mikrobiol 3
5 0 D-207 bejárati előtér 0 0 0 0 10 E Mikrobiol 3
5 0 D-207/7 irodalmazó (galéria is) asztal  könyvek nyitott polcon 0 0 0 13 0 D Mikrobiol 3
5 0 D-207/6 laboratórium laboreszközök, vegyszerek 0 0 62 0 0 C Mikrobiol 3
5 0 D-207/5 vegyifülke előtér laboreszközök 0 0 0 6 0 D Mikrobiol 3
5 60 D fszt 3 iroda 0 0 0 5 0 D Szervetlen K 1
5 30 D 102 tanterem 0 0 0 32 0 D TTK Dékáni H 2
5 36 D fszt 16 laboratórium 0 0 0 22 0 D Fiz-Kém T. 1
5 40 VI emelet közlekedő folyosó beépítettszekrények 0 0 0 129 0 D Fiz-Kém T. 7
5 40 D 623 kutatólaboratórium vegyszerek, gázpalackok Ar, N2 0 0 39 0 0 C Fiz-Kém T. 7
5 40 D 622 müszeres és dolgozó 0 0 0 24 0 D Fiz-Kém T. 7
5 40 D 621 müszerszoba számítógépek, mérőmüszerek 0 0 0 40 0 D Fiz-Kém T. 7
5 40 D 620  tanszéki iroda asztalok, székek 0 0 0 24 0 D Fiz-Kém T. 7
5 40 D 619 tanszékvezetői szoba 0 0 0 24 0 D Fiz-Kém T. 7
5 40 D 618 labor és dolgozó 0 0 21 0 0 C Fiz-Kém T. 7
5 40 D 617 tömegsprektográf labor gázpalackok  H2, N2, levegő 0 0 24 0 0 C Fiz-Kém T. 7
5 40 D 616 labor és dolgozó 0 0 20 0 0 C Fiz-Kém T. 7
5 40 VI emelet NY-i fürdő, WC női öltözőszekrények 0 0 13 0 0 C Fiz-Kém T. 7
5 40 VI emelet Ny-i fürdő, WC férfi öltözőszekrények 0 0 11 0 0 C Fiz-Kém T. 7
5 40 D 608 kutatólaboratórium vegyszerek, gázpalackok 0 0 58 0 0 C Fiz-Kém T. 7
5 40 D 607 dolgozó szoba 0 0 0 24 0 D Fiz-Kém T. 7
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5 40 D 606 szemináriumi terem 0 0 0 23 0 D Fiz-Kém T. 7
5 40 D 605 professzori  szoba 0 0 0 20 0 D Fiz-Kém T. 7
5 40 D 604 kutatólaboratórium vegyszerek, gázpalackok Ar, CO2 0 0 47 0 0 C Fiz-Kém T. 7
5 40 D 603 dolgozó szoba 0 0 0 22 0 D Fiz-Kém T. 7
5 40 D 602 dolgozó szoba 0 0 0 22 0 D Fiz-Kém T. 7
5 40 D 601-2 kromatográfiás szoba gázpalackok H2,Argon,levegö 0 0 24 0 0 C Fiz-Kém T. 7
5 40 D 601-1 laboratórium vegyszerek, CO2gázpalack 0 0 39 0 0 C Fiz-Kém T. 7
5 40 VI emelet K-i női mosdó, öltöző öltözőszekrények 0 0 6 0 0 C Fiz-Kém T. 7
5 40 VI emelet K-i mosdó, WC férfi 0 0 0 3 0 D Fiz-Kém T. 7
5 40 D 628 teakonyha vegyszerek, gázpalack N2, Rg szekrény 0 0 0 3 0 D Fiz-Kém T. 7
5 40 D 104-1 előtér 0 0 0 0 9 E Fiz-Kém T. 2
5 40 D 104-2 közlekedőfolyosó mérlegasztalok, faszekrények 0 0 0 39 0 D Fiz-Kém T. 2
5 40 D 104-3 előtér fadoboz tárolás 0 0 0 5 0 D Fiz-Kém T. 2
5 40 D 104-4 müszertároló müszerek fadobozban 0 0 0 11 0 D Fiz-Kém T. 2
5 40 D 104-5 fotolabor fotofelszerelés 0 0 0 9 0 D Fiz-Kém T. 2
5 40 D 104-6 optikai labor tanulóasztalok 0 0 0 17 0 D Fiz-Kém T. 2
5 40 D 104-7 átjáró folyosó előkészítő asztal 0 0 0 9 0 D Fiz-Kém T. 2
5 40 D 104-8 hallgatói laboratórium kémiai kisérletek 0 0 104 0 0 C Fiz-Kém T. 2
5 40 D 107-1 iroda mérlegasztalok, székek 0 0 0 21 0 D Fiz-Kém T. 2
5 40 D 107-2 vegyszer előkészítő vegyszerek, éghető folyadékok 0 0 27 0 0 C Fiz-Kém T. 2
5 40 D 107-3 átjáró közlekedő 0 0 0 6 0 D Fiz-Kém T. 2
5 40 D 107 hallgatói laboratórium kémiai kisérletek 0 0 172 0 0 C Fiz-Kém T. 2
5 40 D 113 női mosdó 0 0 0 0 5 E Fiz-Kém T. 2
5 40 D 115 férfi mosdó 0 0 0 0 5 E Fiz-Kém T. 2
5 40 D 117 előtér-közlekedő 0 0 0 5 0 D Fiz-Kém T. 2
5 40 D I. emelet K-i női WC 0 0 0 0 5 E Fiz-Kém T. 2
5 40 D-108 mérleg szoba asztal, számológép, beépitett fotofülke 0 0 0 40 0 D Fiz-Kém T. 2
5 40 D I. emelet K-i férfi WC 0 0 0 0 5 E Fiz-Kém T. 2
5 40 D fszt 8 mechanikai műhely esztergagép  5l éghető folyadék kannába 0 0 0 22 0 D Fiz-Kém T. 1
5 40 D fszt 9 gépműhely fémmegmunkáló gépek 0 0 0 44 0 D Fiz-Kém T. 1
5 40 D fszt 16 - 1 röntgen labor 0 0 0 13 0 D Fiz-Kém T. 1
5 40 D fszt 18 kuató labor 0 0 0 8 0 D Fiz-Kém T. 1
5 40 D fszt 22 vasipari gépműhely 0 0 0 0 22 E Fiz-Kém T. 1
5 47 D-206-1-2 laboratórium Mérőmüszerek, metángázpalack, 1 db C 0 0 0 23 0 D Kolloidké T 3
5 47 D-201 tanszékvezetői szoba íróasztalok, egyéb butorok 0 0 0 24 0 D Kolloidké T 3
5 47 D-202-1 oktatói dolgozó íróasztalok, egyéb butorok 0 0 0 20 0 D Kolloidké T 3
5 47 D-202-2 sötét szoba laborasztalok, müszerek 0 0 0 15 0 D Kolloidké T 3
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5 47 D-205 belső közlekedő tanulóasztalok, 2 db RG szekrény 0 0 0 35 0 D Kolloidké T 3
5 47 D-205-1 öltöző fa öltözőszekrények 0 0 8 0 0 C Kolloidké T 3
5 47 D-205-2 hallgatói labor laborasztalok vegyszerek RG szekrény 0 0 67 0 0 C Kolloidké T 3
5 47 D-205-3 kutató labor laborasztalok, éghető folyadék N2 gázpa 0 0 0 19 0 D Kolloidké T 3
5 47 D-205-4 kutató labor laborasztalok, éghető folyadék 0 0 0 23 0 D Kolloidké T 3
5 47 D-205-5 kutató labor laborasztal,éghető folyadékok,N2 gázpa 0 0 23 0 0 C Kolloidké T 3
5 47 D-205-6 tanszéki iroda irodabutorok, 0 0 0 19 0 D Kolloidké T 3
5 47 D-206-1 átjáró közlekedő asztal, számítógép 0 0 0 10 0 D Kolloidké T 3
5 47 D-206-1-1 izotópos labor I. laborasztal,izotópos vegyszerek 1 db CO 0 0 0 36 0 D Kolloidké T 3
5 47 D-206-2-1 mérőszoba asztalok,müszerek, faszekrények 0 0 0 10 0 D Kolloidké T 3
5 47 D-206-2-2 izotópos labor II laborasztal, felszerelés, 1 db CO-2 0 0 0 26 0 D Kolloidké T 3
5 47 D II. emelet K-i női WC 0 0 0 0 6 E Kolloidké T 3
5 47 D II. emelet K-i férfi WC 0 0 0 0 5 E Kolloidké T 3
5 49 D-109 tanszéki  iroda 0 0 0 14 0 D Mikrobiol 2
5 53 D-308 laboratórium 0 0 0 40 0 D Mikrobiológia 1
5 53 D fszt 11  0 0 0 24 0 D Mikrobiol 1
5 53 D-20 fermentor helyiség fermentorok, számílógép 0 0 0 20 0 D Mikrobiol 1
5 53 D fszt 10 tanterem tanulóasztalok, gázcsapok bunsenégővel 0 0 0 30 0 D Mikrobiol 1
5 60 D 501 elválasztás tech labor 0 0 38 0 0 C Szervtlen K T 6
5 60 D 502 dolgozói szoba átjárási lehetőség a D 501-be 0 0 0 24 0 D Szervtlen K T 6
5 60 D 503 dolgozói szoba 0 0 0 22 0 D Szervtlen K T 6
5 60 D 504 preparatív laboratórium vegyszerek, irodalmi anyagok 0 0 20 0 0 C Szervtlen K T 6
5 60 D 505 laboratórium átjárás a D 506-ba 0 0 38 0 0 C Szervtlen K T 6
5 60 D 506 dolgozói szoba bejár D 505-ból 0 0 0 23 0 D Szervtlen K T 6
5 60 D 507 dolgozói szoba szakmódszertani anyagok átjárás 509-ig 0 0 0 21 0 D Szervtlen K T 6
5 60 D 508 studió vizuális labor számítógép, TV, video,átjárható 0 0 0 23 0 D Szervtlen K T 6
5 60 D 509 vegyszeres hallgatói labor vegyszerek kis mennyiségekben 0 0 58 0 0 C Szervtlen K T 6
5 60 D V. emelet Ny-i fürdő, WC férfi öltözőszekrények 0 0 11 0 0 C Szervtlen K T 6
5 60 D V. emelet Ny-i fürdő, WC női öltözőszekrények 0 0 13 0 0 C Szervtlen K T 6
5 60 D 517 dolgozói szoba bejár 518-ból 0 0 0 25 0 D Szervtlen K T 6
5 60 D 518 dolgozó szoba bejárás 517-be 0 0 0 23 0 D Szervtlen K T 6
5 60 D 519 vizeslabor vízminták, vegyszerek 0 0 46 0 0 C Szervtlen K T 6
5 60 D 520 dolgozói szoba bejárás 521-ből 0 0 0 22 0 D Szervtlen K T 6
5 60 D 521 laboratórium bejárás az 520-ba vegyszerek, gázpalack sľritett levegő 0 0 47 0 0 C Szervtlen K T 6
5 60 D 523 dolgozói szoba(bejárás 524) 0 0 0 23 0 D Szervtlen K T 6
5 60 D 524 laboratórium 0 0 46 0 0 C Szervtlen K T 6
5 60 D V. emelet K-i mosdó, WC férfi 0 0 0 0 3 E Szervtlen K T 6
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5 60 D V. emelet K-i mosdó, WC női 0 0 0 0 3 E Szervtlen K T 6
5 60 D 529 öltöző öltözőszekrények 0 0 13 0 0 C Szervtlen K T 6
5 60 5 V. emelet közlekedőfolyosó beépítettszekrények 0 0 129 0 0 D Szervtlen K T 6
5 60 D 401 sprektométer labor gázpalackok Ar, gyenge savas oldatok 0 0 0 20 0 D Szervtlen K T 5
5 60 D 402 tanszékvezetői szoba 0 0 0 17 0 D Szervtlen K T 5
5 60 D 403 tanszéki iroda 0 0 0 18 0 D Szervtlen K T 5
5 60 D 404 szemináriumi szoba asztalok, székek 0 0 0 47 0 D Szervtlen K T 5
5 60 D 406 dolgozói szoba 0 0 0 24 0 D Szervtlen K T 5
5 60 D 408 kutatólaboratórium vegyszerek, gázpalack O2 0 0 42 0 0 C Szervtlen K T 5
5 60 D 409 müsz labor (bejárás a 408-ból) gázpalack Ar, nem éghető vegyszerek 0 0 0 22 0 D Szervtlen K T 5
5 60 D 411 labor és dolgozói sav, lug 0 0 19 0 0 C Szervtlen K T 5
5 60 D 412 dolgozói szoba 0 0 0 24 0 D Szervtlen K T 5
5 60 D 414 savas roncsoló Rg szekrény, vegyszerek 0 0 29 0 0 C Szervtlen K T 5
5 60 D IV emelet Ny-i mos, für, öltöző férfi öltözőszekrények 0 0 11 0 0 C Szervtlen K T 5
5 60 D IV emelet Ny-i mos, für, öltöző női öltözőszekrények 0 0 13 0 0 C Szervtlen K T 5
5 60 D 422 professzori szoba 0 0 0 24 0 D Szervtlen K T 5
5 60 D 423 müszeres analitikai labor gázpalackok C2H2, Ar, N2O 0 0 42 0 0 c Szervtlen K T 5
5 60 D 424 müszeres analitikai labor 0 0 18 0 0 C Szervtlen K T 5
5 60 D 425 fotolabor ( bejárat a 426-ból) 0 0 5 0 0 C Szervtlen K T 5
5 60 D 426 sprektográfiás labor 0 0 23 0 0 C Szervtlen K T 5
5 60 D 427 dolgozói szoba 0 0 0 20 0 D Szervtlen K T 5
5 60 D 428 dolgozói szoba 0 0 0 23 0 D Szervtlen K T 5
5 60 D 429 kutatólaboratórium gázpalack Ar 0 0 20 0 0 C Szervtlen K T 5
5 60 D 430 müszerszoba 0 0 0 23 0 D Szervtlen K T 5
5 60 D 431 dolgozói szoba 0 0 0 23 0 D Szervtlen K T 5
5 60 D IV emelet K-i mosdó férfi 0 0 0 0 3 E Szervtlen K T 5
5 60 D IV emelet K-i mosdó női 0 0 0 0 3 E Szervtlen K T 5
5 60 D 437 öltöző öltözőszekrények 0 0 12 0 0 C Szervtlen K T 5
5 60 D IV emelet közlekedőfolyosó beépítettszekrények 0 0 0 129 0 D Szervtlen K T 5
5 60 D 301 kéziraktár vegyszerek 0 0 3 0 0 C Szervtlen K T 4
5 60 D 303  Tanszékcsoport iroda 0 0 0 16 0 D Szervtlen K T 4
5 60 D 308-1 hallg labor közlekedőfolyosó szekrények 0 0 28 0 0 C Szervtlen K T 4
5 60 D 308-2 hallga lab közlk. mérlegszoba mérlegasztalok 0 0 0 18 0 D Szervtlen K T 4
5 60 D 308-3 hallgatói laboratórium vegyszeres kisérletek 0 0 144 0 0 C Szervtlen K T 4
5 60 D 308-4 belső közlekedő (309) 0 0 6 0 0 C Szervtlen K T 4
5 60 D 308-5 vegyszerraktár (309) vegyszerek 0 0 3 0 0 C Szervtlen K T 4
5 60 D 308-6 előkészítő (310) kisérletek előkészítése, vegyszerek 0 0 28 0 0 C Szervtlen K T 4
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5 60 D 308-7 közlekedő a 311 labor között 0 0 28 0 0 C Szervtlen K T 4
5 60 D 311 hallgatói laboratórium vegyszeres kisérletek 0 0 144 0 0 C Szervtlen K T 4
5 60 D 311-1 mérlegszoba 0 0 0 10 0 D Szervtlen K T 4
5 60 D 313 müsz labor (311-ből a bejárat) mérőeszközök, müszerek 0 0 0 13 0 D Szervtlen K T 4
5 60 D 314 dolgozó szoba 0 0 0 17 0 D Szervtlen K T 4
5 60 D 316 mosdó, WC férfi 0 0 0 0 8 D Szervtlen K T 4
5 60 D 318 mosdó, WC női 0 0 0 0 8 E Szervtlen K T 4
5 60 D 320 közlekedő Ny-i oldalon beépítettszekrény 0 0 0 8 0 D Szervtlen K T 4
5 60 D III. emelet közlekedő K-i oldalon 0 0 0 0 34 E Szervtlen K T 4
5 60 D 323-1 közlekedő előtér 0 0 0 0 4 E Szervtlen K T 4
5 60 D 323-2 dolgozói szoba asztal, szekrény, irodalmi anyag 0 0 0 14 0 D Szervtlen K T 4
5 60 D 323-3 raktár fotolabor felszerelés 0 0 0 6 0 D Szervtlen K T 4
5 60 D III. K-i oldali férfi WC 0 0 0 0 11 E Szervtlen K T 4
5 60 D III. K-i oldali női WC 0 0 0 0 11 E Szervtlen K T 4
5 60 D 104-9 Analab Kft labor kémiai kisérletek 0 0 67 0 0 C Szervetlen K 2
5 60 D 101 raktár 0 0 3 0 0 C Üzemel O. 2
5 60 D fszt 7 mikrohullámú labor 0 0 0 22 0 D Szervetlen K 1
5 60 D fszt 5 atomspekrometer 0 0 0 5 0 D Szervtlen K T 1
5 60 D fszt 6 sötétkamra 0 0 0 21 0 D Szervtlen K T 1
5 60 D fszt 15 üvegtechnikai műhely 0 0 0 46 0 D Szervtlen K T 1
5 62 D fszt 2 PHD szoba 0 0 0 31 0 D Földrajzi tszk 1
5 85 D szellőzőgépház 0 0 0 611 0 D Üzemel O. 8
5 85 D liftgépház K-i részen 0 0 0 18 0 D Üzemel O. 8
5 85 D liftgépház Ny-i részen 0 0 0 8 0 D Üzemel O. 8
5 85 D szellőzőgépházi lépcsőház 0 0 0 0 13 E Üzemel O. 8
5 85 D VI. emelet K-i lécsőház, előtér 0 0 0 0 30 E Üzemel O. 7
5 85 D VI. emelet Ny-i lépcsőház, előtér 0 0 0 0 21 E Üzemel O. 7
5 85 D V. emelet keleti lépcsőház, előtér 0 0 0 0 30 E Üzemel O. 6
5 85 D V. emelet Ny-i lépcsőház,előtér 0 0 0 0 12 E Üzemel O. 6
5 85 D IV. emelet K-i lépcsőház, előtér 0 0 0 0 30 E Üzemel O. 5
5 85 D IV. emelet Ny-i lépcsőház, előtér 0 0 0 0 12 E Üzemel O. 5
5 85 D 302 tanterem 0 0 32 0 0 D Üzemel O. 4
5 85 D III. emelet K-i lépcsőház, előtér 0 0 0 0 49 E Üzemel O. 4
5 85 D III. emelet Ny-i lépcsőház előtér 0 0 0 0 27 E Üzemel O. 4
5 85 D II. emelet közl (könyvtári szinten) 0 0 0 0 31 E Üzemel O. 3
5 85 D II. emelet K-i lépcsőház, előtér 0 0 0 0 26 E Üzemel O. 3
5 85 D II. emelet Ny-i lépcsőház, előtér 0 0 0 0 12 E Üzemel O. 3
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5 85 D I. emelet közlekedő folyosó 0 0 0 0 0 E Üzemel O. 2
5 85 D I. emelet lépcsőház, előtér 0 0 0 0 30 E Üzemel O. 2
5 85 D I. emelet Ny-i lépcsőház, előtér 0 0 0 0 15 E Üzemel O. 2
5 85 D 21 hőközpont hőcserélő 0 0 0 0 50 E Üzemel O. 1
5 85 D fszt  4 takarítóeszköz tároló 0 0 0 13 0 D Üzemel O. 1
5 85 D fszt 26 takaritók öltözője 0 0 14 0 0 C Üzemel O. 1
5 85 D fszt K-i közlekedő 0 0 0 0 34 E Üzemel O. 1
5 85 D fszt Ny-i férfi WC,zuhanyzó 0 0 0 0 12 E Üzemel O. 1
5 85 D-23 kéziraktár 0 0 0 4 0 D Üzemel O. 1
5 85 D- 21-1 Hőközp  alagsori helyiség 0 0 0 0 41 E Üzemel O. 0
5 85 D épület közmű alagut 0 0 0 0 173 E Üzemel O. 0
6 30 E-204 tanterem (Ny-i oldalon) 0 0 0 46 0 D TTK Dékáni H 3
6 30 E-213 tanterem (Ny-i oldalon) 0 0 0 46 0 D TTK Dékáni H 3
6 30 E-103 tanterem (NY-i oldalon) 0 0 0 28 0 D TTK Dékáni H 2
6 30 E-113 tanterem (Ny-i oldalon) számítógépek 0 0 0 30 0 D TTK Dékáni H 2
6 32 E 501 dolgozói szoba 0 0 0 26 0 D Alkalm Kém T. 6
6 32 E 502 kutatólaboratórium 0 0 58 0 0 C Alkalm Kém T. 6
6 32 E 503-1 belső müszeres szoba 0 0 18 0 0 C Alkalm Kém T. 6
6 32 E 504 kutatólaboratórium 0 0 55 0 0 C Alkalm Kém T. 6
6 32 E 505 tanszékvezetői iroda 0 0 0 33 0 D Alkalm Kém T. 6
6 32 E 505-1 előszoba, fürdőszoba 0 0 0 7 0 D Alkalm Kém T. 6
6 32 E 506 tanszéki iroda 0 0 0 28 0 D Alkalm Kém T. 6
6 32 E 508  oktatói szoba átjárási lehetőség az 506-ba 0 0 0 27 0 D Alkalm Kém T. 6
6 32 E V. emelet Ny-i öltöző, WC férfi öltözőszekrények 0 0 20 0 0 C Alkalm Kém T. 6
6 32 E V. emelet Ny-i öltöző, WC női öltözőszekrények 0 0 15 0 0 C Alkalm Kém T. 6
6 32 E 516 oldószertároló RG szekrények 0 0 25 0 0 C Alkalm Kém T. 6
6 32 E 516-A kutatólaboratórium dray box 0 0 65 0 0 C Alkalm Kém T. 6
6 32 E 516-A-1 belső müszeres 0 0 19 0 0 C Alkalm Kém T. 6
6 32 E 517 szemináriumi szoba 0 0 0 41 0 D Alkalm Kém T. 6
6 32 E 517-A kutatólaboratórium dray box, gázpalack N2 0 0 60 0 0 C Alkalm Kém T. 6
6 32 E 518 müszerszoba 3 részre választva 0 0 37 0 0 C Alkalm Kém T. 6
6 32 E V. emelet takaritószeres lift mellett takaritóeszközök, szerek 0 0 5 0 0 C Alkalm Kém T. 6
6 32 E 202 hallgatói laboratórium 0 0 0 0 0 C Biokém T 3
6 32 E 101 müszerraktár (nagylift mellett) 0 0 0 5 0 D Alkalm Kém T. 2
6 32 E 104 müszerraktár 0 0 0 18 0 D Alkalm Kém T. 2
6 32 E 114 hallgatói laboratórium vegyszeres kisérletek 0 0 158 0 0 C Alkalm Kém T. 2
6 32 E 114-1 müanyagvizsgáló labor 0 0 48 0 0 C Alkalm Kém T. 2
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6 32 E 114-2 belső közlekedő 0 0 9 0 0 C Alkalm Kém T. 2
6 32 E 102-1 gázkromatográfiás labor gázpalackok N2, H2,Ar, levegő 0 0 63 0 0 C Alkalm Kém T. 2
6 32 E 102-2 gázkromatográfiás labor gázpalackok N2,H2,levegő, RG szekrén 0 0 36 0 0 C Alkalm Kém T. 2
6 32 E 102-3 folyadék kromatográfia 0 0 23 0 0 C Alkalm Kém T. 2
6 32 E 102-4 belső közlekedő 0 0 16 0 0 C Alkalm Kém T. 2
6 32 E 105 előkészitő RG szekrények 0 0 41 0 0 C Alkalm Kém T. 2
6 32 E 108 takaritói pihenő öltözőszekrények, takaritóeszközök 0 0 16 0 0 C Alkalm Kém T. 2
6 32 E 112 müszerraktár ajtó a 114-1 felé 0 0 0 16 0 D Alkalm Kém T. 2
6 32 E I. emelet Ny-i oldali férfi WC 0 0 0 0 6 E Alkalm Kém T. 2
6 32 E fszt 3 kéziraktár fapolcos tárolás 0 0 0 14 0 D Alkalm Kém T. 1
6 32 E fszt 22 raktár 0 0 0 21 0 D Alkalm Kém T. 1
6 32 E fszt lift mellett kéziraktár 0 0 0 5 0 D Alkalm Kém T. 1
6 32 E fszt 22  raktár 0 0 0 21 0 D Alkalm Kém T. 1
6 54 E-409 kut csop vez iroda zuhanyzóval 0 0 0 27 0 D MTA K  Kcs 5
6 54 E-422 kutatócsoport laboratórium 0 0 113 0 0 C MTA K  Kcs 5
6 54 E-423 kutatócsoport dolgozó szoba 0 0 0 26 0 D MTA K  Kcs 5
6 54 E-423-A kutatócsoport laboratórium 0 0 72 0 0 C MTA K  Kcs 5
6 54 E-423-A-1 iroda 0 0 0 13 0 D MTA K  Kcs 5
6 54 E-304 kutatócsoport laboratórium 0 0 61 0 0 C MTA K  Kcs 4
6 54 E-310 kutatócsoport laboratórium 0 0 51 0 0 C MTA K  Kcs 4
6 54 E-321 kutatócsoport iroda 0 0 0 22 0 D MTA K  Kcs 4
6 54 E-326 professzori szoba 0 0 28 0 0 C MTA K  Kcs 4
6 54 E fszt 24 GCM-es laboratórium 0 0 0 50 0 D MTA K  Kcs 1
6 54 E fszt 26 GCM-es laboratórium 0 0 0 36 0 D MTA K  Kcs 1
6 56 E fszt 8 tanári szoba 0 0 0 14 0 D Növénytan 1
6 57 E-515 kutatólaboratórium 0 0 75 0 0 C Szerves K T 6
6 57 E-402 tanszéki iroda 0 0 0 41 0 D Szerves K T 5
6 57 E-405 tansz vez iroda zuhanyzóval 0 0 0 41 0 D Szerves K T 5
6 57 E-407 kutatólaboratórium 0 0 58 0 0 C Szerves K T 5
6 57 E-408 kutatólaboratórium 0 0 56 0 0 C Szerves K T 5
6 57 E-412 számítógép terem 0 0 0 17 0 D Szerves K T 5
6 57 E-413 tanári szoba 0 0 0 24 0 D Szerves K T 5
6 57 E-414 oldószertároló RG szekrények (vízzel oltani tilos) 0 0 28 0 0 C Szerves K T 5
6 57 E IV emelet Ny-i mosdó férfi 0 0 0 0 17 E Szerves K T 5
6 57 E IV. emelet Ny-i mosdó női 0 0 0 0 16 E Szerves K T 5
6 57 E-421 kutatólaboratórium 0 0 85 0 0 C Szerves K T 5
6 57 E-424 hallgatói laboratórium 0 0 27 0 0 C Szerves K T 5
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6 57 E  IV. emelet közlekedőfolyosó 0 0 0 130 0 D Szerves K T 5
6 57 E IV.emelet lift mell takaritóeszközök 0 0 5 0 0 C Szerves K T 5
6 57 E-328 kutató  labor 0 0 40 0 0 C Szerves K T 4
6 57 E-302 kutatólaboratórium 0 0 54 0 0 C Szerves K T 4
6 57 E-303 dolgozói szoba átjárási lehetőség a 302-be 0 0 0 28 0 D Szerves K T 4
6 57 E-305 IR sprektoszkópia 0 0 0 42 0 D Szerves K T 4
6 57 E-307 IR sprek. Kóp. (bejárás 305-böl) kettéosztott helyiség 0 0 0 15 0 D Szerves K T 4
6 57 E-308 professzori szoba 0 0 0 28 0 D Szerves K T 4
6 57 E III emelet Ny-i mosdó férfi 0 0 0 0 15 E Szerves K T 4
6 57 E III emelet Ny-i mosdó női 0 0 0 0 12 E Szerves K T 4
6 57 E-318 öltöző férfi 0 0 15 0 0 C Szerves K T 4
6 57 E-319 tanársegédi szoba 0 0 0 27 0 D Szerves K T 4
6 57 E-320 szemináriumi helyiség 0 0 0 42 0 D Szerves K T 4
6 57 E-322 kutatólaboratórium 0 0 57 0 0 C Szerves K T 4
6 57 E-323 mérlegszoba (bejárat 325-böl) 0 0 0 28 0 D Szerves K T 4
6 57 E-325 müszeres lab (bejárat 323-ba) 0 0 0 54 0 D Szerves K T 4
6 57 E-327 kutató labor 0 0 0 27 0 D Szerves K T 4
6 57 E III emelet közlekedőfolyosó 0 0 0 130 0 D Szerves K T 4
6 57 E III emelet lift mell takaritóeszközök 0 0 5 0 0 C Szerves K T 4
6 57 E II emelet lift mellett kéziraktár 0 0 0 5 0 D Szerves K T 4
6 57 E-205 hallgatói előkészítő vegyszerek, Rg szekrények 0 0 41 0 0 C Szerves K T 3
6 57 E-214 hallgatói laboratórium 0 0 155 0 0 C Szerves K T 3
6 57 E-214-1 gyakorlatvezetői szoba 0 0 15 0 0 C Szerves K T 3
6 57 E-214-2 mérlegszoba 0 0 18 0 0 C Szerves K T 3
6 57 E-202 hallgatói laboratórium 0 0 155 0 0 C Szerves K T 3
6 57 E-202-1 gyakorlatvezetői szoba 0 0 15 0 0 C Szerves K T 3
6 57 E-202-2 mérlegszoba 0 0 18 0 0 C Szerves K T 3
6 57 E II. emelet Ny-i oldalon női WC 0 0 0 0 6 E Szerves K T 3
6 57 E II. emelet K-i oldalon női WC 0 0 0 0 9 E Szerves K T 3
6 57 E II. emelet K-i oldalon férfi WC 0 0 0 0 8 E Szerves K T 3
6 57 E fszt 2 üvegraktár 0 0 0 26 0 D Szerves K T 1
6 57 E fszt 7 tanári szoba 0 0 26 0 0 C Szerves K T 1
6 57 E fszt 12 raktár selejt eszközök 0 0 0 5 0 D Szerves K T 1
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6 57 E fszt 13  raktár (hütőkamra ) hulladék vegyszer 0 6 0 0 0 B Szerves K T 1
6 57 E fszt Ny-i mosdó férfi 0 0 0 0 17 E Szerves K T 1
6 57 E fszt 18 NMR 200-as 0 0 0 39 0 D Szerves K T 1
6 57 E fszt 19 NMR 500-as 0 0 0 53 0 D Szerves K T 1
6 57 E fszt 20 NMR vegyszeres labor 0 0 34 0 0 C Szerves K T 1
6 57 E fszt 27 üvegtechnikai műhely 0 0 0 26 0 D Szerves K T 1
6 63 E 211 gyógyszertechnologia 0 0 0 14 0 D Gyógyszert 3
6 63 E 211-1 gyógyszertechnologia 0 0 0 15 0 D Gyógyszert 3
6 63 E 211-2 müsz fülke gyógyszertechnol 0 0 0 5 0 D Gyógyszert 3
6 63 E 211-3 gyógyszertechnologia 0 0 0 12 0 D Gyógyszert 3
6 63 E 207 gyógyszertechnologia 0 0 0 17 0 D Gyógyszert 3
6 63 E 107 dolgozói szoba 0 0 0 11 0 D Gyógyszert 2
6 63 E 111 gyógyszerkutató labor 0 0 47 0 0 C Gyógyszert 2
6 63 E fszt 10  gyógyszerkémiai  labor fémmegmunkáló gépek 0 0 0 61 0 D Gyógyszert 1
6 63 E fszt 9 gyógyszerkémiai labor 0 0 0 26 0 D Gyógyszert 1
6 85 E szellőzőgépház 0 0 0 441 0 D Üzemel O. 7
6 85 E V. emelet K-i lépcsőház, előtér 0 0 0 0 30 E Üzemel O. 6
6 85 E V. emelet Ny-i lépcsőház, előtér 0 0 0 0 12 E Üzemel O. 6
6 85 E IV. emelet K-i lépcsőház, előtér 0 0 0 0 30 E Üzemel O. 5
6 85 E IV. emelet Ny-i lépcsőház, előtér 0 0 0 0 12 E Üzemel O. 5
6 85 E III. emelet K-i lépcsőház, előtér 0 0 0 0 30 E Üzemel O. 4
6 85 E III. emelet Ny-i lépcsőház, előtér 0 0 0 0 15 E Üzemel O. 4
6 85 E-208  takarítóeszköz és szer tároló öltözőszekrények, takaritóeszközök 0 0 15 0 0 C Üzemel O. 3
6 85 E II. emelet közl (225 tanterem előtt) 0 0 0 0 70 E Üzemel O. 3
6 85 E II. emelet K-i lépcsőház, előtér 0 0 0 64 D Üzemel O. 3
6 85 E II. emelet Ny-i közl (E 213 előtt) 0 0 0 0 34 E Üzemel O. 3
6 85 E II. emelet Ny-i lépcsőház, előtér 0 0 0 0 45 E Üzemel O. 3
6 85 E I. emelet K-i lépcsőház, előtér 0 0 0 64 E Üzemel O. 2
6 85 E I. emelet Ny-i  közlekedő (113 előtt) 0 0 0 0 34 E Üzemel O. 2
6 85 E I. emelet Ny-i lépcsőház, előtér 0 0 0 45 E Üzemel O. 2
6 85 kémia E 4  hőközpont hőcserélők 0 0 0 0 50 E Üzemel O. 1
6 85 lemezgarázs raktár selejt anyagnak 0 0 13 0 0 C Üzemel O. 1
6 85 E fszt 01  raktár 0 0 0 7 0 D Alkalm Kém T. 1
6 85 Lemezgarázs kémia mögött I 0 0 0 15 0 D Üzemel O. 1
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6 85 Lemezgarázs kémia mögött II 0 0 0 15 0 D Üzemel O. 1
6 85 Lemezgarázs kémia mögött III 0 0 0 15 0 D Üzemel O. 1
6 85 Lemezgarázs kémia mögött IV 0 0 0 15 0 D Üzemel O. 1
6 85 E közmű alagut 0 0 0 0 198 E Üzemel O. 0

0 6 4139 5771 1866 11782

0 
6 

4 139 
5 771 
1 866 

"C" tűzveszélyes
tűzveszélyességi osztályba sorolt.

 A  tűzszakaszban egyidejüleg időszakosan  bent  tartózkodók létszáma hozzávetőleg     650    fő

35,13%
48,98%
15,84%

Az oktató, kutató  és a tevékenységet kiszolgáló helyiségekben, valamint a  befoglaló tüzszakaszt 
alkotó  épületben  végzett tevékenység és tartózkodó létszám   alapján    az  OTSZ 3  § ( 3/b ) pont 
előírását figyelembe  véve az épület ( tűzszakasz )besorolása:

"C" tűzveszélyességi o.
"D" tűzveszéllyességi o.
"E" tűzveszélyességi o.
Alapterületi besorolás alapján "D" mérsékelten  tűzveszélyes

%-os megoszlás
Az adott tűzszakaszban lévő helyiségek alapterülete 

0,00%
0,05%

Tűzveszélyességi osztályok
"A" tűzveszélyességi o.
"B" tűzveszélyességi o,

Épület összesített adatok
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7 44 401 közlekedőfolyosó 1 db CO-2 0 0 0 0 6 E Matek  ép 5
7 44 402 liftgépház lift technológiai berendezés 0 0 0 22 0 D Matek  ép 5
7 44 403 irattár, fénymásoló szekrények, asztalok, 0 0 20 0 0 C Matek  ép 5
7 44 404 takarítóeszköz tároló takarítószerek, eszközök 0 0 0 2 0 D Matek  ép 5
7 44 405 női WC 0 0 0 0 16 E Matek  ép 5
7 44 406 férfi WC 0 0 0 0 18 E Matek  ép 5
7 44 407 tárgyaló szék, asztal 0 0 0 35 0 D Matek  ép 5
7 44 408 iroda bútor, számítógép 0 0 0 17 0 D Matek  ép 5
7 44 409 iroda bútor, számítógép 0 0 0 17 0 D Matek  ép 5
7 44 410 iroda bútor, számítógép 0 0 0 17 0 D Matek  ép 5
7 44 411 közlekedőfolyosó padok 0 0 0 92 0 D Matek  ép 5
7 44 lépcsőház III-IV között 0 0 0 0 5 E Matek  ép 4
7 44 III em. közlekedőfolyosó 1 db P-6 lift mellett 0 0 0 0 142 E Matek  ép 4
7 44 302 hallgatói szám.gépes terem padok, székek,számítógépek 0 0 0 29 0 D Matek  ép 4
7 44 303 számítástudományi oktatói szoba iróasztalok, szekrények, számítógépek 0 0 0 17 0 D Matek  ép 4
7 44 304 számítástudományi oktatói szoba szekrények, asztalok, számítógépek 0 0 0 17 0 D Matek  ép 4
7 44 305 számítástudományi oktatói szoba bútor, számítógép 0 0 0 18 0 D Matek  ép 4
7 44 306 számítástudományi oktatói szoba bútor, számítógép 0 0 0 18 0 D Matek  ép 4
7 44 307 rendszergazdai szoba bútor, számítógép 0 0 0 35 0 D Matek  ép 4
7 44 309 férfi WC 0 0 0 0 18 E Matek  ép 4
7 44 311 női WC 0 0 0 0 16 E Matek  ép 4
7 44 313 takaritóeszköz tároló takarítószerek, eszközök 0 0 0 2 0 D Matek  ép 4
7 44 314 tanterem padok, beépitettszekrényszámítógépek 0 0 0 35 0 D Matek  ép 4
7 44 315 tanterem padok, beépitettszekrény, számítógépek 0 0 0 38 0 D Matek  ép 4
7 44 316 tanterem padok, székek, számítógépek 0 0 0 35 0 D Matek  ép 4
7 44 317 szerver szoba szerverek 0 0 0 13 0 D Matek  ép 4
7 44 322 PhD hallgatói szoba butor, számítógép 0 0 0 18 0 D Matek  ép 4
7 44 327 számítástudományi oktatói szoba butor, szőnyeg, számítógép 0 0 0 19 0 D Matek  ép 4
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7 44 328 számítástudományi oktatói szoba butor, számítógépek 0 0 0 18 0 D Matek  ép 4
7 44 329 számítástudományi oktatói szoba butor, számítógép 0 0 0 17 0 D Matek  ép 4
7 44 lépcsőház II-III között 0 0 0 0 5 E Matek  ép 3
7 44 II emeleti közlekedőfolyosó 1 db P-6 lift mellett 0 0 0 0 142 E Matek  ép 3
7 44 202 oktatói szoba bútor, számítógép 0 0 0 29 0 D Matek  ép 3
7 44 206 férfi WC 0 0 0 0 18 E Matek  ép 3
7 44 209 női WC 0 0 0 0 16 E Matek  ép 3
7 44 211 takaritóeszköz tároló takatitószerek, eszközök 0 0 0 2 0 D Matek  ép 3
7 44 212 tanterem padok székek beép.szekr, szám.gépek 0 0 0 35 0 D Matek  ép 3
7 44 213 tanterem padok beépitettszekrény, szám.gépek 0 0 0 38 0 D Matek  ép 3
7 44 214 tanterem padok beép.szekr, számítógépek 0 0 0 35 0 D Matek  ép 3
7 44 215 szerver szoba szerverek 0 0 0 13 0 D Matek  ép 3
7 44 223 valószínüség oktatói szoba butor  számítógép 0 0 0 19 0 D Matek  ép 3
7 44 224 valószínüség oktatói szoba butor, számítógép 0 0 0 17 0 D Matek  ép 3
7 44 225 valószínüség oktatói szoba butor, számítógép 0 0 0 18 0 D Matek  ép 3
7 44 226 valószínüség oktatói szoba butor, számítógép 0 0 0 19 0 D Matek  ép 3
7 44 227 valószínüség oktatói szoba butor, számítógép 0 0 0 18 0 D Matek  ép 3
7 44 lépcsőház I-II emelet között 0 0 0 0 5 E Matek  ép 2
7 44 I emelet közlekedőfolyosó 1 db P-6 lift mellett 0 0 0 142 0 D Matek  ép 2
7 44 102 PhD hallgatói szoba bútor, számítógép 0 0 0 29 0 D Matek  ép 2
7 44 103 oktatói szoba butor,számítógép 0 0 0 17 0 D Matek  ép 2
7 44 104 oktatói szoba butor, számítógép 0 0 0 17 0 D Matek  ép 2
7 44 107 férfi WC 0 0 0 0 18 E Matek  ép 2
7 44 110 női WC 0 0 0 0 16 E Matek  ép 2
7 44 112 takaritóeszköz tároló takaritószerek, eszközök 0 0 0 2 0 D Matek  ép 2
7 44 113 tanterem padok, beépitettszekrény 0 0 0 35 0 D Matek  ép 2
7 44 114 tanterem padok, beépitettszekrény 0 0 0 38 0 D Matek  ép 2
7 44 115 oktatói szoba bútor, számítógép 0 0 0 17 0 D Matek  ép 2
7 44 116 informatikai iroda bútor, számítógép 0 0 0 17 0 D Matek  ép 2
7 44 117 postázó. másoló szoba asztal, szekrény.másoló, nyomtató 0 0 13 0 0 C Matek  ép 2
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7 44 121 oktatói szoba butor, számítógép 0 0 0 17 0 D 2
7 44 122  oktatói szoba butor, számítógép 0 0 0 19 0 D Matek  ép 2
7 44 123 oktatói szoba butor, számítógép 0 0 0 19 0 D Matek  ép 2
7 44 126  oktatói szoba butor, számítógép 0 0 0 18 0 D Matek  ép 2
7 44 124 számítógépes tanterem padok, székek, számítógépek 0 0 0 37 0 D Matek  ép 2
7 44 lépcsőház fszt-emelet között 0 0 0 0 5 E Matek  ép 1
7 44 bejárati szélfogó 0 0 0 0 6 E Matek  ép 1
7 44 fszt közlekedőfolyosó 1 db P-6 lift mellett, katalógusszekrény 0 0 0 122 0 D Matek  ép 1
7 44 04 oktatói szoba bútor, számítógép 0 0 0 18 0 D Matek  ép 1
7 44 05 oktatói szoba bútor, számítógép 0 0 0 17 0 D Matek  ép 1
7 44 06 oktatói szoba bútor, számítógép 0 0 0 18 0 D Matek  ép 1
7 44 07 oktatói szoba bútor, számítógép 0 0 0 18 0 D Matek  ép 1
7 44 08 oktatói szoba bútor, számítógép 0 0 0 17 0 D Matek  ép 1
7 44 09 oktatói szoba bútor, számítógép 0 0 0 17 0 D Matek  ép 1
7 44 10 férfi WC 0 0 0 0 18 E Matek  ép 1
7 44 13 női WC 0 0 0 0 16 E Matek  ép 1
7 44 15 WC mozgássérülteknek 0 0 0 2 0 D Matek  ép 1
7 44 16-19 öltöző - pihenő öltözőszekrények, asztal 0 0 16 0 0 C Matek  ép 1
7 44 20 oktatói szoba butor, számítógép 0 0 0 17 0 D Matek  ép 1
7 44 21 oktatói szoba butor, számítógép 0 0 0 18 0 D Matek  ép 1
7 44 22 oktatói szoba butor, számítógép 0 0 0 18 0 D Matek  ép 1
7 44 23 oktatói szoba butor, számítógép 0 0 0 17 0 D Matek  ép 1
7 44 24 oktatói szoba bútor, számítógép 0 0 0 17 0 D Matek  ép 1
7 50 412 iroda bútor 0 0 0 18 0 D Matek  ép 5
7 50 413 iroda bútor, számítógép 0 0 0 18 0 D Matek  ép 5
7 50 414 iroda bútor, számítógép 0 0 0 18 0 D Matek  ép 5
7 50 415 iroda bútor, számítógép 0 0 0 18 0 D Matek  ép 5
7 50 416 iroda bútor, számítógép 0 0 0 18 0 D Matek  ép 5
7 50 417 konyha tűzhely, mikró, bútor 0 0 0 18 0 D Matek  ép 5
7 50 418 tanterem padok, székek, beépítettszekrény 0 0 0 37 0 D Matek  ép 5
7 50 419 tanterem padok, székek, számítógépek 0 0 0 265 0 D Matek  ép 5
7 50 318 analízis oktatói szoba butor, számítógépek 0 0 0 37 0 D Matek  ép 4
7 50 319 analízis oktatói szoba butor, számítógép 0 0 0 18 0 D Matek  ép 4
7 50 320 analízis oktatói szoba butor, számítógép 0 0 0 17 0 D Matek  ép 4
7 50 321 PhD hallgatói szoba butor, számítógép 0 0 0 19 0 D Matek  ép 4
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7 50 323 analízis oktatói szoba butor, számítógép 0 0 0 18 0 D Matek  ép 4
7 50 324 analízis oktatói szoba butor, számítógép 0 0 0 19 0 D Matek  ép 4
7 50 325 analízis oktatói szoba butor, számítógép 0 0 0 17 0 D Matek  ép 4
7 50 326 analízis oktatói szoba butor, szőnyeg, számítógép 0 0 0 18 0 D Matek  ép 4
7 50 203 tanterem padok, beépitettszekrény 0 0 0 35 0 D Matek  ép 3
7 50 204 tanterem padok, székek, beépitettszekrény 0 0 0 35 0 D Matek  ép 3
7 50 205 tanterem padok, székek, beépítettszekrény 0 0 0 35 0 D Matek  ép 3
7 50 216 algebra oktatói szoba bútor, számítógép 0 0 0 18 0 D Matek  ép 3
7 50 217 algebra oktatói szoba butor, számítógép 0 0 0 19 0 D Matek  ép 3
7 50 218 algebra oktatói szoba butor, számítógép 0 0 0 17 0 D Matek  ép 3
7 50 219 oktatói szoba butor, számítógép 0 0 0 17 0 D Matek  ép 3
7 50 220 algebra oktatói szoba butor, számítógép 0 0 0 19 0 D Matek  ép 3
7 50 221 algebra oktatói szoba butor, számítógép 0 0 0 18 0 D Matek  ép 3
7 50 222 PhD hallgatói szoba butor, számítógép 0 0 0 18 0 D Matek  ép 3
7 50 228 oktatói szoba butor, számítógép 0 0 0 17 0 D Matek  ép 3
7 50 105-106  tanterem padok, székek, beép.szekr. 0 0 0 73 0 D Matek  ép 2
7 50 118 geometria oktatói szoba butor,számítógép 0 0 0 18 0 D Matek  ép 2
7 50 119 geometria oktatói szoba butor, számítógép 0 0 0 19 0 D Matek  ép 2
7 50 120 geometria oktatói szoba butor, számítógép 0 0 0 18 0 D Matek  ép 2
7 50 125 tanterem padok, székek 0 0 0 35 0 D Matek  ép 2
7 50 127 geometria oktatói szoba butor, számítógép 0 0 0 19 0 D Matek  ép 2
7 50 128 geometria oktatói szoba butor, számítógép 0 0 0 17 0 D Matek  ép 2
7 50 fszt könyvtár belső közelekdő 0 0 0 18 0 D Matek  ép 1
7 50 026 olvasó könyvszekrény, asztalok,  székek 0 0 0 37 0 D Matek  ép 1
7 50 027 kölcsönző asztalok, könyvek, számítógépek 0 0 0 18 0 D Matek  ép 1
7 50 028 könyvtár nyitott polc, gördithetőpolc  1 db CO-2 0 0 137 0 0 C Matek  ép 1
7 50 30 könyvtár iroda butor, írógép 0 0 0 18 0 D Matek  ép 1
7 50 30-1 könyvtár iroda butor, 0 0 0 18 0 D Matek  ép 1
7 50 30-2 könyvtár raktár könyvek nyitott polcon 0 0 19 0 0 C Matek  ép 1
7 85 31 porta helyiség 0 0 0 11 0 D Üzemel O. 1
7 85 25 elektromos főkapcsoló elosztószekréyek, astal, szék 0 0 0 12 0 D Üzemel O. 1
7 85 alagsori folyosó és  hőközpont 0 0 0 0 245 E Üzemel O. 0

0 0 205 2666 731 3602Épület összesített adatok
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0 
0 

205 
2 666 
731 

%-os megoszlás
Az adott tűzszakaszban lévő helyiségek alapterülete 

tűzveszélyességi osztályba sorolt.

5,69%
74,01%
20,29%

Az oktató, kutató  és a tevékenységet kiszolgáló helyiségekben, valamint a  befoglaló tüzszakaszt 
alkotó  épületben  végzett tevékenység és tartózkodó létszám   alapján    az  OTSZ 3  § ( 3/b ) pont 
előírását figyelembe  véve az épület ( tűzszakasz )besorolása:

"D" mérsékelten  tűzveszélyes

"D" tűzveszéllyességi o.
"E" tűzveszélyességi o.

 A  tűzszakaszban egyidejüleg időszakosan  bent  tartózkodók létszáma hozzávetőleg  

Tűzveszélyességi osztályok
"A" tűzveszélyességi o. 0,00%

   250    fő

"B" tűzveszélyességi o,
"C" tűzveszélyességi o.

Alapterületi besorolás alapján "D" mérsékelten  tűzveszélyes

0,00%
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8 0
8 33 dolgozó galéria 0 0 0 107 0 D Ökológia 2
8 33 101 mikrobiális gyakorló 0 0 63 0 0 C Ökológia 2
8 33 102 kutató labor II bejárat 103-ból 0 0 0 18 0 D Ökológia 2
8 33 103 kutató labor I 0 0 0 17 0 D Ökológia 2
8 33 104 tanszékvezető 0 0 0 21 0 D Ökológia 2
8 33 105 tanszéki iroda 0 0 0 16 0 D Ökológia 2
8 33 106 számítástechnika 0 0 0 32 0 D Ökológia 2
8 33 107 takaritószeres 0 0 0 1 0 D Ökológia 2
8 33 108 női WC 0 0 0 0 9 E Ökológia 2
8 33 111 dolgozói szoba 0 0 0 12 0 D Ökológia 2
8 33 112 professzori szoba 0 0 0 32 0 D Ökológia 2
8 33 113 férfi WC 0 0 0 0 11 E Ökológia 2
8 33 115 -A hidrobiológiai tsz iroda 0 0 0 16 0 D Ökológia 2
8 33 115- B tanszékvezetői iroda 0 0 0 15 0 D Ökológia 2
8 33 116 kutató labor 0 0 0 19 0 D Ökológia 2
8 33 117 dolgozó szoba 0 0 0 18 0 D Ökológia 2
8 33 118 hidrobiológiai gyakorló 0 0 63 0 0 C Ökológia 2
8 33 119 előkészítő 0 0 0 0 0 C Ökológia 2
8 33 120 tanszékvezetői iroda 0 0 0 19 0 D Ökológia 2
8 33 fszt 01 növényszervezet-i gyak 0 0 63 0 0 C Ökológia 1
8 33 fszt 02 növényrendszertani gyak 0 0 36 0 0 C Ökológia 1
8 33 fszt 03 anatómiai labor 0 0 0 18 0 D Ökológia 1
8 33 fszt 04 oktatói szoba 0 0 0 19 0 D Ökológia 1
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Ökológiai  épület

használt, tárolt anyag

Tűzveszélyességi osztály
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helyiség megnevezése
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8 33 fszt 05 tanszékvezetői iroda 0 0 0 18 0 D Ökológia 1
8 33 fszt 06 oktatói szoba 0 0 0 12 0 D Ökológia 1
8 33 fszt 07 női WC 0 0 0 0 9 E Ökológia 1
8 33 fszt 010 algaszoba( 2 helyiség) 0 0 0 11 0 D Ökológia 1
8 33 fszt 011 szélfogó 0 0 0 0 6 E Ökológia 1
8 33 fszt 012 porta 0 0 0 11 0 D Ökológia 1
8 33 fszt 013 férfi WC 0 0 0 0 10 E Ökológia 1
8 33 fszt 017 oktatói szoba 0 0 0 12 0 D Ökológia 1
8 33 fszt 018 müszer szoba 0 0 0 18 0 D Ökológia 1
8 33 fszt 019 müszer szoba 0 0 0 19 0 D Ökológia 1
8 33 fszt 020 növényi és biotechn-i labor 0 0 0 18 0 D Ökológia 1
8 33 fszt 021 növényéllettani hall-i labor 0 0 0 63 0 D Ökológia 1
8 33 fszt 022 előkészítő 0 0 16 0 0 C Ökológia 1
8 33 fszt 023 ökofiziológiai labor 0 0 0 19 0 D Ökológia 1
8 33 fszt 024 aula 0 0 0 207 0 D Ökológia 1
8 33 alagsor közlekedőfolyosó 0 0 0 135 0 D Ökológia 0
8 33 alagsor 0026 női öltöző 0 0 0 15 0 D Ökológia 0
8 33 alagsor 0027 foto 0 0 0 3 0 D Ökológia 0
8 33 alagsor 001-c közlekedő 0 0 0 0 3 E Ökológia 0
8 33 alagsor 001-a  szeminárium 0 0 0 61 0 D Ökológia 0
8 33 alagsor 002 ökotoxikológiai labor 0 0 0 38 0 D Ökológia 0
8 33 alagsor 003 alk ökológiai labor 0 0 0 32 0 D Ökológia 0
8 33 alagsor 004 női WC 0 0 0 0 11 E Ökológia 0
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8 33 alagsor 008 raktár 0 0 0 34 0 D Ökológia 0
8 33 alagsor 009  ffi WC 0 0 0 0 13 E Ökológia 0
8 33 alagsor 0011 PHD gyakorló 0 0 0 31 0 D Ökológia 0
8 33 alagsor 0012 PHD dolgozó 0 0 0 38 0 D Ökológia 0
8 33 alagsor 0013 előadó 0 0 0 84 0 D Ökológia 0
8 33 alagsor 0013-1 szertár 0 0 0 7 0 D Ökológia 0
8 33 alagsor 0013-2 szertár 0 0 0 8 0 D Ökológia 0
8 33 alagsor 0016 fénymásoló 0 0 0 3 0 D Ökológia 0
8 33 alagsor 0017 férfi öltöző 0 0 13 0 0 C Ökológia 0
8 85 alagsor 001-b hőközpont 0 0 0 0 41 E Üzemel O. 0

0 0 254 1277 113 1644

0 
0 

254 
1 277 
113 

%-os megoszlás
Az adott tűzszakaszban lévő helyiségek alapterülete 

tűzveszélyességi osztályba sorolt.

15,45%
77,68%
6,87%

Az oktató, kutató  és a tevékenységet kiszolgáló helyiségekben, valamint a  befoglaló tüzszakaszt 
alkotó  épületben  végzett tevékenység és tartózkodó létszám   alapján    az  OTSZ 3  § ( 3/b ) 
pont előírását figyelembe  véve az épület ( tűzszakasz )besorolása:

"D" mérsékelten  tűzveszélyes

"D" tűzveszéllyességi o.
"E" tűzveszélyességi o.

 A  tűzszakaszban egyidejüleg időszakosan  bent  tartózkodók létszáma hozzávetőleg  

Tűzveszélyességi osztályok
"A" tűzveszélyességi o. 0,00%

Épület összesített adatok

   120    fő

"B" tűzveszélyességi o,
"C" tűzveszélyességi o.

Alapterületi besorolás alapján "D" mérsékelten  tűzveszélyes

0,00%
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10 0
10 1 I-es ép  fszt dolgozói szoba butor, szőnyeg 0 0 0 18 0 D Rektori H 1
10 1 I-es ép fszt dolgozói szoba butor, szőnyeg 0 0 0 26 0 D Rektori H 1
10 1 I-es ép  dolgozói  iroda fszt butor, szőnyeg 0 0 0 17 0 D Rektori H 1
10 65 I-es épület hálók+ tanuló  III/1 butor, ruhanemű 0 0 0 46 0 D Kollégium 4
10 65 I-es épület hálók+ tanuló  III/2 butor, ruhanemű 0 0 0 46 0 D Kollégium 4
10 65 I-es épület hálók+ tanuló  III/3 butor, ruhanemű 0 0 0 46 0 D Kollégium 4
10 65 I-es épület hálók+ tanuló  III/4 butor, ruhanemű 0 0 0 46 0 D Kollégium 4
10 65 I-es épület tanuló+ társalgó butor, ruhanemű 0 0 0 46 0 D Kollégium 4
10 65 I-es épület kölekedőfolyosó III 0 0 0 0 101 E Kollégium 4
10 65 I-es épület lépcsőház II- III között 0 0 0 0 16 E Kollégium 4
10 65 I-es épület vízesblokk III. 0 0 0 0 46 E Kollégium 4
10 65 I-es épület takaritóeszköz III. takaritószerek, eszközök 0 0 0 1 0 D Kollégium 4
10 65 I-es épület melegítőkonyha III. 2 db villanyrezsó, asztal 0 0 0 14 0 D Kollégium 4
10 65 I-es épület hálók+ tanuló  III/6 butor, ruhanemű 0 0 0 46 0 D Kollégium 4
10 65 I-es épület hálók+ tanuló  III/7 butor, ruhanemű 0 0 0 46 0 D Kollégium 4
10 65 I-es épület hálók+ tanuló  III/8 butor, ruhanemű 0 0 0 46 0 D Kollégium 4
10 65 I-es épület hálók+ tanuló  III/9 butor, ruhanemű 0 0 0 46 0 D Kollégium 4
10 65 I-es épület nevelői fürdővel III. lakószoba felszerelés 0 0 0 15 0 D Kollégium 4
10 65 I-es épület WC III. É-i oldal 0 0 0 0 3 E Kollégium 4
10 65 I-es épület TV terem III. tanulóasztalok 0 0 0 30 0 D Kollégium 4
10 65 I-es épület számítógép terem III. TV-K, székek 0 0 0 30 0 D Kollégium 4
10 65 I-es épül klub szoba-szgép terem III. tanulóasztalok 0 0 0 40 0 D Kollégium 4
10 65 I-es épület műszerészműhely III. kéziraktár 0 0 0 12 0 D Kollégium 4
10 65 I-es épület  főlépcső, közlekedő  É-i 0 0 0 0 76 E Kollégium 4
10 65 I-es épület hálók+ tanuló  II/1 butor, ruhanemű 0 0 0 46 0 D Kollégium 3
10 65 I-es épület hálók+ tanuló  II/2 butor, ruhanemű 0 0 0 46 0 D Kollégium 3
10 65 I-es épület hálók+ tanuló  II/3 butor, ruhanemű 0 0 0 46 0 D Kollégium 3
10 65 I-es épület hálók+ tanuló  II/4 butor, ruhanemű 0 0 0 46 0 D Kollégium 3

Kossuth Lajos I kollégium

Tűzveszélyességi osztály
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helyiség megnevezése használt, tárolt anyag
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10 65 I-es épület hálók+ tanuló  II/5 butor, ruhanemű 0 0 0 46 0 D Kollégium 3
10 65 I-es épület lépcsőház I-II között 0 0 0 0 16 E Kollégium 3
10 65 I-es épület közlekedőfolyosó II. 0 0 0 0 101 E Kollégium 3
10 65 I-es épület vizesblokk II. 0 0 0 0 46 E Kollégium 3
10 65 I-es épület takaritóeszköz II. takaritószerek, eszközök 0 0 0 1 0 D Kollégium 3
10 65 I-es épület melegítőkonyha II. villanyrezsók  asztal 0 0 0 14 0 D Kollégium 3
10 65 I-es épület hálók+ tanuló  II/6 butor, ruhanemű 0 0 0 46 0 D Kollégium 3
10 65 I-es épület hálók+ tanuló  II/7 butor, ruhanemű 0 0 0 46 0 D Kollégium 3
10 65 I-es épület hálók+ tanuló  II/8 butor, ruhanemű 0 0 0 46 0 D Kollégium 3
10 65 I-es épület hálók+ tanuló  II/9 butor, ruhanemű 0 0 0 46 0 D Kollégium 3
10 65 I-es épület nevelői szoba  II. lakószobafelszerelés 0 0 0 15 0 D Kollégium 3
10 65 I-es épület vendégszoba 1. II. lakószobafelszerelés 0 0 0 15 0 D Kollégium 3
10 65 I-es épület vendégszoba 2  II. lakószobafelszerelés 0 0 0 16 0 D Kollégium 3
10 65 I-es épület orvosi lakószoba II. lakószobafelszerelés 0 0 0 17 0 D Kollégium 3
10 65 I-es épület betegszoba (belső foly) beépítettszekrények 0 0 0 10 0 D Kollégium 3
10 65 I-es épület orvosi rend II. belső foly orvosi eszközök, felszerelések 0 0 0 10 0 D Kollégium 3
10 65 I-es épület betegszoba II. belső foly hűtőszekrény, heverő, asztal 0 0 0 10 0 D Kollégium 3
10 65 I-es épület betegszoba II. belső foly hűtőszekrény, heverő  asztal 0 0 0 15 0 D Kollégium 3
10 65 I-es épület klub helyiség II. asztalok, székek 0 0 0 16 0 D Kollégium 3
10 65 I-es épület főlépcső,  közlekedő 0 0 0 0 72 E Kollégium 2
10 65 I-es épület hálók+ tanuló  I/1 butor, ruhanemű 0 0 0 46 0 D Kollégium 2
10 65 I-es épület hálók+ tanuló  I/2 butor, ruhanemű 0 0 0 46 0 D Kollégium 2
10 65 I-es épület hálók+ tanuló  I/3 butor, ruhanemű 0 0 0 46 0 D Kollégium 2
10 65 I-es épület hálók+ tanuló  I/4 butor, ruhanemű 0 0 0 46 0 D Kollégium 2
10 65 I-es épület hálók+ tanuló  I/5 butor, ruhanemű 0 0 0 46 0 D Kollégium 2
10 65 I-es épület lépcsőház D-i  I-II között 0 0 0 0 16 E Kollégium 2
10 65 I-es épület közlekedőfolyosó I. 0 0 0 0 101 E Kollégium 2
10 65 I-es épület vizesblokk I. 0 0 0 0 46 E Kollégium 2
10 65 I-es épület takaritóeszköz I. takaritüószerek, eszközök 0 0 0 1 0 D Kollégium 2
10 65 I-es épület melegítőkonyha I. villanyrezsók, asztal 0 0 0 14 0 D Kollégium 2
10 65 I-es épület hálók+ tanuló  I/6 butor, ruhanemű 0 0 0 46 0 D Kollégium 2
10 65 I-es épület hálók+ tanuló  I/7 butor, ruhanemű 0 0 0 46 0 D Kollégium 2
10 65 I-es épület hálók+ tanuló  I/8 butor, ruhanemű 0 0 0 46 0 D Kollégium 2
10 65 I-es épület hálók+ tanuló  I/9 butor, ruhanemű 0 0 0 46 0 D Kollégium 2
10 65 I-es épület főlépcső közl átj mezára butor, ruhanemű 0 0 0 88 0 D Kollégium 2
10 65 I-es ép szolg lakás 2 külön lépcső lakószobafelszerelés 0 0 0 74 0 D Kollégium 2
10 65 I-es épület hálók+ tanuló  fszt 1 butor, ruhanemű 0 0 0 46 0 D Kollégium 1
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10 65 I-es épület hálók+ tanuló  fszt 2 butor, ruhanemű 0 0 0 46 0 D Kollégium 1
10 65 I-es épület hálók+ tanuló  fszt 3 butor, ruhanemű 0 0 0 46 0 D Kollégium 1
10 65 I-es épület hálók+ tanuló  fszt 4 butor, ruhanemű 0 0 0 46 0 D Kollégium 1
10 65 I-es épület hálók+ tanuló  fszt 5 butor, ruhanemű 0 0 0 46 0 D Kollégium 1
10 65 I-es épület lépcsőház D-i fszt-alagsor 0 0 0 0 16 E Kollégium 1
10 65 I-es épület közlekedőfolyosó fszt 0 0 0 0 101 E Kollégium 1
10 65 I-es épület vizesblokk fszt 0 0 0 0 46 E Kollégium 1
10 65 I-es épület takaritóeszköz fszt takaritószerek,  eszközök 0 0 0 1 0 D Kollégium 1
10 65 I-es épület melegitőkonyha fszt villanytľzhelyek, asztal 0 0 0 14 0 D Kollégium 1
10 65 I-es épület hálók+ tanuló  fszt 6 butor, ruhanemű 0 0 0 46 0 D Kollégium 1
10 65 I-es épület hálók+ tanuló  fszt 7 butor, ruhanemű 0 0 0 46 0 D Kollégium 1
10 65 I-es épület hálók+ tanuló  fszt 8 butor, ruhanemű 0 0 0 46 0 D Kollégium 1
10 65 I-es épület hálók+ tanuló  fszt 9 butor, ruhanemű 0 0 0 46 0 D Kollégium 1
10 65 I-es épület vendéglakás  fszt lakásfelszerelés 0 0 0 42 0 D Kollégium 1
10 65 I-es épület lépcsőház a lakásokhoz 0 0 0 0 16 E Kollégium 1
10 65 I-es épület portaszoba asztal, székek, kulcstábla, tartalék tömlő 0 0 0 16 0 D Kollégium 1
10 65 I-es épület közlekedőfolyosó fszt butor, szőnyeg 0 0 0 77 0 D Kollégium 1
10 65 I-es épület bejárati szélfogó 0 0 0 0 15 E Kollégium 1
10 65 I-es épület alagsori lejáró 0 0 0 0 18 E Kollégium 1
10 65 I-es épület alagsor vegyesraktár 1-4 ruhanemű, takaritószerere, pairdobozok 0 0 36 0 0 C Kollégium 0
10 65 I-es ép szolgálati lakás pince 1-3 0 0 16 0 0 C Kollégium 0
10 65 I-es épület zeneszoba hangfalak 0 0 0 13 0 D Kollégium 0
10 65 I-es épület TMK műhely 1-2 vízszerelési anyagok, papirdobozok 0 0 0 26 0 D Kollégium 0
10 65 I-es ép alagsor raktár (volt bojler) 0 0 0 13 0 D Kollégium 0
10 65 I-es ép alags elektr főkapcsoló elektromos főelosztószekrény, gumiszőn 0 0 0 4 0 D Kollégium 0
10 65 I-es épület alagsor öltöző öltözőszekrények 0 0 10 0 0 C Kollégium 0
10 65 I-es épület alagsor fürdő, WC 0 0 0 0 6 E Kollégium 0
10 65 I-es ép alags közlekedő egyoldalas tárolás( szekrények, asztalok 0 0 0 127 0 D Kollégium 0
10 65 I-es ép alag közlek rövid folyosó 0 0 0 0 14 E Kollégium 0
10 65 I-es épület alagsor szárító helyiség mosott ruha 0 0 0 19 0 D Kollégium 0
10 65 I-es ép alags kondicionáló terem sport eszközök 0 0 0 0 11 E Kollégium 0
10 65 I-es épület alagsor fotolabor fényképészeti anyagok, eszközök 0 0 0 11 0 D Kollégium 0
10 65 I-es ép alags matrac raktár pléd, matrac, fotelek 0 0 23 0 0 C Kollégium 0
10 65 I-es épület alagsor textil raktár ágynemű, szőnyegek 0 0 26 0 0 C Kollégium 0
10 65 I-es ép alagsor csomagraktár 1-3 könyvek, TV-k,fapolcos tárolás 0 0 36 0 0 C Kollégium 0
10 65 I-es ép alagsor szolg lakás pince 0 0 31 0 0 C Kollégium 0
10 65 I-es ép alags fehérnemű raktár égynemű, pléd, matrac 0 0 31 0 0 C Kollégium 0
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10 65 I-es ép alags homokkal terh raktár selejt butorok 0 0 0 120 0 D Kollégium 0
10 85 kerti munkások garázsa 0 0 83 0 0 C Üzemel O. 0
10 85 Kerti munkások pihenő I 0 0 0 13 0 D Üzemel O. 0
10 85 Kerti munkások pihenő II 0 0 0 13 0 D Üzemel O. 0
10 85 Kerti  munkások öltöző 0 0 6 0 0 C Üzemel O. 0
10 85 Kerti munkások zuhanyzó,WC 0 0 0 0 5 E Üzemel O. 0
10 85 Kerti munkások kéziraktár 0 0 0 12 0 D Üzemel O. 0
10 85 I-es épület alagsor hőközpont hőcserélők 0 0 0 29 0 D Üzemel O. 0
10 65 I-es ép szolg lakás 1  külön lépcső lakószobafelszerelés 0 0 0 74 0 D Kollégium 2
10 92 I-es ép szolg lakás 2 HÖK lakószobafelszerelés 0 0 0 57 0 D HÖK 2

0 0 298 2856 888 4042

0 
0 

298 
2 856 
888 

Az oktató, kutató  és a tevékenységet kiszolgáló helyiségekben, valamint a  befoglaló tüzszakaszt 
alkotó  épületben  végzett tevékenység és tartózkodó létszám   alapján    az  OTSZ 3  § ( 3/b ) pont 
előírását figyelembe  véve az épület ( tűzszakasz )besorolása:

"D" mérsékelten  tűzveszélyes

%-os megoszlás
Az adott tűzszakaszban lévő helyiségek alapterülete 

0,00%
0,00%

Épület összesített adatok

Tűzveszélyességi osztályok

tűzveszélyességi osztályba sorolt.

7,37%
70,66%
21,97%"E" tűzveszélyességi o.

Alapterületi besorolás alapján "D" mérsékelten  tűzveszélyes

 A  tűzszakaszban egyidejüleg időszakosan  bent  tartózkodók létszáma hozzávetőleg     400    fő

"A" tűzveszélyességi o.
"B" tűzveszélyességi o,
"C" tűzveszélyességi o.
"D" tűzveszéllyességi o.
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11 0
11 65 IIes épület lépcsőház III. D-i felujítás alatt 0 0 0 0 32 E Kollégium 4
11 65 II-es épület lépcsőház III. É-i felujítás alatt 0 0 0 21 0 D Kollégium 4
11 65 II-es épület hálók+ tanuló III/1. felujítás alatt 0 0 0 46 0 D Kollégium 4
11 65 II-es épület hálók+ tanuló III/2. felujítás alatt 0 0 0 46 0 D Kollégium 4
11 65 II-es épület hálók+ tanuló III/3 felujítás alatt 0 0 0 46 0 D Kollégium 4
11 65 II-es épület hálók+ tanuló III/4. felujítás alatt 0 0 0 46 0 D Kollégium 4
11 65 II-es épület hálók+ tanuló III/5. felujítás alatt 0 0 0 46 0 D Kollégium 4
11 65 II-es épület közlekedőfolyosó III. felujítás alatt 0 0 0 0 120 E Kollégium 4
11 65 II-es épület vízesblok III. felujítás alatt 0 0 0 0 34 E Kollégium 4
11 65 II-es épület takaritóeszköz III. felujítás alatt 0 0 0 1 0 D Kollégium 4
11 65 II-es épület élelmiszertároló III. felujítás alatt 0 0 0 15 0 D Kollégium 4
11 65 II-es épület hálók+ tanuló III/6. felujítás alatt 0 0 0 46 0 D Kollégium 4
11 65 II-es épület hálók+ tanuló III/7. felujítás alatt 0 0 0 46 0 D Kollégium 4
11 65 II-es épület hálók+ tanuló III/8. felujítás alatt 0 0 0 46 0 D Kollégium 4
11 65 II-es épület hálók+ tanuló III/9 felujítás alatt 0 0 0 46 0 D Kollégium 4
11 65 II-es épület társalgó III. felujítás alatt 0 0 0 40 0 D Kollégium 4
11 65 II-es épület lépcsőház II. É-i felujítás alatt 0 0 0 0 32 E Kollégium 4
11 65 II-es épület nevelőtanári II. felujítás alatt 0 0 0 38 0 D Kollégium 3
11 65 II-es épület hálók+ tanuló II/1. felujítás alatt 0 0 0 46 0 D Kollégium 3
11 65 II-es épület hálók+ tanuló II/2 felujítás alatt 0 0 0 46 0 D Kollégium 3
11 65 II-es épület hálók+ tanuló II/3 felujítás alatt 0 0 0 46 0 D Kollégium 3
11 65 II-es épület hálók+ tanuló II/4 felujítás alatt 0 0 0 46 0 D Kollégium 3
11 65 II-es épület hálók+ tanuló II/5 felujítás alatt 0 0 0 46 0 D Kollégium 3
11 65 II-es épület közlekedőfolyosó II. felujítás alatt 0 0 0 0 120 E Kollégium 3
11 65 II-es épület vízesblok II. felujítás alatt 0 0 0 0 34 E Kollégium 3
11 65 II-es épület takaritóeszközök II. felujítás alatt 0 0 0 1 0 D Kollégium 3
11 65 II-es épület ételtároló, melegitő II. felujítás alatt 0 0 0 15 0 D Kollégium 3
11 65 II-es épület hálók+ tanuló II/6 felujítás alatt 0 0 0 46 0 D Kollégium 3

Kossuth Lajos II kollégium
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11 65 II-es épület hálók+ tanuló II/7 felujítás alatt 0 0 0 46 0 D Kollégium 3
11 65 II-es épület hálók+ tanuló II/8 felujítás alatt 0 0 0 46 0 D Kollégium 3
11 65 II-es épület hálók+ tanuló II/9 felujítás alatt 0 0 0 46 0 D Kollégium 3
11 65 II-es épület nevelőtanári I. felujítás alatt 0 0 0 21 0 D Kollégium 2
11 65 II-es épület hálók+ tanuló I/1. felujítás alatt 0 0 0 46 0 D Kollégium 2
11 65 II-es épület hálók+ tanuló I/2. felujítás alatt 0 0 0 46 0 D Kollégium 2
11 65 II-es épület hálók+ tanuló I/3 felujítás alatt 0 0 0 46 0 D Kollégium 2
11 65 II-es épület hálók+ tanuló I/4 felujítás alatt 0 0 0 46 0 D Kollégium 2
11 65 II-es épület hálók+ tanuló I/5. felujítás alatt 0 0 0 46 0 D Kollégium 2
11 65 II-es épület közlekedőfolyosó I. felujítás alatt 0 0 0 0 120 E Kollégium 2
11 65 II-es épület lépcsőház I. felujítás alatt 0 0 0 0 32 E Kollégium 2
11 65 II-es épület vízesblok I. felujítás alatt 0 0 0 0 34 E Kollégium 2
11 65 II-es épület takaritóeszközök I. felujítás alatt 0 0 0 1 0 D Kollégium 2
11 65 II-es épület ételtároló I. felujítás alatt 0 0 0 15 0 D Kollégium 2
11 65 II-es épület hálók+ tanuló I/6 felujítás alatt 0 0 0 46 0 D Kollégium 2
11 65 II-es épület hálók+ tanuló I/7 felujítás alatt 0 0 0 46 0 D Kollégium 2
11 65 II-es épület hálók+ tanuló I/8 felujítás alatt 0 0 0 46 0 D Kollégium 2
11 65 II-es épület hálók+ tanuló I/9. felujítás alatt 0 0 0 46 0 D Kollégium 2
11 65 II-es épület fszt studió felujítás alatt 0 0 0 21 0 D Kollégium 1
11 65 II-es épület hálók+ tanuló fszt 1. felujítás alatt 0 0 0 46 0 D Kollégium 1
11 65 II-es épület hálók+ tanuló fszt 2. felujítás alatt 0 0 0 46 0 D Kollégium 1
11 65 II-es épület hálók+ tanuló fszt 3. felujítás alatt 0 0 0 46 0 D Kollégium 1
11 65 II-es épület hálók+ tanuló fszt 4. felujítás alatt 0 0 0 46 0 D Kollégium 1
11 65 II-es épület hálók+ tanuló fszt 5. felujítás alatt 0 0 0 46 0 D Kollégium 1
11 65 II-es épület közlekedőfolyosó fszt. felujítás alatt 0 0 0 0 134 E Kollégium 1
11 65 II-es épület lépcsőház D-i felujítás alatt 0 0 0 0 16 E Kollégium 1
11 65 II-es épület vízesblokk fszt felujítás alatt 0 0 0 0 34 E Kollégium 1
11 65 II-es épület takaritóeszközök fszt. felujítás alatt 0 0 0 1 0 D Kollégium 1
11 65 II-es épület ételtároló fszt. felujítás alatt 0 0 0 15 0 D Kollégium 1
11 65 II-es épület hálók+ tanuló fszt 6. felujítás alatt 0 0 0 46 0 D Kollégium 1
11 65 II-es épület hálók+ tanuló fszt 7. felujítás alatt 0 0 0 46 0 D Kollégium 1
11 65 II-es épület hálók+ tanuló fszt 8. felujítás alatt 0 0 0 46 0 D Kollégium 1
11 65 II-es épület hálók+ tanuló fszt 9. felujítás alatt 0 0 0 46 0 D Kollégium 1
11 65 II-es épület fszt portaszoba felujítás alatt 0 0 0 15 0 D Kollégium 1
11 65 II-es épület fszt belépő felujítás alatt 0 0 0 0 10 E Kollégium 1
11 65 II-es épület fszt lépcsőház előtér felujítás alatt 0 0 0 0 10 E Kollégium 1
11 65 II-es épület alagsor lépcsőház felujítás alatt 0 0 0 0 16 E Kollégium 0
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11 65 II-es épület kistanuló 1-ES felujítás alatt 0 0 0 16 0 D Kollégium 0
11 65 II-es épület hanglemeztár felujítás alatt 0 0 0 18 0 D Kollégium 0
11 65 II-es épület könyvtár felujítás alatt 0 0 0 34 0 D Kollégium 0
11 65 II-es épület  alagsor helyiségek(2-4) felujítás alatt 0 0 0 141 0 D Kollégium 0
11 65 II-es épület D-i alagsori lépcsőház felujítás alatt 0 0 0 0 16 E Kollégium 0
11 65 II-es épület alagsori közl folyosó felujítás alatt 0 0 0 0 120 E Kollégium 0
11 65 II-es épület alagsor TMK műhely felujítás alatt 0 0 0 6 0 D Kollégium 0
11 65 II-es épület alagsor öltöző felujítás alatt 0 0 15 0 0 C Kollégium 0
11 65 II-es épület alagsor zuhanyzó felujítás alatt 0 0 0 0 3 E Kollégium 0
11 65 II-es épület alagsor műszaki kéziraktár felujítás alatt 0 0 0 3 0 D Kollégium 0
11 65 II-es épület alagsor női WC felujítás alatt 0 0 0 0 10 E Kollégium 0
11 65 II-es épület alagsor férfi WC felujítás alatt 0 0 0 0 13 E Kollégium 0
11 65 II-es épület alagsor mosókonyha felujítás alatt 0 0 0 0 24 E Kollégium 0
11 65 II-es épület alagsor szárítóhelyiség felujítás alatt 0 0 0 19 0 D Kollégium 0
11 65 II-es épület alagsor vasalóhelyiség felujítás alatt 0 0 0 22 0 D Kollégium 0
11 65 II-es épület alagsor TV szoba felujítás alatt 0 0 0 56 0 D Kollégium 0
11 65 II-es épület alagsor melegítőkonyha felujítás alatt 0 0 0 20 0 D Kollégium 0
11 65 II-es épület alagsor elektrom  főkapcs felujítás alatt 0 0 0 6 0 D Kollégium 0
11 65 II-es épület alagsor ágynemű raktár felujítás alatt 0 0 27 0 0 C Kollégium 0
11 83 I em összekötőn közlekedőfolyosó 0 0 0 35 0 D Fejleszt   Ig 2
11 83 I emelet összekötőn iroda 1 0 0 0 19 0 D Fejleszt   Ig 2
11 83 I em összekötőn iroda 1-1 0 0 0 19 0 D Fejleszt   Ig 2
11 83 I em összekötőn iroda 1-1-1 tervtár 0 0 7 0 0 C Fejleszt   Ig 2
11 83 I em összekötőn iroda 2 0 0 0 19 0 D Fejleszt   Ig 2
11 83 I em összekötőn iroda 3 0 0 0 19 0 D Fejleszt   Ig 2
11 83 I em összekötőn iroda titkárnői 0 0 0 14 0 D Fejleszt   Ig 2
11 83 I em összekötőn iroda osztályvezetői 0 0 0 30 0 D Fejleszt   Ig 2
11 83 I emösszekötőn férfi mosdó WC 0 0 0 0 5 E Fejleszt   Ig 2
11 83 I em összekötőn női mosdó WC 0 0 0 0 5 E Fejleszt   Ig 2
11 83 I em összekötőn teakonyha 0 0 0 6 0 D Fejleszt   Ig 2
11 83 I em összekötőn tárgyaló terem 0 0 0 40 0 D Fejleszt   Ig 2
11 83 fszt bejárat és lépcsőház 0 0 0 11 0 D Fejleszt   Ig 1
11 83 fszt tervtár 0 0 4 0 0 C Fejleszt   Ig 1
11 84 II-es ép II em össz közlek folyosó 0 0 0 0 49 E TEK Műsz O 3
11 84 II-es ép II em össz iroda 1 0 0 0 16 0 D TEK Műsz O 3
11 84 II-es épII em  ösz női WC 0 0 0 0 2 E TEK Műsz O 3
11 84 II-es épII em  össz  férfi WC 0 0 0 0 2 E TEK Műsz O 3
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11 84 II-es épII em  össz Iroda 2 0 0 0 16 0 D TEK Műsz O 3
11 84 II-es ép II em össz iroda 3 0 0 0 18 0 D TEK Műsz O 3
11 84 II-es ép II em össz iroda 4 0 0 0 18 0 D TEK Műsz O 3
11 84 II-es ép II em össz iroda 5 titkárság 0 0 0 18 0 D TEK Műsz O 3
11 84 II-es ép II em össz iroda 5-1 0 0 0 20 0 D TEK Műsz O 3
11 84 II-es ép II em össz teakonyha 6 0 0 0 4 0 D TEK Műsz O 3
11 84 II-es ép II em össz közl előtér 0 0 0 5 0 D TEK Műsz O 3
11 84 II-es ép II em össz tárgyaló 7 0 0 0 24 0 D TEK Műsz O 3
11 84 II-es ép II em össz iroda 8 0 0 0 7 0 D TEK Műsz O 3
11 85 II-es épület alagsor hőközpont felujítás alatt 0 0 0 23 0 D Üzemel O. 0
11 92 II-es épület  alagsor HÖK felujítás alatt 0 0 0 42 0 D Kollégium 0

0 0 53 2640 1027 3720

0 
0 

53 
2 640 
1 027 

Az oktató, kutató  és a tevékenységet kiszolgáló helyiségekben, valamint a  befoglaló tüzszakaszt 
alkotó  épületben  végzett tevékenység és tartózkodó létszám   alapján    az  OTSZ 3  § ( 3/b ) pont 
előírását figyelembe  véve az épület ( tűzszakasz )besorolása:

"D" mérsékelten  tűzveszélyes

%-os megoszlás
Az adott tűzszakaszban lévő helyiségek alapterülete 

0,00%
0,00%

Épület összesített adatok

Tűzveszélyességi osztályok

tűzveszélyességi osztályba sorolt.

1,42%
70,97%
27,61%"E" tűzveszélyességi o.

Alapterületi besorolás alapján "D" mérsékelten  tűzveszélyes

 A  tűzszakaszban egyidejüleg időszakosan  bent  tartózkodók létszáma hozzávetőleg         fő

"A" tűzveszélyességi o.
"B" tűzveszélyességi o,
"C" tűzveszélyességi o.
"D" tűzveszéllyességi o.

DEBRECENI EGYETEM
Tudományegyetemi Karok

épületeinek tűzveszélyességi osztályba sorolása

2006-10-15 49
Készítette:T-M VÉD BT.

Serbán György 06-30-9550-158



A
 o

sz
t

B
 o

sz
t

C
 o

sz
t

D
 o

sz
t

E
 o

sz
t

tű
zv

  o
sz

t. 
Je

lö
lé

se

12 0

12 65 III-as épület  tetőtér VII  szint 0 0 0 0 0 D Kollégium 8
12 65 III-as épület galéria  VII szint könyvespolc, könyvek, folyóiratok 0 0 54 0 0 C Kollégium 8
12 65 III-as épület teher lift gépház VII 0 0 0 0 18 E Kollégium 8
12 65 III-as épület liftgépházi közlekedő 0 0 0 0 45 E Kollégium 8
12 65 III-as épület személy liftgépház  VII 0 0 0 0 29 E Kollégium 8
12 65 III-as épület tetőtér könyvtár VI szint könyvek szabadpolcon, szekrényben 0 0 97 0 0 C Kollégium 8
12 65 III-as épület középső közl előtér  VI em 0 0 0 59 0 D Kollégium 7
12 65 III-as ép  közl.folyosó D-i VI. em 0 0 0 88 0 D Kollégium 7
12 65 III-as épület 601 lakóhelyiség 0 0 0 47 0 D Kollégium 7
12 65 III-as épület 602 lakóhelyiség 0 0 0 48 0 D Kollégium 7
12 65 III-as épület 603 lakóhelyiség 0 0 0 48 0 D Kollégium 7
12 65 III-as épület 604 lakóhelyiség 0 0 0 47 0 D Kollégium 7
12 65 III-as épület 605 vendégszoba 0 0 0 18 0 D Kollégium 7
12 65 III-as ép füstmen lépcsőh D-i VI em 0 0 0 0 18 E Kollégium 7
12 65 III-as épület 606  lakószoba 0 0 0 36 0 D Kollégium 7
12 65 III-as épület 607 lakóhelyiség 0 0 0 47 0 D Kollégium 7
12 65 III-as épület 608 lakóhelyiség 0 0 0 48 0 D Kollégium 7
12 65 III-as épület 609 lakóhelyiség 0 0 0 47 0 D Kollégium 7
12 65 III-as épület 610 szint raktár 0 0 0 12 0 D Kollégium 7
12 65 III-as épület 611 lakóhelyiség 0 0 0 47 0 D Kollégium 7
12 65 III-as épület 612 lakóhelyiség 0 0 0 42 0 D Kollégium 7
12 65 III-as épület 613 női mosdó, zuhanyzó 0 0 0 0 8 E Kollégium 7
12 65 III-as épület 614  férfi mosdó, zuhanyzó 0 0 0 0 8 E Kollégium 7
12 65 III-as épület 616 lakóhelyiség 0 0 0 47 0 D Kollégium 7
12 65 III-as épület 617 lakóhelyiség 0 0 0 48 0 D Kollégium 7
12 65 III-as épület 618 lakóhelyiség 0 0 0 48 0 D Kollégium 7
12 65 III-as épület 619  lakóhelyiség 0 0 0 47 0 D Kollégium 7

KossuthLajos III-as kollégium
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12 65 III-as épület 620 tanulószoba asztalok, székek 0 0 0 36 0 D Kollégium 7
12 65 III-as ép közl folyosó É-i VI em 0 0 0 88 0 D Kollégium 7
12 65 III-as ép füstmen lépcsőh É-i VI em 0 0 0 0 18 E Kollégium 7
12 65 III-as épület 621  vendégszoba 0 0 0 18 0 D Kollégium 7
12 65 III-as épület 622 lakóhelyiség 0 0 0 48 0 D Kollégium 7
12 65 III-as épület 623 lakóhelyiség 0 0 0 47 0 D Kollégium 7
12 65 III-as épület 626 takaritószeres takaritószerek, eszközök ( padlásfeljáró 0 0 9 0 0 C Kollégium 7
12 65 III-as épület 625 konyha 0 0 0 19 0 D Kollégium 7
12 65 III-as épület 624 lakóhelyiség 0 0 0 23 0 D Kollégium 7
12 65 III-as épület 627 mosó helyiség 0 0 0 0 26 E Kollégium 7
12 65 III-as épület 628 lakóhelyiség 0 0 0 52 E Kollégium 7
12 65 III-as épület 629  lakóegység szemétgyüjtő edények 0 0 0 17 0 D Kollégium 7
12 65 III-as épület 630 szemétgyűjtő (lift mellett szemeteskukák 0 0 0 18 0 D Kollégium 7
12 65 III-as ép középső közl előtér  V em 0 0 0 59 0 D Kollégium 6
12 65 III-as ép  közl.folyosó  D-i  V. em 0 0 0 88 0 D Kollégium 6
12 65 III-as épület 501 lakóhelyiség 0 0 0 47 0 D Kollégium 6
12 65 III-as épület 502 lakóhelyiség 0 0 0 48 0 D Kollégium 6
12 65 III-as épület 503 lakóhelyiség 0 0 0 48 0 D Kollégium 6
12 65 III-as épület 504 lakóhelyiség 0 0 0 47 0 D Kollégium 6
12 65 III-as épület 505 vendégszoba 0 0 0 18 0 D Kollégium 6
12 65 III-as ép füstmen lépcsőh D-i V em 0 0 0 0 18 E Kollégium 6
12 65 III-as épület 506  lakószoba 0 0 0 36 0 D Kollégium 6
12 65 III-as épület 507 lakóhelyiség 0 0 0 47 0 D Kollégium 6
12 65 III-as épület 508 lakóhelyiség 0 0 0 48 0 D Kollégium 6
12 65 III-as épület 509 lakóhelyiség 0 0 0 47 0 D Kollégium 6
12 65 III-as épület 510 szint raktár 0 0 0 12 0 D Kollégium 6
12 65 III-as épület 511 lakóhelyiség 0 0 0 47 0 D Kollégium 6
12 65 III-as épület 512 lakóhelyiség 0 0 0 42 0 D Kollégium 6
12 65 III-as épület 513 női mosdó, zuhanyzó 0 0 0 0 8 E Kollégium 6
12 65 III-as épület 514  férfi mosdó, zuhanyzó 0 0 0 0 8 E Kollégium 6
12 65 III-as épület 516 lakóhelyiség 0 0 0 47 0 D Kollégium 6
12 65 III-as épület 517 lakóhelyiség 0 0 0 48 0 D Kollégium 6
12 65 III-as épület 518 lakóhelyiség 0 0 0 48 0 D Kollégium 6
12 65 III-as épület 519  lakóhelyiség 0 0 0 47 0 D Kollégium 6
12 65 III-as épület 520 tanulószoba asztalok, székek 0 0 0 36 0 D Kollégium 6
12 65 III-as ép közl folyosó É-i V em 0 0 0 88 0 D Kollégium 6
12 65 III-as ép füstmen lépcsőh É-i V em 0 0 0 0 18 E Kollégium 6
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12 65 III-as épület 521  vendégszoba 0 0 0 18 0 D Kollégium 6
12 65 III-as épület 522 lakóhelyiség 0 0 0 48 0 D Kollégium 6
12 65 III-as épület 523 lakóhelyiség 0 0 0 47 0 D Kollégium 6
12 65 III-as épület 526 takaritószeres takaritószerek, eszközök ( padlásfeljáró 0 0 9 0 0 C Kollégium 6
12 65 III-as épület 525 konyha 0 0 0 19 0 D Kollégium 6
12 65 III-as épület 524 lakóhelyiség 0 0 0 23 0 D Kollégium 6
12 65 III-as épület 527 mosó helyiség 0 0 0 0 26 E Kollégium 6
12 65 III-as épület 528 lakóhelyiség 0 0 0 52 E Kollégium 6
12 65 III-as épület 529  lakóegység szemétgyüjtő edények 0 0 0 17 0 D Kollégium 6
12 65 III-as épület 530 szemétgyűjtő (lift mellett szemeteskukák 0 0 0 18 0 D Kollégium 6
12 65 III-as épület középső közl előtér  IV em 0 0 0 59 0 D Kollégium 5
12 65 III-as ép  közl.folyosó D-i IV. em 0 0 0 88 0 D Kollégium 5
12 65 III-as épület 401 lakóhelyiség 0 0 0 47 0 D Kollégium 5
12 65 III-as épület 402 lakóhelyiség 0 0 0 48 0 D Kollégium 5
12 65 III-as épület 403 lakóhelyiség 0 0 0 48 0 D Kollégium 5
12 65 III-as épület 404 lakóhelyiség 0 0 0 47 0 D Kollégium 5
12 65 III-as épület 405 vendégszoba 0 0 0 18 0 D Kollégium 5
12 65 III-as ép füstmen lépcsőh D-i IV em 0 0 0 0 18 E Kollégium 5
12 65 III-as épület 406  lakószoba 0 0 0 36 0 D Kollégium 5
12 65 III-as épület 407 lakóhelyiség 0 0 0 47 0 D Kollégium 5
12 65 III-as épület 408 lakóhelyiség 0 0 0 48 0 D Kollégium 5
12 65 III-as épület 409 lakóhelyiség 0 0 0 47 0 D Kollégium 5
12 65 III-as épület 410 szint raktár 0 0 0 12 0 D Kollégium 5
12 65 III-as épület 411 lakóhelyiség 0 0 0 47 0 D Kollégium 5
12 65 III-as épület 412 lakóhelyiség 0 0 0 42 0 D Kollégium 5
12 65 III-as épület 413 női mosdó, zuhanyzó 0 0 0 0 8 E Kollégium 5
12 65 III-as épület 414  férfi mosdó, zuhanyzó 0 0 0 0 8 E Kollégium 5
12 65 III-as épület 416 lakóhelyiség 0 0 0 47 0 D Kollégium 5
12 65 III-as épület 417 lakóhelyiség 0 0 0 48 0 D Kollégium 5
12 65 III-as épület 418 lakóhelyiség 0 0 0 48 0 D Kollégium 5
12 65 III-as épület 419  lakóhelyiség 0 0 0 47 0 D Kollégium 5
12 65 III-as épület 420 tanulószoba asztalok, székek 0 0 0 36 0 D Kollégium 5
12 65 III-as ép közl folyosó É-i IV em 0 0 0 88 0 D Kollégium 5
12 65 III-as ép füstmen lépcsőh É-i IV em 0 0 0 0 18 E Kollégium 5
12 65 III-as épület 421  vendégszoba 0 0 0 18 0 D Kollégium 5
12 65 III-as épület 422 lakóhelyiség 0 0 0 48 0 D Kollégium 5
12 65 III-as épület 423 lakóhelyiség 0 0 0 47 0 D Kollégium 5
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12 65 III-as épület 426 takaritószeres takaritószerek, eszközök ( padlásfeljáró 0 0 9 0 0 C Kollégium 5
12 65 III-as épület 425 konyha 0 0 0 19 0 D Kollégium 5
12 65 III-as épület 424 lakóhelyiség 0 0 0 23 0 D Kollégium 5
12 65 III-as épület 427 mosó helyiség 0 0 0 0 26 E Kollégium 5
12 65 III-as épület 428 lakóhelyiség 0 0 0 52 E Kollégium 5
12 65 III-as épület 429  lakóegység szemétgyüjtő edények 0 0 0 17 0 D Kollégium 5
12 65 III-as épület 430 szemétgyűjtő (lift mellett szemeteskukák 0 0 0 18 0 D Kollégium 5
12 65 III-as ép középső közl előtér  III em 0 0 0 59 0 D Kollégium 4
12 65 III-as ép  közl.folyosó D-i III. em 0 0 0 88 0 D Kollégium 4
12 65 III-as épület 301 lakóhelyiség 0 0 0 47 0 D Kollégium 4
12 65 III-as épület 302 lakóhelyiség 0 0 0 48 0 D Kollégium 4
12 65 III-as épület 303 lakóhelyiség 0 0 0 48 0 D Kollégium 4
12 65 III-as épület 304 lakóhelyiség 0 0 0 47 0 D Kollégium 4
12 65 III-as épület 305 vendégszoba 0 0 0 18 0 D Kollégium 4
12 65 III-as ép füstmen lépcsőh D-i III em 0 0 0 0 18 E Kollégium 4
12 65 III-as épület 306  lakószoba 0 0 0 36 0 D Kollégium 4
12 65 III-as épület 307 lakóhelyiség 0 0 0 47 0 D Kollégium 4
12 65 III-as épület 308 lakóhelyiség 0 0 0 48 0 D Kollégium 4
12 65 III-as épület 309 lakóhelyiség 0 0 0 47 0 D Kollégium 4
12 65 III-as épület 310 szint raktár 0 0 0 12 0 D Kollégium 4
12 65 III-as épület 311 lakóhelyiség 0 0 0 47 0 D Kollégium 4
12 65 III-as épület 312 lakóhelyiség 0 0 0 42 0 D Kollégium 4
12 65 III-as épület 313 női mosdó, zuhanyzó 0 0 0 0 8 E Kollégium 4
12 65 III-as épület 314  férfi mosdó, zuhanyzó 0 0 0 0 8 E Kollégium 4
12 65 III-as épület 316 lakóhelyiség 0 0 0 47 0 D Kollégium 4
12 65 III-as épület 317 lakóhelyiség 0 0 0 48 0 D Kollégium 4
12 65 III-as épület 318 lakóhelyiség 0 0 0 48 0 D Kollégium 4
12 65 III-as épület 319  lakóhelyiség 0 0 0 47 0 D Kollégium 4
12 65 III-as épület 320 tanulószoba asztalok, székek 0 0 0 36 0 D Kollégium 4
12 65 III-as ép közl folyosó É-i III em 0 0 0 88 0 D Kollégium 4
12 65 III-as ép füstmen lépcsőh É-i III em 0 0 0 0 18 E Kollégium 4
12 65 III-as épület 321  vendégszoba 0 0 0 18 0 D Kollégium 4
12 65 III-as épület 322 lakóhelyiség 0 0 0 48 0 D Kollégium 4
12 65 III-as épület 323 lakóhelyiség 0 0 0 47 0 D Kollégium 4
12 65 III-as épület 326 takaritószeres takaritószerek, eszközök ( padlásfeljáró 0 0 9 0 0 C Kollégium 4
12 65 III-as épület 325 konyha 0 0 0 19 0 D Kollégium 4
12 65 III-as épület 324 lakóhelyiség 0 0 0 23 0 D Kollégium 4
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12 65 III-as épület 327 mosó helyiség 0 0 0 0 26 E Kollégium 4
12 65 III-as épület 328 lakóhelyiség 0 0 0 52 E Kollégium 4
12 65 III-as épület 329  lakóegység szemétgyüjtő edények 0 0 0 17 0 D Kollégium 4
12 65 III-as épület 330 szemétgyűjtő (lift mellett szemeteskukák 0 0 0 18 0 D Kollégium 4
12 65 III-as épület középső közl előtér  I em 0 0 0 59 0 D Kollégium 3
12 65 III-as ép  közl.folyosó D-i II. em 0 0 0 88 0 D Kollégium 3
12 65 III-as épület 201 lakóhelyiség 0 0 0 47 0 D Kollégium 3
12 65 III-as épület 202 lakóhelyiség 0 0 0 48 0 D Kollégium 3
12 65 III-as épület 203 lakóhelyiség 0 0 0 48 0 D Kollégium 3
12 65 III-as épület 204 lakóhelyiség 0 0 0 47 0 D Kollégium 3
12 65 III-as épület 205 vendégszoba 0 0 0 18 0 D Kollégium 3
12 65 III-as ép füstmen lépcsőh D-i II em 0 0 0 0 18 E Kollégium 3
12 65 III-as épület 206  lakószoba 0 0 0 36 0 D Kollégium 3
12 65 III-as épület 207 lakóhelyiség 0 0 0 47 0 D Kollégium 3
12 65 III-as épület 208 lakóhelyiség 0 0 0 48 0 D Kollégium 3
12 65 III-as épület 209 lakóhelyiség 0 0 0 47 0 D Kollégium 3
12 65 III-as épület 210 szint raktár 0 0 0 12 0 D Kollégium 3
12 65 III-as épület 211 lakóhelyiség 0 0 0 47 0 D Kollégium 3
12 65 III-as épület 212 lakóhelyiség 0 0 0 42 0 D Kollégium 3
12 65 III-as épület 213 női mosdó, zuhanyzó 0 0 0 0 8 E Kollégium 3
12 65 III-as épület 214  férfi mosdó, zuhanyzó 0 0 0 0 8 E Kollégium 3
12 65 III-as épület 216 lakóhelyiség 0 0 0 47 0 D Kollégium 3
12 65 III-as épület 217 lakóhelyiség 0 0 0 48 0 D Kollégium 3
12 65 III-as épület 218 lakóhelyiség 0 0 0 48 0 D Kollégium 3
12 65 III-as épület 219  lakóhelyiség 0 0 0 47 0 D Kollégium 3
12 65 III-as épület 220 tanulószoba asztalok, székek 0 0 0 36 0 D Kollégium 3
12 65 III-as ép közl folyosó É-i II em 0 0 0 88 0 D Kollégium 3
12 65 III-as ép füstmen lépcsőh É-i II em 0 0 0 0 18 E Kollégium 3
12 65 III-as épület 221  vendégszoba 0 0 0 18 0 D Kollégium 3
12 65 III-as épület 222 lakóhelyiség 0 0 0 48 0 D Kollégium 3
12 65 III-as épület 223 lakóhelyiség 0 0 0 47 0 D Kollégium 3
12 65 III-as épület 226 takaritószeres takaritószerek, eszközök ( padlásfeljáró 0 0 9 0 0 C Kollégium 3
12 65 III-as épület 225 konyha 0 0 0 19 0 D Kollégium 3
12 65 III-as épület 224 lakóhelyiség 0 0 0 23 0 D Kollégium 3
12 65 III-as épület 227 mosó helyiség 0 0 0 0 26 E Kollégium 3
12 65 III-as épület 228 lakóhelyiség 0 0 0 52 E Kollégium 3
12 65 III-as épület 229  lakóegység szemétgyüjtő edények 0 0 0 17 0 D Kollégium 3
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12 65 III-as épület 230 szemétgyűjtő (lift mellett szemeteskukák 0 0 0 18 0 D Kollégium 3
12 65 III-as épület középső közl előtér  I em 0 0 0 59 0 D Kollégium 2
12 65 III-as ép  közl.folyosó D-i I. em 0 0 0 88 0 D Kollégium 2
12 65 III-as épület 101 lakóhelyiség 0 0 0 47 0 D Kollégium 2
12 65 III-as épület 102 lakóhelyiség 0 0 0 48 0 D Kollégium 2
12 65 III-as épület 103 lakóhelyiség 0 0 0 48 0 D Kollégium 2
12 65 III-as épület 104 lakóhelyiség 0 0 0 47 0 D Kollégium 2
12 65 III-as épület 105 vendégszoba 0 0 0 18 0 D Kollégium 2
12 65 III-as ép füstmen lépcsőh D-i I em 0 0 0 0 18 E Kollégium 2
12 65 III-as épület 106  lakószoba 0 0 0 36 0 D Kollégium 2
12 65 III-as épület 107 lakóhelyiség 0 0 0 47 0 D Kollégium 2
12 65 III-as épület 108 lakóhelyiség 0 0 0 48 0 D Kollégium 2
12 65 III-as épület 109 lakóhelyiség 0 0 0 47 0 D Kollégium 2
12 65 III-as épület 110 szint raktár 0 0 0 12 0 D Kollégium 2
12 65 III-as épület 111 lakóhelyiség 0 0 0 47 0 D Kollégium 2
12 65 III-as épület 112 lakóhelyiség 0 0 0 42 0 D Kollégium 2
12 65 III-as épület 113 női mosdó, zuhanyzó 0 0 0 0 8 E Kollégium 2
12 65 III-as épület 114  férfi mosdó, zuhanyzó 0 0 0 0 8 E Kollégium 2
12 65 III-as épület 116 lakóhelyiség 0 0 0 47 0 D Kollégium 2
12 65 III-as épület 117 lakóhelyiség 0 0 0 48 0 D Kollégium 2
12 65 III-as épület 118 lakóhelyiség 0 0 0 48 0 D Kollégium 2
12 65 III-as épület 119  lakóhelyiség 0 0 0 47 0 D Kollégium 2
12 65 III-as épület 120 tanulószoba asztalok, székek 0 0 0 36 0 D Kollégium 2
12 65 III-as ép közl folyosó É-i I em 0 0 0 88 0 D Kollégium 2
12 65 III-as ép füstmen lépcsőh É-i I em 0 0 0 0 18 E Kollégium 2
12 65 III-as épület 121  vendégszoba 0 0 0 18 0 D Kollégium 2
12 65 III-as épület 122 lakóhelyiség 0 0 0 48 0 D Kollégium 2
12 65 III-as épület 123 lakóhelyiség 0 0 0 47 0 D Kollégium 2
12 65 III-as épület 126 takaritószeres takaritószerek, eszközök ( padlásfeljáró 0 0 9 0 0 C Kollégium 2
12 65 III-as épület 125 konyha 0 0 0 19 0 D Kollégium 2
12 65 III-as épület 124 lakóhelyiség 0 0 0 23 0 D Kollégium 2
12 65 III-as épület 127 mosó helyiség 0 0 0 0 26 E Kollégium 2
12 65 III-as épület 128 lakóhelyiség 0 0 0 52 E Kollégium 2
12 65 III-as épület 129  lakóegység szemétgyüjtő edények 0 0 0 17 0 D Kollégium 2
12 65 III-as ép 130 szem gyűjtő (lift mellett szemeteskukák 0 0 0 18 0 D Kollégium 2
12 65 III-as épület közlekedő előtér főbejárat, porta ,elektromos helyiség 0 0 0 100 0 D Kollégium 1
12 65 III-as épület közlekedőfolyosó É-i kijárási lehetőség az udvarra  szélfogóva 0 0 0 79 0 D Kollégium 1
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12 65 III-as épület 01 női WC 0 0 0 0 19 E Kollégium 1
12 65 III-as épület 02 férfi WC 0 0 0 0 13 E Kollégium 1
12 65 III-as épület 23 klub szoba egybenyitható  04 és 05 helyiségekkel 0 0 0 43 0 D Kollégium 1
12 65 III-as épület 24 klub szoba 0 0 0 44 0 D Kollégium 1
12 65 III-as épület 25 klub szoba 0 0 0 44 0 D Kollégium 1
12 65 III-as épület 19 szolgálati lakás 0 0 0 35 0 D Kollégium 1
12 65 III-as épület 20 telefon kezelő 0 0 0 19 0 D Kollégium 1
12 65 III-as épület 21 igazg helly. szoba 0 0 0 20 0 D Kollégium 1
12 65 III-as épület 22 igazgatói szoba 0 0 0 21 0 D Kollégium 1
12 65 III-as épület 26 kollégiumi iroda 0 0 0 20 0 D Kollégium 1
12 65 III-as épület 27 gondnoki iroda 0 0 0 20 0 D Kollégium 1
12 65 III-as épület 32 diákönkorm  iroda 0 0 0 20 0 D Kollégium 1
12 65 III-as épület 13 süket szoba bejárási lehetőség a 15-ből 0 0 0 19 0 D Kollégium 1
12 65 III-as épület 14 takaritószeres 0 0 9 0 0 C Kollégium 1
12 65 III-as épület 15 studió bejárási lehetőség a 13-as helyiségbe 0 0 0 19 0 D Kollégium 1
12 65 III-as épület 35  többcélú terem 0 0 0 77 0 D Kollégium 1
12 65 III-as épület 17 fénymásoló 0 0 0 25 0 D Kollégium 1
12 65 III-as épület 18 szélfogó 0 0 0 0 7 E Kollégium 1
12 65 III-as épület 19 főporta 0 0 0 0 0 D Kollégium 1
12 65 III-as épület közlekedőfolyosó D-i folyosón átjárási lehetőség az orvosokho 0 0 0 47 0 D Kollégium 1
12 65 III-as épület 20 nyáriegyetem iroda 0 0 0 39 0 D Kollégium 1
12 65 III-as épület 28 elektromos elosztó betáplálási főkapcsoló, szakaszkapcsoló 0 0 0 7 0 D Kollégium 1
12 65 III-as épület 26 betegszoba 0 0 0 37 0 D Kollégium 1
12 65 III-as épület 25 szélfogó K-i kijárati lehetőség a tornaterem felé 0 0 0 0 3 E Kollégium 1
12 65 III-as épület 24 melegitőkonyha 0 0 0 12 0 D Kollégium 1
12 65 III-as épület 23 vizesblokk 0 0 0 0 3 E Kollégium 1
12 65 III-as épület 22 vizesblokk 0 0 0 0 5 E Kollégium 1
12 65 III-as épület szemétgyűjtő fszt hátsó kijárati lehetőség a tornat  felé 0 0 0 12 0 D Kollégium 1
12 65 III-as épület pinceszintiközl K-i kijár 0 0 0 0 76 E Kollégium 0
12 65 III-as épület közlekedőfolyosó É-i 0 0 0 47 0 D Kollégium 0
12 65 III-as épület 002 kondicionáló terem 0 0 0 0 5 E Kollégium 0
12 65 III-as épület 003 öltöző 0 0 17 0 0 C Kollégium 0
12 65 III-as épület 004 öltöző 0 0 18 0 0 C Kollégium 0
12 65 III-as épület 005 zenekari terem 0 0 0 38 0 D Kollégium 0
12 65 III-as épület 006 raktár 0 0 40 0 0 C Kollégium 0
12 65 III-as épület 007 raktár 0 0 39 0 0 C Kollégium 0
12 65 III-as épület lejárati lépcsőház É-i 0 0 0 0 18 E Kollégium 0
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12 65 III-as épület 011 műhely 0 0 0 20 0 D Kollégium 0
12 65 III-as épület 012 műhely 0 0 0 40 0 D Kollégium 0
12 65 III-as épület 013 bőröndraktár 0 0 21 0 0 C Kollégium 0
12 65 III-as épület 014 szauna helyiség 0 0 0 22 0 D Kollégium 0
12 65 III-as épület 015 takaritószer raktár 0 0 9 0 0 C Kollégium 0
12 65 III-as épület 016 sportszerraktár 0 0 0 21 0 D Kollégium 0
12 65 III-as épület 017 kondicionáló terem 0 0 0 78 0 D Kollégium 0
12 65 III-as épület 019 ruha átadó-átvevő 0 0 14 0 0 C Kollégium 0
12 65 III-as épület 020 szenyesruha raktár bejárat a 019-es ajtón át 0 0 25 0 0 C Kollégium 0
12 65 III-as épület 021 tisztaruha raktár 0 0 40 0 0 C Kollégium 0
12 65 III-as épület 022 ruhajavító 0 0 20 0 0 C Kollégium 0
12 65 III-as épület 023 selejtruha raktár 0 0 20 0 0 C Kollégium 0
12 65 III-as épület 024 felszerelés raktár 0 0 0 20 0 D Kollégium 0
12 65 III-as épület 025 bizonylat raktár 0 0 19 0 0 C Kollégium 0
12 65 III-as épület 026 gyermekkocsi tár 0 0 0 20 0 D Kollégium 0
12 65 III-as épület közlekedő folyosó D-i 0 0 0 0 47 E Kollégium 0
12 65 III-as épület 028 butorraktár 0 0 0 39 0 D Kollégium 0
12 65 III-as épület 029 felszerelés raktár 0 0 0 40 0 D Kollégium 0
12 65 III-as épület 030 ágynemű raktár 0 0 42 0 0 C Kollégium 0
12 65 III-as épület 031 takaritószer raktár 0 0 9 0 0 C Kollégium 0
12 65 III-as épület 033 pihenő-tartózkodó 0 0 0 23 0 D Kollégium 0
12 65 III-as épület közlekedő foly rövid 0 0 0 0 43 E Kollégium 0
12 65 III-as épület 034 férfi öltöző 0 0 22 0 0 C Kollégium 0
12 65 III-as épület 035 női öltöző 0 0 41 0 0 C Kollégium 0
12 65 III-as épület 036 raktár 0 0 0 18 0 D Kollégium 0
12 65 III-as épület 008 szellőzőgépház É-i 0 0 0 39 0 D Üzemel O. 0
12 65 III-as épület 018 hőközpont 0 0 0 0 69 E Üzemel O. 0
12 65 III-as épület 027 szellőző gépház D-i 0 0 0 0 39 E Üzemel O. 0
12 84 III-as épület 27 Távoktatási centrum 0 0 0 43 0 D Kollégium 1
12 93 III-as épület 21 Nyári Egyetem iroda 0 0 0 19 0 D Kollégium 1
12 93 III-as épület 23 Nyári Egyetem iroda 0 0 0 23 0 D Kollégium 1
12 94 Közlekedő folyosó váróval 0 0 0 0 76 E Orvosi 1
12 94 fogorvosi szoba 1 0 0 0 12 0 D Orvosi 1
12 94 fogorvosi szoba 1 mosdó,WC 0 0 0 2 0 E Orvosi 1
12 94 fogorvosi szoba 2 0 0 0 13 0 D Orvosi 1
12 94 beteg WC női 0 0 0 0 7 E Orvosi 1
12 94 beteg WC ffi 0 0 0 0 7 E Orvosi 1
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12 94 üzem orvosi rendeló 1 0 0 0 28 0 D Orvosi 1
12 94 vetköző orvosi rendelő 2 höz 0 0 0 3 0 D Orvosi 1
12 94 vetköző orvosi rendelő  2 höz 0 0 0 3 0 D Orvosi 1
12 94 üzem orvosi rendeló 2 0 0 0 25 0 D Orvosi 1
12 94 üzem orvosi rendeló 3 0 0 0 20 0 D Orvosi 1
12 94 orvosi pihenő 0 0 0 19 0 D Orvosi 1
12 94 beteg átmeneti fektető 0 0 0 19 0 D Orvosi 1
12 94 injekciózó 0 0 0 19 0 D Orvosi 1
12 94 fogorvosi rendelő 2 0 0 0 24 0 D Orvosi 1
12 94 fogorvosi rendelő 1 0 0 0 24 0 D Orvosi 1
12 94 fogröntgen és kiszolgáló helyiségei 0 0 0 19 0 D Orvosi 1
12 103 III-as épület 009 Meló- Diák iroda 0 0 20 0 0 C Kollégium 0
12 103 III-as épület 010 Meló- Diák iroda 0 0 0 19 0 D Kollégium 0

0 0 630 8698 997 10325

0 
0 
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Az oktató, kutató  és a tevékenységet kiszolgáló helyiségekben, valamint a  befoglaló tüzszakaszt alkotó  
épületben  végzett tevékenység és tartózkodó létszám   alapján    az  OTSZ 3  § ( 3/b ) pont előírását 
figyelembe  véve az épület ( tűzszakasz )besorolása:

"D" mérsékelten  tűzveszélyes

%-os megoszlás
Az adott tűzszakaszban lévő helyiségek alapterülete 

0,00%
0,00%

Épület összesített adatok

Tűzveszélyességi osztályok

tűzveszélyességi osztályba sorolt.

6,10%
84,24%
9,66%"E" tűzveszélyességi o.

Alapterületi besorolás alapján "D" mérsékelten  tűzveszélyes

 A  tűzszakaszban egyidejüleg időszakosan  bent  tartózkodók létszáma hozzávetőleg     300    fő

"A" tűzveszélyességi o.
"B" tűzveszélyességi o,
"C" tűzveszélyességi o.
"D" tűzveszéllyességi o.
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13 0

13 95 emelet hallgatói étterem asztalok  székek   300 fős 0 0 0 434 0 D Élelm  oszt 2
13 95 emelet előtér faburkolat 0 0 0 47 0 D Élelm  oszt 2
13 95 emelet kézmosó mosdókagylók,  kézszáritók 0 0 0 0 22 E Élelm  oszt 2
13 95 emelet dolgozói előfizetéses asztalok, székek, ebédkiosztó pult 0 0 0 148 0 D Élelm  oszt 2
13 95 emelet ételkiadó fém tárolóedények, melegítőkocsik 0 0 0 32 0 D Élelm  oszt 2
13 95 emelet dolgozói mosogató mosogatómedencék, mosogatógép 0 0 0 28 0 D Élelm  oszt 2
13 95 emelet ételszállítólift előtér 0 0 0 0 45 E Élelm  oszt 2
13 95 emelet kenyértároló asztal,kenyérszeletelő 0 0 0 3 0 D Élelm  oszt 2
13 95 emelet ételkiosztó hallgatói fém ételtárolók, melegítőkocsik,kiadópu 0 0 0 64 0 D Élelm  oszt 2
13 95 emelet hallgatói mosogató mosogatógép mosogatómedencék 0 0 0 86 0 D Élelm  oszt 2
13 95 emelet moslékgyűjtő 0 0 0 0 7 E Élelm  oszt 2
13 95 emelet takaritószeres takaritóeszközök, szerek 0 0 0 6 0 D Élelm  oszt 2
13 95 hozzáépitett lépcsőház 0 0 0 0 27 E Élelm  oszt 2
13 95 emeleti feljáró 0 0 0 0 19 E Élelm  oszt 1
13 95 fszt  menzajegy iroda asztalok, szekrény 0 0 0 8 0 D Élelm  oszt 1
13 95 fszt női WC (vendég) 0 0 0 0 17 E Élelm  oszt 1
13 95 fszt mosdó,férfi WC (vendég) 0 0 0 0 17 E Élelm  oszt 1
13 95 fszt dolgozói alacarte asztalok, faburkolat  (90 fős ) 0 0 0 91 0 D Élelm  oszt 1
13 95 fszt különterem kárpitozott székek, asztal faburkolat  24 0 0 0 36 0 D Élelm  oszt 1
13 95 fszt különterem szélfogó faburkolat (kijárás az udvarra ) 0 0 0 5 0 D Élelm  oszt 1
13 95 fszt ételkiadó, tároló ételmelegítő kocsik, kiadópult  0 0 0 36 0 D Élelm  oszt 1
13 95 fszt mosogató fehér mosogatógép, faszekrények 0 0 0 15 0 D Élelm  oszt 1
13 95 fszt belső lépcsőház 0 0 0 0 19 E Élelm  oszt 1
13 95 fszt közlekedő lift előtér 0 0 0 0 15 E Élelm  oszt 1
13 95 fszt mosléktároló mosléktároló edények 0 0 0 0 13 E Élelm  oszt 1
13 95 fszt tálaló lift előtt melegítőkocsik  0 0 0 17 0 D Élelm  oszt 1
13 95 fszt raktár helyiség vegyes anyagok 0 0 0 8 0 D Élelm  oszt 1

DEBRECENI CAMPUS Kht Menza
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13 95 fszt főzőkonyha asztalok, főzőüstök, gáztűzhelyek 0 0 0 172 0 D Élelm  oszt 1
13 95 fszt feketeedény mosogató mosogatómedencék, edénytároló 0 0 0 0 22 E Élelm  oszt 1
13 95 fszt  expediáló 0 0 0 0 6 E Élelm  oszt 1
13 95 fszt szállítóedény mosogató-tároló 0 0 0 0 10 E Élelm  oszt 1
13 95 fszt tészta konyha asztalok, dagasztógép, szekrények 0 0 0 15 0 D Élelm  oszt 1
13 95 fszt közlekedő 0 0 0 0 40 E Élelm  oszt 1
13 95 fszt hosszú közlekedőfolyosó 0 0 0 0 52 E Élelm  oszt 1
13 95 fszt vezetői iroda-előtér 0 0 0 3 0 D Élelm  oszt 1
13 95 fszt zöldség, tojás utánmosó 0 0 0 9 0 D Élelm  oszt 1
13 95 fszt hús előhűtő,hűtő 0 0 0 9 0 D Élelm  oszt 1
13 95 fszt tej előhűtő, hűtő 0 0 0 5 0 D Élelm  oszt 1
13 95 fszt cukrász hűtő 0 0 0 15 0 D Élelm  oszt 1
13 95 fszt hús előkészítő húsakasztó 0 0 0 29 0 D Élelm  oszt 1
13 95 fszt áru átvevő 0 0 0 19 0 D Élelm  oszt 1
13 95 fszt húsátvevő húsbontó asztal 0 0 0 6 0 D Élelm  oszt 1
13 95 fszt iroda irodabutorok,szőnyeg, szekrények 0 0 0 20 0 D Élelm  oszt 1
13 95 fszt takaritószeres takaritószerek, eszközök 0 0 0 2 0 D Élelm  oszt 1
13 95 fszt vezetői iroda irodabutorok 0 0 0 22 0 D Élelm  oszt 1
13 95 fszt baromfi előhűtő 0 0 0 7 0 D Élelm  oszt 1
13 95 fszt baromfi hűtő 0 0 0 7 0 D Élelm  oszt 1
13 95 fszt zöldség hűtő 0 0 0 12 0 D Élelm  oszt 1
13 95 fszt férfi WC 0 0 0 0 3 E Élelm  oszt 1
13 95 fszt női WC 0 0 0 0 11 E Élelm  oszt 1
13 95 fszt boltocska raktár vegyes csomagolású áru 0 0 0 6 0 D Élelm  oszt 1
13 95 fszt boltocska füszer édesség 0 0 0 23 0 D Élelm  oszt 1
13 95 fszt elekrtomos főkapcsoló elektromos szekrény 0 0 0 6 0 D Élelm  oszt 1
13 95 fszt cukrász előkészítő 0 0 0 36 0 D Élelm  oszt 1
13 95 fszt cukrászműhely 0 0 0 32 0 D Élelm  oszt 1
13 95 alagsor lejáró közlekedő 0 0 0 62 0 D Élelm  oszt 0
13 95 alagsor szárazáru raktár 0 0 0 55 0 D Élelm  oszt 0
13 95 alagsor zöldség-tojás raktár 0 0 0 27 0 D Élelm  oszt 0
13 95 alagsor göngyöleg raktár 0 0 0 41 0 D Élelm  oszt 0
13 95 alagsor hőközpont hőcserélők, kondenzszivattyuk 0 0 0 0 36 E Élelm  oszt 0
13 95 alagsor klimavezérlő elektromos szerelvények 0 0 0 2 0 D Élelm  oszt 0
13 95 alagsor hőközpont előtér klimagépek 0 0 0 0 13 E Élelm  oszt 0
13 95 alagsor lift gépház II 0 0 0 5 0 D Élelm  oszt 0
13 95 alagsor irattár papiranyag 0 0 6 0 0 C Élelm  oszt 0
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13 95 alagsor lépcsőház(dolgozói lejáró) 0 0 0 0 9 E Élelm  oszt 0
13 95 alagsor mosószer raktár mosószerek 0 0 0 3 0 D Élelm  oszt 0
13 95 alagsor szennyesruha raktár szennyesruha 0 0 5 0 0 C Élelm  oszt 0
13 95 alagsor tisztaruha raktár vasalt tisztaruha 0 0 9 0 0 C Élelm  oszt 0
13 95 alagsor mosoda, vasaló, raktár tisztaruha  0 0 21 0 0 C Élelm  oszt 0
13 95 alagsor közlekedő mosoda előtt átmeneti ruhatárolás 0 0 12 0 0 C Élelm  oszt 0
13 95 alagsor fogyóeszköz raktár II 0 0 0 21 0 D Élelm  oszt 0
13 95 alagsor fogyóeszköz raktár I 0 0 0 43 0 D Élelm  oszt 0
13 95 alagsor takaritószeres 0 0 0 1 0 D Élelm  oszt 0
13 95 alagsor női öltöző(7 helyiség) öltözőszekrények 0 0 61 0 0 C Élelm  oszt 0
13 95 alagsor férfi öltöző (4 helyiség) öltözőszekrények 0 0 22 0 0 C Élelm  oszt 0
13 95 alagsor szellőzőgépház III 0 0 0 0 13 E Élelm  oszt 0
13 95 alagsor északi közlekedő 0 0 0 0 37 E Élelm  oszt 0
13 95 alagsor közlekedő átjáró 0 0 0 0 8 E Élelm  oszt 0
13 95 alagsor szellőzőgépház II szellőzőgépek 0 0 0 0 16 E Élelm  oszt 0
13 95 alagsor szellőzőgépház szellőzőgépek I 0 0 0 23 0 D Élelm  oszt 0
13 95 alagsor fľstölt húsáru raktár 0 0 0 38 0 D Élelm  oszt 0
13 95 alagsor zöldség-tojás előkészítő tojástároló 0 0 0 29 0 D Élelm  oszt 0
13 95 alagsor lift gépház 0 0 0 23 0 D Élelm  oszt 0
13 95 alagsor konzerv raktár konzervek gyári csomagolásban 0 0 0 33 0 D Élelm  oszt 0
13 95 alagsor hordósárú raktár CO-2 gázpalackok 0 0 0 9 0 D Élelm  oszt 0
13 95 alagsor ital és csomagolóanyag raktár ital, csomagolóanyag 0 0 0 20 0 D Élelm  oszt 0
13 95 alagsor takaritóeszköz raktár takaritószerek, eszközök(éghetőfolyadék 0 0 13 0 0 C Élelm  oszt 0
13 95 alagsor gázóra előtér 0 0 0 12 0 D Élelm  oszt 0

0 0 149 1966 477 2592Épület összesített adatok
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Az oktató, kutató  és a tevékenységet kiszolgáló helyiségekben, valamint a  befoglaló tüzszakaszt 
alkotó  épületben  végzett tevékenység és tartózkodó létszám   alapján    az  OTSZ 3  § ( 3/b ) pont 
előírását figyelembe  véve az épület ( tűzszakasz )besorolása:

"D" mérsékelten  tűzveszélyes

%-os megoszlás
Az adott tűzszakaszban lévő helyiségek alapterülete 

0,00%
0,00%

Tűzveszélyességi osztályok

tűzveszélyességi osztályba sorolt.

5,75%
75,85%
18,40%"E" tűzveszélyességi o.

Alapterületi besorolás alapján "D" mérsékelten  tűzveszélyes

 A  tűzszakaszban egyidejüleg időszakosan  bent  tartózkodók létszáma hozzávetőleg     200    fő

"A" tűzveszélyességi o.
"B" tűzveszélyességi o,
"C" tűzveszélyességi o.
"D" tűzveszéllyességi o.
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14 0
14 79 padlástér dohányzás tilos 0 0 0 811 0 D Testnev T 2
14 79 tanácskozó-teázó (volt lakás) 0 0 0 40 0 D Testnev T 1
14 79 szertár 0 0 0 48 0 D Testnev T 1
14 79 közlekedő folyosó 0 0 0 33 0 D Testnev T 1
14 79 tanszéki iroda 0 0 0 17 0 D Testnev T 1
14 79 tanszékvez iroda (tanszéki irodából) 0 0 0 17 0 D Testnev T 1
14 79 átjáró folyosó(szertárból) 0 0 0 12 0 D Testnev T 1
14 79 sportszer javító helyiség 0 0 0 8 0 D Testnev T 1
14 79 női öltöző 0 0 26 0 0 C Testnev T 1
14 79 női zuhanyzó (öltözőből nyilik) 0 0 0 0 22 E Testnev T 1
14 79 tornaterem kicsi 0 0 0 0 128 E Testnev T 1
14 79 tornaterem nagy 0 0 0 0 288 E Testnev T 1
14 79 közlekedőfolyosó (Ny-i oldalon) 0 0 0 0 48 E Testnev T 1
14 79 férfi öltöző 0 0 40 0 0 C Testnev T 1
14 79 zuhanyzó 0 0 0 0 26 E Testnev T 1
14 79 tanári öltöző 0 0 31 0 0 C Testnev T 1
14 79 tanári szoba I 0 0 0 15 0 D Testnev T 1
14 79 tanári szoba II 0 0 0 15 0 D Testnev T 1
14 79 előtér, WC 0 0 0 0 36 E Testnev T 1
14 79 külső szertárépület 0 0 0 40 0 D Testnev T 1
14 79 pince 0 0 0 0 40 E Testnev T 0

0 0 97 1056 588 1741

Testnevelési épület

Épület összesített adatok
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0 
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1 056 
588 

Az oktató, kutató  és a tevékenységet kiszolgáló helyiségekben, valamint a  befoglaló tüzszakaszt 
alkotó  épületben  végzett tevékenység és tartózkodó létszám   alapján    az  OTSZ 3  § ( 3/b ) 
pont előírását figyelembe  véve az épület ( tűzszakasz )besorolása:

"D" mérsékelten  tűzveszélyes

%-os megoszlás
Az adott tűzszakaszban lévő helyiségek alapterülete 

0,00%
0,00%

tűzveszélyességi osztályba sorolt.

5,57%
60,65%
33,77%

"D" tűzveszéllyességi o.
"E" tűzveszélyességi o.
Alapterületi besorolás alapján "D" mérsékelten  tűzveszélyes

 A  tűzszakaszban egyidejüleg időszakosan  bent  tartózkodók létszáma hozzávetőleg        50 fő

Tűzveszélyességi osztályok
"A" tűzveszélyességi o.
"B" tűzveszélyességi o,
"C" tűzveszélyességi o.
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15 0
15 96 Méhész ház ( volt festék raktár) 0 0 0 24 0 D Bot kert 1
16 0 Pálmaház
16 96 pálmaház galéria 0 0 0 0 104 E Bot kert 2
16 96 pálmaház belépő 0 0 0 0 13 E Bot kert 1
16 96 pálmaház iroda 0 0 0 16 0 D Bot kert 1
16 96 pálmaház mosdó, WC  férfi 0 0 0 0 11 E Bot kert 1
16 96 pálmaház öltöző férfi 0 0 11 0 0 C Bot kert 1
16 96 pálmaház étkező, pihenő 0 0 0 27 0 D Bot kert 1
16 96 mosdó, WC 0 0 0 0 10 E Bot kert 1
16 96 női öltöző 0 0 11 0 0 C Bot kert 1
16 96 pálmaház fitotron helyiség 0 0 0 21 0 D Bot kert 1
16 96 pálmaház munkahelyi iroda 0 0 0 10 0 D Bot kert 1
16 96 pálmaház hátsókijárat 0 0 0 11 0 D Bot kert 1
16 96 pálmaház 0 0 0 0 248 E Bot kert 1
16 96 oldalszárny 1 0 0 0 0 47 E Bot kert 1
16 96 tároló rész ( volt kazánház) 0 0 0 6 0 D Bot kert 1
16 96 oldalszárny 2 0 0 0 0 35 E Bot kert 1
17 0 Régi kaktuszház
17 96 kaktuszház régi ( 3 helyiség) önálló 0 0 0 104 0 D Bot kert 1
18 0 Új kaktuszház
18 96 kaktuszház uj önálló 0 0 0 0 100 E Bot kert 1
18 96 Raktár épületek
18 96 szerszámos raktár 1 ( garázs) önálló 0 0 0 30 0 D Bot kert 1
18 96 szerszámos raktár 2 ( garázs ) üzemanyag , olajok 0 0 30 0 0 C Bot kert 1
18 96 kéziraktár fából önálló kiszáradt, szöszös fa, száraz fű 0 0 36 0 0 C Bot kert 1
19 0 Faház iroda
19 96 faházi iroda előtér 0 0 0 4 0 D Bot kert 1

Botanikus kert

Tűzveszélyességi osztály
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19 96 faházi iroda 1 önálló besorolású 0 0 0 24 0 D Bot kert 1
19 96 faházi szolgálati lakás önálló besorolású 0 0 0 62 0 D Bot kert 1
20 0 Botanikus kert porta épület
20 96 portaszoba ( faház)   önálló besorolású 0 0 0 12 0 D Bot kert 1
21 0 Vízműház
21 85 bontott anyag raktár 0 0 25 0 0 C Üzemel O. K 1
21 85 bontott  anyag raktár 0 0 0 12 0 D Fejl - M O 0
21 86 PV anyagraktár felső szinten 0 0 0 10 0 D Gazd-i Ig 1
21 86 PV anyagraktár alsó szinten 0 0 0 12 0 D Gazd-i Ig 0

0 0 113 385 498

0 
0 

113 
385 

0 
Alapterületi besorolás alapján

"B" tűzveszélyességi o,

Az oktató, kutató  és a tevékenységet kiszolgáló helyiségekben, valamint a  befoglaló tüzszakaszt 
alkotó  épületben  végzett tevékenység és tartózkodó létszám   alapján    az  OTSZ 3  § ( 3/b ) pont 
előírását figyelembe  véve az épület ( tűzszakasz )besorolása:

"D" mérsékelten  tűzveszélyes
tűzveszélyességi osztályba sorolt.

22,69%
77,31%
0,00%

"C" tűzveszélyességi o.
"D" tűzveszéllyességi o.
"E" tűzveszélyességi o.

"D" mérsékelten  tűzveszélyes

 A  tűzszakaszban egyidejüleg időszakosan  bent  tartózkodók létszáma hozzávetőleg         fő

Épület összesített adatok

%-os megoszlás
Az adott tűzszakaszban lévő helyiségek alapterülete 

0,00%
0,00%

Tűzveszélyességi osztályok
"A" tűzveszélyességi o.
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22 0 Állatház
22 33 fszt 22  laboratórium  ( Dévai) 0 0 0 11 0 D Ökológia 1
22 33 fszt 23 laboratórium (3 helyiség) 0 0 0 13 0 D Ökológia 1
22 39 bejárati előtér 0 0 0 0 5 E Állatélettani T 1
22 39 közlekedőfolyosó 0 0 0 0 31 E Állatélettani T 1
22 39 fszt  állattartó folyosó hátsókijárási lehetőség 0 0 0 0 14 E Állatélettani T 1
22 39 fszt 10 gondozói pihenő 0 0 0 7 0 D Állatélettani T 1
22 39 fszt 11 iroda 0 0 0 9 0 D Állatélettani T 1
22 39 fszt 12 laboratórium 0 0 0 15 0 D Állatélettani T 1
22 39 fszt 13 műszeres labor 0 0 0 9 0 D Állatélettani T 1
22 39 fszt 14 műszeres labor 0 0 0 9 0 D Állatélettani T 1
22 39 fszt 15 raktár (3 helyiség)ből 1 patány szoba) 0 0 0 15 0 D Állatélettani T 1
22 39 fszt 17 nyultenyésztői ( 3 helyiség) bejárás a 15 felöl 0 0 0 17 0 D Állatélettani T 1
22 39 fszt 18 békaszoba 0 0 0 0 9 E Állatélettani T 1
22 39 fszt 19 hűtőszekrényes helyiség 0 0 0 9 0 D Állatélettani T 1
22 39 fszt 20 mosogató 0 0 0 0 9 E Állatélettani T 1
22 39 fszt 21 vegyszer tároló 0 0 1 0 0 C Állatélettani T 1
22 39 fszt 24 műtő helyiség 0 0 0 22 0 D Állatélettani T 1
22 39 fszt 25 előkészítő 0 0 0 12 0 D Állatélettani T 1
22 39 fszt 25-1 tanterem 0 0 0 24 0 D Állatélettani T 1
22 39 fszt tanterem 0 0 49 0 0 C Állatélettani T 1
22 39 fszt 1  laboratórium -dolgozó szoba 0 0 0 13 0 D Állatélettani T 1
22 39 fszt 2  laboratóriumi  helyiség 0 0 0 13 0 D Állatélettani T 1
22 39 fszt 3 előkészítő 0 0 10 0 0 C Állatélettani T 1
22 39 fszt 4-1-1-1-1 öltöző előtér 0 0 0 0 1 E Állatélettani T 1
22 39 fszt 4-1-1-1 öltöző 0 0 3 0 0 C Állatélettani T 1
22 39 fszt 4-1-1 zuhanyzó 0 0 0 0 3 E Állatélettani T 1
22 39 fszt 4-1 pihenő 0 0 0 4 0 D Állatélettani T 1
22 39 fszt 4 öltöző előtér 0 0 0 0 1 E Állatélettani T 1
22 39 fszt 5 takaritószeres 0 0 1 0 0 C Állatélettani T 1
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22 39 fszt 6 női WC 0 0 0 0 3 E Állatélettani T 1
22 39 fszt 7 férfi WC 0 0 0 0 3 E Állatélettani T 1
22 39 fszt rövid zárt közlekedő 0 0 0 11 0 D Állatélettani T 1

0 0 64 213 79 356

0 
0 

64 
213 
79 

tűzveszélyességi osztályba sorolt.

17,98%
59,83%
22,19%

Alapterületi besorolás alapján "D" mérsékelten  tűzveszélyes

 A  tűzszakaszban egyidejüleg időszakosan  bent  tartózkodók létszáma hozzávetőleg  

Épület összesített adatok

Az oktató, kutató  és a tevékenységet kiszolgáló helyiségekben, valamint a  befoglaló tüzszakaszt alkotó  
épületben  végzett tevékenység és tartózkodó létszám   alapján    az  OTSZ 3  § ( 3/b ) pont előírását 
figyelembe  véve az épület ( tűzszakasz )besorolása:

"D" mérsékelten  tűzveszélyes

%-os megoszlás
Az adott tűzszakaszban lévő helyiségek alapterülete 

tűzveszélyességi osztály alapján
0,00%
0,00%

Tűzveszélyességi osztályok

"A" tűzveszélyességi o.

       fő

"B" tűzveszélyességi o,
"C" tűzveszélyességi o.
"D" tűzveszéllyességi o.
"E" tűzveszélyességi o.
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23 0
23 47 emelet lépcsőház és közlekedő 1 db CO-2. 0 0 0 0 28 E Izotóp Tansz 2
23 47 emelet oktatói szoba butor 0 0 0 22 0 D Izotóp Tansz 2
23 47 emelet hivatalsegédi helyiség (gépház előtér) öltözőszekrény, takaritóeszközök 0 0 0 11 0 D Izotóp Tansz 2
23 47 emelet szellőzőgépház 2 szellőztetőgépek, vezetékcsatornák 0 0 0 297 0 D Izotóp Tansz 2
23 47 emelet oktatói szoba asztalok, székek 0 0 0 17 0 D Izotóp Tansz 2
23 47 emelet pihenő  teázó ülőbutor, asztal kávéfőző 0 0 0 14 0 D Izotóp Tansz 2
23 47 emelet oktatói szoba terasszsal butor, beépítettszekrény 0 0 0 17 0 D Izotóp Tansz 2
23 47 emelet professzori iroda könyvek nyitottpolcon,  irodai buorok 0 0 0 31 0 D Izotóp Tansz 2
23 47 emelet oktatói szoba irodai butorok, parketta 0 0 0 16 0 D Izotóp Tansz 2
23 47 emelet számítógépterem terasszal számítógépek, vegyifülke 0 0 0 32 0 D Izotóp Tansz 2
23 47 alagsor lejárati lépcsőház 0 0 0 0 9 E Izotóp Tansz 1
23 47 alagsor éjjeli őr pihenő asztal, szék 0 0 0 0 4 E Izotóp Tansz 1
23 47 földszint bejárati közlekedőfolyosó fogasos kabáttárolás 1 db CO-2 0 0 0 29 0 D Izotóp Tansz 1
23 47 földszint iroda íróasztalok, székek 0 0 0 17 0 D Izotóp Tansz 1
23 47 földszint oktatói szoba asztalok, székek, szekrények 0 0 0 17 0 D Izotóp Tansz 1
23 47 földszint mechanikai műhely esztergagép, satupad, szekrény 0 0 0 16 0 D Izotóp Tansz 1
23 47 földszint női fekete-fehér öltöző öltözőszekrények 0 0 20 0 0 C Izotóp Tansz 1
23 47 földszint női - férfi WC 0 0 0 0 10 E Izotóp Tansz 1
23 47 földszint férfi fekete-fehér öltöző öltözőszekrények 0 0 20 0 0 C Izotóp Tansz 1
23 47 földsz elektrom műhely 2(1 ből a bejárat elektronikai szközök, asztalok, székek 0 0 0 12 0 D Izotóp Tansz 1
23 47 földszint elektromos műhely 1 elektronikai eszközök, asztalok, székek 0 0 0 17 0 D Izotóp Tansz 1
23 47 földszint tanterem asztalok, székek 0 0 0 33 0 D Izotóp Tansz 1
23 47 földszint zsilip 2 helyiség 0 0 0 0 10 E Izotóp Tansz 1
23 47 földszint desztilláló fülke takaritószerek, eszközök, vízdesztilláló 0 0 0 12 0 D Izotóp Tansz 1
23 47 földszint közlekedőfolyosó aktív részen beépitettszekrények/kijárás a rakodóra/ 0 0 0 42 0 D Izotóp Tansz 1
23 47 földsz magkémiai labor 1 jobb oldalon müszerek, szárítószekrény, N2 gázpalac 0 0 43 0 0 C Izotóp Tansz 1
23 47 földsz mérőszoba(labor 1 ből a bejárat) asztalok, müszerek, vegyifülke 0 0 11 0 0 C Izotóp Tansz 1
23 47 földszint mérőszoba 1 mérőmüszerek,  1 db G-2. 0 0 0 19 0 D Izotóp Tansz 1

Izotóp laboratórium épület

Tűzveszélyességi osztály
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23 47 földszint radiogeológiai labor vegyifülke, laborasztalok, vegyszerek 0 0 46 0 0 C Izotóp Tansz 1
23 47 földsz mérőszoba 5. (laborból a bejárat) mérőmüszerek 0 0 0 9 0 D Izotóp Tansz 1
23 47 földsz kutatólabor ( volt centrifugás ) 0 0 0 10 0 D Izotóp Tansz 1
23 47 földszint magkémiai labor 2 PB gázpalack, vegyszerek 0 0 41 0 0 C Izotóp Tansz 1
23 47 földszint forró labor (magkémia 2 ből) PB gázpalack, vegyszerek 0 0 25 0 0 C Izotóp Tansz 1
23 47 földszint mérőszoba 2 mérőmüszerek 0 0 0 19 0 D Izotóp Tansz 1
23 47 földszint hallgatói labor vegyszerek, müszerek 0 0 43 0 0 C Izotóp Tansz 1
23 47 földsz izotóptároló lejárat( hallgatóiból) izotópszállító lift 0 0 0 11 0 D Izotóp Tansz 1
23 47 alagsor  tresor lépcsőház 0 0 0 0 6 E Izotóp Tansz 1
23 47 alagsor  izotóptároló tresor izotópok, sugárszennyezett anyagok 0 0 0 8 0 D Izotóp Tansz 1
23 47 földszint aktívzónai WC 0 0 0 0 3 E Izotóp Tansz 1
23 47 izotóphulladék átmeneti tároló elszállításra váró sugárzóanyagok  1 db 0 0 0 15 0 D Izotóp Tansz 1
23 47 alagsor közlekedőfolyosó hosszú szekrények, 0 0 0 77 0 D Izotóp Tansz 0
23 47 alagsor alkatrész raktár (üvegcsöves) alkatrésztaárolás / keskeny helyiség/ 0 0 0 3 0 D Izotóp Tansz 0
23 47 alagsor mérőlabor 4 mérőmüszerek 0 0 0 21 0 D Izotóp Tansz 0
23 47 alagsor szellőzőgépház 1. szellőztetőgépek, ioncserélős vízlágyitó 0 0 0 0 60 E Izotóp Tansz 0
23 47 alagsor lakatos műhely a foly végén satupad, laktosipari gépek 0 0 0 18 0 D Izotóp Tansz 0
23 47 alagsor műhelyrakt II. (laborból nyilik) elektronikai és egyéb alkatrészek 0 0 0 8 0 D Izotóp Tansz 0
23 47 alagsor műhelyrakt I. (laborból nyilik) selejtanyagok tárolója polcos 0 0 0 12 0 D Izotóp Tansz 0
23 47 alagsor radioökológiai laboratórium izotópmérőmüszerek 0 0 0 46 0 D Izotóp Tansz 0
23 47 alagsor hőközpont bojler helyiség selejt anyagok tárolója 0 0 0 6 0 D Izotóp Tansz 0
23 47 alagsor hőközpont hőcserélők 0 0 0 0 33 E Izotóp Tansz 0
23 47 alagsor hőközponti előtér hőfokszabályozó müszerek 0 0 0 8 0 D Izotóp Tansz 0
23 47 alagsor fotolabor előtérrel fotoeszközök 0 0 0 16 0 D Izotóp Tansz 0
23 47 alagsor akkumulátoros helyiség biztonsági világitás akkumulátorai 0 0 0 3 0 D Izotóp Tansz 0
23 47 alagsor elektromos főkapcsoló elektromos főelosztószekrény akkutöltő 0 0 0 20 0 D Izotóp Tansz 0
23 47 alagsor trafóház transzformátor egység 0 0 0 26 0 D Izotóp Tansz 0
23 47 alagsor közlekedő rövid 0 0 0 0 26 E Izotóp Tansz 0

0 0 249 1007 189 1445Épület összesített adatok
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0 
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249 
1 007 
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Az oktató, kutató  és a tevékenységet kiszolgáló helyiségekben, valamint a  befoglaló tüzszakaszt alkotó  
épületben  végzett tevékenység és tartózkodó létszám   alapján    az  OTSZ 3  § ( 3/b ) pont előírását 
figyelembe  véve az épület ( tűzszakasz )besorolása:

"D" mérsékelten  tűzveszélyes

%-os megoszlás
Az adott tűzszakaszban lévő helyiségek alapterülete 

0,00%
0,00%

Tűzveszélyességi osztályok

"D" mérsékelten  tűzveszélyes

"A" tűzveszélyességi o.
"B" tűzveszélyességi o,
"C" tűzveszélyességi o.

tűzveszélyességi osztályba sorolt.

17,23%
69,69%
13,08%

"D" tűzveszéllyességi o.
"E" tűzveszélyességi o.

 A  tűzszakaszban egyidejüleg időszakosan  bent  tartózkodók létszáma hozzávetőleg     70    fő

Alapterületi besorolás alapján
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24 0
24 85 emeleti előtér 0 0 0 0 4 E Üzemel O. 2
24 85 emelet kéziraktár fľtéstechnikai anyagok 0 0 0 12 0 D Üzemel O. 2
24 85 emelet, WC 0 0 0 0 2 E Üzemel O. 2
24 85 emeleti vízlágyító 0 0 0 30 0 D Üzemel O. 2
24 85 bejárati előtér és lépcsőház 0 0 0 0 8 E Üzemel O. 1
24 85 pihenő asztalok, elektromos főkapcsoló 0 0 0 14 0 D Üzemel O. 1
24 85 kazántér kazánok(2 db 12T 1 db 7 T) 0 0 0 344 0 D Üzemel O. 1
24 85 szivattyútér tápszivattyuk 0 0 0 52 0 D Üzemel O. 1
24 85 bojlerház 2 db gázbojler 0 0 0 20 0 D Üzemel O. 1
24 85 kazánházi gázbontó KÖGÁZ 3000 100 0 0 0 0 A Üzemel O. 1
24 85 közműalaguti lépcsőlejáró lépcső alatt kéziraktár  0 0 0 6 0 D Üzemel O. 0
25 0 Kazánházi műhely épülete Üzemel O.
25 85 műhely bejárati előtér 0 0 0 0 6 E Üzemel O. 1
25 85 műhely iroda asztal, szekrény 0 0 0 9 0 D Üzemel O. 1
25 85 műhely öltöző lemez öltözőszekrények, ülőpad 0 0 12 0 0 C Üzemel O. 1
25 85 műhely mosdó-zuhanyzó 0 0 0 0 10 E Üzemel O. 1
25 85 műhely WC 0 0 0 0 6 E Üzemel O. 1
25 85 műhely palacktároló oxigén 2 db, dissou 1 db  1 db CO-2-es 0 0 0 0 0 C Üzemel O. 1
25 85 műhely vasanyagok, hegesztő 0 0 0 0 42 E Üzemel O. 1
26 0 Gépkocsi garázssor
26 85 Gépkocsi garázsok 22 db 0 0 0 300 0 D Üzemel O G 1

100 0 12 787 899

Kazánház

Épület összesített adatok
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Az oktató, kutató  és a tevékenységet kiszolgáló helyiségekben, valamint a  befoglaló tüzszakaszt 
alkotó  épületben  végzett tevékenység és tartózkodó létszám   alapján    az  OTSZ 3  § ( 3/b ) 
pont előírását figyelembe  véve az épület ( tűzszakasz )besorolása:

"D" mérsékelten  tűzveszélyes

%-os megoszlás
Az adott tűzszakaszban lévő helyiségek alapterülete 

11,12%
0,00%

Tűzveszélyességi osztályok

tűzveszélyességi osztályba sorolt.

1,33%
87,54%
0,00%"E" tűzveszélyességi o.

Alapterületi besorolás alapján "D" mérsékelten  tűzveszélyes

 A  tűzszakaszban egyidejüleg időszakosan  bent  tartózkodók létszáma hozzávetőleg         fő

"A" tűzveszélyességi o.
"B" tűzveszélyességi o,
"C" tűzveszélyességi o.
"D" tűzveszéllyességi o.
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27 4 TEK Gazd Ig 1

27 4 iroda előtér 0 0 0 5 0 D TEK Gazd Ig 1
27 4 iroda 1 0 0 0 14 0 D TEK Gazd Ig 1
27 4 iroda 2 0 0 0 16 0 D TEK Gazd Ig 1
27 4 irodai vizesblokk raktározást is végeznek 0 0 0 12 0 D TEK Gazd Ig 1
27 4 kis raktár 14-es üres 0 0 0 0 1 E TEK Gazd Ig 1
27 4 kis raktár 15-ös üres 0 0 0 0 1 E TEK Gazd Ig 1
27 4 kis raktár 16-es üres 0 0 0 0 1 E TEK Gazd Ig 1
27 4 gépkocsi vezetői pihenő  21 0 0 0 15 0 D TEK Gazd Ig 1
27 4 irodaszer  anyag  raktár  23 0 0 15 0 0 C TEK Gazd Ig 1
27 4 irodaszer anyag  raktár 24 0 0 15 0 0 C TEK Gazd Ig 1
27 4 irodaszer anyag raktár  25 0 0 15 0 0 C TEK Gazd Ig 1
27 4 irodaszer anyag  raktár  26 0 0 15 0 0 C TEK Gazd Ig 1
27 4 gk vezetők öltözője   27 0 0 0 15 0 D TEK Gazd Ig 1
27 4 irodaszer anyag raktár  28 0 0 15 0 0 C TEK Gazd Ig 1
27 4 irodaszer anyag raktár 29 0 0 16 0 0 C TEK Gazd Ig 1
27 4 papíráru raktár 1 0 0 8 0 0 C TEK Gazd Ig 1
27 4 papíráru raktár 2 0 0 8 0 0 C TEK Gazd Ig 1
27 4 papíráru raktár 3 0 0 8 0 0 C TEK Gazd Ig 1
27 4 papíráru raktár 4 0 0 8 0 0 C TEK Gazd Ig 1
27 4 maradék vegyszer raktár 5 0 15 0 0 0 B TEK Gazd Ig 1
27 4 maradék vegyszer raktár 6 0 15 0 0 0 B TEK Gazd Ig 1
27 4 gépkocsi vezetők raktára 7 0 0 0 15 0 D TEK Gazd Ig 1
27 4 tisztítószer raktár 8 0 0 15 0 0 C TEK Gazd Ig 1
27 4 tisztítószer raktár 9 0 0 15 0 0 C TEK Gazd Ig 1
27 4 tisztítószer raktár 10 0 0 15 0 0 C TEK Gazd Ig 1
27 4 irodaszer, nyomtatvány raktár 11 0 0 15 0 0 C TEK Gazd Ig 1

Központi anyagraktár (volt vegyszer raktár)
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27 4 rendészeti pihenő 12 0 0 0 15 0 D TEK Gazd Ig 1
27 4 kis raktár 14-es üres 0 0 0 0 1 E TEK Gazd Ig 1
27 4 kis raktár 15-ös üres 0 0 0 0 1 E TEK Gazd Ig 1
27 4 elektromos főkapcsoló szekrény 16 0 0 0 0 0 D TEK Gazd Ig 1
27 85 Eszköztároló lemezgarázs 0 0 0 15 0 D Üzemel O 1
27 97 Drótos hulladékvegyszer tároló 36 0 0 0 0 A Spektrum 3D 1
28 97 Savsemlegesítő épület 0 0 36 0 0 C Spektrum 3D 1

36 30 219 122 5 412

36 
30 

219 
122 

5 

"A" tűzveszélyességi o.
"B" tűzveszélyességi o,

Az oktató, kutató  és a tevékenységet kiszolgáló helyiségekben, valamint a  befoglaló 
tüzszakaszt alkotó  épületben  végzett tevékenység és tartózkodó létszám   alapján    az  OTSZ 3  
§ ( 3/b ) pont előírását figyelembe  véve az épület ( tűzszakasz )besorolása:

"C" tűzveszélyes
tűzveszélyességi osztályba sorolt.

53,16%
29,61%
1,21%

"D" tűzveszéllyességi o.
"E" tűzveszélyességi o.
Alapterületi besorolás alapján "C" tűzveszélyes

 A  tűzszakaszban egyidejüleg időszakosan  bent  tartózkodók létszáma hozzávetőleg         fő

Épület összesített adatok

"C" tűzveszélyességi o.

%-os megoszlás
Az adott tűzszakaszban lévő helyiségek alapterülete 

8,74%
7,28%

Tűzveszélyességi osztályok
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33 0
33 18 emeleti előtér 0 0 0 0 3 E German Int 2
33 18 emeleti WC 0 0 0 0 1 E German Int 2
33 18 emelet szemináriumi előtér 0 0 0 2 0 D German Int 2
33 18 emeleti szeminárium 0 0 0 40 0 D German Int 2
33 18 fszt irodai WC 0 0 0 0 1 E German Int 1
33 18 fszt 1 tanári szoba 0 0 0 16 0 D German Int 1
33 18 fszt 2 tanári szoba 0 0 0 7 0 D German Int 1
33 18 fszt 3 tanári szoba 0 0 0 14 0 D German Int 1
33 18 fszt szeminárium 0 0 0 24 0 D German Int 1
33 18 fszt WC 0 0 0 0 2 E German Int 1
33 18 fszt gázóra hlyiség 0 0 0 3 0 D German Int 1
33 18 fszt közlekedő, lépcsőház 0 0 0 0 0 E German Int 1
33 52 DEAC iroda I. emeleten 0 0 0 22 0 D Testnev T 2

0 0 0 128 7 135

DEAC iroda  épület

Épület összesített adatok
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Az oktató, kutató  és a tevékenységet kiszolgáló helyiségekben, valamint a  befoglaló 
tüzszakaszt alkotó  épületben  végzett tevékenység és tartózkodó létszám   alapján    az  
OTSZ 3  § ( 3/b ) pont előírását figyelembe  véve az épület ( tűzszakasz )besorolása:

"D" mérsékelten  tűzveszélyes

%-os megoszlás
Az adott tűzszakaszban lévő helyiségek alapterülete 

0,00%
0,00%

Tűzveszélyességi osztályok

tűzveszélyességi osztályba sorolt.

0,00%
94,81%
5,19%"E" tűzveszélyességi o.

Alapterületi besorolás alapjá "D" mérsékelten  tűzveszélyes

 A  tűzszakaszban egyidejüleg időszakosan  bent  tartózkodók létszáma hozzávetőleg     70    fő

"A" tűzveszélyességi o.
"B" tűzveszélyességi o,
"C" tűzveszélyességi o.
"D" tűzveszéllyességi o.

DEBRECENI EGYETEM
Tudományegyetemi Karok

épületeinek tűzveszélyességi osztályba sorolása

2006-10-15 77
Készítette:T-M VÉD BT.

Serbán György 06-30-9550-158



A
 o

sz
t

B
 o

sz
t

C
 o

sz
t

D
 o

sz
t

E
 o

sz
t

tű
zv

  o
sz

t. 
Je

lö
lé

se

34 52 emeleti előtér 0 0 0 0 12 E Testnev T 2
34 52 emelet női öltöző 0 0 17 0 0 C Testnev T 2
34 52 emelet női zuhanyzó,WC 0 0 0 0 8 E Testnev T 2
34 52 emelet férfi öltöző 0 0 11 0 0 C Testnev T 2
34 52 emelet férfi öltöző 0 0 18 0 0 C Testnev T 2
34 52 emelet férfi fürdő 0 0 0 0 18 E Testnev T 2
34 52 szolgálati lakás 0 0 0 50 0 D Testnev T 1
34 52 fszt öltöző I 0 0 0 0 0 C Testnev T 1
34 52 fürdő 0 0 0 0 21 E Testnev T 1
34 52 fszt öltöző II 0 0 40 0 0 C Testnev T 1
34 52 fszt szertár 0 0 0 5 0 D Testnev T 1
34 52 közlekedőfolyosó 0 0 0 0 14 E Testnev T 1
34 52 WC csoport 0 0 0 0 11 E Testnev T 1
34 52 közlekedőfolyosó 0 0 0 0 8 E Testnev T 1
34 52 WC csoport 0 0 0 0 5 E Testnev T 1
34 52 fszt fürdő 0 0 0 0 12 E Testnev T 1
34 52 fszt öltöző III 0 0 15 0 0 C Testnev T 1
34 52 fszt öltöző IV 0 0 15 0 0 C Testnev T 1
34 52 fszt öltöző V 0 0 15 0 0 C Testnev T 1
34 52 fszt öltöző VI 0 0 15 0 0 C Testnev T 1
34 52 sportszertár 0 0 0 16 0 D Testnev T 1
34 52 bojlerház 0 0 0 20 0 D Testnev T 1
34 52 munkagép garázs 0 0 0 15 0 D Testnev T 1
34 52 kéziraktár 0 0 0 14 0 D Testnev T 1
34 52 mészhidráttároló 0 0 0 0 5 E Testnev T 1
35 48 DEAC pályán müszerház 0 0 0 24 0 D Meteor T 1

0 0 146 144 114 404
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helyiség megnevezése használt, tárolt anyag
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0 
0 

146 
144 
114 

tűzveszélyességi osztályba sorolt.

36,14%
35,64%
28,22%

"D" mérsékelten  tűzveszélyes

Alapterületi besorolás ala "D" mérsékelten  tűzveszélyes

 A  tűzszakaszban egyidejüleg időszakosan  bent  tartózkodók létszáma hozzávetőleg  

Az oktató, kutató  és a tevékenységet kiszolgáló helyiségekben, valamint a  befoglaló 
tüzszakaszt alkotó  épületben  végzett tevékenység és tartózkodó létszám   alapján    
az  OTSZ 3  § ( 3/b ) pont előírását figyelembe  véve az épület ( tűzszakasz 

%-os megoszlás
Az adott tűzszakaszban lévő helyiségek alapterülete 

tűzveszélyességi osztály alapján
0,00%
0,00%

Tűzveszélyességi osztályok

"A" tűzveszélyességi o.

       fő

"B" tűzveszélyességi o,
"C" tűzveszélyességi o.
"D" tűzveszéllyességi o.
"E" tűzveszélyességi o.
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36 0
36 64 X em   lift akna 0 0 0 0 11 E Konzervat ép 11
36 64 X em   lift  iroda 0 0 0 13 0 D Konzervat ép 11
36 64 X em közlekedő 0 0 0 0 8 E Konzervat ép 11
36 64 Xem lépcsőház 0 0 0 0 12 E Konzervat ép 11
36 64 IX em szivattyúház 0 0 0 37 0 D Konzervat ép 10
36 64 IX em kazánház 0 0 0 55 0 D Konzervat ép 10
36 64 IX em kazánházi előtér 0 0 0 7 0 D Konzervat ép 10
36 64 IX em rádió stúdió 0 0 0 13 0 D Konzervat ép 10
36 64 IX em rádió stúdió 0 0 0 4 0 D Konzervat ép 10
36 64 IX em  rádió stúdió iroda 0 0 14 0 0 C Konzervat ép 10
36 64 IX em rádió stúdió 0 0 0 12 0 D Konzervat ép 10
36 64 IX em  rádió stúdió 0 0 0 14 0 D Konzervat ép 10
36 64 IX em WC mosdó 0 0 0 0 4 E Konzervat ép 10
36 64 IX em rádió stúdió iroda 0 0 0 19 0 D Konzervat ép 10
36 64 IX em közlekedő folyosó 0 0 0 0 38 E Konzervat ép 10
36 64 IX em közlekedő  lift előtt 0 0 0 0 7 E Konzervat ép 10
36 64 IX emelet loggia 0 0 0 0 5 E Konzervat ép 10
36 64 VIII em 4 ágyas szoba 1-es 0 0 0 27 0 D Konzervat ép 9
36 64 VIII em 4 ágyas szoba 2-es 0 0 0 27 0 D Konzervat ép 9
36 64 VIII em 4 ágyas szoba 3-as 0 0 0 27 0 D Konzervat ép 9
36 64 VIII em 4 ágyas szoba  4-es 0 0 0 27 0 D Konzervat ép 9
36 64 VIII em 2 ágyas szoba 5-ös 0 0 0 14 0 D Konzervat ép 9
36 64 VIII em 2 ágyas szoba 6-os 0 0 0 14 0 D Konzervat ép 9
36 64 VIII em étkező 0 0 0 13 0 D Konzervat ép 9
36 64 VIII em konyha 0 0 0 5 0 D Konzervat ép 9
36 64 VIII em élemiszer tároló  kamra 0 0 0 4 0 D Konzervat ép 9
36 64 VIII em vasaló helyiség 0 0 0 4 0 D Konzervat ép 9
36 64 VIII em modó-zuhanyzó 0 0 0 0 13 E Konzervat ép 9
36 64 VIII em közlekedő folyosó 0 0 0 0 39 E Konzervat ép 9

Konzervatórium épülete

Tűzveszélyességi osztály
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36 64 VIII em közlekedő lift előtt 0 0 0 0 7 E Konzervat ép 9
36 64 VIII em lépcsőház 0 0 0 0 11 E Konzervat ép 9
36 64 VIII em lakóegység 7-es 0 0 0 5 0 D Konzervat ép 9
36 64 VII em 4 ágyas szoba 1-es 0 0 0 27 0 D Konzervat ép 8
36 64 VII em 4 ágyas szoba 2-es 0 0 0 27 0 D Konzervat ép 8
36 64 VII em 4 ágyas szoba 3-as 0 0 0 27 0 D Konzervat ép 8
36 64 VII em 4 ágyas szoba 4-es 0 0 0 27 0 D Konzervat ép 8
36 64 VII em 2 ágyas szoba 5-ös 0 0 0 14 0 D Konzervat ép 8
36 64 VII em 2 ágyas szoba 6-os 0 0 0 14 0 D Konzervat ép 8
36 64 VII em étkező 0 0 0 13 0 D Konzervat ép 8
36 64 VII em konyha 0 0 0 5 0 D Konzervat ép 8
36 64 VII em élemiszer tároló  kamra 0 0 0 4 0 D Konzervat ép 8
36 64 VII em dohányzó 0 0 0 0 4 E Konzervat ép 8
36 64 VII em modó-zuhanyzó 0 0 0 0 13 E Konzervat ép 8
36 64 VII em közlekedő folyosó 0 0 0 0 39 E Konzervat ép 8
36 64 VII em közlekedő lift előtt 0 0 0 0 7 E Konzervat ép 8
36 64 VII em lépcsőház 0 0 0 0 11 E Konzervat ép 8
36 64 VII em lakóegység 7-es 0 0 0 5 0 D Konzervat ép 8
36 64 VI em 4 ágyas szoba 1-es 0 0 0 27 0 D Konzervat ép 7
36 64 VI em 4 ágyas szoba 2-es 0 0 0 27 0 D Konzervat ép 7
36 64 VI em 4 ágyas szoba 3-as 0 0 0 27 0 D Konzervat ép 7
36 64 VI em 4 ágyas szoba 4-es 0 0 0 27 0 D Konzervat ép 7
36 64 VI em 2 ágyas szoba 5-ös 0 0 0 14 0 D Konzervat ép 7
36 64 VI em 2 ágyas szoba 6-os 0 0 0 14 0 D Konzervat ép 7
36 64 VI em étkező 0 0 0 13 0 D Konzervat ép 7
36 64 VI em konyha 0 0 0 5 0 D Konzervat ép 7
36 64 VI em élemiszer tároló  kamra 0 0 0 4 0 D Konzervat ép 7
36 64 VI em Dohányzó 0 0 0 0 4 E Konzervat ép 7
36 64 VI em modó-zuhanyzó 0 0 0 0 13 E Konzervat ép 7
36 64 VI em közlekedő folyosó 0 0 0 0 39 E Konzervat ép 7
36 64 VI em közlekedő lift előtt 0 0 0 0 7 E Konzervat ép 7
36 64 VI em lépcsőház 0 0 0 0 11 E Konzervat ép 7
36 64 VI em lakóegység 7-es 0 0 0 5 0 D Konzervat ép 7
36 64 V em 4 ágyas szoba 1-es 0 0 0 27 0 D Konzervat ép 6
36 64 V em 4 ágyas szoba 2-es 0 0 0 27 0 D Konzervat ép 6
36 64 V em 4 ágyas szoba 3-as 0 0 0 27 0 D Konzervat ép 6
36 64 V em 4 ágyas szoba 4-es 0 0 0 27 0 D Konzervat ép 6
36 64 V em 2 ágyas szoba 5-ös 0 0 0 14 0 D Konzervat ép 6
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36 64 V em 2 ágyas szoba  6-os 0 0 0 14 0 D Konzervat ép 6
36 64 V em étkező 0 0 0 13 0 D Konzervat ép 6
36 64 V em konyha 0 0 0 5 0 D Konzervat ép 6
36 64 V em élemiszer tároló  kamra 0 0 0 4 0 D Konzervat ép 6
36 64 V em vasaló helyiség 0 0 0 4 0 D Konzervat ép 6
36 64 V em modó-zuhanyzó 0 0 0 0 13 E Konzervat ép 6
36 64 V em közlekedő folyosó 0 0 0 0 39 E Konzervat ép 6
36 64 V em közlekedő lift előtt 0 0 0 0 7 E Konzervat ép 6
36 64 V em lépcsőház 0 0 0 0 11 E Konzervat ép 6
36 64 V em lakóegység 7-es 0 0 0 5 0 D Konzervat ép 6
36 64 IV em 4 ágyas szoba 1-es 0 0 0 27 0 D Konzervat ép 5
36 64 IV em 4 ágyas szoba 2-es 0 0 0 27 0 D Konzervat ép 5
36 64 IV em 4 ágyas szoba 3-as 0 0 0 27 0 D Konzervat ép 5
36 64 IV em 4 ágyas szoba 4-es 0 0 0 27 0 D Konzervat ép 5
36 64 IV em 2 ágyas szoba 5-ös 0 0 0 14 0 D Konzervat ép 5
36 64 IV em 2 ágyas szoba 6-os 0 0 0 14 0 D Konzervat ép 5
36 64 IV em étkező 0 0 0 13 0 D Konzervat ép 5
36 64 IV em konyha 0 0 0 5 0 D Konzervat ép 5
36 64 IV em élemiszer tároló  kamra 0 0 0 4 0 D Konzervat ép 5
36 64 IV em dohányzó 0 0 0 4 4 E Konzervat ép 5
36 64 IV em modó-zuhanyzó 0 0 0 0 13 E Konzervat ép 5
36 64 IV em közlekedő folyosó 0 0 0 0 39 E Konzervat ép 5
36 64 IV em közlekedő lift előtt 0 0 0 0 7 E Konzervat ép 5
36 64 IV em lépcsőház 0 0 0 0 11 E Konzervat ép 5
36 64 IV em lakóegység 7-es 0 0 0 5 0 D Konzervat ép 5
36 64 III em  vendégszoba 0 0 0 10 0 D Konzervat ép 4
36 64 III em vendégszoba 0 0 0 17 0 D Konzervat ép 4
36 64 III em fürdőszoba 0 0 0 0 3 E Konzervat ép 4
36 64 III em vendégszoba 0 0 0 27 0 D Konzervat ép 4
36 64 III em vendégszoba 0 0 0 27 0 D Konzervat ép 4
36 64 III em vendégszoba 0 0 0 25 0 D Konzervat ép 4
36 64 III em vendégszoba 0 0 0 11 0 D Konzervat ép 4
36 64 III em vendégszoba 0 0 0 14 0 D Konzervat ép 4
36 64 III em vendégszoba 0 0 0 14 0 D Konzervat ép 4
36 64 III em vendégszoba 0 0 0 12 0 D Konzervat ép 4
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36 64 III emelet mosdó- zuhanyzó 0 0 0 0 9 E Konzervat ép 4
36 64 III em WC 0 0 0 9 0 D Konzervat ép 4
36 64 III em vendégszoba 0 0 0 0 9 E Konzervat ép 4
36 64 III em közlekedő folyosó 0 0 0 0 31 E Konzervat ép 4
36 64 III em közlekedő lift előtt 0 0 0 0 7 E Konzervat ép 4
36 64 III em lépcsőház 0 0 0 0 11 E Konzervat ép 4
36 64 III em raktár 0 0 5 0 0 C Konzervat ép 4
36 64 III em szellőző gépház 0 0 0 230 0 D Konzervat ép 4
36 64 II em tanterem 0 0 0 346 0 D Konzervat ép 3
36 64 II em  iroda 0 0 0 40 0 D Konzervat ép 3
36 64 II em raktár 0 0 0 5 0 D Konzervat ép 3
36 64 II em közlekedő 0 0 0 0 74 E Konzervat ép 3
36 64 II em WC 0 0 0 0 10 E Konzervat ép 3
36 64 II em lépcsőház 0 0 0 0 16 E Konzervat ép 3
36 64 I em iroda 3 helyiség 0 0 0 92 0 D Konzervat ép 2
36 64 I em étkző előtérrel 0 0 0 10 0 D Konzervat ép 2
36 64 I em könyvtár 0 0 92 0 0 C Konzervat ép 2
36 64 I em tanulmányi osztály 0 0 0 24 0 D Konzervat ép 2
36 64 I em tanulmányi osztály 0 0 0 20 0 D Konzervat ép 2
36 64 I em WC 0 0 0 0 10 E Konzervat ép 2
36 64 I em iroda 0 0 0 9 0 D Konzervat ép 2
36 64 I em közlekedő folyosó 0 0 0 0 30 E Konzervat ép 2
36 64 I em lépcsőház 0 0 0 0 16 E Konzervat ép 2
36 64 I em büfé 0 0 0 20 0 D Konzervat ép 2
36 64 I em tanterem 0 0 0 21 0 D Konzervat ép 2
36 64 I em Klub 0 0 0 177 0 D Konzervat ép 2
36 64 I em porta 0 0 0 14 0 D Konzervat ép 2
36 64 I em ruhatár 0 0 22 0 0 C Konzervat ép 2
36 64 I em stúdió 0 0 0 26 0 D Konzervat ép 2
36 64 I em hanglemeztár 0 0 0 9 0 D Konzervat ép 2
36 64 I em hangverseny terem 0 0 0 359 0 D Konzervat ép 2
36 64 I em étterem 0 0 0 146 0 D Konzervat ép 2
36 64 I em konyha 0 0 0 82 0 D Konzervat ép 2
36 64 I em közlekedő 0 0 0 0 18 E Konzervat ép 2
36 64 I em erkély nyitott 0 0 0 0 382 E Konzervat ép 2
36 64 fszt  tantermek 0 0 0 636 0 D Konzervat ép 1
36 64 fszt öltöző 0 0 27 0 0 C Konzervat ép 1
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36 64 fszt raktár 0 0 0 8 0 D Konzervat ép 1
36 64 fszt kuka tároló 0 0 0 6 0 D Konzervat ép 1
36 64 fszt szélfogó 0 0 0 0 7 E Konzervat ép 1
36 64 fszt raktár 0 0 0 13 0 D Konzervat ép 1
36 64 fszt közlekedő folyosó 0 0 0 0 94 E Konzervat ép 1
36 64 fszt lépcsőház 0 0 0 0 13 E Konzervat ép 1
36 64 fszt raktár 0 0 0 28 0 D Konzervat ép 1
36 64 fszt hidrofor helyiség 0 0 0 0 19 E Konzervat ép 1
36 64 fszt gázfogadó 0 0 0 15 0 D Konzervat ép 1
36 64 fszt közlekedő 0 0 0 0 9 E Konzervat ép 1
36 64 fszt szélfogó előtér főbejárati 0 0 0 0 20 E Konzervat ép 1
36 64 fszt előcsarnok főbejárati 0 0 0 0 25 E Konzervat ép 1
36 64 fszt közlekedő 0 0 0 0 15 E Konzervat ép 1
36 64 fszt műhely 0 0 38 0 0 C Konzervat ép 1
36 64 fszt kisfeszültségű elosztó 0 0 0 13 0 D Konzervat ép 1
36 64 fszt  nagyfeszültségű  elosztó 0 0 0 11 0 D Konzervat ép 1
36 64 fszt trafóhelyiség 0 0 0 16 0 D Konzervat ép 1
36 64 fszt zongora hangoló műhely 0 0 0 14 0 D Konzervat ép 1
36 64 fszt öltöző 0 0 10 0 0 C Konzervat ép 1
36 64 fszt munkahelyi fürdő 0 0 0 0 6 E Konzervat ép 1
36 64 fszt műhely 0 0 0 11 0 D Konzervat ép 1
36 64 fszt raktár 0 0 0 8 0 D Konzervat ép 1
36 64 fszt közlekedő szélfogó előtér 0 0 0 0 8 D Konzervat ép 1
36 64 fszt átjáró 0 0 0 0 44 E Konzervat ép 1
36 64 fszt mellék rész konditer öltöz, irod 0 0 0 68 0 D Konzervat ép 1
36 64 fszt mell rész Meló-Diák 5 hely iroda 0 0 0 68 0 D Konzervat ép 1
36 64 fszt mellék rész  műhely 0 0 0 32 0 D Konzervat ép 1
36 64 fszt mellék rész iroda 0 0 0 22 0 D Konzervat ép 1
36 64 közlekedő folyosó 0 0 0 0 9 E Konzervat ép 1
36 64 fszt mellék rész WC 0 0 0 0 13 E Konzervat ép 1
36 64 fszt  beépített szekrény 0 0 28 0 0 C Konzervat ép 1
36 64 fszt  raktár 0 0 0 21 0 D Konzervat ép 1
36 64 fszt  közlekedő 0 0 0 0 8 E Konzervat ép 1
36 64 fszt közlekedő folyosó 0 0 0 0 104 E Konzervat ép 1
36 64 fszt lépcsőház 0 0 0 0 15 E Konzervat ép 1
36 64 fszt akku 7 0 0 0 0 A Konzervat ép 1
36 64 fszt raktár 0 0 0 18 0 D Konzervat ép 1

7 0 236 3798 1481 5522Épület összesített adatok
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Az oktató, kutató  és a tevékenységet kiszolgáló helyiségekben, valamint a  befoglaló tüzszakaszt 
alkotó  épületben  végzett tevékenység és tartózkodó létszám   alapján    az  OTSZ 3  § ( 3/b ) pont 
előírását figyelembe  véve az épület ( tűzszakasz )besorolása:

"D" mérsékelten  tűzveszélyes

%-os megoszlás
Az adott tűzszakaszban lévő helyiségek alapterülete 

0,13%
0,00%

Tűzveszélyességi osztályok

tűzveszélyességi osztályba sorolt.

4,28%
68,78%
26,81%"E" tűzveszélyességi o.

Alapterületi besorolás alapján "D" mérsékelten  tűzveszélyes

 A  tűzszakaszban egyidejüleg időszakosan  bent  tartózkodók létszáma hozzávetőleg     400    fő

"A" tűzveszélyességi o.
"B" tűzveszélyességi o,
"C" tűzveszélyességi o.
"D" tűzveszéllyességi o.
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37 0
37 45 106-1 oktatói dolgozó 0 0 0 20 0 D Környezetv 2
37 45 106-2 oktatói dolgozó 0 0 0 18 0 D Környezetv 2
37 45 106-3 oktatói dolgozó 0 0 0 17 0 D Környezetv 2
37 45 106-4 tanterem 0 0 0 42 0 D Környezetv 2
37 45 106-5 tanterem 0 0 0 42 0 D Környezetv 2
37 68 201 II. ememeti lépcsőház 0 0 0 0 17 E Pszichol Int 3
37 68 202  II. emeleti közlekedő folyosó 0 0 0 0 38 E Pszichol Int 3
37 68 203 tanári szoba 0 0 0 20 0 D Pszichol Int 3
37 68 204 tanári szoba 0 0 0 18 0 D Pszichol Int 3
37 68 205 tanári szoba 0 0 0 21 0 D Pszichol Int 3
37 68 206 tanári szoba 0 0 0 17 0 D Pszichol Int 3
37 68 207 tanári szoba 0 0 0 10 0 D Pszichol Int 3
37 68 209  férfi  WC 0 0 0 0 6 E Pszichol Int 3
37 68 209-1 öltöző mosdó 0 0 6 0 0 C Pszichol Int 3
37 68 208   női WC 0 0 0 0 4 E Pszichol Int 3
37 68 215  tanterm 0 0 0 29 0 D Pszichol Int 3
37 68 216 tanári szoba 0 0 0 17 0 D Pszichol Int 3
37 68 217 tanári szoba 0 0 0 17 0 D Pszichol Int 3
37 68 218 tanári szoba 0 0 0 18 0 D Pszichol Int 3
37 68 219 tanári szoba 0 0 0 18 0 D Pszichol Int 3
37 68 220 szemináriumi terem 0 0 0 34 0 D Pszichol Int 3
37 68 221 belépő- előtér 0 0 0 2 0 D Pszichol Int 3
37 68 221-1 üres 0 0 0 15 0 D Pszichol Int 3
37 68 221-2 irattár üres 0 0 6 0 0 C Pszichol Int 3
37 68 222 tanszéki iroda 0 0 0 15 0 D Pszichol Int 3
37 68 223 tanári WC 0 0 0 0 3 E Pszichol Int 3
37 68 101 lépcsőház 0 0 0 0 17 E Pszichol Int 2
37 68 102 hallgatói pihenő- zsibongó 0 0 0 0 52 E Pszichol Int 2

Pszichológia  Tanszék épülete
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37 68 103 I. emeleti közlekedő folyosó 0 0 0 0 39 E Pszichol Int 2
37 68 104 hallgatói laboratórium 0 0 0 49 0 D Pszichol Int 2
37 68 105 számítógépes terem 0 0 0 34 0 D Pszichol Int 2
37 68 106 üres 0 0 0 16 0 D Pszichol Int 2
37 68 107 tanári szoba 0 0 0 18 0 D Pszichol Int 2
37 68 108 tanári szoba 0 0 0 17 0 D Pszichol Int 2
37 68 109 tanári szoba 0 0 0 17 0 D Pszichol Int 2
37 68 110 tanszékvezetői szoba 0 0 0 18 0 D Pszichol Int 2
37 68 111 tanszéki iroda 0 0 0 10 0 D Pszichol Int 2
37 68 112 kisérleti kamra 0 0 0 7 0 D Pszichol Int 2
37 68 113 tanári szoba 0 0 0 9 0 D Pszichol Int 2
37 68 114 összekötő közlekedő 0 0 0 0 11 E Pszichol Int 2
37 68 115 közlekedő folyosó D-i. 0 0 0 0 56 E Pszichol Int 2
37 68 116 intézet igazgatói szoba 0 0 0 35 0 D Pszichol Int 2
37 68 117 titkárság 0 0 0 17 0 D Pszichol Int 2
37 68 118 tanári szoba 0 0 0 17 0 D Pszichol Int 2
37 68 119 tanszékvezetői szoba 0 0 0 18 0 D Pszichol Int 2
37 68 120 tanári szoba 0 0 0 18 0 D Pszichol Int 2
37 68 121 tanári szoba 0 0 0 17 0 D Pszichol Int 2
37 68 122 tanári szoba 0 0 0 17 0 D Pszichol Int 2
37 68 123 tanári szoba 0 0 0 18 0 D Pszichol Int 2
37 68 124 tanári szoba 0 0 0 17 0 D Pszichol Int 2
37 68 125 tanári szoba 0 0 0 17 0 D Pszichol Int 2
37 68 126 tanulmányi iroda 0 0 0 18 0 D Pszichol Int 2
37 68 127 teakonyha 0 0 0 4 0 D Pszichol Int 2
37 68 128 női WC 0 0 0 0 5 E Pszichol Int 2
37 68 129  irattár 0 0 2 0 0 C Pszichol Int 2
37 68 131 férfi WC 0 0 0 0 4 E Pszichol Int 2
37 68 01 bejárati szélfogó 0 0 0 0 5 E Pszichol Int 1
37 68 02 előcsarnok 0 0 0 0 100 E Pszichol Int 1
37 68 03  számítógép  szerver terem 0 0 0 10 0 D Pszichol Int 1
37 68 03- 1 büfé 0 0 0 13 0 D Pszichol Int 1
37 68 04 porta szoba 0 0 0 11 0 D Pszichol Int 1
37 68 05 iroda 0 0 0 11 0 D Pszichol Int 1
37 68 06 előadó terem 40 fh. 0 0 0 85 0 D Pszichol Int 1
37 68 07 könyvtár terem 0 0 151 0 0 C Pszichol Int 1
37 68 07-1 könyvtárosi szoba 0 0 8 0 0 C Pszichol Int 1
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37 68 08 gázmérő helyiség külső bejárat 0 0 0 3 0 D Pszichol Int 1
37 68 09 kazánházi előtér 0 0 0 5 0 D Pszichol Int 1
37 68 010 kazánházi WC 0 0 0 0 1 E Pszichol Int 1
37 68 011 kazánházi pihenő 0 0 5 0 0 C Pszichol Int 1
37 68 013 kazánház 0 0 0 34 0 D Pszichol Int 1
37 68 015 előadó terem 36 fh. 0 0 0 67 0 D Pszichol Int 1
37 68 016 raktár 0 0 0 16 0 D Pszichol Int 1
37 68 017 takarítóeszköz kéziraktár 0 0 7 0 0 C Pszichol Int 1
37 68 018 összekötő közlekedő 0 0 0 0 11 E Pszichol Int 1
37 68 019 elektromos főkapcsoló helyiség 0 0 0 6 0 D Pszichol Int 1
37 68 020 női WC 0 0 0 0 5 E Pszichol Int 1
37 68 022 takarítószeres 0 0 2 0 0 C Pszichol Int 1
37 68 023 férfi WC 0 0 0 0 4 E Pszichol Int 1
37 68 025 női WC 0 0 0 0 9 E Pszichol Int 1
37 68 029 férfi WC 0 0 0 0 9 E Pszichol Int 1
37 68 031  P - 1   tanterem 0 0 0 35 0 D Pszichol Int 1
37 68 032 P - 2   tanterem 0 0 0 34 0 D Pszichol Int 1
37 68 033 közlekedő folyosó D-i. 0 0 0 0 56 E Pszichol Int 1
37 68 033-1 raktár 0 0 0 6 0 D Idegenny Int 1
37 68 034  P - 3   tanterem 0 0 0 51 0 D Pszichol Int 1
37 68 035  P - 4   tanterem 0 0 0 36 0 D Pszichol Int 1
37 68 036  P - 5   tanterem 0 0 0 36 0 D Pszichol Int 1

0 0 187 1257 452 1896Épület összesített adatok
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0 
0 

187 
1 257 
452 

Az oktató, kutató  és a tevékenységet kiszolgáló helyiségekben, valamint a  befoglaló tüzszakaszt 
alkotó  épületben  végzett tevékenység és tartózkodó létszám   alapján    az  OTSZ 3  § ( 3/b ) 
pont előírását figyelembe  véve az épület ( tűzszakasz )besorolása:

"D" mérsékelten  tűzveszélyes

%-os megoszlás
Az adott tűzszakaszban lévő helyiségek alapterülete 

0,00%
0,00%

Tűzveszélyességi osztályok

tűzveszélyességi osztályba sorolt.

9,86%
66,30%
23,84%"E" tűzveszélyességi o.

Alapterületi besorolás alapján "D" mérsékelten  tűzveszélyes

 A  tűzszakaszban egyidejüleg időszakosan  bent  tartózkodók létszáma hozzávetőleg     250    fő

"A" tűzveszélyességi o.
"B" tűzveszélyességi o,
"C" tűzveszélyességi o.
"D" tűzveszéllyességi o.
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38 0
38 69 folyosó(k) 0 0 0 89 0 D Idegenny ép 1
38 69 szélfogó előtér 0 0 0 0 6 E Idegenny ép 1
38 69 porta 0 0 0 4 0 D Idegenny ép 1
38 69 20 tanterem 0 0 0 25 0 D Idegenny ép 1
38 69 női, férfi WC 0 0 0 0 13 E Idegenny ép 1
38 69 18 tanterem 0 0 0 17 0 D Idegenny ép 1
38 69 17 tanterem 0 0 0 16 0 D Idegenny ép 1
38 69 16 tanterem 0 0 0 18 0 D Idegenny ép 1
38 69 15 oktatói szoba 0 0 0 17 0 D Idegenny ép 1
38 69 14 számítógépes 0 0 0 18 0 D Idegenny ép 1
38 69 13 számítógépes terem 0 0 0 18 0 D Idegenny ép 1
38 69 női WC ( folyosó végén) 0 0 0 0 3 E Idegenny ép 1
38 69 férfi WC  ( folyosó végén) 0 0 0 0 3 E Idegenny ép 1
38 69 10 számítógépes terem 0 0 0 18 0 D Idegenny ép 1
38 69 9 számítógépes terem 0 0 0 17 0 D Idegenny ép 1
38 69 8  oktatói dolgozó 0 0 0 17 0 D Idegenny ép 1
38 69 7 oktatói  dolgozó 0 0 0 18 0 D Idegenny ép 1
38 69 6  oktatói dolgozó 0 0 0 17 0 D Idegenny ép 1
38 69 5 vezetői iroda 0 0 0 28 0 D Idegenny ép 1
38 69 4  iroda 0 0 0 33 0 D Idegenny ép 1
38 69 DE vezetői  iroda 0 0 0 13 0 D Idegenny ép 1
38 69 2  iroda 0 0 0 25 0 D Idegenny ép 1
38 69 mozgássérültek WC-je 0 0 0 0 4 E Idegenny ép 1

0 0 0 408 29 437

Idegennyelvi Központ

Épület összesített adatok
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0 
0 
0 

408 
29 

Az oktató, kutató  és a tevékenységet kiszolgáló helyiségekben, valamint a  befoglaló 
tüzszakaszt alkotó  épületben  végzett tevékenység és tartózkodó létszám   alapján    az  
OTSZ 3  § ( 3/b ) pont előírását figyelembe  véve az épület ( tűzszakasz )besorolása:

"D" mérsékelten  tűzveszélyes

%-os megoszlás
Az adott tűzszakaszban lévő helyiségek alapterülete 

0,00%
0,00%

Tűzveszélyességi osztályok

tűzveszélyességi osztályba sorolt.

0,00%
93,41%
6,59%"E" tűzveszélyességi o.

Alapterületi besorolás alapj "D" mérsékelten  tűzveszélyes

 A  tűzszakaszban egyidejüleg időszakosan  bent  tartózkodók létszáma hozzávetőleg     100    fő

"A" tűzveszélyességi o.
"B" tűzveszélyességi o,
"C" tűzveszélyességi o.
"D" tűzveszéllyességi o.
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39 0 Bölcsőde
39 70 padlástér tágulásitartály 0 0 0 69 0 D Bölcsőde 3
39 70 emeleti átadó öltöztetőasztal,szekrények  0 0 0 6 0 D Bölcsőde 2
39 70 emeleti belépő,közlekedő szőnyeg 0 0 0 3 0 D Bölcsőde 2
39 70 emeleti foglalkoztató I kiságyak, szőnyeg 0 0 0 28 0 D Bölcsőde 2
39 70 emeleti foglalkoztató II kiságyak, butor, szőnyeg 0 0 0 16 0 D Bölcsőde 2
39 70 emeleti fürdető öltöztetőasztal törülközők 0 0 0 7 0 D Bölcsőde 2
39 70 babakocsitároló elől gyerek kocsik 0 0 0 16 0 D Bölcsőde 1
39 70 iroda butor, szőnyeg, hütőszekrény 0 0 0 15 0 D Bölcsőde 1
39 70 belépő 0 0 0 3 0 D Bölcsőde 1
39 70 fszt átadó szekrények, öltöztetőasztalok 0 0 21 0 0 C Bölcsőde 1
39 70 fszt foglalkoztató I szőnyeg, játékok,ruhanemű 0 0 0 29 0 D Bölcsőde 1
39 70 fszt foglalkoztató I fürdő,WC öltöztetőasztal, kéztölők 0 0 0 10 0 D Bölcsőde 1
39 70 dolgozói WC,előtér beépítettszekrény,tisztítószerek 0 0 0 4 0 D Bölcsőde 1
39 70 gazdságvezetői iroda orvosi szoba butor, szőnyeg, heverő 0 0 0 10 0 D Bölcsőde 1
39 70 összekötő folyosó 0 0 0 0 7 E Bölcsőde 1
39 70 foglalkoztató II játékok,szőnyeg,szekrény 0 0 0 37 0 D Bölcsőde 1
39 70 foglalkoztató III ból nyiló raktár butor, ruha 0 0 0 3 0 D Bölcsőde 1
39 70 foglalkoztató III játékok,szőnyeg,butor 0 0 0 23 0 D Bölcsőde 1
39 70 foglalkoztató IV játékok,szőnzeg,butor 0 0 0 26 0 D Bölcsőde 1
39 70 fszt gyermek WC faelválasztók 0 0 0 7 0 D Bölcsőde 1
39 70 fszt mosdó kéztörlők,fapolc,asztal 0 0 0 8 0 D Bölcsőde 1
39 70 lépcsőház falépcső müanyagburkolással 0 0 0 9 0 D Bölcsőde 1
39 70 fszt hátsó gyerekkocsi tároló 0 0 0 0 12 E Bölcsőde 0
39 70 fszt hátsó bejáró villamos főkapcsolószekrény 0 0 0 0 3 E Bölcsőde 0
39 70 alagsori lejárat falépcső 0 0 0 3 0 D Bölcsőde 0
39 70 ételmaradék tároló faajtós 0 0 0 0 2 E Bölcsőde 0
39 70 alagsori közlekedő előtér gázóra, gázérzékelő P-6 0 0 0 12 0 D Bölcsőde 0
39 70 alagsori közlekedő folyosó villanybojler 2 db, konyhaszekrény 0 0 0 0 12 E Bölcsőde 0

Bölcsőde
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39 70 alagsor konyha-mosogató gáztűzhelyek,konyhaszekrény, mosogató 0 0 0 33 0 D Bölcsőde 0
39 70 alagsor konyhai kéziraktár tisztitószeres szekrény 0 0 0 3 0 D Bölcsőde 0
39 70 alagsor konyhai bojler helyiség 1000 l-es gázbojler,hütőszekrények 0 0 0 11 0 D Bölcsőde 0
39 70 alagsor élelmiszerraktár vegyes füszeráru fapolcon 0 0 0 11 0 D Bölcsőde 0
39 70 alagsor női öltöző, mosdó, zuhanyzó fogasok 0 0 9 0 0 C Bölcsőde 0
39 70 alagsor öltöző öltözőszekrények asztal székek 0 0 22 0 0 C Bölcsőde 0
39 70 alagsor dolgozói ebédlő ebédlőasztalok,székek 0 0 0 19 0 D Bölcsőde 0
39 70 alagsor szárító-vasaló szárítógépek,vasalóasztal 1 CO-2 0 0 0 15 0 D Bölcsőde 0
39 70 alagsor tisztitószeres raktár tisztítószerek, papir 0 0 0 5 0 D Bölcsőde 0
39 70 alagsor férfi öltöző szekrény 0 0 4 0 0 C Bölcsőde 0
39 70 alagsor mosókonyha szenyesruha, mosógépek centrifugák 0 0 0 26 0 D Bölcsőde 0
39 70 kazánház gázkazánok, kijárás az udvarra 1db P-12 0 0 0 21 0 D Bölcsőde 0
39 70 alagsor WC 0 0 0 0 2 E Bölcsőde 0

0 0 56 488 38 582

0 
0 

56 
488 
38 

Az oktató, kutató  és a tevékenységet kiszolgáló helyiségekben, valamint a  befoglaló tüzszakaszt 
alkotó  épületben  végzett tevékenység és tartózkodó létszám   alapján    az  OTSZ 3  § ( 3/b ) pont 
előírását figyelembe  véve az épület ( tűzszakasz )besorolása:

"D" mérsékelten  tűzveszélyes

%-os megoszlás
Az adott tűzszakaszban lévő helyiségek alapterülete 

0,00%
0,00%

Épület összesített adatok

Tűzveszélyességi osztályok

tűzveszélyességi osztályba sorolt.

9,62%
83,85%
6,53%"E" tűzveszélyességi o.

Alapterületi besorolás alapján "D" mérsékelten  tűzveszélyes

 A  tűzszakaszban egyidejüleg időszakosan  bent  tartózkodók létszáma hozzávetőleg       60  fő

"A" tűzveszélyességi o.
"B" tűzveszélyességi o,
"C" tűzveszélyességi o.
"D" tűzveszéllyességi o.
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41 0

41 45 II. em közlekedő  előtér 0 0 0 26 0 D KisFiz Tan 3 2
41 45 201 tanári szoba 0 0 0 19 0 D KisFiz Tan 3 2
41 45 202 padlástéri bejáró  D-i padlástér 0 0 0 464 0 D KisFiz Tan 3 2
41 45 203 WC kézmosó 0 0 0 0 2 E KisFiz Tan 3 2
41 45 205 tanári szoba 0 0 0 24 0 D KisFiz Tan 3 2
41 45 207 tanári szoba 0 0 0 24 0 D KisFiz Tan 3 2
41 45 209 tanári szoba 0 0 0 24 0 D KisFiz Tan 3 2
41 45 211 elektromos kapcsolószekrény 0 0 0 1 0 D KisFiz Tan 3 2
41 45 212 irattár 0 0 1 0 0 C KisFiz Tan 3 2
41 45 213 padlástéri bejáró É-i. 0 0 0 5 0 D KisFiz Tan 3 2
41 45 214 tanári szoba 0 0 0 20 0 D KisFiz Tan 3 2
41 45 I-II emelet közötti lépcsőház 0 0 0 27 0 D KisFiz Tan 3 2
41 45 I. emeleti közlekedő folyosó 0 0 0 70 0 D KisFiz Tan 2 2
41 45 123 tanári müszeres 0 0 0 38 0 D KisFiz Tan 2 2
41 45 124 technikai fizikai labor 0 0 42 0 0 C KisFiz Tan 2 2
41 45 119 könyvtár 0 0 39 0 0 C KisFiz Tan 2 2
41 45 118 tanári dolgozó 0 0 0 31 0 D KisFiz Tan 2 2
41 45 118-1 tanári szoba 0 0 0 18 0 D KisFiz Tan 2 2
41 45 116 tanári 0 0 0 20 0 D KisFiz Tan 2 2
41 45 116-1 tanári szoba Papírlapok bőven asztalon, polcon 0 0 20 0 0 C KisFiz Tan 2 2
41 45 115 tanári szoba 0 0 0 19 0 D KisFiz Tan 2 2
41 45 114 tanári szoba 0 0 0 21 0 D KisFiz Tan 2 2
41 45 113 zuhanyzó 0 0 0 0 2 E KisFiz Tan 2 2
41 45 112 WC csoport 0 0 0 0 13 E KisFiz Tan 2 2
41 45 111 üvegtechnikai raktár (WC- ből) 0 0 0 3 0 D KisFiz Tan 2 2
41 45 122 tanterem( szeminárium) 0 0 0 34 0 D KisFiz Tan 2 2
41 45 121 tanári - müszeres szoba 0 0 0 42 0 D KisFiz Tan 2 2
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41 45 fszt- I. közötti lépcsőház 0 0 0 27 0 D KisFiz Tan 2 2
41 45 fszt bejárati előtér 0 0 0 0 8 E KisFiz Tan 1 2
41 45 fszt közlekedő régi 0 0 0 70 0 D KisFiz Tan 1 2
41 45 Vandegraf fszt-i  bejárata 0 0 0 37 0 D KisFiz Tan 1 2
41 45 014 tanterem 0 0 0 104 0 D KisFiz Tan 1 2
41 45 013 előkészítő 0 0 0 38 0 D KisFiz Tan 1 2
41 45 012 gondnoki iroda 0 0 0 20 0 D KisFiz Tan 1 2
41 45 011 tanszéki iroda 0 0 0 18 0 D KisFiz Tan 1 2
41 45 019  tanári dolgozó 0 0 0 19 0 D KisFiz Tan 1 2
41 45 020 laboráns titkárnői szoba 0 0 0 16 0 D KisFiz Tan 1 2
41 45 020-1 öltöző- zuhanyzó 0 0 0 5 0 D KisFiz Tan 1 2
41 45 021 tanszékvezetői iroda 0 0 0 33 0 D KisFiz Tan 1 2
41 45 lépcsőh fszt- kijárat - alags lejárat 0 0 0 0 16 E KisFiz Tan 1 2
41 45 022 magfizikai labor II. 0 0 0 16 0 D KisFiz Tan 1 2
41 45 024 magfizikai labor I. 0 0 0 38 0 D KisFiz Tan 1 2
41 45 024-1 magfizikai labor I/2 0 0 0 23 0 D KisFiz Tan 1 2
41 45 közlekedő folyosó új K-Ny-i. 0 0 0 31 0 D KisFiz Tan 1 1
41 45 13 elektromos tanterem 0 0 0 54 0 D KisFiz Tan 1 1
41 45 közlekedő folyosó É-D-i. 0 0 0 70 0 D KisFiz Tan 1 1
41 45 12 férfi WC 0 0 0 0 14 E KisFiz Tan 1 1
41 45 11-2 női WC 0 0 0 0 8 E KisFiz Tan 1 1
41 45 11 női WC 0 0 0 0 2 E KisFiz Tan 1 1
41 45 11-1 takaritószer 0 0 1 0 0 C KisFiz Tan 1 1
41 45 10/1  szemináriumi helyiség 0 0 0 48 0 D KisFiz Tan 1 1
41 45 10/2-1 részecske fizikai kutató 0 0 0 13 0 D KisFiz Tan 1 1
41 45 10/2-3 részcske fizikai kutató 0 0 0 20 0 D KisFiz Tan 1 1
41 45 10/2-4 közlekedő előtér 0 0 0 0 4 E KisFiz Tan 1 1
41 45 10/2-5 kézi raktár 0 0 0 1 0 D KisFiz Tan 1 1
41 45 10/2-6 raktár 0 0 0 1 0 D KisFiz Tan 1 1
41 45 10/2-7 kézi raktár 0 0 3 0 0 C KisFiz Tan 1 1
41 45 10/2-8 WC 0 0 0 0 3 E KisFiz Tan 1 1
41 45 9 DEM labor 0 0 0 36 0 D KisFiz Tan 1 1
41 45 8  DEM labor 0 0 0 18 0 D KisFiz Tan 1 1
41 45 7  DEM labor 0 0 0 17 0 D KisFiz Tan 1 1
41 45 6-1  DEM labor 0 0 0 17 0 D KisFiz Tan 1 1
41 45 6  tanári dolgozó 0 0 0 17 0 D KisFiz Tan 1 1
41 45 5 professzori szoba 0 0 0 24 0 D KisFiz Tan 1 1
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41 45 4 elektromos műhely 0 0 0 20 0 D KisFiz Tan 1 1
41 45 3 elektromos műhely 0 0 0 20 0 D KisFiz Tan 1 1
41 45 2 bejárati előtér 0 0 0 0 4 E KisFiz Tan 1 1
41 45 19 demonstrációs labor 0 0 0 70 0 D KisFiz Tan 1 1
41 45 18 optikai labor 0 0 0 54 0 D KisFiz Tan 1 1
41 45 17 elektromos raktár 0 0 0 15 0 D KisFiz Tan 1 1
41 45 16 elektromos kapcsolószekrény 0 0 0 1 0 D KisFiz Tan 1 1
41 45 15 mérnöki szoba 0 0 0 22 0 D KisFiz Tan 1 1
41 45 alagsori közlekedő É-D-i. 0 0 0 0 33 E KisFiz Tan 0 2
41 45 0015 neutrongenerátor folyosó 0 0 0 18 0 D KisFiz Tan 0 2
41 45 0023 hegesztő helyiség 0 0 0 0 13 E KisFiz Tan 0 2
41 45 0014 neutronfizikai labor 0 0 0 10 0 D KisFiz Tan 0 2
41 45 0025 neutrongenerátor 0 0 0 34 0 D KisFiz Tan 0 2
41 45 0025-1 neutrongenerátor belső 0 0 0 19 0 D KisFiz Tan 0 2
41 45 0018 előtér 0 0 0 6 0 D KisFiz Tan 0 2
41 45 0017 elektromos főkapcsoló 0 0 0 11 0 D KisFiz Tan 0 2
41 45 0011 vandegráf szobák dohányozni tilos 0 0 0 37 0 D KisFiz Tan 0 2
41 45 0010 radioaktív labor 0 0 18 0 0 C KisFiz Tan 0 2
41 45 009 mérőszoba II 0 0 0 18 0 D KisFiz Tan 0 2
41 45 008 mérőszoba I 0 0 0 18 0 D KisFiz Tan 0 2
41 45 006 összekötő folyosó új felé 0 0 0 0 13 E KisFiz Tan 0 2
41 45 007 forgácsoló műhely 0 0 0 23 0 D KisFiz Tan 0 2
41 45 005 forgácsoló műhely 0 0 0 21 0 D KisFiz Tan 0 2
41 45 005-1 forgácsoló műhely 0 0 0 18 0 D KisFiz Tan 0 2
41 45 kazánház 0 0 0 35 0 D KisFiz Tan 0 2
41 45 gázóra helyiség 0 0 0 4 0 D KisFiz Tan 0 2
41 45 alagsori WC 0 0 0 0 6 E KisFiz Tan 0 2
41 45 bunker lépcső 0 0 0 0 7 E KisFiz Tan 0 2
41 45 bunker előtér 0 0 0 16 0 D KisFiz Tan 0 2
41 45 bunker mérőszoba 0 0 0 41 0 D KisFiz Tan 0 2
41 45 bunker lejárati lépcsőház 0 0 0 0 10 E KisFiz Tan 0 2
41 45 bunker alsószint előtér 0 0 0 0 12 E KisFiz Tan 0 2
41 45 generátor helyiség 0 0 0 0 41 E KisFiz Tan 0 2
41 45 bunker alsó gépterem 0 0 0 0 27 E KisFiz Tan 0 2
41 45 bunker alsó klímagépház 0 0 0 0 13 E KisFiz Tan 0 2
41 45 0019 lakatos műhely 0 0 0 23 0 D KisFiz Tan 0 2
41 45 0019-1 üvegtechnikai műhely 0 0 0 16 0 D KisFiz Tan 0 2
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41 45 0020 raktár I 0 0 0 13 0 D KisFiz Tan 0 2
41 45 0021 öltöző 0 0 18 0 0 C KisFiz Tan 0 2
41 45 0022 raktár II 0 0 0 5 0 D KisFiz Tan 0 2
41 45 átjáró lépcsőház 0 0 0 0 11 E KisFiz Tan 0 2
42 45 külső vegyszerraktár 0 4 0 0 0 B KisFiz Tan 11
42 45 külső izotóp tároló 0 0 0 4 0 D KisFiz Tan 11
42 45 külső vasraktár 0 0 0 0 12 E KisFiz Tan 11
42 45 külső szerszám raktár 0 0 0 12 0 D KisFiz Tan 11
42 45 külső kertész raktár 0 0 0 3 0 D KisFiz Tan 11
42 45 külső hegesztő műhely 0 0 0 0 8 E KisFiz Tan 11
42 45 külső vegyes vasanyag raktár 0 0 0 19 0 D KisFiz Tan 11
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Alapterületi besorolás alapján "D" mérsékelten  tűzveszélyes

tűzveszélyességi osztályba sorolt.

0,14%
5,04%

84,80%

"B" tűzveszélyességi o,
"C" tűzveszélyességi o.
"D" tűzveszéllyességi o.

10,02%

 A  tűzszakaszban egyidejüleg időszakosan  bent  tartózkodók létszáma hozzávetőleg  

"E" tűzveszélyességi o.

Tűzveszélyességi osztályok Az adott tűzszakaszban lévő helyiségek alapterülete 
"A" tűzveszélyességi o. 0,00%

    150   fő

Az oktató, kutató  és a tevékenységet kiszolgáló helyiségekben, valamint a  befoglaló tüzszakaszt 
alkotó  épületben  végzett tevékenység és tartózkodó létszám   alapján    az  OTSZ 3  § ( 3/b ) 
pont előírását figyelembe  véve az épület ( tűzszakasz )besorolása:

"D" mérsékelten  tűzveszélyes

Épület összesített adatok

%-os megoszlás
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41 0

41 45 II. em közlekedő  előtér 0 0 0 26 0 D KisFiz Tan 3 2
41 45 201 tanári szoba 0 0 0 19 0 D KisFiz Tan 3 2
41 45 202 padlástéri bejáró  D-i padlástér 0 0 0 464 0 D KisFiz Tan 3 2
41 45 203 WC kézmosó 0 0 0 0 2 E KisFiz Tan 3 2
41 45 205 tanári szoba 0 0 0 24 0 D KisFiz Tan 3 2
41 45 207 tanári szoba 0 0 0 24 0 D KisFiz Tan 3 2
41 45 209 tanári szoba 0 0 0 24 0 D KisFiz Tan 3 2
41 45 211 elektromos kapcsolószekrény 0 0 0 1 0 D KisFiz Tan 3 2
41 45 212 irattár 0 0 1 0 0 C KisFiz Tan 3 2
41 45 213 padlástéri bejáró É-i. 0 0 0 5 0 D KisFiz Tan 3 2
41 45 214 tanári szoba 0 0 0 20 0 D KisFiz Tan 3 2
41 45 I-II emelet közötti lépcsőház 0 0 0 27 0 D KisFiz Tan 3 2
41 45 I. emeleti közlekedő folyosó 0 0 0 70 0 D KisFiz Tan 2 2
41 45 123 tanári müszeres 0 0 0 38 0 D KisFiz Tan 2 2
41 45 124 technikai fizikai labor 0 0 42 0 0 C KisFiz Tan 2 2
41 45 119 könyvtár 0 0 39 0 0 C KisFiz Tan 2 2
41 45 118 tanári dolgozó 0 0 0 31 0 D KisFiz Tan 2 2
41 45 118-1 tanári szoba 0 0 0 18 0 D KisFiz Tan 2 2
41 45 116 tanári 0 0 0 20 0 D KisFiz Tan 2 2
41 45 116-1 tanári szoba Papírlapok bőven asztalon, polcon 0 0 20 0 0 C KisFiz Tan 2 2
41 45 115 tanári szoba 0 0 0 19 0 D KisFiz Tan 2 2
41 45 114 tanári szoba 0 0 0 21 0 D KisFiz Tan 2 2
41 45 113 zuhanyzó 0 0 0 0 2 E KisFiz Tan 2 2
41 45 112 WC csoport 0 0 0 0 13 E KisFiz Tan 2 2
41 45 111 üvegtechnikai raktár (WC- ből) 0 0 0 3 0 D KisFiz Tan 2 2
41 45 122 tanterem( szeminárium) 0 0 0 34 0 D KisFiz Tan 2 2
41 45 121 tanári - müszeres szoba 0 0 0 42 0 D KisFiz Tan 2 2
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Tűzveszélyességi osztály

DEBRECENI EGYETEM
Tudományegyetemi Karok

épületeinek tűzveszélyességi osztályba sorolása

2006-10-15 98
Készítette:T-M VÉD BT.

Serbán György 06-30-9550-158



41 45 fszt- I. közötti lépcsőház 0 0 0 27 0 D KisFiz Tan 2 2
41 45 fszt bejárati előtér 0 0 0 0 8 E KisFiz Tan 1 2
41 45 fszt közlekedő régi 0 0 0 70 0 D KisFiz Tan 1 2
41 45 Vandegraf fszt-i  bejárata 0 0 0 37 0 D KisFiz Tan 1 2
41 45 014 tanterem 0 0 0 104 0 D KisFiz Tan 1 2
41 45 013 előkészítő 0 0 0 38 0 D KisFiz Tan 1 2
41 45 012 gondnoki iroda 0 0 0 20 0 D KisFiz Tan 1 2
41 45 011 tanszéki iroda 0 0 0 18 0 D KisFiz Tan 1 2
41 45 019  tanári dolgozó 0 0 0 19 0 D KisFiz Tan 1 2
41 45 020 laboráns titkárnői szoba 0 0 0 16 0 D KisFiz Tan 1 2
41 45 020-1 öltöző- zuhanyzó 0 0 0 5 0 D KisFiz Tan 1 2
41 45 021 tanszékvezetői iroda 0 0 0 33 0 D KisFiz Tan 1 2
41 45 lépcsőh fszt- kijárat - alags lejárat 0 0 0 0 16 E KisFiz Tan 1 2
41 45 022 magfizikai labor II. 0 0 0 16 0 D KisFiz Tan 1 2
41 45 024 magfizikai labor I. 0 0 0 38 0 D KisFiz Tan 1 2
41 45 024-1 magfizikai labor I/2 0 0 0 23 0 D KisFiz Tan 1 2
41 45 közlekedő folyosó új K-Ny-i. 0 0 0 31 0 D KisFiz Tan 1 1
41 45 13 elektromos tanterem 0 0 0 54 0 D KisFiz Tan 1 1
41 45 közlekedő folyosó É-D-i. 0 0 0 70 0 D KisFiz Tan 1 1
41 45 12 férfi WC 0 0 0 0 14 E KisFiz Tan 1 1
41 45 11-2 női WC 0 0 0 0 8 E KisFiz Tan 1 1
41 45 11 női WC 0 0 0 0 2 E KisFiz Tan 1 1
41 45 11-1 takaritószer 0 0 1 0 0 C KisFiz Tan 1 1
41 45 10/1  szemináriumi helyiség 0 0 0 48 0 D KisFiz Tan 1 1
41 45 10/2-1 részecske fizikai kutató 0 0 0 13 0 D KisFiz Tan 1 1
41 45 10/2-3 részcske fizikai kutató 0 0 0 20 0 D KisFiz Tan 1 1
41 45 10/2-4 közlekedő előtér 0 0 0 0 4 E KisFiz Tan 1 1
41 45 10/2-5 kézi raktár 0 0 0 1 0 D KisFiz Tan 1 1
41 45 10/2-6 raktár 0 0 0 1 0 D KisFiz Tan 1 1
41 45 10/2-7 kézi raktár 0 0 3 0 0 C KisFiz Tan 1 1
41 45 10/2-8 WC 0 0 0 0 3 E KisFiz Tan 1 1
41 45 9 DEM labor 0 0 0 36 0 D KisFiz Tan 1 1
41 45 8  DEM labor 0 0 0 18 0 D KisFiz Tan 1 1
41 45 7  DEM labor 0 0 0 17 0 D KisFiz Tan 1 1
41 45 6-1  DEM labor 0 0 0 17 0 D KisFiz Tan 1 1
41 45 6  tanári dolgozó 0 0 0 17 0 D KisFiz Tan 1 1
41 45 5 professzori szoba 0 0 0 24 0 D KisFiz Tan 1 1

DEBRECENI EGYETEM
Tudományegyetemi Karok

épületeinek tűzveszélyességi osztályba sorolása

2006-10-15 99
Készítette:T-M VÉD BT.

Serbán György 06-30-9550-158



41 45 4 elektromos műhely 0 0 0 20 0 D KisFiz Tan 1 1
41 45 3 elektromos műhely 0 0 0 20 0 D KisFiz Tan 1 1
41 45 2 bejárati előtér 0 0 0 0 4 E KisFiz Tan 1 1
41 45 19 demonstrációs labor 0 0 0 70 0 D KisFiz Tan 1 1
41 45 18 optikai labor 0 0 0 54 0 D KisFiz Tan 1 1
41 45 17 elektromos raktár 0 0 0 15 0 D KisFiz Tan 1 1
41 45 16 elektromos kapcsolószekrény 0 0 0 1 0 D KisFiz Tan 1 1
41 45 15 mérnöki szoba 0 0 0 22 0 D KisFiz Tan 1 1
41 45 alagsori közlekedő É-D-i. 0 0 0 0 33 E KisFiz Tan 0 2
41 45 0015 neutrongenerátor folyosó 0 0 0 18 0 D KisFiz Tan 0 2
41 45 0023 hegesztő helyiség 0 0 0 0 13 E KisFiz Tan 0 2
41 45 0014 neutronfizikai labor 0 0 0 10 0 D KisFiz Tan 0 2
41 45 0025 neutrongenerátor 0 0 0 34 0 D KisFiz Tan 0 2
41 45 0025-1 neutrongenerátor belső 0 0 0 19 0 D KisFiz Tan 0 2
41 45 0018 előtér 0 0 0 6 0 D KisFiz Tan 0 2
41 45 0017 elektromos főkapcsoló 0 0 0 11 0 D KisFiz Tan 0 2
41 45 0011 vandegráf szobák dohányozni tilos 0 0 0 37 0 D KisFiz Tan 0 2
41 45 0010 radioaktív labor 0 0 18 0 0 C KisFiz Tan 0 2
41 45 009 mérőszoba II 0 0 0 18 0 D KisFiz Tan 0 2
41 45 008 mérőszoba I 0 0 0 18 0 D KisFiz Tan 0 2
41 45 006 összekötő folyosó új felé 0 0 0 0 13 E KisFiz Tan 0 2
41 45 007 forgácsoló műhely 0 0 0 23 0 D KisFiz Tan 0 2
41 45 005 forgácsoló műhely 0 0 0 21 0 D KisFiz Tan 0 2
41 45 005-1 forgácsoló műhely 0 0 0 18 0 D KisFiz Tan 0 2
41 45 kazánház 0 0 0 35 0 D KisFiz Tan 0 2
41 45 gázóra helyiség 0 0 0 4 0 D KisFiz Tan 0 2
41 45 alagsori WC 0 0 0 0 6 E KisFiz Tan 0 2
41 45 bunker lépcső 0 0 0 0 7 E KisFiz Tan 0 2
41 45 bunker előtér 0 0 0 16 0 D KisFiz Tan 0 2
41 45 bunker mérőszoba 0 0 0 41 0 D KisFiz Tan 0 2
41 45 bunker lejárati lépcsőház 0 0 0 0 10 E KisFiz Tan 0 2
41 45 bunker alsószint előtér 0 0 0 0 12 E KisFiz Tan 0 2
41 45 generátor helyiség 0 0 0 0 41 E KisFiz Tan 0 2
41 45 bunker alsó gépterem 0 0 0 0 27 E KisFiz Tan 0 2
41 45 bunker alsó klímagépház 0 0 0 0 13 E KisFiz Tan 0 2
41 45 0019 lakatos műhely 0 0 0 23 0 D KisFiz Tan 0 2
41 45 0019-1 üvegtechnikai műhely 0 0 0 16 0 D KisFiz Tan 0 2
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41 45 0020 raktár I 0 0 0 13 0 D KisFiz Tan 0 2
41 45 0021 öltöző 0 0 18 0 0 C KisFiz Tan 0 2
41 45 0022 raktár II 0 0 0 5 0 D KisFiz Tan 0 2
41 45 átjáró lépcsőház 0 0 0 0 11 E KisFiz Tan 0 2
42 45 külső vegyszerraktár 0 4 0 0 0 B KisFiz Tan 11
42 45 külső izotóp tároló 0 0 0 4 0 D KisFiz Tan 11
42 45 külső vasraktár 0 0 0 0 12 E KisFiz Tan 11
42 45 külső szerszám raktár 0 0 0 12 0 D KisFiz Tan 11
42 45 külső kertész raktár 0 0 0 3 0 D KisFiz Tan 11
42 45 külső hegesztő műhely 0 0 0 0 8 E KisFiz Tan 11
42 45 külső vegyes vasanyag raktár 0 0 0 19 0 D KisFiz Tan 11
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Alapterületi besorolás alapján "D" mérsékelten  tűzveszélyes

tűzveszélyességi osztályba sorolt.

0,14%
5,04%

84,80%

"B" tűzveszélyességi o,
"C" tűzveszélyességi o.
"D" tűzveszéllyességi o.

10,02%

 A  tűzszakaszban egyidejüleg időszakosan  bent  tartózkodók létszáma hozzávetőleg  

"E" tűzveszélyességi o.

Tűzveszélyességi osztályok Az adott tűzszakaszban lévő helyiségek alapterülete 
"A" tűzveszélyességi o. 0,00%

    150   fő

Az oktató, kutató  és a tevékenységet kiszolgáló helyiségekben, valamint a  befoglaló tüzszakaszt 
alkotó  épületben  végzett tevékenység és tartózkodó létszám   alapján    az  OTSZ 3  § ( 3/b ) 
pont előírását figyelembe  véve az épület ( tűzszakasz )besorolása:

"D" mérsékelten  tűzveszélyes

Épület összesített adatok

%-os megoszlás
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43 38 I em 5 számítógép terem 0 0 0 22 0 D Elm Fiz  Tsz 2
43 38 I em 4 oktatói szoba 0 0 0 14 0 D Elm Fiz  Tsz 2
43 38 I em 3 oktatói szoba 0 0 0 22 0 D Elm Fiz  Tsz 2
43 38 I em 2 oktatói szoba 0 0 0 17 0 D Elm Fiz  Tsz 2
43 38 I em  WC 0 0 0 0 1 E Elm Fiz  Tsz 2
43 38 I em  terasz 0 0 0 0 15 E Elm Fiz  Tsz 2
43 38 I em 1 oktatói szoba 0 0 0 26 0 D Elm Fiz  Tsz 2
43 38 I em 10-1 tanszékvezetői iroda 0 0 0 19 0 D Elm Fiz  Tsz 2
43 38 I em 10 tanszéki titkárság 0 0 0 13 0 D Elm Fiz  Tsz 2
43 38 I em 9 oktatói szoba 0 0 0 17 0 D Elm Fiz  Tsz 2
43 38 fszt 6- b számtógépes lab( 2 helyi ) 0 0 0 50 0 D Elm Fiz  Tsz 1
43 38 A 5 - c PHD dolgozói szoba 0 0 0 12 0 D Elm Fiz  Tsz 0
43 61 Padlástér faszerkezetű tetőgerendázat száraz 0 0 395 0 0 C Szilárdtest F 3
43 61 I em padlástréri lépcsőház faszekrény könyvekkel 0 0 0 24 0 D Szilárdtest F 3
43 61 I em közlekedő folyosó 0 0 0 24 0 D Szilárdtest F 2
43 61 I em  8 tanszéki titkárság 0 0 0 32 0 D Szilárdtest F 2
43 61 I em 8-1 professzori szoba 0 0 0 26 0 D Szilárdtest F 2
43 61 I em 7 szemináriumi terem 0 0 0 34 0 D Szilárdtest F 2
43 61 I em 7-1 tanszéki könyvtár 0 0 0 25 0 D Szilárdtest F 2
43 61 I em 7-1-1 könyvtári mosdó, fürdő 0 0 0 8 0 D Szilárdtest F 2
43 61 I em 6 közlekedő előtér 0 0 0 14 0 D Szilárdtest F 2
43 61 I em 6- a  oktatói szoba 0 0 0 16 0 D Szilárdtest F 2
43 61 I em 6- a- 1 oktatói szoba 0 0 0 11 0 D Szilárdtest F 2
43 61 I em 6- b  oktatói szoba 0 0 0 17 0 D Szilárdtest F 2
43 61 I em 6- c oktatói szoba 0 0 0 22 0 D Szilárdtest F 2
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43 61 fszt közlekedő folyosó 0 0 0 61 0 D Szilárdtest F 1
43 61 fszt 10 oktatói szoba 0 0 0 25 0 D Szilárdtest F 1
43 61 fszt 9 oktatói szoba 0 0 0 31 0 D Szilárdtest F 1
43 61 fszt 8 oktatói szoba 2 helyiség 0 0 0 19 0 D Szilárdtest F 1
43 61 fszt feljáró lépcsőház 0 0 0 24 0 D Szilárdtest F 1
43 61 fszt alagsori lejáró 0 0 0 14 0 D Szilárdtest F 1
43 61 fszt 7 hallgatói elektromos labor 0 0 0 33 0 D Szilárdtest F 1
43 61 fszt 6- c előtér 0 0 0 4 0 D Szilárdtest F 1
43 61 fszt 6- a hallgatói DSP labor 0 0 0 51 0 D Szilárdtest F 1
43 61 fszt 5 tanterem 0 0 0 79 0 D Szilárdtest F 1
43 61 fszt 4 tantermi előkézítő 0 0 0 19 0 D Szilárdtest F 1
43 61 fszt 3 tanári mosdó, WC 0 0 0 22 0 D Szilárdtest F 1
43 61 Fszt 2 laboránsi szoba 0 0 0 18 0 D Szilárdtest F 1
43 61 fszt 1 teakonyha ( 2 helyiség) 0 0 0 16 0 D Szilárdtest F 1
43 61 alagsor közlekedő folyosó 0 0 0 53 0 D Szilárdtest F 0
43 61 A 12 fotolabor 0 0 0 7 0 D Szilárdtest F 0
43 61 A  11 metellográfia labor 0 0 0 15 0 D Szilárdtest F 0
43 61 A 11- 1 vegyszeres előkészítő savas maratás, éghető folyadék 3 liter, 0 0 0 15 0 D Szilárdtest 0
43 61 Alagsor rövid közlekedő 0 0 0 12 0 D Szilárdtest F 0
43 61 A 10 Ívolvasztó, vákuumgőzölő 0 0 0 16 0 D Szilárdtest F 0
43 61 A 9 mikroszkópos labor 0 0 0 17 0 D Szilárdtest F 0
43 61 A 8 magasnyomású labor 0 0 0 17 0 D Szilárdtest F 0
43 61 A 7 műhely 0 0 0 39 0 D Szilárdtest F 0
43 61 A 7- 1 takarítószer raktár 0 0 0 2 0 D Szilárdtest F 0
43 61 A 7- 2 műhelyraktár 0 0 0 2 0 D Szilárdtest F 0
43 61 A 6 kemencék I nem éghető gázok 0 0 0 2 0 D Szilárdtest F 0
43 61 A 5 előtéri közlekedő 0 0 0 12 0 D Szilárdtest F 0
43 61 A 5 - b PHD dolgozói szoba 0 0 0 13 0 D Szilárdtest F 0
43 61 A 5 - a Elektron mikroszkóp 0 0 0 18 0 D Szilárdtest F 0
43 61 A 4 kemencék II 0 0 0 14 0 D Szilárdtest F 0
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43 61 A 3 kazánház 1 db vízmelegítő, 2 db kazán 0 0 0 25 0 D Szilárdtest F 0
43 61 A 2 női Wc 0 0 0 0 16 E Szilárdtest F 0
43 61 A 1  műszer raktár elektromos főkapcsoló 0 0 0 14 0 D Szilárdtest F 0
43 61 A 15 ffi WC 0 0 0 0 10 E Szilárdtest F 0
43 61 A 14 mágneses labor 0 0 0 28 0 D Szilárdtest F 0
43 61 A 13 izotópos laboratórium  C szint 0 0 0 42 0 D Szilárdtest F 0
44 61 Udvari lépcső alatti raktár 0 0 0 20 0 D Szilárdtest F 1
44 61 Külső raktár 1 ( 2 helyiség) vasanyag raktár 0 0 0 0 16 E Szilárdtest F 1
44 61 Külső raktár 2 hegesztő műhely 0 0 0 0 6 E Szilárdtest F 1
44 61 Külső raktár 3 palacktároló RB-s világítás 0 0 0 0 5 E Szilárdtest F 1
44 61 Külső raktár 4 vasanyag fapolcon 0 0 0 5 0 D Szilárdtest F 1

0 0 395 1269 69 1733

0 
0 

395 
1 269 

69 

tűzveszélyességi osztályba sorolt.

Az oktató, kutató  és a tevékenységet kiszolgáló helyiségekben, valamint a  befoglaló tüzszakaszt 
alkotó  épületben  végzett tevékenység és tartózkodó létszám   alapján    az  OTSZ 3  § ( 3/b ) pont 
előírását figyelembe  véve az épület ( tűzszakasz )besorolása:

"D" mérsékelten  tűzveszélyes

 A  tűzszakaszban egyidejüleg időszakosan  bent  tartózkodók létszáma hozzávetőleg  

0,00%
22,79%
73,23%
3,98%

Az adott tűzszakaszban lévő helyiségek alapterülete 
tűzveszélyességi osztály alapján

0,00%

%-os megoszlás

Épület összesített adatok

Tűzveszélyességi osztályok

"A" tűzveszélyességi o.
"B" tűzveszélyességi o,
"C" tűzveszélyességi o.

    150   fő

"D" tűzveszéllyességi o.
"E" tűzveszélyességi o.
Alapterületi besorolás alapján "D" mérsékelten  tűzveszélyes
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46 0
46 66 A magas fszt  bejárati előtér 0 0 0 0 30 E sug koll A 1
46 66 A mags fszt közlekedő folyosó 0 0 0 0 82 E sug koll A 1
46 66 A magas fszt porta helyiség 0 0 0 18 0 D sug koll A 1
46 66 A magas fszt porta mögötti műhely helyiség 0 0 0 16 0 D sug koll A 1
46 66 A magas fszt  dohányzó 0 0 0 0 12 E sug koll A 1
46 66 A magas fszt fénymásoló 0 0 0 42 0 D sug koll A 1
46 66 A magas fszt átjárás a C épület felé 0 0 0 25 0 D sug koll A 1
46 66 A magas fszt női WC 0 0 0 0 4 E sug koll A 1
46 66 A magas fszt tanári WC 0 0 0 0 4 E sug koll A 1
46 66 A magas fszt tanterem 1 0 0 0 76 0 D sug koll A 1
46 66 A magas fszt igazgatói iroda 0 0 0 21 0 D sug koll A 1
46 66 A magas fszt tanterem 2 0 0 0 50 0 D sug koll A 1
46 66 A magas fszt férfi WC 0 0 0 0 4 E sug koll A 1
46 66 A mgas fszt takarítószeres takarítóeszközök 0 0 0 4 0 D sug koll A 1
46 66 A magas fszt átjárás a B épület felé 0 0 0 0 8 E sug koll A 1
46 66 A magas fszt tanterem 3- 4 0 0 0 108 0 D sug koll A 1
46 66 A mély fszt lejárati lépcsőház 0 0 0 0 8 E sug koll A 0
46 66 A mély fszt közlekedő folyosó 0 0 0 0 50 E sug koll A 0
46 66 A mély fszt női öltöző 0 0 18 0 0 C sug koll A 0
46 66 A mély fszt férfi öltöző 0 0 20 0 0 C sug koll A 0
46 66 A mély fszt pota helyiség 0 0 0 20 0 D sug koll A 0
46 66 A mély fszt raktár bejárat portáról 0 0 0 25 0 D sug koll A 0
46 66 A mély fszt vízgépház bejárat a portáról 0 0 0 20 E sug koll A 0
46 66 A mély fszt szauna helyiség 0 0 0 50 0 D sug koll A 0
46 66 A mély fszt masszázs előtér és maszázs 0 0 0 16 0 D sug koll A 0
46 66 A mély fszt uszoda 0 0 0 0 130 E sug koll A 0
46 67 309 férfi mosdó,zuhanyzó 0 0 0 0 9 E Már Áron 4
46 67 311 műanyag eszközök raktár műanyag használati tárgyak 0 0 0 14 0 D Már Áron 4

Egyetem sugárúti kollégium A 
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helyiség megnevezése használt, tárolt anyag
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46 67 312 férfi wc, előtér 0 0 0 0 18 E Már Áron 4
46 67 314 tanulószoba 0 0 0 27 0 D Már Áron 4
46 67 315 3 ágyas szoba 0 0 0 21 0 D Már Áron 4
46 67 316 3 ágyas szoba 0 0 0 25 0 D Már Áron 4
46 67 317 vendég szoba 0 0 0 15 0 D Már Áron 4
46 67 318 3 ágyas szoba 0 0 0 21 0 D Már Áron 4
46 67 319 3 ágyas szoba 0 0 0 21 0 D Már Áron 4
46 67 320 3 ágyas szoba 0 0 0 21 0 D Már Áron 4
46 67 321 3 ágyas szoba 0 0 0 21 0 D Már Áron 4
46 67 322 3 ágyas szoba 0 0 0 21 0 D Már Áron 4
46 67 323 3 ágyas szoba 0 0 0 21 0 D Már Áron 4
46 67 324 vendégszoba 0 0 0 15 0 D Már Áron 4
46 67 325 3 ágyas szoba 0 0 0 25 0 D Már Áron 4
46 67 326 melegítő konyha 0 0 0 21 0 D Már Áron 4
46 67 327 TV terem 0 0 0 27 0 D Már Áron 4
46 67 328 női wc 0 0 0 0 9 E Már Áron 4
46 67 329 szárító, vasaló ruhaszárítás  kiterítve 0 0 9 0 0 C Már Áron 4
46 67 330 női zuhany 0 0 0 0 5 E Már Áron 4
46 67 331 női mosdó 0 0 0 0 4 E Már Áron 4
46 67 332 takarítóeszköz  raktár 0 0 0 4 0 D Már Áron 4
46 67 333 előtér 0 0 0 0 9 E Már Áron 4
46 67 301a wc 0 0 0 0 2 E Már Áron 4
46 67 301b zuhany 0 0 0 0 2 E Már Áron 4
46 67 301c előtér 0 0 0 0 3 E Már Áron 4
46 67 301 vendég szoba 0 0 0 14 0 D Már Áron 4
46 67 302 3 ágyas szoba 0 0 0 21 0 D Már Áron 4
46 67 303 3ágyas szoba 0 0 0 21 0 D Már Áron 4
46 67 304 3 ágyas szoba 0 0 0 20 0 D Már Áron 4
46 67 305 3 ágyas szoba 0 0 0 20 0 D Már Áron 4
46 67 306 3 ágyas szoba 0 0 0 21 0 D Már Áron 4
46 67 307 3 ágyas szoba 0 0 0 21 0 D Már Áron 4
46 67 308 3 ágyas szoba 0 0 0 21 0 D Már Áron 4
46 67 300 közlekedő 0 0 0 0 103 E Már Áron 4
46 67 209 férfi mosdó, zuhanyzó 0 0 0 0 9 E Már Áron 3
46 67 211 szennyes raktár ágynemű 0 0 14 0 0 C Már Áron 3
46 67 212 férfi  WC, előtér 0 0 0 0 18 E Már Áron 3
46 67 214 tanuló szoba 0 0 0 27 0 D Már Áron 3
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46 67 216 3 ágyas szoba 0 0 0 25 0 D Már Áron 3
46 67 217 raktár villamossági készülékek 0 0 0 15 0 D Már Áron 3
46 67 218 2 ágyas szoba 0 0 0 21 0 D Már Áron 3
46 67 219 2 ágyas szoba 0 0 0 21 0 D Már Áron 3
46 67 220 2 ágyas szoba 0 0 0 21 0 D Már Áron 3
46 67 221 2 ágyas szoba 0 0 0 21 0 D Már Áron 3
46 67 222 2 ágyas szoba 0 0 0 21 0 D Már Áron 3
46 67 223 2 ágyas szoba 0 0 0 21 0 D Már Áron 3
46 67 224 dohányzó helyiség 0 0 0 0 15 E Már Áron 3
46 67 225 3 ágyas szoba 0 0 0 25 0 D Már Áron 3
46 67 215 2 ágyas szoba 0 0 0 21 0 D Már Áron 3
46 67 226 melegítő konyha 0 0 0 21 0 D Már Áron 3
46 67 227 TV terem 0 0 0 27 0 D Már Áron 3
46 67 229 szárító, vasaló ruhaszárítás kiterítve 0 0 9 0 0 C Már Áron 3
46 67 228 női wc 0 0 0 0 9 E Már Áron 3
46 67 230 takarítóeszköz  raktár 0 0 0 4 0 D Már Áron 3
46 67 231 női zuhany 0 0 0 0 3 E Már Áron 3
46 67 232 női mosdó 0 0 0 0 6 E Már Áron 3
46 67 233 előtér 0 0 0 0 9 E Már Áron 3
46 67 201a wc 0 0 0 0 2 E Már Áron 3
46 67 201b zuhany 0 0 0 0 2 E Már Áron 3
46 67 201c előtér 0 0 0 0 3 E Már Áron 3
46 67 201 vendégszoba 0 0 0 14 0 D Már Áron 3
46 67 202 2 ágyas szoba 0 0 0 21 0 D Már Áron 3
46 67 203 2 ágyas szoba 0 0 0 21 0 D Már Áron 3
46 67 204 2 ágyas szoba 0 0 0 20 0 D Már Áron 3
46 67 205 2 ágyas szoba 0 0 0 20 0 D Már Áron 3
46 67 206 2 ágyas szoba 0 0 0 21 0 D Már Áron 3
46 67 207 2 ágyas szoba 0 0 0 21 0 D Már Áron 3
46 67 208 2 ágyas szoba 0 0 0 21 0 D Már Áron 3
46 67 200 közlekedő 0 0 0 0 103 E Már Áron 3
46 67 111 ffi mosdó, zuhanyzó  előtér 0 0 0 0 11 E Már Áron 2
46 67 112 raktár tisztítószer, karbantartási anyagok 0 0 0 8 0 D Már Áron 2
46 67 113 személyzeti WC, előtér 0 0 0 0 6 E Már Áron 2
46 67 116 férfi WC, előtér 0 0 0 0 16 E Már Áron 2
46 67 118 előadó terem 0 0 0 48 0 D Már Áron 2
46 67 119 szemináriumi terem 0 0 0 41 0 D Már Áron 2
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46 67 120 számítógép terem 0 0 0 41 0 D Már Áron 2
46 67 121 2 ágyas szoba 0 0 0 21 0 D Már Áron 2
46 67 122 2 ágyas szoba 0 0 0 21 0 D Már Áron 2
46 67 123 2 ágyas szoba 0 0 0 21 0 D Már Áron 2
46 67 124  vendégszoba 0 0 0 15 0 D Már Áron 2
46 67 125 szerver helyiség 0 0 0 21 0 D Már Áron 2
46 67 126 3 ágyas szoba 0 0 0 25 0 D Már Áron 2
46 67 127 melegítő konyha 0 0 0 21 0 D Már Áron 2
46 67 128 TV terem 0 0 0 27 0 D Már Áron 2
46 67 129 női wc 0 0 0 0 9 E Már Áron 2
46 67 130 szárító, vasaló helyiség ruhaszárítás kiterítve 0 0 0 0 0 C Már Áron 2
46 67 131 takarítóeszköz  raktár 0 0 0 4 0 D Már Áron 2
46 67 132 női zuhany 0 0 0 0 3 E Már Áron 2
46 67 133 női mosdó 0 0 0 0 6 E Már Áron 2
46 67 134 előtér 0 0 0 0 9 E Már Áron 2
46 67 101a wc 0 0 0 0 2 E Már Áron 2
46 67 101 b zuhany 0 0 0 0 2 E Már Áron 2
46 67 101 c előtér 0 0 0 0 3 E Már Áron 2
46 67 101 vendégszoba 0 0 0 14 0 D Már Áron 2
46 67 102 2 ágyas szoba 0 0 0 21 0 D Már Áron 2
46 67 103 2 ágys szoba 0 0 0 21 0 D Már Áron 2
46 67 104 2 ágyas szoba 0 0 0 20 0 D Már Áron 2
46 67 105 2 ágyas szoba 0 0 0 21 0 D Már Áron 2
46 67 106 2 ágyas szoba 0 0 0 21 0 D Már Áron 2
46 67 107  kollégium igazgatói iroda 0 0 0 21 0 D Már Áron 2
46 67 108 kollégiumi titkárság 0 0 0 21 0 D Már Áron 2
46 67 100 Közlekedő 0 0 0 0 103 E Már Áron 2

0 0 70 1874 865 2809Épület összesített adatok
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Az oktató, kutató  és a tevékenységet kiszolgáló helyiségekben, valamint a  befoglaló tüzszakaszt alkotó  
épületben  végzett tevékenység és tartózkodó létszám   alapján    az  OTSZ 3  § ( 3/b ) pont előírását 
figyelembe  véve az épület ( tűzszakasz )besorolása:

"D" mérsékelten  tűzveszélyes

%-os megoszlás
Az adott tűzszakaszban lévő helyiségek alapterülete 

0,00%
0,00%

Tűzveszélyességi osztályok

tűzveszélyességi osztályba sorolt.

2,49%
66,71%
30,79%"E" tűzveszélyességi o.

Alapterületi besorolás alapján "D" mérsékelten  tűzveszélyes

 A  tűzszakaszban egyidejüleg időszakosan  bent  tartózkodók létszáma hozzávetőleg    120     fő

"A" tűzveszélyességi o.
"B" tűzveszélyességi o,
"C" tűzveszélyességi o.
"D" tűzveszéllyességi o.
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47 0

47 66 III em lépcsőház 0 0 0 0 17 E sug koll B 4
47 66 III em közlekedő folyosó 0 0 0 81 0 D sug koll B 4
47 66 301 mosó, vasaló 0 0 15 0 0 C sug koll B 4
47 66 302 melegítő konyha 0 0 0 12 0 D sug koll B 4
47 66 303 TV szoba 0 0 0 25 0 D sug koll B 4
47 66 304  server helyiség 0 0 0 3 0 D sug koll B 4
47 66 305 lakószoba 0 0 0 15 0 D sug koll B 4
47 66 306 lakószoba 0 0 0 15 0 D sug koll B 4
47 66 307 lakószoba 0 0 0 15 0 D sug koll B 4
47 66 308 lakószoba 0 0 0 15 0 D sug koll B 4
47 66 309 lakószoba 0 0 0 15 0 D sug koll B 4
47 66 310 lakószoba 0 0 0 15 0 D sug koll B 4
47 66 311 lakószoba 0 0 0 15 0 D sug koll B 4
47 66 312 lakószoba 0 0 0 15 0 D sug koll B 4
47 66 Vízesblok női 0 0 0 0 13 E sug koll B 4
47 66 Vízesblok ffi 0 0 0 0 15 E sug koll B 4
47 66 313 lakószoba 0 0 0 15 0 D sug koll B 4
47 66 314 lakószoba 0 0 0 15 0 D sug koll B 4
47 66 315 lakószoba 0 0 0 15 0 D sug koll B 4
47 66 316 lakószoba 0 0 0 15 0 D sug koll B 4
47 66 317 lakószoba 0 0 0 15 0 D sug koll B 4
47 66 318 lakószoba 0 0 0 15 0 D sug koll B 4
47 66 319 lakószoba 0 0 0 15 0 D sug koll B 4
47 66 320 lakószoba 0 0 0 15 0 D sug koll B 4
47 66 321 lakószoba 0 0 0 15 0 D sug koll B 4
47 66 322 tanuló 0 0 0 25 0 D sug koll B 4
47 66 Dohányzó folyosó végén 0 0 0 0 11 E sug koll B 4

használt, tárolt anyag
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47 66 II em lépcsőház 0 0 0 0 17 E sug koll B 3
47 66 II em közlekedő folyosó 0 0 0 81 0 D sug koll B 3
47 66 201 lakószoba 0 0 0 15 0 D sug koll B 3
47 66 202 melegítő konyha 0 0 0 12 0 D sug koll B 3
47 66 203 TV szoba 0 0 0 25 0 D sug koll B 3
47 66 204 lakószoba 0 0 0 15 0 D sug koll B 3
47 66 205 lakószoba 0 0 0 15 0 D sug koll B 3
47 66 206 lakószoba 0 0 0 15 0 D sug koll B 3
47 66 207 lakószoba 0 0 0 15 0 D sug koll B 3
47 66 208 lakószoba 0 0 0 15 0 D sug koll B 3
47 66 209 lakószoba 0 0 0 15 0 D sug koll B 3
47 66 210 lakószoba 0 0 0 15 0 D sug koll B 3
47 66 211 lakószoba 0 0 0 15 0 D sug koll B 3
47 66 Vízesblok női 0 0 0 0 13 E sug koll B 3
47 66 Vízesblok ffi 0 0 0 0 15 E sug koll B 3
47 66 212 lakószoba 0 0 0 15 0 D sug koll B 3
47 66 213 lakószoba 0 0 0 15 0 D sug koll B 3
47 66 214 lakószoba 0 0 0 15 0 D sug koll B 3
47 66 215 lakószoba 0 0 0 15 0 D sug koll B 3
47 66 216 lakószoba 0 0 0 15 0 D sug koll B 3
47 66 217 lakószoba 0 0 0 15 0 D sug koll B 3
47 66 218 lakószoba 0 0 0 15 0 D sug koll B 3
47 66 219 lakószoba 0 0 0 15 0 D sug koll B 3
47 66 220 lakószoba 0 0 0 15 0 D sug koll B 3
47 66 221 tanuló 0 0 0 25 0 D sug koll B 3
47 66 Dohányzó folyosó végén 0 0 0 0 11 E sug koll B 3
47 66 I em lépcsőház 0 0 0 0 17 E sug koll B 2
47 66 I em közlekedő folyosó 0 0 0 81 0 D sug koll B 2
47 66 101 mosó, vasaló 0 0 15 0 C sug koll B 2
47 66 102 melegítő konyha 0 0 0 12 0 D sug koll B 2
47 66 103 TV szoba 0 0 0 25 0 D sug koll B 2
47 66 104 lakószoba 0 0 0 3 0 D sug koll B 2
47 66 105 lakószoba 0 0 0 15 0 D sug koll B 2
47 66 106 lakószoba 0 0 0 15 0 D sug koll B 2
47 66 107 lakószoba 0 0 0 15 0 D sug koll B 2
47 66 108 lakószoba 0 0 0 15 0 D sug koll B 2
47 66 109 lakószoba 0 0 0 15 0 D sug koll B 2
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47 66 110 lakószoba 0 0 0 15 0 D sug koll B 2
47 66 111 lakószoba 0 0 0 15 0 D sug koll B 2
47 66 Vízesblok női 0 0 0 0 13 E sug koll B 2
47 66 Vízesblok ffi 0 0 0 0 15 E sug koll B 2
47 66 112 lakószoba 0 0 0 15 0 D sug koll B 2
47 66 113 lakószoba 0 0 0 15 0 D sug koll B 2
47 66 114 lakószoba 0 0 0 15 0 D sug koll B 2
47 66 115 lakószoba 0 0 0 15 0 D sug koll B 2
47 66 116 lakószoba 0 0 0 15 0 D sug koll B 2
47 66 117 lakószoba 0 0 0 15 0 D sug koll B 2
47 66 118 lakószoba 0 0 0 15 0 D sug koll B 2
47 66 119 lakószoba 0 0 0 15 0 D sug koll B 2
47 66 120 lakószoba 0 0 0 15 0 D sug koll B 2
47 66 121 tanuló 0 0 0 25 0 D sug koll B 2
47 66 Dohányzó folyosó végén 0 0 0 0 11 E sug koll B 2
47 66 magas fszt  lépcsőház 0 0 0 0 17 E sug koll B 1
47 66 magas fszt  közlekedő folyosó 0 0 0 81 0 D sug koll B 1
47 66 001 gondnoki iroda 0 0 15 0 0 C sug koll B 1
47 66 002 melegítő konyha 0 0 0 12 0 D sug koll B 1
47 66 003 Raktár vegyes anyag, szövet 0 0 25 0 0 C sug koll B 1
47 66 004 lakószoba 0 0 0 3 0 D sug koll B 1
47 66 005 lakószoba 0 0 0 15 0 D sug koll B 1
47 66 006 lakószoba 0 0 0 15 0 D sug koll B 1
47 66 007 lakószoba 0 0 0 15 0 D sug koll B 1
47 66 008 ágynemű raktár 0 0 3 0 0 C sug koll B 1
47 66 009 ágynemű raktár 0 0 3 0 0 C sug koll B 1
47 66 010 raktár könyvek nyitott polcon 0 0 3 0 0 C sug koll B 1
47 66 011 raktár könyvek nyitott polcon 0 0 3 0 0 C sug koll B 1
47 66 Vízesblok női 0 0 0 0 13 E sug koll B 1
47 66 Vízesblok ffi 0 0 0 0 15 E sug koll B 1
47 66 013 lakószoba 0 0 0 15 0 D sug koll B 1
47 66 014 lakószoba 0 0 0 15 0 D sug koll B 1
47 66 015 lakószoba 0 0 0 15 0 D sug koll B 1
47 66 016 lakószoba 0 0 0 15 0 D sug koll B 1
47 66 017 lakószoba 0 0 0 15 0 D sug koll B 1
47 66 018 lakószoba 0 0 0 15 0 D sug koll B 1
47 66 019 lakószoba 0 0 0 15 0 D sug koll B 1
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47 66 020 lakószoba 0 0 0 15 0 D sug koll B 1
47 66 021 lakószoba 0 0 0 15 0 D sug koll B 1
47 66 022 tanuló 0 0 0 25 0 D sug koll B 1
47 66 Dohányzó folyosó végén 0 0 0 0 11 E sug koll B 1
47 66 mély fszt bejárati előtér 0 0 0 0 12 E sug koll B 0
47 66 emeleti lépcsőház 0 0 0 0 17 E sug koll B 0
47 66 Belső közlekedő folyosó 0 0 0 0 57 E sug koll B 0
47 66 mély fszt iroda 0 0 0 12 0 D sug koll B 0
47 66 mély fszt tanári öltöző, mosdó 0 0 13 0 C sug koll B 0
47 66 mély fszt tanári szoba 0 0 0 24 0 D sug koll B 0
47 66 mély fszt belső foly öltöző 0 0 49 0 C sug koll B 0
47 66 mély fszt belső  gyakorló II 0 0 0 37 0 D sug koll B 0
47 66 mély fszt kapcs hely külső bej 0 0 0 15 0 D sug koll B 0
47 66 mély fszt trafóház külső bejárat 0 0 0 18 0 D sug koll B 0
47 66 mély fszt kapcs helyi külső bej 0 0 0 14 0 D sug koll B 0
47 66 mély fszt gyakorló 0 0 0 34 0 D sug koll B 0
47 66 mély fszt gyakorló 0 0 0 78 0 D sug koll B 0
47 66 mély fszt mosdó, zuhanyzó 0 0 0 0 12 E sug koll B 0
47 66 mély fszt női öltöző 0 0 10 0 0 C sug koll B 0
47 66 mély fszt férfi öltöző 0 0 9 0 0 C sug koll B 0
47 66 mély fszt gyakorló I 0 0 0 34 0 D sug koll B 0
47 66 mély fszt  raktár 0 0 6 0 0 C sug koll B 0
47 66 mély fszt átjáró a konditerembe 0 0 0 0 12 E sug koll B 0
47 66 mély fszt összek nyaktag udv kij 0 0 0 0 6 E sug koll B 0
47 66 mély fszt konditerem közlekedő 0 0 0 19 E sug koll B 0
47 66 mély fszt konditerem 0 0 0 158 0 D sug koll B 0
47 66 mély fszt konditerem öltöző női 0 0 19 0 0 C sug koll B 0
47 66 mély fszt konditerem öltöző férfi 0 0 19 0 0 C sug koll B 0
47 66 mély fszt infra szauna 0 0 0 11 0 D sug koll B 0
47 66 mély fszt elektromos főkapcsoló 0 0 0 2 0 D sug koll B 0
47 66 mély fszt porta helyiség 0 0 0 5 0 D sug koll B 0
47 66 mély fszt átjáró az A épületbe 0 0 0 0 10 E sug koll B 0

0 0 207 1943 369 2519Épület összesített adatok
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0 
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207 
1 943 
369 

tűzveszélyességi osztályba sorolt.

Az oktató, kutató  és a tevékenységet kiszolgáló helyiségekben, valamint a  befoglaló 
tüzszakaszt alkotó  épületben  végzett tevékenység és tartózkodó létszám   alapján    az  OTSZ 
3  § ( 3/b ) pont előírását figyelembe  véve az épület ( tűzszakasz )besorolása:

"D" mérsékelten  tűzveszélyes

 A  tűzszakaszban egyidejüleg időszakosan  bent  tartózkodók létszáma hozzávetőleg  

0,00%
8,22%

77,13%
14,65%

Az adott tűzszakaszban lévő helyiségek alapterülete 
tűzveszélyességi osztály alapján

0,00%

%-os megoszlás
Tűzveszélyességi osztályok

"A" tűzveszélyességi o.
"B" tűzveszélyességi o,
"C" tűzveszélyességi o.

 150  fő

"D" tűzveszéllyességi o.
"E" tűzveszélyességi o.
Alapterületi besorolás alapján "D" mérsékelten  tűzveszélyes
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48 0
48 66 4. szint tetőtér 0 0 0 0 0 sug koll C 4
48 66 elszívó helyiség 0 0 0 7 0 D sug koll C 4
48 66 kazánház 0 0 0 32 0 D sug koll C 4
48 66 közlekedő 0 0 0 17 0 D sug koll C 4
48 66 zuhanyzó 0 0 0 0 3 E sug koll C 4
48 66 wc 0 0 0 0 1 E sug koll C 4
48 66 wc, előtér 0 0 0 0 2 E sug koll C 4
48 66 műhely 0 0 0 23 0 D sug koll C 4
48 66 3. szint 3
48 66 folyosó 0 0 0 0 65 E sug koll C 3
48 66 301 lakószoba 0 0 0 13 0 D sug koll C 3
48 66 302 lakószoba 0 0 0 13 0 D sug koll C 3
48 66 303 lakószoba 0 0 0 13 0 D sug koll C 3
48 66 304 lakószoba 0 0 0 13 0 D sug koll C 3
48 66 305 lakószoba 0 0 0 13 0 D sug koll C 3
48 66 306 lakószoba 0 0 0 13 0 D sug koll C 3
48 66 307 lakószoba 0 0 0 13 0 D sug koll C 3
48 66 308 lakószoba 0 0 0 13 0 D sug koll C 3
48 66 309 tv szoba 0 0 0 23 0 D sug koll C 3
48 66 311 tanuló szoba 0 0 0 19 0 D sug koll C 3
48 66 312 konyha 0 0 0 19 0 D sug koll C 3
48 66 313 raktár( tetőtéri feljáró) 0 0 0 13 0 D sug koll C 3
48 66 314 lakószoba 0 0 0 13 0 D sug koll C 3
48 66 315 előtér 0 0 0 0 3 E sug koll C 3
48 66 315 mosdó, zuhanyzó 0 0 0 0 10 E sug koll C 3
48 66 315 tak szer raktár 0 0 1 0 0 C sug koll C 3
48 66 wc, előtér 0 0 0 0 3 E sug koll C 3
48 66 wc 0 0 0 0 9 E sug koll C 3

használt, tárolt anyag
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DEBRECENI EGYETEM
Tudományegyetemi Karok

épületeinek tűzveszélyességi osztályba sorolása

2006-10-15 115
Készítette:T-M VÉD BT.

Serbán György 06-30-9550-158



48 66 2. szint 2
48 66 folyosó 0 0 0 0 65 E sug koll C 2
48 66 201 lakószoba 0 0 0 13 0 D sug koll C 2
48 66 202 lakószoba 0 0 0 13 0 D sug koll C 2
48 66 203 lakószoba 0 0 0 13 0 D sug koll C 2
48 66 204 lakószoba 0 0 0 13 0 D sug koll C 2
48 66 205 lakószoba 0 0 0 13 0 D sug koll C 2
48 66 206 lakószoba 0 0 0 13 0 D sug koll C 2
48 66 207 lakószoba 0 0 0 13 0 D sug koll C 2
48 66 208 lakószoba 0 0 0 13 0 D sug koll C 2
48 66 209 tv szoba 0 0 0 23 0 D sug koll C 2
48 66 211 tanuló szoba 0 0 0 19 0 D sug koll C 2
48 66 212 melegítő konyha 0 0 0 13 0 D sug koll C 2
48 66 213 lakószoba 0 0 0 13 0 D sug koll C 2
48 66 214 lakószoba 0 0 0 13 0 D sug koll C 2
48 66 215 előtér 0 0 0 0 3 E sug koll C 2
48 66 215 zuhanyzó 0 0 0 0 13 E sug koll C 2
48 66 215 tak szer raktár 0 0 1 0 C sug koll C 2
48 66 wc, előtér 0 0 0 0 3 E sug koll C 2
48 66 női wc 0 0 0 0 9 E sug koll C 2
48 66 1 szint 1
48 66 folyosó 0 0 0 0 65 E sug koll C 1
48 66 101 lakószoba 0 0 0 13 0 D sug koll C 1
48 66 102 lakószoba 0 0 0 13 0 D sug koll C 1
48 66 103 lakószoba 0 0 0 13 0 D sug koll C 1
48 66 104 lakószoba 0 0 0 13 0 D sug koll C 1
48 66 105 lakószoba 0 0 0 13 0 D sug koll C 1
48 66 106 lakószoba 0 0 0 13 0 D sug koll C 1
48 66 107 lakószoba 0 0 0 13 0 D sug koll C 1
48 66 108 lakószoba 0 0 0 13 0 D sug koll C 1
48 66 109 tv szoba 0 0 0 13 0 D 1
48 66 111 tanuló szoba 0 0 0 13 0 D sug koll C 1
48 66 112 melegítő konyha 0 0 0 13 0 D sug koll C 1
48 66 113 lakószoba 0 0 0 13 0 D sug koll C 1
48 66 114 lakószoba 0 0 0 13 0 D sug koll C 1
48 66 115 előtér 0 0 0 0 3 E sug koll C 1
48 66 115 zuhanyzó 0 0 0 0 10 E sug koll C 1
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48 66 115 tak szer raktár 0 0 1 0 0 C sug koll C 1
48 66 wc, előtér 0 0 0 0 3 E sug koll C 1
48 66 női wc 0 0 0 0 9 E sug koll C 1
48 66 0,0 szint 0
48 66 folyosó 0 0 0 0 56 E sug koll C 0
48 66 001 Kollégiumi diákönkorm 0 0 0 15 0 D sug koll C 0
48 66 002 előtér 0 0 0 3 0 D sug koll C 0
48 66 002 lakószoba 0 0 0 6 0 D sug koll C 0
48 66 002 zuhanyzó 0 0 0 0 3 E sug koll C 0
48 66 003 előtér 0 0 0 3 0 D sug koll C 0
48 66 003 lakószoba 0 0 0 6 0 D sug koll C 0
48 66 003 zuhanyzó 0 0 0 0 3 E sug koll C 0
48 66 004 előtér 0 0 0 3 0 D sug koll C 0
48 66 004 lakószoba 0 0 0 8 0 D sug koll C 0
48 66 004  wc 0 0 0 0 2 E sug koll C 0
48 66 004  zuhanyzó 0 0 0 0 2 E sug koll C 0
48 66 005  előtér 0 0 0 3 0 D sug koll C 0
48 66 005  lakószoba 0 0 0 8 0 D sug koll C 0
48 66 005 zuhanyzó 0 0 0 0 2 E sug koll C 0
48 66 005 wc 0 0 0 0 2 E sug koll C 0
48 66 006  előtér 0 0 0 3 0 D sug koll C 0
48 66 006  lakószoba 0 0 0 8 0 D sug koll C 0
48 66 006  wc 0 0 0 0 2 E sug koll C 0
48 66 006  zuhanyzó 0 0 0 0 2 E sug koll C 0
48 66 007  kollégiumi diákönkormányzat 0 0 0 10 0 D sug koll C 0
48 66 009 vendégszoba 0 0 0 17 0 D sug koll C 0
48 66 009 wc, zuhanyzó 0 0 0 0 3 E sug koll C 0
48 66 009 előtér 0 0 0 2 0 D sug koll C 0
48 66 009 öltöző 0 0 0 2 0 D sug koll C 0
48 66 hidroforház 0 0 0 21 0 D sug koll C 0
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48 66 010 kapcsolótér 0 0 0 7 0 D sug koll C 0
48 66 011 raktár 0 0 0 11 0 D sug koll C 0
48 66 012  számítógépes terem 0 0 0 45 0 D sug koll C 0
48 66 013 számítógép szerver szoba 0 0 0 11 0 D sug koll C 0
48 66 wc, előtér 0 0 0 0 2 E sug koll C 0
48 66 női wc 0 0 0 0 1 E sug koll C 0
48 66 férfi wc, előtér 0 0 0 0 2 E sug koll C 0
48 66 férfi wc 0 0 0 0 5 E sug koll C 0

0 0 3 816 366 1185

0 
0 
3 

816 
366 

tűzveszélyességi osztályba sorolt.

Az oktató, kutató  és a tevékenységet kiszolgáló helyiségekben, valamint a  befoglaló tüzszakaszt 
alkotó  épületben  végzett tevékenység és tartózkodó létszám   alapján    az  OTSZ 3  § ( 3/b ) pont 
előírását figyelembe  véve az épület ( tűzszakasz )besorolása:

"D" mérsékelten  tűzveszélyes

 A  tűzszakaszban egyidejüleg időszakosan  bent  tartózkodók létszáma hozzávetőleg  

0,00%
0,25%

68,86%
30,89%

Az adott tűzszakaszban lévő helyiségek alapterülete 
0,00%

%-os megoszlás

Épület összesített adatok

Tűzveszélyességi osztályok
"A" tűzveszélyességi o.
"B" tűzveszélyességi o,
"C" tűzveszélyességi o.

   150    fő

"D" tűzveszéllyességi o.
"E" tűzveszélyességi o.
Alapterületi besorolás alapján "D" mérsékelten  tűzveszélyes
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50 0
50 72 III em  lépcsőház É 0 0 0 15 0 D Arany J 4 3
50 72 III em Folyosó É 0 0 0 29 0 D Arany J 4 3
50 72 III em 312. tanterem  É 0 0 0 50 0 D Arany J 4 3
50 72 III em 314. tanterem  É 0 0 0 50 0 D Arany J 4 3
50 72 III em 336. Tanári  É 0 0 0 15 0 D Arany J 4 3
50 72 III em 316. tanterem  É 0 0 0 65 0 D Arany J 4 3
50 72 III em 332. tanterem  É 0 0 0 17 0 D Arany J 4 3
50 72 III em 334. tanterem  É 0 0 0 17 0 D Arany J 4 3
50 72 III em tisztítószeres  É 0 0 0 1 0 D Arany J 4 3
50 72 III em fiú előtér  É 0 0 0 0 3 E Arany J 4 3
50 72 III em mosdó fiú  É 0 0 0 0 11 E Arany J 4 3
50 72 III em   mosdó leány előtér É 0 0 0 0 4 E Arany J 4 3
50 72 III em  mosdó leány  É 0 0 0 0 9 E Arany J 4 3
50 72 III em Mosdók:   Tanári  É 0 0 0 0 2 E Arany J 4 3
50 72 Lépcsőház  II - III  D 0 0 0 15 0 D Arany J 4 2
50 72 III em  folyosó  D 0 0 0 29 0 D Arany J 4 2
50 72 III em 331. Fizika szertár  D 0 0 0 17 0 D Arany J 4 2
50 72 III em 333. Kémia szertár  D kevés vegyszer lemez szekrényben 0 0 0 17 0 D Arany J 4 2
50 72 III em 311. Fizika előadó  D 0 0 0 65 0 D Arany J 4 2
50 72 III em 341. Stúdió  D 0 0 0 15 0 D Arany J 4 2
50 72 III em 313. Számítástechn.  D 0 0 0 50 0 D Arany J 4 2
50 72 III em 335. tanterem  D 0 0 0 17 0 D Arany J 4 2
50 72 III  em 337. tanterem  D 0 0 0 17 0 D Arany J 4 2
50 72 III em 339. tanterem  D 0 0 0 17 0 D Arany J 4 2
50 72 III em tisztítószeres  D 0 0 0 1 0 D Arany J 4 2
50 72 III em  fiú előtér  D 0 0 0 0 3 E Arany J 4 2
50 72 III em fiú mosdó  D 0 0 0 0 11 E Arany J 4 2
50 72 III em   leány előtér  D 0 0 0 0 4 E Arany J 4 2

DE Arany János Általános  Iskola

Tűzveszélyességi osztály
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helyiség megnevezése használt, tárolt anyag
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50 72 III em leány mosdó  D 0 0 0 0 9 E Arany J 4 2
50 72 III em mosdó  tanári  D 0 0 0 0 2 E Arany J 4 2
50 72 II em lépcsőház  É 0 0 0 15 0 D Arany J 3 3
50 72 II em  folyosó  É 0 0 0 29 0 D Arany J 3 3
50 72 II em 212. tanterem  É 0 0 0 50 0 D Arany J 3 3
50 72 II em 214. tanterem É 0 0 0 50 0 D Arany J 3 3
50 72 II em 232. Tanári  É 0 0 0 15 0 D Arany J 3 3
50 72 II em 216. tanterem É 0 0 0 50 0 D Arany J 3 3
50 72 II em 218. tanterem  É 0 0 0 50 0 D Arany J 3 3
50 72 II em tisztítószeres É 0 0 0 1 0 D Arany J 3 3
50 72 II em  fiú előtér  É 0 0 0 0 3 E Arany J 3 3
50 72 II em Mosdó fiú  É 0 0 0 0 11 E Arany J 3 3
50 72 II em  leány előtér  É 0 0 0 0 4 E Arany J 3 3
50 72 II em mosdó leány 0 0 0 0 9 E Arany J 3 3
50 72 II em Mosdók  Tanári  É 0 0 0 0 2 E Arany J 3 3
50 72 Lépcsőház  I  -  II   D 0 0 0 15 0 D Arany J 3 2
50 72 II em folyosó  D 0 0 0 29 0 D Arany J 3 2
50 72 II em 211. tanterem  D 0 0 0 50 0 D Arany J 3 2
50 72 II em 213. tanterem  D 0 0 0 50 0 D Arany J 3 2
50 72 II em 231. Tanári  D 0 0 0 15 0 D Arany J 3 2
50 72 II em 215. tanterem  D 0 0 0 50 0 D Arany J 3 2
50 72 II em 217. tanterem   D 0 0 0 50 0 D Arany J 3 2
50 72 II em tisztítószeres  D 0 0 0 1 0 D Arany J 3 2
50 72 II em  fiú előtér  D 0 0 0 0 3 E Arany J 3 2
50 72 II em  fiú mosdó   D 0 0 0 0 11 E Arany J 3 2
50 72 II em  leány előtér  D 0 0 0 0 4 E Arany J 3 2
50 72 II em  leány mosdó  D 0 0 0 0 9 E Arany J 3 2
50 72 II em  mosdó   tanári  D 0 0 0 0 2 E Arany J 3 2
50 72 I em lépcsőház  É 0 0 0 15 0 D Arany J 2 3
50 72 I em folyosó É 0 0 0 29 0 D Arany J 2 3
50 72 I em 112. tanterem  É 0 0 0 50 0 D Arany J 2 3
50 72 I em 114. tanterem  É 0 0 0 50 0 D Arany J 2 3
50 72 I em 132. Tanári  É 0 0 0 15 0 D Arany J 2 3
50 72 I em 116. tanterem É 0 0 0 50 0 D Arany J 2 3
50 72 I em 118. tanterem  É 0 0 0 50 0 D Arany J 2 3
50 72 I em tisztítószeres  É 0 0 0 1 0 D Arany J 2 3
50 72 I em f iú előtér  É 0 0 0 0 3 E Arany J 2 3
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50 72 I em fiú mosdó  É 0 0 0 0 11 E Arany J 2 3
50 72 I em leény mosdó  É 0 0 0 0 4 E Arany J 2 3
50 72 I em leány mosdó É 0 0 0 0 9 E Arany J 2 3
50 72 I em mosdók:  Tanári  É 0 0 0 0 2 E Arany J 2 3
50 72  Lépcsőház fszt- I  D 0 0 0 15 0 D Arany J 2 2
50 72 I em folyosó  D 0 0 0 29 0 D Arany J 2 2
50 72 111. tanterem  D 0 0 0 50 0 D Arany J 2 2
50 72 I em 113. tanterem  D 0 0 0 50 0 D Arany J 2 2
50 72 I em 131. Tanári  D 0 0 0 15 0 D Arany J 2 2
50 72 I em  115. tanterem  D 0 0 0 50 0 D Arany J 2 2
50 72 I em 117. tanterem   D 0 0 0 50 0 D Arany J 2 2
50 72 I em tisztítószeres  D 0 0 0 1 0 D Arany J 2 2
50 72 I em fiú előtér  D 0 0 0 0 3 E Arany J 2 2
50 72 I em fiú mosdó  D 0 0 0 0 11 E Arany J 2 2
50 72 I em  leány előtér  D 0 0 0 0 4 E Arany J 2 2
50 72 I em leány mosdó  D 0 0 0 0 9 E Arany J 2 2
50 72 I em mosdó  tanári  D 0 0 0 0 2 E Arany J 2 2
50 72 I em leány öltöző  1  T 0 0 18 0 0 C Arany J 2 1
50 72 I em vizes blokk  1  T 0 0 0 0 12 E Arany J 2 1
50 72 I em kondi terem  T 0 0 0 16 0 D Arany J 2 1
50 72 I em  vizes blokk   T 0 0 0 0 7 E Arany J 2 1
50 72 I em tanári szoba  T 0 0 0 17 0 D Arany J 2 1
50 72 I em. vizes blokk  T 0 0 0 0 7 E Arany J 2 1
50 72 I em leány öltöző  2  T 0 0 18 0 0 C Arany J 2 1
50 72 I em vízesblokk  2  T 0 0 0 0 12 E Arany J 2 1
50 72 I em orvosi szoba  T 0 0 0 13 0 D Arany J 2 1
50 72 Fszt  másoló lépcső alatt   É 0 0 0 5 0 D Arany J 1 3
50 72 Fszt Könyvtár  É nyitott bemutató polcos tárolás 0 0 50 0 0 C Arany J 1 3
50 72 Fszt 014. tanterem  É 0 0 0 50 0 D Arany J 1 3
50 72 Fszt előtér  É 0 0 0 14 0 D Arany J 1 3
50 72 Fszt tanári  É asztal soron papír lapok halmazban 0 0 50 0 0 C Arany J 1 3
50 72 Fszt igazgatói  É 0 0 0 17 0 D Arany J 1 3
50 72 Fszt titkári  É 0 0 0 17 0 D Arany J 1 3
50 72 Fszt Ig. helyettesi   É 0 0 0 17 0 D Arany J 1 3
50 72 Fszt irattár 2 lépcső alatt  É 0 0 0 5 0 D Arany J 1 3
50 72 Fszt Tanári mosdó   É 0 0 0 0 9 E Arany J 1 2
50 72 Fszt Tanári mosdó   É  0 0 0 0 2 E Arany J 1 2
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50 72 Fszt Átjáró    É 0 0 0 0 13 E Arany J 1 2
50 72 Fszt  eszközraktár  előtér   É 0 0 0 3 0 D Arany J 1 2
50 72 Fszt eszköz raktár   É 0 0 0 11 0 D Arany J 1 2
50 72  Fszt folyosó  D 0 0 0 28 0 D Arany J 1 2
50 72 Fszt leány előtér  D 0 0 0 0 4 E Arany J 1 2
50 72 Fszt leány mosdó  D 0 0 0 0 9 E Arany J 1 2
50 72 Fszt személyzeti WC  D 0 0 0 0 2 E Arany J 1 2
50 72 Fszt rajz szertár  D 0 0 0 5 0 D Arany J 1 2
50 72 Fszt  011. tanterem  D 0 0 0 50 0 D Arany J 1 2
50 72 Fszt  013. tanterem  D 0 0 0 50 0 D Arany J 1 2
50 72 Fszt Tűzzománc műhely  D nagymennyiségű papírlap 0 0 15 0 0 C Arany J 1 2
50 72 Fszt 015. tanterem  D 0 0 0 50 0 D Arany J 1 2
50 72 Fszt  017 tanterem  D 0 0 0 50 0 D Arany J 1 2
50 72 Fszt szertár  lépcső alatt D 0 0 0 5 0 D Arany J 1 2
50 72 Fszt tisztítószeres  D 0 0 0 1 0 D Arany J 1 2
50 72  Fszt fiú mosdó előtér  D 0 0 0 0 3 E Arany J 1 2
50 72 Fszt fiú mosdó  D 0 0 0 0 11 E Arany J 1 2
50 72 Fszt mozgáskorlátozott WC  D 0 0 0 0 6 E Arany J 1 2
50 72 Fszt mozgáskorlátozott WC  D 0 0 0 0 6 E Arany J 1 2
50 72 Fszt fiú öltöző  1   T 0 0 18 0 0 C Arany J 1 1
50 72 Fszt vizes blokk  alsós  T 0 0 0 0 12 E Arany J 1 1
50 72 Fszt Tornaterem  T 0 0 0 532 0 D Arany J 1 1
50 72 Fszt szertár 1  T 0 0 0 6 0 D Arany J 1 1
50 72 Fszt szertár  2  T 0 0 0 15 0 D Arany J 1 1
50 72 Fszt műhely  T 0 0 0 16 0 D Arany J 1 1
50 72 Fszt fiú öltöző  2   T 0 0 18 0 0 C Arany J 1 1
50 72 Fszt vizesblok  felsős T 0 0 0 0 12 E Arany J 1 1
50 72 Tűzkijárat 0 0 0 0 6 E Arany J 1 0
50 72 Aula 0 0 0 263 0 D Arany J 1 0
50 72 Porta 0 0 0 5 0 D Arany J 1 0
50 72 Fszt büfé  0 0 0 7 0 D Arany J 1 0
50 72 Fszt büfé raktár  T 0 0 0 5 0 D Arany J 1 0

0 0 187 2842 307 3336Épület összesített adatok
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0 
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187 
2 842 
307 

Az oktató, kutató  és a tevékenységet kiszolgáló helyiségekben, valamint a  befoglaló 
tüzszakaszt alkotó  épületben  végzett tevékenység és tartózkodó létszám   alapján    az  
OTSZ 3  § ( 3/b ) pont előírását figyelembe  véve az épület ( tűzszakasz )besorolása:

"C" Tűzveszélyes

%-os megoszlás
Az adott tűzszakaszban lévő helyiségek alapterülete 

0,00%
0,00%

Tűzveszélyességi osztályok

tűzveszélyességi osztályba sorolt.

5,61%
85,19%
9,20%"E" tűzveszélyességi o.

Alapterületi besorolás alapján "D" mérsékelten  tűzveszélyes

 A  tűzszakaszban egyidejüleg időszakosan  bent  tartózkodók létszáma hozzávetőleg   720        fő

"A" tűzveszélyességi o.
"B" tűzveszélyességi o,
"C" tűzveszélyességi o.
"D" tűzveszéllyességi o.
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49 0
49 88 Bejrtati előtér szélfogó 0 0 0 0 2 E Üzemel  O. 1
49 88 előtér 0 0 0 0 5 E Üzemel  O. 1
49 88 közlekedő fszt 0 0 0 0 20 E Üzemel  O. 1
49 88 elmeleti lépcsőfeljáró 0 0 0 0 9 E Üzemel  O. 1
49 88 09 porta 0 0 0 7 0 D Üzemel  O. 1
49 88 08 mozgássárült wc 0 0 0 0 3 E Üzemel  O. 1
49 88 07 teakonyha 0 0 0 3 0 D Üzemel  O. 1
49 88 06 hőközpont 0 0 0 0 3 E Üzemel  O. 1
49 88 05 tárgyaló 0 0 0 15 0 D Üzemel  O. 1
49 88 04 iroda 0 0 0 25 0 D Üzemel  O. 1
49 88 03 iroda 0 0 0 28 0 D Üzemel  O. 1
49 88 02 iroda 0 0 0 18 0 D Üzemel  O. 1
49 88 01 iroda 0 0 0 10 0 D Üzemel  O. 1
49 88 01-1 iroda 0 0 0 10 0 D Üzemel  O. 1
49 88 I. emelet 0 0 0 0 0 Üzemel  O. 2
49 88 közlekedő fsz 0 0 0 0 24 E Üzemel  O. 2
49 88 17 női wc 0 0 0 0 6 E Üzemel  O. 2
49 88 16 férfi wc 0 0 0 0 5 E Üzemel  O. 2
49 88 15 teakonyha 0 0 0 0 3 D Üzemel  O. 2
49 88 14 iroda 0 0 0 15 0 D Üzemel  O. 2
49 88 13 iroda 0 0 0 25 0 D Üzemel  O. 2
49 88 12 iroda 0 0 0 28 0 D Üzemel  O. 2
49 88 11 iroda 0 0 0 19 0 D Üzemel  O. 2
49 88 10 iroda 0 0 0 15 0 D Üzemel  O. 2
49 88 10-1 iroda (belső helyiség) 0 0 0 13 0 D Üzemel  O. 2
49 88 II emelet 0 0 0 0 0 Üzemel  O. 3
49 88 lépcsőház 0 0 0 0 8 E Üzemel  O. 3

É
p 

sz
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T
sz

 sz
ám

helyiség megnevezése használt, tárolt anyag
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49 88 közlekedő II em 0 0 0 0 23 E Üzemel  O. 3
49 88 24 női wc 0 0 0 0 6 E Üzemel  O. 3
49 88 23 férfi wc 0 0 0 0 5 E Üzemel  O. 3
49 88 22 teakonyha 0 0 0 3 0 D Üzemel  O. 3
49 88 22-1 iroda 0 0 0 16 0 D Üzemel  O. 3
49 88 21 iroda 0 0 0 54 0 D Üzemel  O. 3
49 88 21-1 szerverszoba 0 0 0 6 0 D Üzemel  O. 3
49 88 21-2 iroda 0 0 0 8 0 D Üzemel  O. 3
49 88 21-3 iroda 0 0 0 19 0 D Üzemel  O. 3
49 88 20 iroda 0 0 0 31 0 D Üzemel  O. 3

0 0 0 369 123 491

0 
0 
0 

369 
123 

"D" mérsékelten  tűzveszélyes
tűzveszélyességi osztályba sorolt.

%-os megoszlás
Az adott tűzszakaszban lévő helyiségek alapterülete 

75,07%
24,93%

0,00%
0,00%
0,00%

Az oktató, kutató  és a tevékenységet kiszolgáló helyiségekben, valamint a  befoglaló 
tüzszakaszt alkotó  épületben  végzett tevékenység és tartózkodó létszám   alapján    az  
OTSZ 3  § ( 3/b ) pont előírását figyelembe  véve az épület ( tűzszakasz )besorolása:

Épület összesített adatok

Tűzveszélyességi osztályok
"A" tűzveszélyességi o.
"B" tűzveszélyességi o,
"C" tűzveszélyességi o.
"D" tűzveszéllyességi o.
"E" tűzveszélyességi o.
Alapterületi besorolás alap "D" mérsékelten  tűzveszélyes

 A  tűzszakaszban egyidejüleg időszakosan  bent  tartózkodók létszáma hozzávetőleg         fő
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51 0
51 73 tető liftgépház NY-i lift gép 0 0 0 16 0 D KLT Á Isk 6
51 73 tető tágulási tartály tágulási tartály fütéshez 0 0 0 0 3 E KLT Á Isk 6
51 73 tető liftgépház K-i lift gép 0 0 0 14 0 D KLT Á Isk 6
51 73 IV - tetőkijárat lépcsőház NY-i seleje padok tárolása 0 0 0 20 0 D KLT Á Isk 5
51 73 IV emelet közlekedő  folyosó beépitett faszekrények 0 0 0 219 0 D KLT Á Isk 5
51 73 IV 413 előtér,   WC 0 0 0 0 13 E KLT Á Isk 5
51 73 IV 413-1 fizikai szertár oktatási anyagok 0 0 0 18 0 D KLT Á Isk 5
51 73 IV 412 fizikai előadó butor  0 0 0 73 0 D KLT Á Isk 5
51 73 IV 411 kémiai előkészítő vegyifülke,vegyszerek (max 20 l) 0 0 19 0 0 C KLT Á Isk 5
51 73 IV 410 biológiai előkészítő óvegezett butorok 0 0 0 18 0 D KLT Á Isk 5
51 73 IV 408 biológiai előadó butor szemléltetőeszköz átjáróajtó 0 0 0 73 0 D KLT Á Isk 5
51 73 IV 408 informatikai tanterem számítógépek asztalon  0 0 0 36 0 D KLT Á Isk 5
51 73 IV 407 földrajzi előadó butor, TV 0 0 0 52 0 D KLT Á Isk 5
51 73 IV informatika tanári a foly  végén vegyes számítástechnikai eszközök 0 0 0 8 0 D KLT Á Isk 5
51 73 IV 405 fiú WC 0 0 0 0 12 E KLT Á Isk 5
51 73 IV 404 fotolabor fotoanyagok 0 0 0 2 0 D KLT Á Isk 5
51 73 IV 402 leány WC 0 0 0 0 17 E KLT Á Isk 5
51 73 IV - tetőkijárat  lépcsőház  K-i. selejt padok tárolása 0 0 0 20 0 D KLT Á Isk 5
51 73 IV 420 iroda butor, szőnyeg 0 0 0 17 0 D KLT Á Isk 5
51 73 IV 421 tanterem padok, székek,dobogó 0 0 0 18 0 D KLT Á Isk 5
51 73 IV 422 tanterem butor, padok, szőnyeg ( 30 fő) 0 0 0 36 0 D KLT Á Isk 5
51 73 IV 423 informatika szertár nagymennyiségű  papírlap szanaszét 0 0 18 0 0 C KLT Á Isk 5
51 73 IV 424 fénymásoló szoba elektromos eszközök 0 0 0 17 0 D KLT Á Isk 5
51 73 III- IV lépcsőház  Ny-i 0 0 0 0 30 E KLT Á Isk 4
51 73 III közlekedési folyosó beépített ruhásszekrények 0 0 0 227 0 D KLT Á Isk 4
51 73 III 318  előtér  WC 0 0 0 0 13 E KLT Á Isk 4
51 73 III 318  - 1 szertár papir szemléltetőeszközök 0 0 18 0 0 C KLT Á Isk 4
51 73 III.311  rajz tanterem butor, padok 0 0 0 55 0 D KLT Á Isk 4

Kossuth Lajos Gyakorló  Általános  Iskola
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51 73 III 310 nyelvi labor 0 0 0 55 0 D KLT Á Isk 4
51 73 III 309 angol   tanterem butor, padok 0 0 0 55 0 D KLT Á Isk 4
51 73 III 308 matematika tanterem butor, padok 0 0 0 55 0 D KLT Á Isk 4
51 73 III 307 matemaika tanterem butor, padok 0 0 0 55 0 D KLT Á Isk 4
51 73 III.305 fiu WC 0 0 0 0 12 E KLT Á Isk 4
51 73 III.304 takaritószeres 0 0 0 2 0 D KLT Á Isk 4
51 73 III.302 leány WC 0 0 0 0 17 E KLT Á Isk 4
51 73 III - IV lépcsőház K-i 0 0 0 0 30 E KLT Á Isk 4
51 73 III.319 tanterem butor,padok 0 0 0 55 0 D KLT Á Isk 4
51 73 III.320 tanterem butor, padok 0 0 0 55 0 D KLT Á Isk 4
51 73 II-III lépcsőház Ny-i 0 0 0 0 30 E KLT Á Isk 3
51 73 II. közlekedési folyosó beépített ruhásszekrények 0 0 0 227 0 D KLT Á Isk 3
51 73 II. 218 előtér,  WC 0 0 0 0 13 E KLT Á Isk 3
51 73 II. 218 -1  alsótagozatos szertár oktatási makettek 0 0 0 18 0 D KLT Á Isk 3
51 73 II. 211 alsós  tanterem butor, padok 0 0 0 55 0 D KLT Á Isk 3
51 73 II. alsós 210 tanterem butor, padok 0 0 0 55 0 D KLT Á Isk 3
51 73 II. 209történelem  tanterem butor,padok 0 0 0 55 0 D KLT Á Isk 3
51 73 II. 208  magyar tanterem butor, padok 0 0 0 55 0 D KLT Á Isk 3
51 73 II. 207  magyar tanterem butor, padok 0 0 0 55 0 D KLT Á Isk 3
51 73 II. 205 fiu WC 0 0 0 0 12 E KLT Á Isk 3
51 73 II. 204 takaritószeres takaritószerek 0 0 2 0 0 C KLT Á Isk 3
51 73 II. 202 leány WC 0 0 0 0 17 E KLT Á Isk 3
51 73 II-III lépcsőház K-i 0 0 0 0 30 E KLT Á Isk 3
51 73 II. 219 alsós  tanterem butor, padok 0 0 0 55 0 D KLT Á Isk 3
51 73 II. 220  alsós tanterem butor, padok 0 0 0 55 0 D KLT Á Isk 3
51 73 I -II  lépcsőház   Ny-i 0 0 0 0 30 E KLT Á Isk 2
51 73 I. közlekedőfolyosó beépített ruhásszekrény 0 0 0 227 0 D KLT Á Isk 2
51 73 I. 118  előtér, WC 0 0 0 0 13 E KLT Á Isk 2
51 73 I. 118-1   magyar,  történelem  szertár vegyes eszközök 0 0 0 18 0 D KLT Á Isk 2
51 73 I. 111 Ének tanterem butor, padok 0 0 0 73 0 D KLT Á Isk 2
51 73 I. 110 tanterem butor, padok 0 0 0 55 0 D KLT Á Isk 2
51 73 I. csatlakozó folyosó üvegezet vitrinek 0 0 0 43 0 D KLT Á Isk 2
51 73 I. 128 tanári szoba asytalok, székek, szekrények 0 0 0 72 0 D KLT Á Isk 2
51 73 I. 126 titkárnői szoba asztal, székek számítógép 0 0 0 19 0 D KLT Á Isk 2
51 73 I. 127 igazgatói iroda butor, ülőgarnitura,szekrény 0 0 0 19 0 D KLT Á Isk 2
51 73 I  125 igazgatóhelyettesi iroda asztalok, székek, szekrények 0 0 0 43 0 D KLT Á Isk 2
51 73 I. angol tanterem (jobboldal) papiranyagok nyitott polcon 0 0 17 0 0 C KLT Á Isk 2
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51 73 I  könyvtár (baloldal) papiranyagok 0 0 25 0 0 C KLT Á Isk 2
51 73 I. tanári folyosó szekrények,asztalok, székek 0 0 0 177 0 D KLT Á Isk 2
51 73 I. 124 tanterem butor, padok 0 0 0 52 0 D KLT Á Isk 2
51 73 I. 123 politechnikai műhely villanytľzhely, varrógép, szekrény 0 0 0 53 0 D KLT Á Isk 2
51 73 I. 122 politechnikai műhely satupadok, furógép, szekrények 0 0 0 53 0 D KLT Á Isk 2
51 73 I. 121 tanterem butor, padok 0 0 0 52 0 D KLT Á Isk 2
51 73 I 109 alsós tanterem butor, padok,  székek 0 0 0 55 0 D KLT Á Isk 2
51 73 I. 108 tanterem butor, padok 0 0 0 55 0 D KLT Á Isk 2
51 73 I. 107 tanterem butor, padok 0 0 0 55 0 D KLT Á Isk 2
51 73 I. 102 leány WC 0 0 0 0 17 E KLT Á Isk 2
51 73 I. 104 takaritószeres takaritószerek 0 0 2 0 0 C KLT Á Isk 2
51 73 I. 119 tanterem butor, padok 0 0 0 55 0 D KLT Á Isk 2
51 73 I. 105 fiu WC 0 0 0 0 12 E KLT Á Isk 2
51 73 I. 120 tanterem butor, padok 0 0 0 55 0 D KLT Á Isk 2
51 73 I -II  lépcsőház   K-i 30 D KLT Á Isk 2
51 73 fszt főbejárati szélfogó 0 0 0 0 18 E KLT Á Isk 1
51 73 fszt közlekedő 0 0 0 0 261 E KLT Á Isk 1
51 73 fszt - I  Ny-i oldali lépcsőház 0 0 0 0 30 D KLT Á Isk 1
51 73 fszt hivatalsegédi öltöző lemez öltözöszekrények 0 0 17 0 0 C KLT Á Isk 1
51 73 fszt 7 fiu WC 0 0 0 0 5 E KLT Á Isk 1
51 73 fszt 10 leány WC 0 0 0 0 5 E KLT Á Isk 1
51 73 fszt NY-I szélfogó 0 0 0 17 0 D KLT Á Isk 1
51 73 fszt büfé 0 0 18 0 0 C KLT Á Isk 1
51 73 fszt portaszoba elektromos főkapcsoló 0 0 0 17 0 D KLT Á Isk 1
51 73 fszt 17 gondnoki iroda butor szőnyeg 0 0 0 17 0 D KLT Á Isk 1
51 73 fszt 18 ifjusági szoba szekrény, studió 0 0 0 35 0 D KLT Á Isk 1
51 73 fszt 19 orvosi szoba heverő szekrény, asztal 0 0 0 19 0 D KLT Á Isk 1
51 73 fszt 20 női öltöző öltözőpadok, fogasok 0 0 19 0 0 C KLT Á Isk 1
51 73 fszt 20-1 női fürdő 0 0 0 0 17 E KLT Á Isk 1
51 73 fszt 21 fiu öltöző öltözőpadok, fogasok 0 0 19 0 0 C KLT Á Isk 1
51 73 fszt21-1 fiu fürdő 0 0 0 0 17 E KLT Á Isk 1
51 73 fszt 22 torna tanári butor 0 0 0 17 0 D KLT Á Isk 1
51 73 fszt D-NY-i kijárati szélfogó tornaszerek 0 0 0 19 0 D KLT Á Isk 1
51 73 fszt 24 tornaterem 0 0 0 343 0 D KLT Á Isk 1
51 73 fszt folyosó a tornateremhez 0 0 0 0 176 E KLT Á Isk 1
51 73 fszt közl folyosón torna szertár 0 0 0 14 0 D KLT Á Isk 1
51 73 fszt közl folyosón könyv raktár 0 0 14 0 0 C KLT Á Isk 1
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51 73 fszt K-i oldalkijárati szélfogó 0 0 0 0 17 E KLT Á Isk 1
51 73 fszt 16 kézi raktár takaritószerek 0 0 0 2 0 D KLT Á Isk 1
51 73 fszt szolgálati lakás 0 0 0 57 0 D KLT Á Isk 1
51 73 fszt alagsori lejáró K-i kerékpárok, egyéb éghető anyagok 0 0 0 15 0 D KLT Á Isk 1
51 73 fszt -I  lépcsőház K-i 0 0 0 0 15 E KLT Á Isk 1
51 73 pince közlekedő raktár padok,székek 0 0 0 33 0 D KLT Á Isk 0
51 73 pince alagut, raktár padok, székek selejtanyagok 0 0 0 30 0 D KLT Á Isk 0
51 73 pince alagut 0 0 0 60 0 D KLT Á Isk 0
51 73 pince  raktár selejt anyagok 0 0 0 11 0 D KLT Á Isk 0
51 73 pince gázóra helyiség 2 db gázmérő 25 m3 -es 0 0 0 5 0 D KLT Á Isk 0
51 73 pince hőközpont,műhely vegyes anyagok, éghető folyadék 2 l 0 0 0 46 0 D KLT Á Isk 0
51 95 fszt 14 étterem asztalok, székek, kézmosók 0 0 0 164 0 D Debr Camp Kht 1
51 95 fszt konyha helyiségei 13 kiszolgáló helyiség 0 0 0 158 0 D Debr Camp Kht 1

0 0 87 1079 561 1727

0 
0 

87 
1 079 
561 

Az oktató, kutató  és a tevékenységet kiszolgáló helyiségekben, valamint a  befoglaló tüzszakaszt 
alkotó  épületben  végzett tevékenység és tartózkodó létszám   alapján    az  OTSZ 3  § ( 3/b ) pont 
előírását figyelembe  véve az épület ( tűzszakasz )besorolása:

"C" tűzveszélyes

%-os megoszlás
Az adott tűzszakaszban lévő helyiségek alapterülete 

0,00%
0,00%

Épület összesített adatok

Tűzveszélyességi osztályok

tűzveszélyességi osztályba sorolt.

5,04%
62,48%
32,48%"E" tűzveszélyességi o.

Alapterületi besorolás alapján "D" mérsékelten  tűzveszélyes

 A  tűzszakaszban egyidejüleg időszakosan  bent  tartózkodók létszáma hozzávetőleg  750       fő

"A" tűzveszélyességi o.
"B" tűzveszélyességi o,
"C" tűzveszélyességi o.
"D" tűzveszéllyességi o.
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52 0
52 74 padlástér 0 0 163 0 0 C Gimnázium 3
52 74 lépcsőfeljáró 0 0 0 0 21 E Gimnázium 2
52 74 100 közlekedő folyosó 0 0 0 0 9 E Gimnázium 2
52 74  női WC 0 0 0 0 7 E Gimnázium 2
52 74 100-1 pihenő, váró 0 0 0 12 0 D Gimnázium 2
52 74 101  igazgatóhelyettes 0 0 0 21 0 D Gimnázium 2
52 74 102 terasz  101 ből a kijárat 0 0 0 0 43 E Gimnázium 2
52 74 103  igazgató 0 0 0 35 0 D Gimnázium 2
52 74 104 adminisztrátor 0 0 0 18 0 D Gimnázium 2
52 74 104-1  teakonyha 0 0 0 7 0 D Gimnázium 2
52 74 105  padlásfeljáró 1 0 0 0 0 7 E Gimnázium 2
52 74 106 igazgatóhelyettes 0 0 0 21 0 D Gimnázium 2
52 74 113 közlekedő 0 0 0 0 30 E Gimnázium 2
52 74 111 tantestületi tanácskozó 0 0 0 120 0 D Gimnázium 2
52 74 107 ffi WC 0 0 0 0 8 E Gimnázium 2
52 74 110 ffi WC 0 0 0 0 8 E Gimnázium 2
52 74 118  lécsőház 0 0 0 0 21 E Gimnázium 2
52 74 117 közlekedő 0 0 0 0 30 E Gimnázium 2
52 74 112 női WC 0 0 0 0 8 E Gimnázium 2
52 74 113  vendégszoba 0 0 0 19 0 D Gimnázium 2
52 74 114 vendégszoba 0 0 0 35 0 D Gimnázium 2
52 74 115  média terem 0 0 0 40 0 D Gimnázium 2
52 74 116  irattár 0 0 4 0 0 C Gimnázium 2
52 74 107 padlásfeljáró 2 0 0 0 0 7 E Gimnázium 2
52 74 108 előtér székek, asztalok 0 0 0 15 0 D Gimnázium 2
52 74 109  teakonyha 108 ből a bejárat 0 0 0 7 0 D Gimnázium 2
52 74 01 előtér 0 0 0 0 2 E Gimnázium 1
52 74 02 szélfogó 0 0 0 0 6 E Gimnázium 1

DE Gyakorló Gimnázium Igazgatási épület
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52 74 03 porta 0 0 0 13 0 D Gimnázium 1
52 74 04 közlekedő folyosó 0 0 0 0 19 E Gimnázium 1
52 74 1  gondnoki és stúdió 0 0 0 17 0 D Gimnázium 1
52 74 2  elektromos főkapcsoló 0 0 0 9 0 D Gimnázium 1
52 74 3  tea konyha 0 0 0 12 0 D Gimnázium 1
52 74 05 női WC 0 0 0 0 7 E Gimnázium 1
52 74 5 iroda 0 0 0 19 0 D Gimnázium 1
52 74 6  gazdasági vezető 0 0 0 36 0 D Gimnázium 1
52 74 06 előtér 0 0 0 0 13 E Gimnázium 1
52 74 07 közlekedő folyosó 0 0 0 0 17 E Gimnázium 1
52 74 08 előtér 0 0 0 0 11 E Gimnázium 1
52 74 019 közlekedő 0 0 0 0 17 E Gimnázium 1
52 74 7 ffi WC 0 0 0 0 8 E Gimnázium 1
52 74 8  raktár 0 0 0 13 0 D Gimnázium 1
52 74 9  tanárjelöltek 0 0 0 35 0 D Gimnázium 1
52 74 021 ffi WC 0 0 0 0 7 E Gimnázium 1
52 74 018 orvosi rendelő váró 0 0 0 0 4 E Gimnázium 1
52 74 022 takaritó szeres 0 0 1 0 0 C Gimnázium 1
52 74  orvosi vetkőző  018 váróból nyilik 0 0 0 2 0 D Gimnázium 1
52 74 13 orvosi 0 0 0 0 6 E Gimnázium 1
52 74 13-1  orvosi öltöző 0 0 8 0 0 C Gimnázium 1
52 74 13-2  WC 0 0 0 0 2 E Gimnázium 1
52 74 14  tanári 0 0 0 30 0 D Gimnázium 1
52 74 15  tanári dolgozó 0 0 0 19 0 D Gimnázium 1
52 74 027 előtér 0 0 0 0 11 E Gimnázium 1
52 74 028  közlekedő folyosó 0 0 0 0 24 E Gimnázium 1
52 74 029 előtér 0 0 0 0 13 E Gimnázium 1
52 74 031- 039 szolgálati lakás 0 0 0 88 0 D Gimnázium 1
52 74 01 lépcsőház pince 0 0 0 0 3 E Gimnázium 0
52 74 02 raktár pince 0 0 19 0 0 C Gimnázium 0
52 74 001  hőközpont 0 0 0 0 13 E 0
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52 74 002 közlekedő folyosó 0 0 0 0 8 E Gimnázium 0
52 74 003 raktár 0 0 0 7 0 D Gimnázium 0
52 74 004 raktár 0 0 0 10 0 D Gimnázium 0
52 74 005 közlekedő folyosó 0 0 0 0 24 E Gimnázium 0
52 74 006 takarítószeres 0 0 7 0 0 C Gimnázium 0
52 74 007 raktár 0 0 0 12 0 D Gimnázium 0
52 74 008 raktár 0 0 0 17 0 D Gimnázium 0

0 0 202 689 414 1305

0 
0 

202 
689 
414 

"B" tűzveszélyességi o,
"C" tűzveszélyességi o.
"D" tűzveszéllyességi o.

%-os megoszlás
Az adott tűzszakaszban lévő helyiségek alapterülete 

0,00%
Tűzveszélyességi osztályok
"A" tűzveszélyességi o.

52,80%
31,72%

Az oktató, kutató  és a tevékenységet kiszolgáló helyiségekben, valamint a  befoglaló tüzszakaszt 
alkotó  épületben  végzett tevékenység és tartózkodó létszám   alapján    az  OTSZ 3  § ( 3/b ) 
pont előírását figyelembe  véve az épület ( tűzszakasz )besorolása:

"D" mérsékelten  tűzveszélyes
tűzveszélyességi osztályba sorolt.

0,00%
15,48%

Épület összesített adatok

    60   fő

"E" tűzveszélyességi o.
Alapterületi besorolás alapján "D" mérsékelten  tűzveszélyes

 A  tűzszakaszban egyidejüleg időszakosan  bent  tartózkodók létszáma hozzávetőleg  
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53 0 Gimnázium
53 74 tetőtér 0 0 0 0 775 E Gimnázium 4
53 74 240   II. emeleti dohányzó 0 0 0 0 9 E Gimnázium 3
53 74 II em lépcsőház D-i 0 0 0 0 37 E Gimnázium 3
53 74 238  női WC előtér, WC 0 0 0 0 16 E Gimnázium 3
53 74 236 mozgás korlátozott WC 0 0 0 0 3 E Gimnázium 3
53 74 234 tanári WC 0 0 0 0 3 E Gimnázium 3
53 74 232 férfi WC előtér, WC 0 0 0 0 17 E Gimnázium 3
53 74 231 nyelvi szaktanterem, szertár 0 0 0 42 0 D Gimnázium 3
53 74 229  német tanári dolgozó 0 0 0 21 0 D Gimnázium 3
53 74 228 nyelvi szaktanterem 0 0 0 42 0 D Gimnázium 3
53 74 227 Nyelvi szaktanterem 0 0 0 44 0 D Gimnázium 3
53 74 226  közlekedő folyosó D-i 0 0 0 0 108 E Gimnázium 3
53 74 225 tanterem 0 0 0 70 0 D Gimnázium 3
53 74 224 tanterem 0 0 0 71 0 D Gimnázium 3
53 74 223 tanterem 0 0 0 71 0 D Gimnázium 3
53 74 222 tanterem 0 0 0 72 0 D Gimnázium 3
53 74 221 tanterem 0 0 0 78 0 D Gimnázium 3
53 74 220 tanterem 0 0 0 72 0 D Gimnázium 3
53 74 219 tanterem 0 0 0 71 0 D Gimnázium 3
53 74 218 tanterem 0 0 0 72 0 D Gimnázium 3
53 74 217 tanterem 0 0 0 70 0 D Gimnázium 3
53 74 215 nyelvi labor 0 0 0 66 0 D Gimnázium 3
53 74 214 nyelvtanári szoba 0 0 0 21 0 D Gimnázium 3
53 74 213 nyelvi szaktanterem 0 0 0 44 0 D Gimnázium 3
53 74 212 szertár feljáró a padlástérre 0 0 0 19 0 D Gimnázium 3
53 74 210 férfi WC előtér, WC 0 0 0 0 18 E Gimnázium 3
53 74 207 férfi tanári WC 0 0 0 0 5 E Gimnázium 3
53 74 204 Női WC előtér, WC 0 0 0 0 16 E Gimnázium 3
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53 74 203 közlekedő folyosó 0 0 0 0 115 E Gimnázium 3
53 74 201/A latin tanári dolgozó 0 0 0 14 0 D Gimnázium 3
53 74 201 Zsibongó 0 0 0 0 114 E Gimnázium 3
53 74 II em  lépcsőház É-i 0 0 0 0 37 E Gimnázium 3
53 74 135  I em dohányzó 0 0 0 0 7 E Gimnázium 2
53 74 I em lépcsőház D-i 0 0 0 0 37 E Gimnázium 2
53 74 133 női WC előtér, WC 0 0 0 0 18 E Gimnázium 2
53 74 131 mozgáskorlátozott WC 0 0 0 0 3 E Gimnázium 2
53 74 129 tanári WC 0 0 0 0 5 E Gimnázium 2
53 74 127 férfi WC előtér, WC 0 0 0 0 17 E Gimnázium 2
53 74 126 közlekedő D-i 0 0 0 0 99 E Gimnázium 2
53 74 125 biológiai előadó 0 0 0 79 0 D Gimnázium 2
53 74 124 biológiai előkészítő és szertár 0 0 0 40 0 D Gimnázium 2
53 74 123 biológia tanári szoba 0 0 0 22 0 D Gimnázium 2
53 74 122 tanterem 0 0 0 61 0 D Gimnázium 2
53 74 121 tanterem 0 0 0 62 0 D Gimnázium 2
53 74 120 tanterem 0 0 0 63 0 D Gimnázium 2
53 74 119 tanterem 0 0 0 64 0 D Gimnázium 2
53 74 118 tanterem 0 0 0 67 0 D Gimnázium 2
53 74 117 tanterem 0 0 0 64 0 D Gimnázium 2
53 74 116 tanterem 0 0 0 63 0 D Gimnázium 2
53 74 115 tanterem 0 0 0 64 0 D Gimnázium 2
53 74 114 tanterem 0 0 0 66 0 D Gimnázium 2
53 74 113 tanterem 0 0 0 63 0 D Gimnázium 2
53 74 112 tanári szoba 0 0 0 15 0 D Gimnázium 2
53 74 111 tanterem 0 0 0 63 0 D Gimnázium 2
53 74 109 férfi WC előtér, WC 0 0 0 0 17 E Gimnázium 2
53 74 106 tanári WC 0 0 0 0 5 E Gimnázium 2
53 74 103 női WC előtér, WC 0 0 0 0 15 E Gimnázium 2
53 74 102 közlekedő folyosó É-i 0 0 0 0 87 E Gimnázium 2
53 74 101/A orosz tanái dolgozó 0 0 0 14 0 D Gimnázium 2
53 74 101 zsibongó 0 0 0 0 101 E Gimnázium 2
53 74 I em lépcsőház É-i 0 0 0 0 37 E Gimnázium 2
53 74  fszt lépcsőház  D-i 0 0 0 0 37 E Gimnázium 1
53 74 53 takarítószeres (WC előtérből) 0 0 1 0 0 C Gimnázium 1
53 74 52 női WC előtér, WC 0 0 0 0 14 E Gimnázium 1
53 74 51 mozgássérült WC 0 0 0 0 4 E Gimnázium 1
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53 74 49 férfi WC előtér, WC 0 0 0 0 15 E Gimnázium 1
53 74 48 kémia tanári szoba 0 0 0 19 0 D Gimnázium 1
53 74 47 tanári szoba előtér 0 0 0 9 0 D Gimnázium 1
53 74 46 kémia szertrár 0 0 9 0 0 C Gimnázium 1
53 74 43 matematika  tanári  dolgozó 0 0 0 35 0 D Gimnázium 1
53 74 40 női WC előtér, WC 0 0 0 0 10 E Gimnázium 1
53 74 38 férfi WC előtér, WC 0 0 0 0 12 E Gimnázium 1
53 74 37 matematikai  szertár 0 0 0 13 0 D Gimnázium 1
53 74 36 matematika tanári dolgozó 0 0 0 33 0 D Gimnázium 1
53 74 35 kémia előadó 0 0 76 0 0 C Gimnázium 1
53 74 34 Kémia- Biológia előkészítő 0 0 37 0 0 C Gimnázium 1
53 74 33 Kémia- Biológia labor 0 0 58 0 0 C Gimnázium 1
53 74 32 közlekedő folyosó D-i 0 0 0 0 49 E Gimnázium 1
53 74 29 előtér 0 0 0 0 12 E Gimnázium 1
53 74 28 diszpécser szoba 0 0 0 8 0 D Gimnázium 1
53 74 27  fénymásoló 0 0 0 8 0 D Gimnázium 1
53 74 26 fizikai előadó 0 0 0 81 0 D Gimnázium 1
53 74 25 fizikai előkészítő és szertár 0 0 0 40 0 D Gimnázium 1
53 74 24 fizikai laboratórium 0 0 0 69 0 D Gimnázium 1
53 74 23 fizika tanári dolgozó 0 0 0 32 0 D Gimnázium 1
53 74 20 tanári WC előtér, WC 0 0 0 0 11 E Gimnázium 1
53 74 19 angol tanári szoba 0 0 0 39 0 D Gimnázium 1
53 74 18 szertár ( angol) belső helyiség 0 0 0 12 0 D Gimnázium 1
53 74 17angol tanári bejárati  előtér 0 0 0 6 0 D Gimnázium 1
53 74 16 szertár ( angol) belső helyiség 0 0 0 9 0 D Gimnázium 1
53 74 15  szertár (angol) belső helyiség 0 0 0 9 0 D Gimnázium 1
53 74 13 férfi WC előtér, WC 0 0 0 0 15 E Gimnázium 1
53 74 12 mozgássérült WC 0 0 0 0 3 E Gimnázium 1
53 74 9 női WC előtér, WC 0 0 0 0 14 E Gimnázium 1
53 74 8 közlekedő É-i 0 0 0 0 54 E Gimnázium 1
53 74 fszt lépcsőház  É-i 0 0 0 0 44 E Gimnázium 1
53 74 7 előtér É-i 0 0 0 0 78 E Gimnázium 1
53 74 lépcsőfeljáró É-i mozgáskorlátozott felvonó 0 0 0 0 14 E Gimnázium 1
53 74 31 előtér 0 0 0 0 76 E Gimnázium 1
53 74 30/a lift gépház 0 0 0 9 0 D Gimnázium 1
53 74 3  szélfogó K-i 0 0 0 0 12 E Gimnázium 1
53 74 2 előcsarnok 0 0 0 0 106 E Gimnázium 1

DEBRECENI EGYETEM
Tudományegyetemi Karok

épületeinek tűzveszélyességi osztályba sorolása

2006-10-15 135
Készítette:T-M VÉD BT.

Serbán György 06-30-9550-158



53 74 1 szélfogó NY-i 0 0 0 0 11 E Gimnázium 1
53 74 045 női WC előtér, WC 0 0 0 0 11 E Gimnázium 0
53 74 022 közlekedő É-D-i 0 0 0 0 23 E Gimnázium 0
53 74 023 férfi WC előtér, WC 0 0 0 0 13 E Gimnázium 0
53 74 025 előtér (udvari kijárat D-i oldal) 0 0 0 0 12 E Gimnázium 0
53 74 028-030 mosdó, WC zuhanyzó 027-ből a bejárat 0 0 0 0 16 E Gimnázium 0
53 74 027 férfi öltöző 0 0 13 0 0 C Gimnázium 0
53 74 031 teakonyha 0 0 0 10 0 D Gimnázium 0
53 74 035 zuhanyzó 032-ből a bejárat 0 0 0 0 16 E Gimnázium 0
53 74 034 takaritószeres 032-ből a bejárat 0 0 7 0 0 C Gimnázium 0
53 74 033 mosdó 032-ból a bejárat 0 0 0 10 0 D Gimnázium 0
53 74 032 női öltöző 0 0 20 0 0 C Gimnázium 0
53 74 037 ruhatár bejárat a lépcsőházból 0 0 72 0 0 C Gimnázium 0
53 74 038 hőközpont bejárat a ruhatárból 0 0 0 0 46 E Gimnázium 0
53 74 039-041 ruhatár 0 0 49 0 0 C Gimnázium 0
53 74 042 raktár 0 0 9 0 0 C Gimnázium 0
53 74 43 Iskolatörténeti muzeum 0 0 0 12 0 D Gimnázium 0
53 74 044  Iskolatörténeti muzeum 0 0 0 15 0 D Gimnázium 0
53 74 21 közlekedő folyosó D-i fogasos ruhatárolás 0 0 64 0 0 C Gimnázium 0
53 74 020 tároló lépcső alatt 0 0 3 0 0 C Gimnázium 0
53 74 018/a búvótér 0 0 0 0 5 E Gimnázium 0
53 74 018 búvótér 0 0 0 0 12 E Gimnázium 0
53 74 017  lépcsőház D-i lejárat az alagsorba 0 0 0 0 38 E Gimnázium 0
53 74 015 raktár 0 0 9 0 0 C Gimnázium 0
53 74 014 ruhatár 0 0 14 0 0 C Gimnázium 0
53 74 013 ruhatár fogasos ruhatárolás 0 0 14 0 0 C Gimnázium 0
53 74 012/a hőközpont ( bejárat 012 ből ) 0 0 0 0 45 E Gimnázium 0
53 74 012 ruhatár ( bejárat 02 előtérből) 0 0 94 0 0 C Gimnázium 0
53 74 011 ruhatár bejárat a É-i közlekedőről 0 0 43 0 0 C Gimnázium 0
53 74 010 pinceklub 0 0 0 82 0 D Gimnázium 0
53 74 09 előtér É-i oldal alagsori kijárat 0 0 0 0 4 E Gimnázium 0
53 74 07 férfi WC előtér, WC 0 0 0 0 15 E Gimnázium 0
53 74 06 Közlekedő É-D-i 0 0 0 0 17 E Gimnázium 0
53 74 04 női WC előtér, WC víz főelzáró 0 0 0 0 9 E Gimnázium 0
53 74 03 közlekedő folyosó  É-i fogasos ruhatárolás 0 0 60 0 0 C Gimnázium 0
53 74 02/a búvótér 0 0 0 0 8 E Gimnázium 0
53 74 02 tároló táska tároló szekrények 0 0 0 9 0 D Gimnázium 0
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53 74 01  alagsori lépcsőház É-i 0 0 0 0 32 E Gimnázium 0
53 99 4  büfé kiszolgáló 0 0 0 17 0 D Gimnázium 1
53 99 5 raktár 0 0 0 5 0 D Gimnázium 1
53 99 6/b öltöző 0 0 2 0 0 C Gimnázium 1
53 99 6/a mosdó-WC 0 0 0 2 0 D Gimnázium 1
53 99 6 büfé közlekedő 0 0 0 6 0 D Gimnázium 1
53 99 30 hulladék tároló 0 0 4 0 0 C Gimnázium 1

0 0 658 2429 2634 5721

0 
0 

658 
2 429 
2 634 

tűzveszélyességi osztályba sorolt.

 A  tűzszakaszban egyidejüleg időszakosan  bent  tartózkodók létszáma hozzávetőleg  

Alapterületi besorolás alapján "D" mérsékelten  tűzveszélyes

Az oktató, kutató  és a tevékenységet kiszolgáló helyiségekben, valamint a  befoglaló tüzszakaszt 
alkotó  épületben  végzett tevékenység és tartózkodó létszám   alapján    az  OTSZ 3  § ( 3/b ) 
pont előírását figyelembe  véve az épület ( tűzszakasz )besorolása:

"D" mérsékelten  tűzveszélyes

42,46%
46,04%

"C" tűzveszélyességi o.
"D" tűzveszéllyességi o.
"E" tűzveszélyességi o.

Tűzveszélyességi osztályok
"A" tűzveszélyességi o.
"B" tűzveszélyességi o,

11,50%

    450   fő

Épület összesített adatok

%-os megoszlás
Az adott tűzszakaszban lévő helyiségek alapterülete 

0,00%
0,00%
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54 0 Gimnázium

54 74 201 lépcsőház 0 0 0 0 10 E Gimnázium 3
54 74 202 padlás előtér 0 0 0 0 14 E Gimnázium 3
54 74 203 padlástér bal 0 0 0 328 0 D Gimnázium 3
54 74 204 padlástér szemben 0 0 0 30 0 D Gimnázium 3
54 74 205 padlástér jobb 0 0 0 328 0 D Gimnázium 3
54 74 101 lépcsőház 0 0 0 0 21 E Gimnázium 2
54 74 102 közlekedő 0 0 0 0 117 E Gimnázium 2
54 74 103-106 női WC 0 0 0 0 19 E Gimnázium 2
54 74 107 konditerem 0 0 0 0 79 D Gimnázium 2
54 74 108 szertár (107-ből) 0 0 0 0 18 E Gimnázium 2
54 74 109 öltöző előtér 0 0 0 0 5 E Gimnázium 2
54 74 110 öltöző 0 0 24 0 C Gimnázium 2
54 74 111 mosdó 0 0 0 0 9 E Gimnázium 2
54 74 112 zuhanyzó 0 0 0 0 17 E Gimnázium 2
54 74 114 takaritószeres 0 0 1 0 C Gimnázium 2
54 74 115 előtér 0 0 0 0 5 E Gimnázium 2
54 74 116 öltöző 0 0 24 0 C Gimnázium 2
54 74 117 mosdó 0 0 0 0 9 E Gimnázium 2
54 74 118 zuhanyzó 0 0 0 0 17 E Gimnázium 2
54 74 120 takaritószeres 0 0 1 0 0 C Gimnázium 2
54 74 121 verseny iroda 0 0 0 27 0 D Gimnázium 2
54 74 122 előtér 0 0 0 0 5 E Gimnázium 2
54 74 123 öltöző 0 0 24 0 0 C Gimnázium 2
54 74 124 mosdó 0 0 0 0 9 E Gimnázium 2
54 74 125 zuhanyzó 0 0 0 0 17 E Gimnázium 2
54 74 127 takaritószeres 0 0 1 0 0 C Gimnázium 2
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DE Gyakorló Gimnázium Torna épület öltöző 
szárny
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54 74 128 előtér 0 0 0 0 2 E Gimnázium 2
54 74 129 vendég öltöző 0 0 14 0 0 C Gimnázium 2
54 74 130 fürdő 0 0 0 0 4 E Gimnázium 2
54 74 131 előtér 0 0 0 0 2 E Gimnázium 2
54 74 132 birói öltöző 0 0 14 0 0 C Gimnázium 2
54 74 133 fürdő 0 0 0 0 4 E Gimnázium 2
54 74 134 szertár 0 0 0 14 0 D Gimnázium 2
54 74 135 edző terem 0 0 0 0 98 E Gimnázium 2
54 74 tornatermi összekötő 0 0 0 0 47 E Gimnázium 2
54 74 galéria 0 0 0 0 127 E Gimnázium 2
54 74 1 előtér 0 0 0 0 18 E Gimnázium 1
54 74 2 közlekedő 0 0 0 0 117 E Gimnázium 1
54 74 3-6  férfi  Wc 0 0 0 0 19 E Gimnázium 1
54 74 7 kazánház 0 0 0 73 0 D Gimnázium 1
54 74 8 raktár-műhely 0 0 0 14 0 D Gimnázium 1
54 74 9 előtér(kazánh.) 0 0 0 7 0 D Gimnázium 1
54 74 10 WC (kazánház) 0 0 0 0 2 E Gimnázium 1
54 74 11 előtér 0 0 0 0 5 E Gimnázium 1
54 74 12 öltöző 0 0 24 0 0 C Gimnázium 1
54 74 13 mosdó 0 0 0 0 9 E Gimnázium 1
54 74 14 zuhanyzó 0 0 0 0 17 E Gimnázium 1
54 74 16 takaritószeres 0 0 1 0 0 C Gimnázium 1
54 74 17 előtér 0 0 0 0 5 E Gimnázium 1
54 74 18 öltöző 0 0 24 0 0 C Gimnázium 1
54 74 19 mosdó 0 0 0 0 9 E Gimnázium 1
54 74 20 zuhanyzó 0 0 0 0 17 E Gimnázium 1
54 74 22 takaritószeres 0 0 1 0 0 C Gimnázium 1
54 74 23 elsősegély-iroda 0 0 0 27 0 D Gimnázium 1
54 74 24 előtér 0 0 0 0 5 D Gimnázium 1
54 74 25 öltöző 0 0 24 0 0 C Gimnázium 1
54 74 26 mosdó 0 0 0 0 9 E Gimnázium 1
54 74 27 zuhanyzó 0 0 0 0 17 E Gimnázium 1
54 74 29 takaritószeres 0 0 1 0 0 C Gimnázium 1
54 74 30 előtér 0 0 0 0 2 E Gimnázium 1
54 74 31 tanári dolgozó 0 0 0 14 0 D Gimnázium 1
54 74 32 fürdő (30-ból) 0 0 0 0 4 E Gimnázium 1
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54 74 33 előtér 0 0 0 0 2 E Gimnázium 1
54 74 34 tanári dolgozó 0 0 0 14 0 D Gimnázium 1
54 74 35 fürdő (33-ból) 0 0 0 0 4 E Gimnázium 1
54 74 36 szertár 0 0 0 14 0 D Gimnázium 1
54 74 37 edzőterem 0 0 0 0 98 E Gimnázium 1

0 0 178 890 1014 2082

0 
0 

178 
890 

1 014 

tűzveszélyességi osztályba sorolt.

 A  tűzszakaszban egyidejüleg időszakosan  bent  tartózkodók létszáma 

Alapterületi besorolás a "D" mérsékelten  tűzveszélyes

Az oktató, kutató  és a tevékenységet kiszolgáló helyiségekben, valamint a  
befoglaló tüzszakaszt alkotó  épületben  végzett tevékenység és tartózkodó létszám 
alapján    az  OTSZ 3  § ( 3/b ) pont előírását figyelembe  véve az épület ( 

"D" mérsékelten  tűzveszélyes

42,75%
48,70%

"C" tűzveszélyességi o.
"D" tűzveszéllyességi o.
"E" tűzveszélyességi o.

Tűzveszélyességi osztályok
"A" tűzveszélyességi o.
"B" tűzveszélyességi o,

8,55%

    80   fő

Épület összesített adatok

%-os megoszlás
Az adott tűzszakaszban lévő helyiségek alapterülete 

0,00%
0,00%
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55 0 Gimnázium
55 74 tornacsarnok 0 0 0 0 1032 E Gimnázium 1
55 74 tornacsarnok előtér 0 0 0 0 48 E Gimnázium 1
55 74 tornacsarnok hőközpont 0 0 0 0 3 E Gimnázium 1
55 74 tornacsarnok vészkijáró 0 0 0 0 7 E Gimnázium 1
55 74 tornacsarnok szertár 0 0 0 28 0 D Gimnázium 1
55 74 tornacsarnok tak. szer. 0 0 2 0 0 C Gimnázium 1
55 74 tornacsarnok szertár 0 0 0 38 0 D Gimnázium 1

0 0 2 66 1090 1158

0 
0 
2 

66 
1 090 
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tő

használt, tárolt anyag

Tűzveszélyességi osztály

Egység 
megnevezé

se sz
in

ts
zá

m

Épület összesített adatok

É
p 

sz
ám

T
sz

 sz
ám

helyiség megnevezése

DE Gyakorló Gimnázium Tornacarnok

Alapterületi besorolás al E nem tűzveszélyes

%-os megoszlás
Az adott tűzszakaszban lévő helyiségek alapterülete 

tűzveszélyességi osztály alapján
0,00%
0,00%

Tűzveszélyességi osztályok

"A" tűzveszélyességi o.
"B" tűzveszélyességi o,

0,17%
5,70%

94,13%

"C" tűzveszélyességi o.
"D" tűzveszéllyességi o.
"E" tűzveszélyességi o.

80 fő
Az oktató, kutató  és a tevékenységet kiszolgáló helyiségekben, valamint a  
befoglaló tüzszakaszt alkotó  épületben  végzett tevékenység és tartózkodó létszám   
alapján    az  OTSZ 3  § ( 3/b ) pont előírását figyelembe  véve az épület ( tűzszakasz 

E nem tűzveszélyes
tűzveszélyességi osztályba sorolt.

 A  tűzszakaszban egyidejüleg időszakosan  bent  tartózkodók létszáma 
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56 0 Gimnázium
56 74 lépcsőház 0 0 0 0 25 E Gimnázium 3
56 74 padlástéri előtér 0 0 0 0 18 E Gimnázium 3
56 74 padlástér jobb oldal 0 0 0 238 0 D Gimnázium 3
56 74 Padlástér lépcsővel szemben 0 0 0 31 0 D Gimnázium 3
56 74 padlástér bal oldal 0 0 0 238 0 D Gimnázium 3
56 74 101 lépcsőház 0 0 0 0 21 E Gimnázium 2
56 74 102 közlekedő 0 0 0 0 117 E Gimnázium 2
56 74 103 férfi WC tanári 0 0 0 0 7 E Gimnázium 2
56 74 105 férfi WC diák 0 0 0 0 8 E Gimnázium 2
56 74 110 rajz szakterem 0 0 0 98 0 D Gimnázium 2
56 74 111 rajz ének tanári 0 0 0 19 0 D Gimnázium 2
56 74 112 földrajz szertár 0 0 0 16 0 D Gimnázium 2
56 74 113 földrajz előadó 0 0 0 78 0 D Gimnázium 2
56 74 114  földrajz tanári 0 0 0 27 0 D Gimnázium 2
56 74 115 Ének -zene tanterem 0 0 0 78 0 D Gimnázium 2
56 74 116 inform. Szakterem 0 0 0 37 0 D Gimnázium 2
56 74 117 inf. tanári 0 0 0 23 0 D Gimnázium 2
56 74 118 inf. Szerver (117-ből  ) 0 0 0 3 0 D Gimnázium 2
56 74 119 inform. terem 0 0 0 71 0 D Gimnázium 2
56 74 női WC diák 0 0 0 0 7 E Gimnázium 2
56 74 női WC tanári 0 0 0 0 7 E Gimnázium 2
56 74 1 bejárat előtér 0 0 0 0 21 E Gimnázium 1
56 74 2 közlekedő 0 0 0 0 76 E Gimnázium 1
56 74 3 férfi WC tanári 0 0 0 0 7 E Gimnázium 1
56 74 4 férfi WC diák 0 0 0 0 8 E Gimnázium 1
56 74 10  tört. előadó 0 0 0 82 0 D Gimnázium 1
56 74 12  tört. tanári 0 0 0 19 0 D Gimnázium 1
56 74 12/1  tört. Tanári  (12  ből) 0 0 0 16 0 D Gimnázium 1

M
eg

je
gy

zé
s, 

re
nd

ez
és

 se
gí

tő

használt, tárolt anyag

Tűzveszélyességi osztály

Egység 
megnevezése

sz
in

ts
zá

m

É
p 

sz
ám

T
sz

 sz
ám

helyiség megnevezése

DE Gyakorló Gimnázium H épület
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56 74 13 tanári dohányzó 0 0 0 19 0 D Gimnázium 1
56 74 14  magyar terem 0 0 0 75 0 D Gimnázium 1
56 74 15 magyar tanári 0 0 0 27 0 D Gimnázium 1
56 74 16 könyvtár(11,12,13) 0 0 257 0 0 C Gimnázium 1
56 74 női WC  diák 0 0 0 0 7 E Gimnázium 1
56 74 női WC tanári 0 0 0 0 7 E Gimnázium 1
56 74 02 raktár 0 0 0 19 0 D Gimnázium 0
56 74 01 lépcsőház 0 0 0 0 3 E Gimnázium 0

0 0 257 1214 339 1810

0 
0 

257 
1 214 
339 

Épület összesített adatok

Alapterületi besorolás alapjá "D" mérsékelten  tűzveszélyes

%-os megoszlás
Az adott tűzszakaszban lévő helyiségek alapterülete 

0,00%
0,00%

Tűzveszélyességi osztályok
"A" tűzveszélyességi o.
"B" tűzveszélyességi o,

14,20%
67,07%
18,73%

"C" tűzveszélyességi o.
"D" tűzveszéllyességi o.
"E" tűzveszélyességi o.

   200    fő

Az oktató, kutató  és a tevékenységet kiszolgáló helyiségekben, valamint a  befoglaló 
tüzszakaszt alkotó  épületben  végzett tevékenység és tartózkodó létszám   alapján    az  
OTSZ 3  § ( 3/b ) pont előírását figyelembe  véve az épület ( tűzszakasz )besorolása:

"D" mérsékelten  tűzveszélyes
tűzveszélyességi osztályba sorolt.

 A  tűzszakaszban egyidejüleg időszakosan  bent  tartózkodók létszáma hozzávetőleg  
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57 0 0
57 66 IV. emeleti Lépcsőház 0 0 0 0 14 E Vámosp koll 5
57 66 Közlekedő 0 0 0 0 86 E Vámosp koll 5
57 66 401 Lakószoba 0 0 0 16 0 D Vámosp koll 5
57 66 402 Lakószoba 0 0 0 16 0 D Vámosp koll 5
57 66 403 Lakószoba 0 0 0 16 0 D Vámosp koll 5
57 66 404 Lakószoba 0 0 0 16 0 D Vámosp koll 5
57 66 405 Lakószoba 0 0 0 16 0 D Vámosp koll 5
57 66 406 Lakószoba 0 0 0 16 0 D Vámosp koll 5
57 66 407 Lakószoba 0 0 0 16 0 D Vámosp koll 5
57 66 408 Lakószoba 0 0 0 16 0 D Vámosp koll 5
57 66 409 Lakószoba 0 0 0 16 0 D Vámosp koll 5
57 66 410 Lakószoba 0 0 0 16 0 D Vámosp koll 5
57 66 411 Lakószoba 0 0 0 16 0 D Vámosp koll 5
57 66 412 Lakószoba 0 0 0 16 0 D Vámosp koll 5
57 66 413 Lakószoba 0 0 0 16 0 D Vámosp koll 5
57 66 414 Lakószoba 0 0 0 16 0 D Vámosp koll 5
57 66 415 Lakószoba 0 0 0 16 0 D Vámosp koll 5
57 66 416 Lakószoba 0 0 0 16 0 D Vámosp koll 5
57 66 417 Lakószoba 0 0 0 16 0 D Vámosp koll 5
57 66 Konyha 0 0 0 12 0 D Vámosp koll 5
57 66 Wc 0 0 0 0 16 E Vámosp koll 5
57 66 Wc 0 0 0 0 1 E Vámosp koll 5
57 66 Zuhanyzó 0 0 0 0 17 E Vámosp koll 5
57 66 Lépcsőház 0 0 0 0 14 E Vámosp koll 5
57 66 418 Lakószoba 0 0 0 15 0 D Vámosp koll 5
57 66 419 Lakószoba 0 0 0 16 0 D Vámosp koll 5
57 66 420 Lakószoba 0 0 0 16 0 D Vámosp koll 5
57 66 421 Lakószoba 0 0 0 16 0 D Vámosp koll 5

Vámospércsi úti Kollégium

Tűzveszélyességi osztály

Egység 
megnevezése
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m
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T
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ám

helyiség megnevezése használt, tárolt anyag
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57 66 422 Lakószoba 0 0 0 16 0 D Vámosp koll 5
57 66 423 Lakószoba 0 0 0 16 0 D Vámosp koll 5
57 66 424 Lakószoba 0 0 0 16 0 D Vámosp koll 5
57 66 425 Lakószoba 0 0 0 16 0 D Vámosp koll 5
57 66 426 Lakószoba 0 0 0 16 0 D Vámosp koll 5
57 66 427 Lakószoba 0 0 0 16 0 D Vámosp koll 5
57 66 III. emeleti Lépcsőház 0 0 0 0 14 E Vámosp koll 4
57 66 Közlekedő 0 0 0 0 86 E Vámosp koll 4
57 66 301 Lakószoba 0 0 0 16 0 D Vámosp koll 4
57 66 302 Lakószoba 0 0 0 16 0 D Vámosp koll 4
57 66 303 Lakószoba 0 0 0 16 0 D Vámosp koll 4
57 66 304 Lakószoba 0 0 0 16 0 D Vámosp koll 4
57 66 305 Lakószoba 0 0 0 16 0 D Vámosp koll 4
57 66 306 Lakószoba 0 0 0 16 0 D Vámosp koll 4
57 66 307 Lakószoba 0 0 0 16 0 D Vámosp koll 4
57 66 308 Lakószoba 0 0 0 16 0 D Vámosp koll 4
57 66 309 Lakószoba 0 0 0 16 0 D Vámosp koll 4
57 66 310 Lakószoba 0 0 0 16 0 D Vámosp koll 4
57 66 311 Lakószoba 0 0 0 16 0 D Vámosp koll 4
57 66 312 Lakószoba 0 0 0 16 0 D Vámosp koll 4
57 66 313 Lakószoba 0 0 0 16 0 D Vámosp koll 4
57 66 314 Lakószoba 0 0 0 16 0 D Vámosp koll 4
57 66 315 Lakószoba 0 0 0 16 0 D Vámosp koll 4
57 66 316 Lakószoba 0 0 0 16 0 D Vámosp koll 4
57 66 317 Lakószoba 0 0 0 16 0 D Vámosp koll 4
57 66 Konyha 0 0 0 12 0 D Vámosp koll 4
57 66 Wc 0 0 0 0 16 E Vámosp koll 4
57 66 Wc 0 0 0 0 1 E Vámosp koll 4
57 66 Zuhanyzó 0 0 0 0 17 E Vámosp koll 4
57 66 Lépcsőház 0 0 0 0 14 E Vámosp koll 4
57 66 318 Lakószoba 0 0 0 15 0 D Vámosp koll 4
57 66 319 Lakószoba 0 0 0 16 0 D Vámosp koll 4
57 66 320 Lakószoba 0 0 0 16 0 D Vámosp koll 4
57 66 321 Lakószoba 0 0 0 16 0 D Vámosp koll 4
57 66 322 Lakószoba 0 0 0 16 0 D Vámosp koll 4
57 66 323 Lakószoba 0 0 0 16 0 D Vámosp koll 4
57 66 324 Lakószoba 0 0 0 16 0 D Vámosp koll 4
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57 66 325 Lakószoba 0 0 0 16 0 D Vámosp koll 4
57 66 326 Lakószoba 0 0 0 16 0 D Vámosp koll 4
57 66 327 Lakószoba 0 0 0 16 0 D Vámosp koll 4
57 66 II. emeleti Lépcsőház 0 0 0 0 14 E Vámosp koll 3
57 66 Közlekedő 0 0 0 0 86 E Vámosp koll 3
57 66 201 Lakószoba 0 0 0 16 0 D Vámosp koll 3
57 66 202 Lakószoba 0 0 0 16 0 D Vámosp koll 3
57 66 203 Lakószoba 0 0 0 16 0 D Vámosp koll 3
57 66 204 Lakószoba 0 0 0 16 0 D Vámosp koll 3
57 66 205 Lakószoba 0 0 0 16 0 D Vámosp koll 3
57 66 206 Lakószoba 0 0 0 16 0 D Vámosp koll 3
57 66 207 Lakószoba 0 0 0 16 0 D Vámosp koll 3
57 66 208 Lakószoba 0 0 0 16 0 D Vámosp koll 3
57 66 209 Lakószoba 0 0 0 16 0 D Vámosp koll 3
57 66 210 Lakószoba 0 0 0 16 0 D Vámosp koll 3
57 66 211 Lakószoba 0 0 0 16 0 D Vámosp koll 3
57 66 212 Lakószoba 0 0 0 16 0 D Vámosp koll 3
57 66 213 Lakószoba 0 0 0 16 0 D Vámosp koll 3
57 66 214 Lakószoba 0 0 0 16 0 D Vámosp koll 3
57 66 215 Lakószoba 0 0 0 16 0 D Vámosp koll 3
57 66 216 Lakószoba 0 0 0 16 0 D Vámosp koll 3
57 66 217 Lakószoba 0 0 0 16 0 D Vámosp koll 3
57 66 Konyha 0 0 0 12 0 D Vámosp koll 3
57 66 Wc 0 0 0 0 16 E Vámosp koll 3
57 66 Wc 0 0 0 0 1 E Vámosp koll 3
57 66 Zuhanyzó 0 0 0 0 17 E Vámosp koll 3
57 66 Lépcsőház 0 0 0 0 14 E Vámosp koll 3
57 66 218 Lakószoba 0 0 0 15 0 D Vámosp koll 3
57 66 219 Lakószoba 0 0 0 16 0 D Vámosp koll 3
57 66 220 Lakószoba 0 0 0 16 0 D Vámosp koll 3
57 66 221 Lakószoba 0 0 0 16 0 D Vámosp koll 3
57 66 222 Lakószoba 0 0 0 16 0 D Vámosp koll 3
57 66 223 Lakószoba 0 0 0 16 0 D Vámosp koll 3
57 66 224 Lakószoba 0 0 0 16 0 D Vámosp koll 3
57 66 225 Lakószoba 0 0 0 16 0 D Vámosp koll 3
57 66 226 Lakószoba 0 0 0 16 0 D Vámosp koll 3
57 66 227 Lakószoba 0 0 0 16 0 D Vámosp koll 3
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57 66 I. emeleti Lépcsőház 0 0 0 0 14 E Vámosp koll 2
57 66 Közlekedő 0 0 0 0 86 E Vámosp koll 2
57 66 101 Iroda 0 0 0 16 0 D Vámosp koll 2
57 66 102 Iroda 0 0 0 16 0 D Vámosp koll 2
57 66 103-104 Iroda 0 0 0 32 0 D Vámosp koll 2
57 66 105 Iroda 0 0 0 16 0 D Vámosp koll 2
57 66 106 Iroda 0 0 0 16 0 D Vámosp koll 2
57 66 107 Iroda 0 0 0 16 0 D Vámosp koll 2
57 66 108-109 Iroda 0 0 0 32 0 D Vámosp koll 2
57 66 110 Iroda 0 0 0 16 0 D Vámosp koll 2
57 66 111 Kollégium gondnoki iroda 0 0 0 16 0 D Vámosp koll 2
57 66 112 Lakószoba 0 0 0 16 0 D Vámosp koll 2
57 66 113 Lakószoba 0 0 0 16 0 D Vámosp koll 2
57 66 114 Lakószoba 0 0 0 16 0 D Vámosp koll 2
57 66 115 Lakószoba 0 0 0 16 0 D Vámosp koll 2
57 66 116 Lakószoba 0 0 0 16 0 D Vámosp koll 2
57 66 117 Lakószoba 0 0 0 16 0 D Vámosp koll 2
57 66 Konyha 0 0 0 12 0 D Vámosp koll 2
57 66 Wc 0 0 0 0 16 E Vámosp koll 2
57 66 Wc 0 0 0 0 1 E Vámosp koll 2
57 66 Zuhanyzó 0 0 0 0 17 E Vámosp koll 2
57 66 Lépcsőház 0 0 0 0 14 E Vámosp koll 2
57 66 118 Iroda 0 0 0 15 0 D Vámosp koll 2
57 66 119-120 Iroda 0 0 0 32 0 D Vámosp koll 2
57 66 121 Irattár polcos irattározás 0 0 16 0 C Vámosp koll 2
57 66 122 Iktató 0 0 0 16 0 D Vámosp koll 2
57 66 123 Irattár polcos irattározás 0 0 16 0 C Vámosp koll 2
57 66 124 Iroda 0 0 0 16 0 D Vámosp koll 2
57 66 125 Iroda 0 0 0 16 0 D Vámosp koll 2
57 66 126 Iroda 0 0 0 16 0 D Vámosp koll 2
57 66 127 Fénymásoló 0 0 0 16 0 D Vámosp koll 2
57 66 fsz Előtér szélfogó 0 0 0 0 7 E Vámosp koll 1
57 66 fsz Társalgó 0 0 0 64 0 D Vámosp koll 1
57 66 fsz Porta 0 0 0 12 0 D Vámosp koll 1
57 66 Közlekedő 0 0 0 0 81 E Vámosp koll 1
57 66 fsz 01 raktár 0 0 0 16 0 D Vámosp koll 1
57 66 fsz 02 irattár polcos irattározás 0 0 16 0 0 C Vámosp koll 1
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57 66 fsz 03 iroda 0 0 0 16 0 D Vámosp koll 1
57 66 fsz 04 iroda 0 0 0 16 0 D Vámosp koll 1
57 66 fsz 05 iroda 0 0 0 16 0 D Vámosp koll 1
57 66 fsz 06 raktár 0 0 0 3 0 D Vámosp koll 1
57 66 fsz 07 raktár 0 0 0 3 0 D Vámosp koll 1
57 66 fsz 08 raktár 0 0 0 3 0 D Vámosp koll 1
57 66 fsz 09 előtér 0 0 0 3 0 D Vámosp koll 1
57 66 fsz 09-1 tanterem 0 0 0 50 0 D Vámosp koll 1
57 66 fsz 10 iroda 0 0 0 16 0 D Vámosp koll 1
57 66 fsz 11 tea konyha 0 0 0 16 0 D Vámosp koll 1
57 66 fsz 12 orvosi rendelő 0 0 0 16 0 D Vámosp koll 1
57 66 fsz 13 Lakószoba 0 0 0 16 0 D Vámosp koll 1
57 66 fsz 14 Lakószoba 0 0 0 16 0 D Vámosp koll 1
57 66 fsz 15 Lakószoba 0 0 0 16 0 D Vámosp koll 1
57 66 fsz 16 Lakószoba 0 0 0 16 0 D Vámosp koll 1
57 66 fsz 17 Lakás 0 0 0 28 0 D Vámosp koll 1
57 66 fsz wc 0 0 0 0 16 E Vámosp koll 1
57 66 fsz wc 0 0 0 0 1 E Vámosp koll 1
57 66 fsz zuhanyzó 0 0 0 0 17 E Vámosp koll 1
57 66 Lépcsőház 0 0 0 0 14 E Vámosp koll 1
57 66 fsz raktár (lépcső alatt) 0 0 0 10 0 D Vámosp koll 1
57 66 fsz 18 raktár 0 0 0 15 0 D Vámosp koll 1
57 66 fsz 19-20 tárgyaló 0 0 0 32 0 D Vámosp koll 1
57 66 fsz 21 raktár 0 0 0 3 0 D Vámosp koll 1
57 66 fsz 22 raktár 0 0 0 3 0 D Vámosp koll 1
57 66 fsz 23 irattár polcos irattározás 0 0 4 0 0 C Vámosp koll 1
57 66 fsz 24 irattár polcos irattározás 0 0 4 0 0 C Vámosp koll 1
57 66 fsz 25 raktár 0 0 0 4 0 D Vámosp koll 1
57 66 fsz 26 előtér 0 0 0 4 0 D Vámosp koll 1
57 66 fsz 26-1 tárgyaló 0 0 0 75 0 D Vámosp koll 1
57 66 fsz 27 irattár polcos irattározás 0 0 16 0 0 C Vámosp koll 1
57 66 Lépcsőház 0 0 0 0 14 E Vámosp koll 1
57 66 fsz raktár (lépcső alatt) 0 0 0 5 0 D Vámosp koll 1

0 0 72 2233 742 3047Épület összesített adatok
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0 
0 

72 
2 233 
742 

Az oktató, kutató  és a tevékenységet kiszolgáló helyiségekben, valamint a  befoglaló 
tüzszakaszt alkotó  épületben  végzett tevékenység és tartózkodó létszám   alapján    az  
OTSZ 3  § ( 3/b ) pont előírását figyelembe  véve az épület ( tűzszakasz )besorolása:

"D" mérsékelten  tűzveszélyes

%-os megoszlás
Az adott tűzszakaszban lévő helyiségek alapterülete 

0,00%
0,00%

Tűzveszélyességi osztályok

tűzveszélyességi osztályba sorolt.

2,36%
73,29%
24,35%"E" tűzveszélyességi o.

Alapterületi besorolás alapján "D" mérsékelten  tűzveszélyes

 A  tűzszakaszban egyidejüleg időszakosan  bent  tartózkodók létszáma hozzávetőleg     240    fő

"A" tűzveszélyességi o.
"B" tűzveszélyességi o,
"C" tűzveszélyességi o.
"D" tűzveszéllyességi o.
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58 0
58 75 lift gépház 0 0 0 9 0 D MFK Tan ép 6
58 75 lépcsőház 0 0 0 0 27 E MFK Tan ép 5
58 75 IV. em.közlekedő 0 0 0 0 281 E MFK Tan ép 5
58 75 401 tanterem 0 0 0 38 0 D MFK Tan ép 5
58 75 402 tanterem 0 0 0 78 0 D MFK Tan ép 5
58 75 403 tanterem 0 0 0 58 0 D MFK Tan ép 5
58 75 404 tanterem 0 0 0 58 0 D MFK Tan ép 5
58 75 405 tanterem 0 0 0 57 0 D MFK Tan ép 5
58 75 406 tanterem 0 0 0 58 0 D MFK Tan ép 5
58 75 407 tanterem 0 0 0 82 0 D MFK Tan ép 5
58 75 408 tanterem 0 0 0 36 0 D MFK Tan ép 5
58 75 408 női WC 0 0 0 0 15 E MFK Tan ép 5
58 75 409 takaritószeres 0 0 3 0 0 C MFK Tan ép 5
58 75 410 férfi WC 0 0 0 0 12 E MFK Tan ép 5
58 75 410/1 gépház 0 0 0 7 0 D MFK Tan ép 5
58 75 410/2 raktár 0 0 20 0 0 C MFK Tan ép 5
58 75 411 előadó 0 0 0 116 0 D MFK Tan ép 5
58 75 411/1 légtelenitő gépház 0 0 0 2 0 D MFK Tan ép 5
58 75 411/2 mozigépház 0 0 0 3 0 D MFK Tan ép 5
58 75 oldal lépcsőház 0 0 0 0 20 E MFK Tan ép 5
58 75 lift gépház oldalépcső mellett 0 0 0 0 6 E MFK Tan ép 5
58 75 412 szertár 0 0 0 4 0 D MFK Tan ép 5
58 75 413 klimatechnológia 0 0 0 0 21 E MFK Tan ép 5
58 75 413/1 klimatechnológia (hátsó helyiség) 0 0 0 0 5 E MFK Tan ép 5
58 75 III. em. lépcsőház 0 0 0 0 20 E MFK Tan ép 4
58 75 III. em. közlekedő 0 0 0 0 281 E MFK Tan ép 4
58 75 301 iroda 0 0 0 17 0 D MFK Tan ép 4
58 75 302 iroda 0 0 0 19 0 D MFK Tan ép 4
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helyiség megnevezése használt, tárolt anyag

Tűzveszélyességi osztály
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58 75 302/1 iroda 0 0 0 19 0 D MFK Tan ép 4
58 75 302/2 iroda 0 0 0 19 0 D MFK Tan ép 4
58 75 303 iroda 0 0 0 19 0 D MFK Tan ép 4
58 75 304 iroda 0 0 0 17 0 D MFK Tan ép 4
58 75 304/1 iroda 0 0 0 19 0 D MFK Tan ép 4
58 75 304/2 iroda 0 0 0 19 0 D MFK Tan ép 4
58 75 305 iroda 0 0 0 20 0 D MFK Tan ép 4
58 75 306 iroda 0 0 0 19 0 D MFK Tan ép 4
58 75 307 iroda 0 0 0 19 0 D MFK Tan ép 4
58 75 308 iroda 0 0 0 20 0 D MFK Tan ép 4
58 75 309 iroda 0 0 0 19 0 D MFK Tan ép 4
58 75 310 iroda 0 0 0 18 0 D MFK Tan ép 4
58 75 311 iroda 0 0 0 20 0 D MFK Tan ép 4
58 75 312 iroda 0 0 0 19 0 D MFK Tan ép 4
58 75 312/1 iroda 0 0 0 19 0 D MFK Tan ép 4
58 75 313 iroda 0 0 0 19 0 D MFK Tan ép 4
58 75 314 tanterem 0 0 0 39 0 D MFK Tan ép 4
58 75 315 tanterem 0 0 0 79 0 D MFK Tan ép 4
58 75 316 női WC 0 0 0 0 14 E MFK Tan ép 4
58 75 317 takarítószeres 0 0 3 0 0 C MFK Tan ép 4
58 75 318 férfi WC 0 0 0 0 12 E MFK Tan ép 4
58 75 319 előtér 0 0 0 1 0 D MFK Tan ép 4
58 75 319/1 előadó 0 0 0 95 0 D MFK Tan ép 4
58 75 319/1/1 szertár 0 0 0 8 0 D MFK Tan ép 4
58 75 319/2 gyakorló terem 0 0 0 39 0 D MFK Tan ép 4
58 75 319/3 szertár 0 0 0 6 0 D MFK Tan ép 4
58 75 322 előadó terem 0 0 0 237 0 D MFK Tan ép 4
58 75 322/1 szertár 0 0 0 4 0 D MFK Tan ép 4
58 75 323   ( 222 tanterem hátsó bejárat) 0 0 0 0 0 D MFK Tan ép 4
58 75 324 belső közlekedő 0 0 0 22 0 D MFK Tan ép 4
58 75 324/1 iroda 0 0 0 10 0 D MFK Tan ép 4
58 75 324/2 iroda 0 0 0 12 0 D MFK Tan ép 4
58 75 324/3 iroda 0 0 0 12 0 D MFK Tan ép 4
58 75 324/4 iroda 0 0 0 12 0 D MFK Tan ép 4
58 75 324/5 iroda 0 0 0 12 0 D MFK Tan ép 4
58 75 324/6 iroda 0 0 0 12 0 D MFK Tan ép 4
58 75 324/7 iroda 0 0 0 12 0 D MFK Tan ép 4
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58 75 324/8 iroda 0 0 0 13 0 D MFK Tan ép 4
58 75 324/9  tanszékvezetői iroda 0 0 0 15 0 D MFK Tan ép 4
58 75 325 tornatermi galéria 0 0 0 0 79 E MFK Tan ép 4
58 75  galéria hátsó lépcsőház 0 0 0 0 18 E MFK Tan ép 4
58 75 számtech. belső közlekedő 0 0 0 20 0 D MFK Tan ép 4
58 75 329 számitógépes terem 0 0 0 55 0 D MFK Tan ép 4
58 75 330 előtér, iroda, kéziraktár 0 0 0 15 0 D MFK Tan ép 4
58 75 331számitógépes terem 0 0 0 56 0 D MFK Tan ép 4
58 75 III. em lépcsőházi előtér 0 0 0 0 26 E MFK Tan ép 4
58 75 II. emeleti közlekedő 0 0 0 0 261 E MFK Tan ép 3
58 75 201 előtér 0 0 0 10 0 D MFK Tan ép 3
58 75 201/1 iroda 0 0 0 19 0 D MFK Tan ép 3
58 75 201/2 iroda 0 0 0 13 0 D MFK Tan ép 3
58 75 201/3 iroda 0 0 0 13 0 D MFK Tan ép 3
58 75 201/4 iroda 0 0 0 13 0 D MFK Tan ép 3
58 75 202  előtér 0 0 0 6 0 D MFK Tan ép 3
58 75 202/1 iroda 0 0 0 19 0 D MFK Tan ép 3
58 75 202/2 iroda 0 0 0 13 0 D MFK Tan ép 3
58 75 202/3 iroda 0 0 0 21 0 D MFK Tan ép 3
58 75 203 iroda 0 0 0 19 0 D MFK Tan ép 3
58 75 204 előtér 0 0 0 5 0 D MFK Tan ép 3
58 75 204/1 iroda 0 0 0 14 0 D MFK Tan ép 3
58 75 204/2 iroda 0 0 0 41 0 D MFK Tan ép 3
58 75 205 iroda 0 0 0 19 0 D MFK Tan ép 3
58 75 206 belső közlekedő 0 0 0 23 0 D MFK Tan ép 3
58 75 206/1 iroda 0 0 0 14 0 D MFK Tan ép 3
58 75 206/2 iroda 0 0 0 13 0 D MFK Tan ép 3
58 75 206/3 iroda 0 0 0 13 0 D MFK Tan ép 3
58 75 206/4 iroda 0 0 0 13 0 D MFK Tan ép 3
58 75 206/5 iroda 0 0 0 19 0 D MFK Tan ép 3
58 75 207 iroda 0 0 0 21 0 D MFK Tan ép 3
58 75 207/1 iroda 0 0 0 19 0 D MFK Tan ép 3
58 75 211 CAD labor 0 0 0 39 0 D MFK Tan ép 3
58 75 212 iroda 0 0 0 19 0 D MFK Tan ép 3
58 75 213 iroda 0 0 0 19 0 D MFK Tan ép 3
58 75 214 tanterem 0 0 0 37 0 D MFK Tan ép 3
58 75 215 Női WC 0 0 0 0 20 E MFK Tan ép 3
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58 75 216 takaritószeres 0 0 5 0 0 C MFK Tan ép 3
58 75 217 Ffi WC 0 0 0 0 19 E MFK Tan ép 3
58 75 218 előtér 0 0 0 1 0 D MFK Tan ép 3
58 75 218/1 előadó terem 0 0 0 95 0 D MFK Tan ép 3
58 75 218/1/1 szertár 0 0 0 8 0 D MFK Tan ép 3
58 75 218/2 gyakorló terem 0 0 0 39 0 D MFK Tan ép 3
58 75 218/3 szertár 0 0 0 6 0 D MFK Tan ép 3
58 75 219 szertár 0 0 0 5 0 D MFK Tan ép 3
58 75 220 tanterem 0 0 0 94 0 D MFK Tan ép 3
58 75 221 szertár 0 0 0 5 0 D MFK Tan ép 3
58 75 222 előadó 0 0 0 160 0 D MFK Tan ép 3
58 75 223 tornaterem közlekedő 0 0 0 72 0 D MFK Tan ép 3
58 75 223/1 iroda 0 0 0 16 0 D MFK Tan ép 3
58 75 223/2 konditerem 0 0 0 34 0 D MFK Tan ép 3
58 75 223/3 iroda 0 0 0 17 0 D MFK Tan ép 3
58 75 223/4 öltöző 0 0 33 0 0 C MFK Tan ép 3
58 75 223/5 öltöző előtér 0 0 0 6 0 D MFK Tan ép 3
58 75 223/5 mosdó 0 0 0 0 10 E MFK Tan ép 3
58 75 223/6 öltöző előtér 0 0 0 6 0 D MFK Tan ép 3
58 75 223/7 mosdó 0 0 0 0 10 E MFK Tan ép 3
58 75 223/8 öltöző 0 0 16 0 0 C MFK Tan ép 3
58 75 tornatermi hátsó lépcsőhá 0 0 0 0 26 E MFK Tan ép 3
58 75 223/9 tornaterem 0 0 0 477 0 D MFK Tan ép 3
58 75 224 belső közlekedő 0 0 0 15 0 D MFK Tan ép 3
58 75 224/1  tanterem 0 0 0 98 0 D MFK Tan ép 3
58 75 224/2 tanterem 0 0 0 36 0 D MFK Tan ép 3
58 75 II. em. főlépcsőház 0 0 0 0 26 E MFK Tan ép 3
58 75 I. em közlekedő aulával 0 0 0 0 429 E MFK Tan ép 2
58 75 101 iroda 0 0 0 21 0 D MFK Tan ép 2
58 75 101/1 iroda 0 0 0 16 0 D MFK Tan ép 2
58 75 102 iroda 0 0 0 20 0 D MFK Tan ép 2
58 75 103 iroda 0 0 0 18 0 D MFK Tan ép 2
58 75 104 iroda 0 0 0 22 0 D MFK Tan ép 2
58 75 105 iroda 0 0 0 22 0 D MFK Tan ép 2
58 75 106 iroda 0 0 0 15 0 D MFK Tan ép 2
58 75 107 iroda 0 0 0 15 0 D MFK Tan ép 2
58 75 108 titkárság 0 0 0 33 0 D MFK Tan ép 2
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58 75 108/1 titkári szoba 0 0 0 11 0 D MFK Tan ép 2
58 75 109 főigazgatói szoba 0 0 0 40 0 D MFK Tan ép 2
58 75 110 Tanácsterem 0 0 0 60 0 D MFK Tan ép 2
58 75 111 tanácstermi kiszolgál 0 0 0 18 0 D MFK Tan ép 2
58 75 112 tanterem 0 0 0 40 0 D MFK Tan ép 2
58 75 113 tanterem 0 0 0 40 0 D MFK Tan ép 2
58 75 114 tanterem 0 0 0 60 0 D MFK Tan ép 2
58 75 115 Női WC 0 0 0 0 30 E MFK Tan ép 2
58 75 116 takaritószeres 0 0 1 0 0 C MFK Tan ép 2
58 75 117 ffi WC 0 0 0 0 18 E MFK Tan ép 2
58 75 119 előtér 0 0 0 1 0 D MFK Tan ép 2
58 75 119/1 előadó 0 0 0 95 0 D MFK Tan ép 2
58 75 119/1/1  szertár 0 0 8 0 0 C MFK Tan ép 2
58 75 119/2 gyakorló terem 0 0 0 39 0 D MFK Tan ép 2
58 75 119/3 szertár 0 0 0 6 0 D MFK Tan ép 2
58 75 120 iroda 0 0 0 40 0 D MFK Tan ép 2
58 75 121 iroda 0 0 0 25 0 D MFK Tan ép 2
58 75 122 iroda 0 0 0 11 0 D MFK Tan ép 2
58 75 123 iroda 0 0 0 19 0 D MFK Tan ép 2
58 75 124 iroda 0 0 0 20 0 D MFK Tan ép 2
58 75 125 ffi WC 0 0 0 0 9 E MFK Tan ép 2
58 75 126 női WC 0 0 0 0 9 E MFK Tan ép 2
58 75 átjáró folyosó 0 0 0 72 0 D MFK Tan ép 2
58 75 127 szerver szoba 0 0 0 16 0 D MFK Tan ép 2
58 75 128 telefonközpont 0 0 0 17 0 D MFK Tan ép 2
58 75 129 fénymásoló  helyiség 0 0 29 0 0 C MFK Tan ép 2
58 75 130 személyzeti öltöző 0 0 0 30 0 D MFK Tan ép 2
58 75 131 iroda 0 0 0 16 0 D MFK Tan ép 2
58 75 udvari lépcsőház 0 0 0 0 17 E MFK Tan ép 2
58 75 132 iroda 0 0 0 53 0 D MFK Tan ép 2
58 75 132 raktár 0 0 26 0 0 C MFK Tan ép 2
58 75 133 jegyzet bolt 0 0 17 0 0 C MFK Tan ép 2
58 75 134 raktár 0 0 17 0 0 C MFK Tan ép 2
58 75 135 raktár 0 0 18 0 0 C MFK Tan ép 2
58 75 136 számitógép szerver sz 0 0 0 54 0 D MFK Tan ép 2
58 75 I. em. lépcsőház 0 0 0 0 27 E MFK Tan ép 2
58 75 fszt 1 előtér 0 0 0 8 0 D MFK Tan ép 1
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58 75 fszt 1/1 szamítástecnikai 0 0 0 19 0 D MFK Tan ép 1
58 75 fszt 1/2 számítástecnikai 0 0 0 23 0 D MFK Tan ép 1
58 75 fszt 1/3 tanári dolgozó 0 0 0 20 0 D MFK Tan ép 1
58 75 fszt 1/4 kéziraktár 0 0 0 5 0 D MFK Tan ép 1
58 75 fszt 2 iroda 0 0 19 0 0 D MFK Tan ép 1
58 75 fszt 3 iroda 0 0 0 19 0 D MFK Tan ép 1
58 75 fszt 4 iroda 0 0 0 19 0 D MFK Tan ép 1
58 75 fszt 4/1 iroda 0 0 0 19 0 D MFK Tan ép 1
58 75 fszt 5 iroda 0 0 0 19 0 D MFK Tan ép 1
58 75 fszt 6 iroda 0 0 0 19 0 D MFK Tan ép 1
58 75 fszt 7 iroda 0 0 0 19 0 D MFK Tan ép 1
58 75 fszt 8 előtér 0 0 0 6 0 D MFK Tan ép 1
58 75 fszt 8/1iroda 0 0 0 13 0 D MFK Tan ép 1
58 75 fszt 8/2  iroda 0 0 0 20 0 D MFK Tan ép 1
58 75 fszt 9 belső közlekedő 0 0 0 5 0 D MFK Tan ép 1
58 75 fszt 9/1 iroda 0 0 0 12 0 D MFK Tan ép 1
58 75 fszt 9/2 iroda 0 0 0 13 0 D MFK Tan ép 1
58 75 fszt10 belső közlekedő 0 0 0 22 0 D MFK Tan ép 1
58 75 fszt 10/1 iroda 0 0 0 13 0 D MFK Tan ép 1
58 75 fszt 10/2 iroda 0 0 0 13 0 D MFK Tan ép 1
58 75 fszt 10/3 iroda 0 0 0 13 0 D MFK Tan ép 1
58 75 fszt 10/4 iroda 0 0 0 21 0 D MFK Tan ép 1
58 75 fszt 11 előtér 0 0 0 6 0 D MFK Tan ép 1
58 75 fszt 11/1 iroda 0 0 0 19 0 D MFK Tan ép 1
58 75 fszt 11/2 iroda 0 0 0 16 0 D MFK Tan ép 1
58 75 fszt 11/3 iroda 0 0 0 14 0 D MFK Tan ép 1
58 75 fszt 12 méréstechnikai la 0 0 0 39 0 D MFK Tan ép 1
58 75 fszt 13 tanterem 0 0 31 0 0 D MFK Tan ép 1
58 75 fszt 14 ffi WC 0 0 0 0 17 E MFK Tan ép 1
58 75 fszt 15 takaritószeres 0 0 2 0 0 C MFK Tan ép 1
58 75 fszt 16 női WC 0 0 0 0 17 E MFK Tan ép 1
58 75 fszt 18 előtér 0 0 0 4 0 D MFK Tan ép 1
58 75 fszt 18/1gyakorló terem 0 0 0 78 0 D MFK Tan ép 1
58 75 fszt 18/1/1 labor 0 0 0 4 0 D MFK Tan ép 1
58 75 fszt 18/2 szertár 0 0 0 29 0 D MFK Tan ép 1
58 75 fszt 18/3 labor 0 0 0 8 0 D MFK Tan ép 1
58 75 fszt 19 Könyvtár 0 0 251 0 0 C MFK Tan ép 1
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58 75 fszt előcsarnok 0 0 0 0 106 E MFK Tan ép 1
58 75 fszt porta 0 0 0 14 0 D MFK Tan ép 1
58 75 fszt szélfogó 0 0 0 0 4 E MFK Tan ép 1
58 75 gépkocsi garázs 0 0 0 21 0 D MFK Tan ép 1
58 75 oldal lépcsőház 0 0 0 0 40 E MFK Tan ép 1
58 75 lift  oldalépcső mellett 0 0 0 0 6 E MFK Tan ép 1
58 75 gépész labor közlekedő 0 0 0 0 218 E MFK Tan ép 1
58 75 mosdó -fürdő 0 0 0 0 29 E MFK Tan ép 1
58 75 szakoktatói szoba 0 0 0 33 0 D MFK Tan ép 1
58 75 forgácsoló műhely 0 0 0 0 143 E MFK Tan ép 1
58 75 mechanikai műhely 0 0 0 48 0 D MFK Tan ép 1
58 75 lánghegeztő műhely 0 0 0 0 72 E MFK Tan ép 1
58 75 mérőszoba 0 0 0 22 0 D MFK Tan ép 1
58 75 ívhegesztő műhely 0 0 0 0 47 E MFK Tan ép 1
58 75 hőkezelő műhely 0 0 0 0 47 E MFK Tan ép 1
58 75 fütéstechnikai labor 0 0 0 47 0 D MFK Tan ép 1
58 75 gáz és szellőzéstechnikai 0 0 0 110 0 D MFK Tan ép 1
58 75 udvari kijáró 0 0 0 0 20 E MFK Tan ép 1
58 75 méréstech. labor 0 0 0 46 0 D MFK Tan ép 1
58 75 elektro labor 0 0 0 71 0 D MFK Tan ép 1
58 75 gépelem labor 0 0 0 71 0 D MFK Tan ép 1
58 75 talajmechanikai labor 0 0 0 71 0 D MFK Tan ép 1
58 75 női öltöző, mosdó 0 0 34 0 0 C MFK Tan ép 1
58 75 ffi öltöző, mosdó 0 0 34 0 0 C MFK Tan ép 1
58 75 lefedett tér 0 0 0 0 44 E MFK Tan ép 1
58 75 épitész labor közlekedő 0 0 0 0 150 E MFK Tan ép 1
58 75 mechanikai vizsgáló 0 0 0 47 0 D MFK Tan ép 1
58 75 hidraulika labor 0 0 0 46 0 D MFK Tan ép 1
58 75 gáztechnikai labor 0 0 0 40 0 D MFK Tan ép 1
58 75 belső közlekedő 0 0 0 0 7 E MFK Tan ép 1
58 75 fütéstechnikai labor 0 0 0 46 0 D MFK Tan ép 1
58 75 légtechnikai labor 0 0 0 38 0 D MFK Tan ép 1
58 75 labor 0 0 0 53 0 D MFK Tan ép 1
58 75 Ép. fizikai labor 0 0 0 75 0 D MFK Tan ép 1
58 75 építőanyag laborok 0 0 0 175 0 D MFK Tan ép 1
58 75 anyagvizsgáló labor 0 0 0 45 0 D MFK Tan ép 1
58 75 csontvizsgáló 2 labor udvarról 0 0 0 40 0 D MFK Tan ép 1
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58 75 röntgen labor udvarról 0 0 0 0 35 E MFK Tan ép 1
58 75 csontvizsgáló 1 labor udvar 0 0 0 85 0 D MFK Tan ép 1
58 75 pince lejáró 0 0 0 0 15 E MFK Tan ép 0
58 75 pince közlekedő 0 0 0 0 95 E MFK Tan ép 0
58 75 pince gázóra 0 0 0 20 0 D MFK Tan ép 0
58 75 pince raktár 0 0 46 0 0 C MFK Tan ép 0
58 75 pince raktár 0 0 96 0 0 C MFK Tan ép 0
58 75 pince hosszú közlekedő 0 0 0 20 0 D MFK Tan ép 0
58 75 pince tároló 0 0 0 16 0 D MFK Tan ép 0
58 75 pince klima gépház 0 0 0 28 0 D MFK Tan ép 0
58 75 pince tároló 0 0 57 0 0 C MFK Tan ép 0
58 75 pince könyvtár raktár1 0 0 134 0 0 C MFK Tan ép 0
58 75 pince könyvtár raktár 2 0 0 134 0 0 C MFK Tan ép 0
58 75 közmú alagut 0 0 0 0 230 E MFK Tan ép 0
58 99 fszt 20 büfé előtér 0 0 0 48 0 D MFK Tan ép 1
58 99 fszt 20/1 mosdó 0 0 0 0 14 E MFK Tan ép 1
58 99 fszt 20/2 raktár 0 0 8 0 0 C MFK Tan ép 1
58 99 fszt 20/3 étterem 0 0 0 191 0 D MFK Tan ép 1
58 99 fszt 20/4 belső közlekedő 0 0 0 0 39 E MFK Tan ép 1
58 99 fszt 20/5 különterem 0 0 0 33 0 D MFK Tan ép 1
58 99 fszt 20/6 raktár 0 0 0 17 0 D MFK Tan ép 1
58 99 fszt 20/8 raktár 0 0 17 0 0 C MFK Tan ép 1
58 99 fszt 20/9 öltöző 0 0 15 0 0 C MFK Tan ép 1
58 99 fszt 20/10 iroda 0 0 0 16 0 D MFK Tan ép 1
58 99 fszt udvari lépcsőház 0 0 0 0 17 E MFK Tan ép 1
58 99 fszt 20/11 teherbejáró 0 0 0 53 0 D MFK Tan ép 1
58 99 fszt 20/12 zöldséges 0 0 0 26 0 D MFK Tan ép 1
58 99 fszt 20/13 hütőkamra 0 0 0 0 16 E MFK Tan ép 1
58 99 fszt 20/14 konyhai előkés 0 0 0 17 0 D MFK Tan ép 1
58 99 fszt 20/15 konyhai előkés 0 0 0 0 17 E MFK Tan ép 1
58 99 fszt 20/16 fehér mosogatő 0 0 0 0 17 E MFK Tan ép 1
58 99 fszt 20/17 konyha 0 0 0 191 0 D MFK Tan ép 1
58 99 fszt 20/18 étel kiszolgál 0 0 0 30 0 D MFK Tan ép 1
58 99 fszt 20/19 fekete mosogat 0 0 0 0 9 E MFK Tan ép 1

0 0 1074 6868 3219 11161Épület összesített adatok
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0 
0 

1 074 
6 868 
3 219 

tűzveszélyességi osztályba sorolt.

%-os megoszlás
Az adott tűzszakaszban lévő helyiségek alapterülete 

28,84%

"A" tűzveszélyességi o.
"B" tűzveszélyességi o,
"C" tűzveszélyességi o.
"D" tűzveszéllyességi o.
"E" tűzveszélyességi o.

"D" mérsékelten  tűzveszélyes

"C" tűzveszélyes

0,00%
9,62%

61,54%

Az oktató, kutató  és a tevékenységet kiszolgáló helyiségekben, valamint a  befoglaló tüzszakaszt alkotó  
épületben  végzett tevékenység és tartózkodó létszám   alapján    az  OTSZ 3  § ( 3/b ) pont előírását 
figyelembe  véve az épület ( tűzszakasz )besorolása:

Alapterületi besorolás alapján

 A  tűzszakaszban egyidejüleg időszakosan  bent  tartózkodók létszáma hozzávetőleg     1000    fő

0,00%
Tűzveszélyességi osztályok
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59 0
59 76 X em  tanulószoba   1 0 0 0 51 0 D MFK Koll 11
59 76 X em  tanulószoba  2 0 0 0 104 0 D MFK Koll 11
59 76 X em  tetőfeljáró 0 0 0 13 0 D MFK Koll 11
59 76 X em  raktár tetőfeljáróból 0 0 0 12 0 D MFK Koll 11
59 76 X em foto labor tetőfeljáró 0 0 0 12 0 D MFK Koll 11
59 76 X em liftgépház 0 0 0 10 0 D MFK Koll 11
59 76 X em  Pannon átjátszó 0 0 0 16 0 D MFK Koll 11
59 76 X em  WESTEL átjátszó 0 0 0 16 0 D MFK Koll 11
59 76 X em mosókonyha ruha kiterítve száradóra 0 0 21 0 0 C MFK Koll 11
59 76 X em közlekedő 0 0 0 0 18 E MFK Koll 11
59 76 X em lépcsőház 0 0 0 0 21 E MFK Koll 11
59 76 IX em 913 lakószoba 0 0 0 21 0 D MFK Koll 10
59 76 IX em 912 lakószoba 0 0 0 21 0 D MFK Koll 10
59 76 IX em 911 lakószoba 0 0 0 21 0 D MFK Koll 10
59 76 IX em  konyha 0 0 0 5 0 D MFK Koll 10
59 76 IX em 910 lakószoba 0 0 0 21 0 D MFK Koll 10
59 76 IX em 909 lakószoba 0 0 0 21 0 D MFK Koll 10
59 76 IX em 908 lakószoba 0 0 0 21 0 D MFK Koll 10
59 76 IX em WC mosdó zuhany 0 0 0 0 26 E MFK Koll 10
59 76 IX em 907 lakószoba 0 0 0 21 0 D MFK Koll 10
59 76 IX em 906 lakószoba 0 0 0 21 0 D MFK Koll 10
59 76 IX em 905 lakószoba 0 0 0 21 0 D MFK Koll 10
59 76 IX em dohányzó 0 0 0 5 0 D MFK Koll 10
59 76 IX em 904 lakószoba 0 0 0 21 0 D MFK Koll 10
59 76 IX em 903 lakószoba 0 0 0 21 0 D MFK Koll 10
59 76 IX em 902 lakószoba 0 0 0 21 0 D MFK Koll 10
59 76 IX em 901 vendégszoba 0 0 0 17 0 D MFK Koll 10
59 76 IX emeleti közlekedő 0 0 0 57 0 E MFK Koll 10
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59 76 IX emeleti lépcsőház 0 0 0 0 21 D MFK Koll 10
59 76 VIII em 813 lakószoba 0 0 0 21 0 D MFK Koll 9
59 76 VIII em 812  lakószoba 0 0 0 21 0 D MFK Koll 9
59 76 VIII em 811 lakószoba 0 0 0 21 0 D MFK Koll 9
59 76 VIII em  konyha 0 0 0 5 0 D MFK Koll 9
59 76 VIII em 810 lakószoba 0 0 0 21 0 D MFK Koll 9
59 76 VIII em 809 lakószoba 0 0 0 21 0 D MFK Koll 9
59 76 VIII em 808 lakószoba 0 0 0 21 0 D MFK Koll 9
59 76 VIII em WC mosdó zuhany 0 0 0 0 26 E MFK Koll 9
59 76 VIII em 807 lakószoba 0 0 0 21 0 D MFK Koll 9
59 76 VIII em 806 lakószoba 0 0 0 21 0 D MFK Koll 9
59 76 VIII em 805 lakószoba 0 0 0 21 0 D MFK Koll 9
59 76 VIII em tanuló 0 0 0 5 0 D MFK Koll 9
59 76 VIII em 804 lakószoba 0 0 0 21 0 D MFK Koll 9
59 76 VIII em 803 lakószoba 0 0 0 21 0 D MFK Koll 9
59 76 VIII em 802 lakószoba 0 0 0 21 0 D MFK Koll 9
59 76 VIII em 801 vendégszoba 0 0 0 17 0 D MFK Koll 9
59 76 VIII em közlekedő 0 0 0 57 0 D MFK Koll 9
59 76 VIII em lépcsőház 0 0 0 0 21 E MFK Koll 9
59 76 VII em 713 lakószoba 0 0 0 21 0 D MFK Koll 8
59 76 VII em 712 lakószoba 0 0 0 21 0 D MFK Koll 8
59 76 VII em 711 lakószoba 0 0 0 21 0 D MFK Koll 8
59 76 VII em   konyha 0 0 0 5 0 D MFK Koll 8
59 76 VII em 710 lakószoba 0 0 0 21 0 D MFK Koll 8
59 76 VII em 709 lakószoba 0 0 0 21 0 D MFK Koll 8
59 76 VII em 708 lakószoba 0 0 0 21 0 D MFK Koll 8
59 76 VII em WC mosdó zuhany 0 0 0 0 26 E MFK Koll 8
59 76 VII em 707 lakószoba 0 0 0 21 0 D MFK Koll 8
59 76 VII em 706 lakószoba 0 0 0 21 0 D MFK Koll 8
59 76 VII  em 705 lakószoba 0 0 0 21 0 D MFK Koll 8
59 76 VII em dohányzó 0 0 0 5 0 D MFK Koll 8
59 76 VII em 704 lakószoba 0 0 0 21 0 D MFK Koll 8
59 76 VII em 703 lakószoba 0 0 0 21 0 D MFK Koll 8
59 76 VII em 702 lakószoba 0 0 0 21 0 D MFK Koll 8
59 76 VII em 701 vendégszoba 0 0 0 17 0 D MFK Koll 8
59 76 VII em közlekedő 0 0 0 57 0 D MFK Koll 8
59 76 VII em lépcsőház 0 0 0 0 21 E MFK Koll 8
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59 76 VI em 613 lakószoba 0 0 0 21 0 D MFK Koll 7
59 76 VI em 612 lakószoba 0 0 0 21 0 D MFK Koll 7
59 76 VI em 611 lakószoba 0 0 0 21 0 D MFK Koll 7
59 76 VI em  konyha 0 0 0 5 0 D MFK Koll 7
59 76 VI  em 610 lakószoba 0 0 0 21 0 D MFK Koll 7
59 76 VI em 609 lakószoba 0 0 0 21 0 D MFK Koll 7
59 76 VI em 608 lakószoba 0 0 0 21 0 D MFK Koll 7
59 76 VI em WC mosdó zuhanyzó 0 0 0 0 26 E MFK Koll 7
59 76 VI em 607 lakószoba 0 0 0 21 0 D MFK Koll 7
59 76 VI em 606 lakószoba 0 0 0 21 0 D MFK Koll 7
59 76 VI em 605 lakószoba 0 0 0 21 0 D MFK Koll 7
59 76 VI em tanuló 0 0 0 5 0 D MFK Koll 7
59 76 VI em 604 lakószoba 0 0 0 21 0 D MFK Koll 7
59 76 VI em 603 lakószoba 0 0 0 21 0 D MFK Koll 7
59 76 VI em 602 lakószoba 0 0 0 21 0 D MFK Koll 7
59 76 VI em 601 vendégszoba 0 0 0 17 0 D MFK Koll 7
59 76 VI em közlekedő 0 0 0 57 0 D MFK Koll 7
59 76 VI emeleti lépcsőház 0 0 0 0 21 E MFK Koll 7
59 76 V em 513 lakószoba 0 0 0 21 0 D MFK Koll 6
59 76 V em 512 lakószoba 0 0 0 21 0 D MFK Koll 6
59 76 V em 511 lakószoba 0 0 0 21 0 D MFK Koll 6
59 76 V em  konyha 0 0 0 5 0 D MFK Koll 6
59 76 V em 510  lakószoba 0 0 0 21 0 D MFK Koll 6
59 76 V em 509  lakószoba 0 0 0 21 0 D MFK Koll 6
59 76 V em 508 lakószoba 0 0 0 21 0 D MFK Koll 6
59 76 V em WC mosdó zuhanzó 0 0 0 0 26 E MFK Koll 6
59 76 V em 507 lakószoba 0 0 0 21 0 D MFK Koll 6
59 76 V em 506 lakószoba 0 0 0 21 0 D MFK Koll 6
59 76 V em 505 lakószoba 0 0 0 21 0 D MFK Koll 6
59 76 V em dohányzó 0 0 0 5 0 D MFK Koll 6
59 76 V em 504 lakószoba 0 0 0 21 0 D MFK Koll 6
59 76 V em 503 lakószoba 0 0 0 21 0 D MFK Koll 6
59 76 V em 502 lakószoba 0 0 0 21 0 D MFK Koll 6
59 76 V em 501 vendégszoba 0 0 0 16 0 D MFK Koll 6
59 76 V em közlekedő 0 0 0 57 0 D MFK Koll 6
59 76 V em lépcsőház 0 0 0 0 21 E MFK Koll 6
59 76 IV em 313 lakószoba 0 0 0 21 0 D MFK Koll 5
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59 76 IV em 312 lakószoba 0 0 0 21 0 D MFK Koll 5
59 76 IV em 311 lakószoba 0 0 0 21 0 D MFK Koll 5
59 76 IVem 04 konyha 0 0 0 5 0 D MFK Koll 5
59 76 IV em 310 lakószoba 0 0 0 21 0 D MFK Koll 5
59 76 IV em 309 lakószoba 0 0 0 21 0 D MFK Koll 5
59 76 IV em 308 lakószoba 0 0 0 21 0 D MFK Koll 5
59 76 IV em WC mosdó zuhanyzó 0 0 0 0 26 E MFK Koll 5
59 76 IV. em 307 lakószoba 0 0 0 21 0 D MFK Koll 5
59 76 IV em 306 lakószoba 0 0 0 21 0 D MFK Koll 5
59 76 IV em 305 lakószoba 0 0 0 21 0 D MFK Koll 5
59 76 IV. em tanuó 0 0 0 5 0 D MFK Koll 5
59 76 IV em 304 lakószoba 0 0 0 21 0 D MFK Koll 5
59 76 IV em 303 lakószoba 0 0 0 21 0 D MFK Koll 5
59 76 IV em 302 lakószoba 0 0 0 21 0 D MFK Koll 5
59 76 IV em 301 lakószoba 0 0 0 17 0 D MFK Koll 5
59 76 IV em közlekedő 0 0 0 0 57 E MFK Koll 5
59 76 IV em lépcsőház 0 0 0 0 21 E MFK Koll 5
59 76 III em 313 lakószoba 0 0 0 21 0 D MFK Koll 4
59 76 III em 312 lakószoba 0 0 0 21 0 D MFK Koll 4
59 76 III em 311 lakószoba 0 0 0 21 0 D MFK Koll 4
59 76 III em   konyha 0 0 0 5 0 D MFK Koll 4
59 76 III em 310 lakószoba 0 0 0 21 0 D MFK Koll 4
59 76 III em 309 lakószoba 0 0 0 21 0 D MFK Koll 4
59 76 III em 308 lakószoba 0 0 0 21 0 D MFK Koll 4
59 76 III em WC mosdó zuhanyzó 0 0 0 0 26 E MFK Koll 4
59 76 III. em 307 lakószoba 0 0 0 21 0 D MFK Koll 4
59 76 III em 306 lakószoba 0 0 0 21 0 D MFK Koll 4
59 76 III em 305 lakószoba 0 0 0 21 0 D MFK Koll 4
59 76 III. em dohányzó 0 0 0 5 0 D MFK Koll 4
59 76 III em 304 lakószoba 0 0 0 21 0 D MFK Koll 4
59 76 III em 303 lakószoba 0 0 0 21 0 D MFK Koll 4
59 76 III em 302 lakószoba 0 0 0 21 0 D MFK Koll 4
59 76 III em 301 lakószoba 0 0 0 17 0 D MFK Koll 4
59 76 III em közlekedő 0 0 0 57 0 D MFK Koll 4
59 76 III em lépcsőház 0 0 0 0 21 E MFK Koll 4
59 76 II em 01 iroda 0 0 0 23 0 D MFK Koll 3
59 76 II em 02 iroda 0 0 0 23 0 D MFK Koll 3
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59 76 II em 03 iroda 0 0 0 23 0 D MFK Koll 3
59 76 II em WC- mosdó-zuhanyzó 0 0 0 0 26 E MFK Koll 3
59 76 II em 207 lakószoba 0 0 0 21 0 D MFK Koll 3
59 76 II em 206 lakószoba 0 0 0 21 0 D MFK Koll 3
59 76 II em 205 lakószoba 0 0 0 21 0 D MFK Koll 3
59 76 II em dohányzó 0 0 0 11 0 D MFK Koll 3
59 76 II em 204 lakószoba 0 0 0 21 0 D MFK Koll 3
59 76 II em 203 lakószoba 0 0 0 21 0 D MFK Koll 3
59 76 II em 202 lakószoba 0 0 0 21 0 D MFK Koll 3
59 76 II em 201 vendégszoba 0 0 0 17 0 D MFK Koll 3
59 76 II em közlekedő 0 0 0 0 65 D MFK Koll 3
59 76 II em lépcsőház 0 0 0 0 21 E MFK Koll 3
59 76 I em porta elektr kapcsoló 0 0 0 12 0 D MFK Koll 2
59 76 I em büfé előtér 0 0 0 144 0 D MFK Koll 2
59 76 I em közlekedő 0 0 0 43 0 D MFK Koll 2
59 76 I em  107-1 vedégsz belső 0 0 0 13 0 D MFK Koll 2
59 76 I em 107 vendégszoba 0 0 0 22 0 D MFK Koll 2
59 76 I em 106 vendégszoba 0 0 0 22 0 D MFK Koll 2
59 76 I em 105 vendégszoba 0 0 0 22 0 D MFK Koll 2
59 76 I em 104 ágynemű raktár 0 0 32 0 0 C MFK Koll 2
59 76 I em 103 vendégszoba 0 0 0 21 0 D MFK Koll 2
59 76 I em 102 vendégszoba 0 0 0 21 0 D MFK Koll 2
59 76 I em 101 vendégszoba 0 0 0 17 0 D MFK Koll 2
59 76 I em lépcsőház 0 0 0 0 21 E MFK Koll 2
59 76 I  emeleti összekötő 0 0 0 101 0 D MFK Koll 2
59 76 I em  HÖK iroda/ lakás/ 0 0 0 102 0 D MFK Koll 2
59 76 I em  fénymásoló és akku 0 0 17 0 0 C MFK Koll 2
59 76 fszt vízszerelő mühely 0 0 0 35 0 D MFK Koll 1
59 76 fszt elektr kapcsoló helyi 0 0 0 15 0 D MFK Koll 1
59 76 fszt trafóház 0 0 0 35 0 D MFK Koll 1
59 76 fszt  vízechnikai labor 0 0 0 60 0 D MFK Koll 1
59 76 fszt kazánházi bejáró 0 0 0 10 0 D MFK Koll 1
59 76 fszt kazánkezelő helyiség 0 0 0 7 0 D MFK Koll 1
59 76 fszt  közl udvari kijárattal 0 0 0 80 0 D MFK Koll 1
59 76 fszt 01 kézi raktár 0 0 0 5 0 D MFK Koll 1
59 76 fszt 03 raktár ágynemű 0 0 20 0 0 C MFK Koll 1
59 76 fszt 04 raktár ágynemű 0 0 20 0 0 C MFK Koll 1
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59 76 fszt 06 raktár lépcső alatt 0 0 0 16 0 D MFK Koll 1
59 76 fszt 07 raktár 0 0 0 22 0 D MFK Koll 1
59 76 fszt 08 raktár 0 0 0 22 0 D MFK Koll 1
59 76 fszt 09 raktár 0 0 0 22 0 D MFK Koll 1
59 76 fszt 10 asztalos mühely 0 0 32 0 0 C MFK Koll 1
59 76 fszt 11 raktár 0 0 0 22 0 D MFK Koll 1
59 76 fszt 12  kerékpár tároló 0 0 0 22 0 D MFK Koll 1
59 76 fszt 13 raktár 0 0 0 14 0 D MFK Koll 1
59 76 fszt lépcsőház 0 0 0 0 8 E MFK Koll 1
59 76 algasor kazánházi tanterem 0 0 0 155 0 D MFK Koll 0
59 76 alagsor  víztechnikai labor 0 0 0 40 0 D MFK Koll 0

0 0 142 3873 566 4581

0 
0 

142 
3 873 
566 

"D" mérsékelten  tűzveszélyes
tűzveszélyességi osztályba sorolt.

12,36%

Az oktató, kutató  és a tevékenységet kiszolgáló helyiségekben, valamint a  befoglaló 
tüzszakaszt alkotó  épületben  végzett tevékenység és tartózkodó létszám   alapján    
az  OTSZ 3  § ( 3/b ) pont előírását figyelembe  véve az épület ( tűzszakasz 

"E" tűzveszélyességi o.
Alapterületi besorolás alapján "D" mérsékelten  tűzveszélyes

 A  tűzszakaszban egyidejüleg időszakosan  bent  tartózkodók létszáma hozzávetőleg  

Épület összesített adatok

%-os megoszlás
Az adott tűzszakaszban lévő helyiségek Tűzveszélyességi osztályok

    450   fő

"A" tűzveszélyességi o.
"B" tűzveszélyességi o,
"C" tűzveszélyességi o.
"D" tűzveszéllyességi o.

0,00%
0,00%
3,10%

84,54%
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60 0
60 13 padlástér fagerendés tetőszerkezet cserépfedéssel 0 0 435 0 0 C Ang Tanárk 3
60 13 padlástéri tanterem  II. emelet iskolapadok, gázkonvektor 5 db 0 0 0 51 0 D Ang Tanárk 3
60 13 padlástéri raktár, irattár  2 helyiség polcon tárolt iratok 0 0 38 0 0 C Ang Tanárk 3
60 13 I. emeleti iroda lépcsőháztól jobbra irodabutorok, parketta, gázkonvektor 1 d 0 0 0 18 0 D Ang Tanárk 2
60 13 I. emeleti tanterem 111 tanulóasztalok, székek, konvektor 2 db 0 0 0 35 0 D Ang Tanárk 2
60 13 I. emeleti tanterem 112 iskolabutor  gázkonvektor 1 db 0 0 0 23 0 D Ang Tanárk 2
60 13 I. emeleti iroda 113 irodabutor, gázkonvektor 1 db 0 0 0 19 0 D Ang Tanárk 2
60 13 I. emeleti előadó terem  114 tanulóasztalok, székek, gázkonvektor 5 d 0 0 0 103 0 D Ang Tanárk 2
60 13 I. emeleti közlekedőfolyosó gázkonvektor 4 db 0 0 0 0 86 E Ang Tanárk 2
60 13 I. emeleti női mosdó  120-122 gázkonvektor 1 db 0 0 0 0 18 E Ang Tanárk 2
60 13 I. emeleti ruhatár  119 fogason elhelyezett felsőruházat, gázkon 0 0 15 0 0 C Ang Tanárk 2
60 13 I. emeleti férfi mosdó  116-119 0 0 0 0 18 E Ang Tanárk 2
60 13 I. emeleti teakonyha  103 konyhaszekrény , gázkonvektor 1 db 0 0 0 8 0 D Ang Tanárk 2
60 13 I. emeleti jobboldali belső iroda 101 irodabutor, számítógép, gázkonvektor 2 0 0 0 23 0 D Ang Tanárk 2
60 13 I. emeleti  középső iroda  102 irodabutor, gázkonvektor 1 db 0 0 0 23 0 D Ang Tanárk 2
60 13 I. emeleti baloldali iroda 104 (igazgatói ) irodabutor, tárgyalóasztal, gázkonvektor 0 0 0 44 0 D Ang Tanárk 2
60 13 I. emeleti iroda 105 irodabutor, szímítógép, gázkonvektor 1 0 0 0 19 0 D Ang Tanárk 2
60 13 I. emeleti iroda 106 irodabutor 0 0 0 19 0 D Ang Tanárk 2
60 13 I. emeleti  iroda  107 irodabutor, számítógép, gázkonvektor 1 0 0 0 19 0 D Ang Tanárk 2
60 13 I. emeleti  iroda 108 ( bejárat a 107-ből ) irodabutor, gázkonvektor 1 db 0 0 0 19 0 D Ang Tanárk 2
60 13 I. emeleti lépcsőház 0 0 0 0 15 E Ang Tanárk 2
60 13 fszt bejárati szélfogó lambériázott fal 0 0 0 7 0 D Ang Tanárk 1
60 13 fszt 017 takaritószeres takaritószerek, eszközök 0 0 0 3 0 D Ang Tanárk 1
60 13 fszt lépcsőház 0 0 0 9 0 D Ang Tanárk 1
60 13 fszt 018 iroda irodabutor, gázkonvektor 1 db 0 0 0 18 0 D Ang Tanárk 1
60 13 fszt 019 tanterem tanuloasztalok, székek, gázkonvektor 2 d 0 0 0 35 0 D Ang Tanárk 1
60 13 fszt 020 tanterem tanulóasztalok, székek, gázkonvektor 1 d 0 0 0 23 0 D Ang Tanárk 1
60 13 fszt 021 iroda irodabutorok, gázkonvektor 1 db 0 0 0 19 0 D Ang Tanárk 1

Angol Amerikai Kassai úti  épület
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60 13 fszt 022 tanterem tanulóasztalok, számítógépek, gázkonve 0 0 0 41 0 D Ang Tanárk 1
60 13 fszt 023 kéziraktár takaritóeszközök 0 0 0 5 0 D Ang Tanárk 1
60 13 fszt közlekedőfolyosó gázkonvektor 4 db 0 0 0 0 92 E Ang Tanárk 1
60 13 fszt 024 tanterem tanulóasztalok, székek, gázkonvektor 3 d 0 0 0 43 0 D Ang Tanárk 1
60 13 fszt 025 könyvtár könyvek nyitott polcon, gázkonvektor 2 0 0 25 0 0 C Ang Tanárk 1
60 13 fszt 030 női mosdó, öltöző öltözőszekrények, gázkonvektor 2 db 0 0 0 33 0 D Ang Tanárk 1
60 13 fszt 027 férfi mosdó gázkonvektor 1 db 0 0 0 0 19 E Ang Tanárk 1
60 13 fszt 001 szolgálati lakás lakóházi felszerelés, gázkonvektor 4 db 0 0 0 43 0 D Ang Tanárk 1
60 13 fszt 008 iroda - könyvtár irodabutorok, könyvek polcon gázkonv 2 0 0 44 0 0 C Ang Tanárk 1
60 13 fszt 009 iroda irodabutor, fénymásoló, gázkonvektor 1 0 0 0 19 0 D Ang Tanárk 1
60 13 fszt 010 iroda irodabutor, gázkonvektor 1 db 0 0 0 19 0 D Ang Tanárk 1
60 13 fszt 011 büfé élelmiszerek, hűtőgépek, gázkonvektor 2 0 0 0 37 0 D Ang Tanárk 1
60 13 fszt 013 gázmérőhelyiség gázmérő 25 m3-es 0 0 0 4 0 D Ang Tanárk 1
60 13 fszt 014 büfé raktár élelmiszerek polcon tárolva 0 0 0 7 0 D Ang Tanárk 1
60 13 fszt 015 portaszoba asztal, szék, szekrény, áazkonvektor 1 db 0 0 0 8 0 D Ang Tanárk 1

0 0 557 796 248 1601

0 
0 

557 
796 
248 

Az oktató, kutató  és a tevékenységet kiszolgáló helyiségekben, valamint a  befoglaló tüzszakaszt alkotó 
épületben  végzett tevékenység és tartózkodó létszám   alapján    az  OTSZ 3  § ( 3/b ) pont előírását 
figyelembe  véve az épület ( tűzszakasz )besorolása:

"D" mérsékelten  tűzveszélyes

%-os megoszlás
Az adott tűzszakaszban lévő helyiségek alapterülete 

0,00%
0,00%

Épület összesített adatok

Tűzveszélyességi osztályok

tűzveszélyességi osztályba sorolt.

34,79%
49,72%
15,49%"E" tűzveszélyességi o.

Alapterületi besorolás alapján "D" mérsékelten  tűzveszélyes

 A  tűzszakaszban egyidejüleg időszakosan  bent  tartózkodók létszáma hozzávetőleg      200   fő

"A" tűzveszélyességi o.
"B" tűzveszélyességi o,
"C" tűzveszélyességi o.
"D" tűzveszéllyességi o.
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63 0
63 77 301 közlekedő 0 0 0 8 0 D Jogi ép 4
63 77 302 közlekedő előtér 0 0 0 2 0 D Jogi ép 4
63 77 303 vendégszoba 0 0 0 17 0 D Jogi ép 4
63 77 304 zuhanyzó 0 0 0 0 2 E Jogi ép 4
63 77 305 mosdó, WC 0 0 0 0 2 E Jogi ép 4
63 77 306 közlekedő 0 0 0 3 0 D Jogi ép 4
63 77 307 vendégszoba 0 0 0 15 0 D Jogi ép 4
63 77 308 gardrop 0 0 0 3 0 D Jogi ép 4
63 77 309 vendégszoba 0 0 0 14 0 D Jogi ép 4
63 77 310 mosdó 0 0 0 0 4 E Jogi ép 4
63 77 311 zuhanyzó 0 0 0 0 1 E Jogi ép 4
63 77 312 WC 0 0 0 0 1 E Jogi ép 4
63 77 313 közlekedő előtér 0 0 0 3 0 D Jogi ép 4
63 77 314 mosdó 0 0 0 0 2 E Jogi ép 4
63 77 315 WC 0 0 0 0 1 E Jogi ép 4
63 77 316 zuhanyzó 0 0 0 0 1 E Jogi ép 4
63 77 317 Vendégszoba 0 0 0 15 0 D Jogi ép 4
63 77 318 gardrop 0 0 0 3 0 D Jogi ép 4
63 77 319 vendégszoba 0 0 0 15 0 D Jogi ép 4
63 77 lépcsőház 0 0 0 0 11 E Jogi ép 3
63 77 201 tanári szoba 0 0 0 30 0 D Jogi ép 3
63 77 202 tanári szoba 0 0 0 16 0 D Jogi ép 3
63 77 203 tanári szoba 0 0 0 16 0 D Jogi ép 3
63 77 204 tanári szoba 0 0 0 20 0 D Jogi ép 3
63 77 205 tanszékvezeői szoba 0 0 0 30 0 D Jogi ép 3
63 77 207 tanszéki iroda 0 0 0 14 0 D Jogi ép 3
63 77 208 női WC 0 0 0 0 8 E Jogi ép 3
63 77 211 férfi WC 0 0 0 0 7 E Jogi ép 3
63 77 214 tanári szoba 0 0 0 14 0 D Jogi ép 3

Jogi épület
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63 77 II. em. közlekedő 0 0 0 24 0 D Jogi ép 3
63 77 101 tanszéki ügyintéző 0 0 0 30 0 D Jogi ép 2
63 77 102 tanári szoba 0 0 0 16 0 D Jogi ép 2
63 77 103 tanári szoba 0 0 0 16 0 D Jogi ép 2
63 77 104 tanári szoba 0 0 0 20 0 D Jogi ép 2
63 77 105 tantanácsterem 0 0 0 18 0 D Jogi ép 2
63 77 105-1 tanári dolgozó 0 0 0 12 0 D Jogi ép 2
63 77 106 tanszéki iroda 0 0 0 13 0 D Jogi ép 2
63 77 108 női WC 0 0 0 0 8 E Jogi ép 2
63 77 111 férfi WC 0 0 0 0 7 E Jogi ép 2
63 77 114 tanszékvezetői iroda 0 0 0 14 0 D Jogi ép 2
63 77 I. em. közlekedő 0 0 0 24 0 D Jogi ép 2
63 77 01 tanulmányi osztály 0 0 0 30 0 D Jogi ép 1
63 77 02 tanári szoba 0 0 0 15 0 D Jogi ép 1
63 77 03 tanári szoba 0 0 0 15 0 D Jogi ép 1
63 77 04 dékáni hivatali iroda 0 0 0 18 0 D Jogi ép 1
63 77 05 dékáni szoba 0 0 0 26 0 D Jogi ép 1
63 77 07 dékáni hivatal vezetői iroda 0 0 0 15 0 D Jogi ép 1
63 77 08 női WC 0 0 0 0 8 E Jogi ép 1
63 77 011 férfi WC 0 0 0 0 7 E Jogi ép 1
63 77 015 adminisztrátori iroda 0 0 0 12 0 D Jogi ép 1
63 77 fszt. közlekedő 0 0 0 24 0 D Jogi ép 1
63 77 fszt bejárat és előtér 0 0 0 0 14 E Jogi ép 1
63 77 001 irattár 0 0 28 0 0 D Jogi ép 0
63 77 002  könyvtár 0 0 19 0 0 D Jogi ép 0
63 77 003 irattár 0 0 9 0 0 C Jogi ép 0
63 77 004 HÖK  raktár 0 0 0 17 0 D Jogi ép 0
63 77 005  HÖK  iroda 0 0 0 28 0 D Jogi ép 0
63 77 006 informatika 0 0 0 7 0 D Jogi ép 0
63 77 005/1 takarítószeres raktár 0 0 11 0 0 C Jogi ép 0
63 77 007 hőkozpont 0 0 0 0 11 E Jogi ép 0
63 77 alagsori közlekedő 0 0 0 0 25 E Jogi ép 0

0 0 67 632 120 819Épület összesített adatok
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0 
0 

67 
632 
120 

Az oktató, kutató  és a tevékenységet kiszolgáló helyiségekben, valamint a  befoglaló 
tüzszakaszt alkotó  épületben  végzett tevékenység és tartózkodó létszám   alapján    az  
OTSZ 3  § ( 3/b ) pont előírását figyelembe  véve az épület ( tűzszakasz )besorolása:

"D" mérsékelten  tűzveszélyes

%-os megoszlás
Az adott tűzszakaszban lévő helyiségek alapterülete 

0,00%
0,00%

Tűzveszélyességi osztályok

tűzveszélyességi osztályba sorolt.

8,18%
77,17%
14,65%"E" tűzveszélyességi o.

Alapterületi besorolás alapján "D" mérsékelten  tűzveszélyes

 A  tűzszakaszban egyidejüleg időszakosan  bent  tartózkodók létszáma hozzávetőleg     100    fő

"A" tűzveszélyességi o.
"B" tűzveszélyességi o,
"C" tűzveszélyességi o.
"D" tűzveszéllyességi o.
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64 0
64 78 A épület tetőtér raktár bal 0 0 0 6 0 D Közgáz 4
64 78 A épület VII. vendégszoba 0 0 0 45 0 D Közgáz 4
64 78 A épület tetőtér raktár jobb 0 0 0 6 0 D Közgáz 4
64 78 lépcsőházi előtér II. emeleten 0 0 0 0 31 E Közgáz 3
64 78 II. emelet öltöző 0 0 16 0 0 C Közgáz 3
64 78 II. emelet női WC 0 0 0 0 20 E Közgáz 3
64 78 II. emelet közlekedőfolyosó jobb 0 0 0 38 0 D Közgáz 3
64 78 A-212 szellőzőgépház 0 0 0 25 0 D Közgáz 3
64 78 A 213  oktatói szoba 0 0 0 31 0 D Közgáz 3
64 78 A 214  oktatói szoba 0 0 0 46 0 D Közgáz 3
64 78 A 215 Oktatói szoba 0 0 0 33 0 D Közgáz 3
64 78 A 216 Oktatói szoba 0 0 0 33 0 D Közgáz 3
64 78 A 217 Oktatói szoba 0 0 0 20 0 D Közgáz 3
64 78 II. emelet kölekedőfolyosó bal 0 0 0 38 0 D Közgáz 3
64 78 A 219 Oktatói szoba 0 0 0 20 0 D Közgáz 3
64 78 A 220 Oktatói szoba 0 0 0 33 0 D Közgáz 3
64 78 A 221 Oktatói szoba 0 0 0 33 0 D Közgáz 3
64 78 A 222  tárgyaló 0 0 0 46 0 D Közgáz 3
64 78 A 223 Oktatói szoba 0 0 0 31 0 D Közgáz 3
64 78 A 224  szellőzőgépház 0 0 0 29 0 D Közgáz 3
64 78 II. emelet férfi WC 0 0 0 0 19 E Közgáz 3
64 78 lépcsőház I-II emelet 0 0 0 0 18 E Közgáz 3
64 78 I emelet közlekedőfolyosó 0 0 0 0 24 E Közgáz 2
64 78 I emelet öltöző 0 0 18 0 0 C Közgáz 2
64 78 I emelet női WC 0 0 0 0 17 E Közgáz 2
64 78 A I/1  előadó 0 0 0 103 0 D Közgáz 2
64 78 A 113  szemináriumi szoba 0 0 0 57 0 D Közgáz 2
64 78 A 114 oktatói szoba /jogi tsz/ 0 0 0 17 0 D Közgáz 2

Közgazdasági Kar  A épülete
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64 78 A 115 oktatói szoba 0 0 0 18 0 D Közgáz 2
64 78 A 117 oktatói szoba 0 0 0 18 0 D Közgáz 2
64 78 A 118 szemináriumi szoba 0 0 0 38 0 D Közgáz 2
64 78 A 119 szemináriumi szoba 0 0 0 38 0 D Közgáz 2
64 78 A I/2  előadó 0 0 0 103 0 D Közgáz 2
64 78 fszt - I közötti lépcsőház 0 0 0 0 18 E Közgáz 2
64 78 Fszt bejárat előtér 0 0 0 0 5 E Közgáz 1
64 78 Fszt  előtér 0 0 0 0 8 E Közgáz 1
64 78 fszt közlekedő folyosó 0 0 0 0 79 E Közgáz 1
64 78 Fszt női WC 0 0 0 0 17 E Közgáz 1
64 78 A 10  számítógépterem átjáró ajtó a folyosón a B épület felé 0 0 0 42 0 D Közgáz 1
64 78 A 11 Számítógépterem 0 0 0 42 0 D Közgáz 1
64 78 A 12 Szemináriumi szoba 0 0 0 57 0 D Közgáz 1
64 78 A 13  tanszéki adminisztrátori iroda 0 0 0 17 0 D Közgáz 1
64 78 A 14 tanszéki iroda 0 0 0 18 0 D Közgáz 1
64 78 Alsó fszt telefonos 0 0 0 4 0 D Közgáz 1
64 78 Alsó fszt számítóközpont 0 0 0 4 0 D Közgáz 1
64 78 A 16 oktatói szoba 0 0 0 18 0 D Közgáz 1
64 78 A 17 tanumányi oszt vezető 0 0 38 0 0 C Közgáz 1
64 78 A 18  tanulmányi oszt ügyintézők 0 0 38 0 0 C Közgáz 1
64 78 A 19 konferencia terem 0 0 103 0 0 C Közgáz 1
64 78 Fszt férfi WC 0 0 0 0 16 E Közgáz 1

0 0 213 1107 272 1592Épület összesített adatok
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213 
1 107 
272 

13,38%

%-os megoszlás
Tűzveszélyességi osztályok Az adott tűzszakaszban lévő helyiségek alapterülete 
"A" tűzveszélyességi o. 0,00%
"B" tűzveszélyességi o, 0,00%
"C" tűzveszélyességi o.

 2240   fő

"D" tűzveszéllyességi o. 69,54%
"E" tűzveszélyességi o. 17,09%

Az oktató, kutató  és a tevékenységet kiszolgáló helyiségekben, valamint a  befoglaló tüzszakaszt 
alkotó  épületben  végzett tevékenység és tartózkodó létszám   alapján    az  OTSZ 3  § ( 3/b ) 
pont előírását figyelembe  véve az épület ( tűzszakasz )besorolása:

"C" tűzveszélyes
tűzveszélyességi osztályba sorolt.

Alapterületi besorolás alapján "D" mérsékelten  tűzveszélyes

 A  tűzszakaszban egyidejüleg időszakosan  bent  tartózkodók létszáma hozzávetőleg  
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64 0
65 78 I emelet körfolyosó 0 0 0 0 54 E Közgáz 2
65 78 B 57  Vendégszoba II. 0 0 0 20 0 D Közgáz 2
65 78 B 60  Vendégszoba I 0 0 0 20 0 D Közgáz 2
65 78 B  18  Igazgatási oszt vezető 0 0 0 28 0 D Közgáz 2
65 78 B 20  Titkárság 0 0 0 25 0 D Közgáz 2
65 78 B 22  dékáni szoba 0 0 0 29 0 D Közgáz 2
65 78 B 30 vendégszoba átjárás az igazgatóiból 0 0 0 21 0 D Közgáz 2
65 78 B 37 Vendégszoba V. 0 0 0 21 0 D Közgáz 2
65 78 B 40 Vendégszoba IV. 0 0 0 35 0 D Közgáz 2
65 78 B 45  kézmosó 0 0 0 0 1 E Közgáz 2
65 78 B 46 férfi WC 0 0 0 0 4 E Közgáz 2
65 78 B 49 női WC 0 0 0 0 3 E Közgáz 2
65 78 B 51 Vendégszoba III. 0 0 0 35 0 D Közgáz 2
65 78 Összekötőfolyosó az A - B között kijárati ajtó az udvarra 0 0 0 0 27 E Közgáz 1
65 78 B fszt bejárati előtér 0 0 0 0 4 E Közgáz 1
65 78 B fszt aula 0 0 0 0 234 E Közgáz 1
65 78 B fszt büfé 0 0 0 26 0 D Közgáz 1
65 78 B fszt büfé öltöző 0 0 4 0 0 C Közgáz 1
65 78 B fszt 9 férfi WC 0 0 0 0 11 E Közgáz 1
65 78 B fszt 8 kézmosó 0 0 0 0 1 E Közgáz 1
65 78 B fszt 7 női WC 0 0 0 0 12 E Közgáz 1
65 78 B fszt étkező helyiség, portásfülke 0 0 0 27 D Közgáz 1
65 78 Összekötőfolyosó B- C épület között kijárási lehetőség az udvarra 0 0 0 0 27 E Közgáz 1
65 78 alagsori lépcsőház 0 0 0 0 8 E Közgáz 1
65 78 B alagsor 3 Hőközpont 0 0 0 0 39 E Közgáz 0
65 78 B alagsor 4 takarítószeres raktár 0 0 30 0 0 C Közgáz 0
65 78 B alagsor 5 telefonközpont 0 0 0 18 0 D Közgáz 0
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65 78 B alagsor 6 közmü alagut 0 0 0 0 26 E Közgáz 0
65 78 B alagsori kölekedő 0 0 0 75 0 D Közgáz 0
65 78 B alagsor számítógépes rendszergada 0 0 0 48 0 D Közgáz 0
65 78 B alagsor fénymásoló közlekedőn vállalkozásban üzemel 0 0 0 11 D Közgáz 0
65 78 B alagsor ruhatár 0 0 33 0 0 C Közgáz 0
65 78 B alagsor fénymásoló kari üzemeltetésü 0 0 0 42 0 D Közgáz 0
65 78 B alagsor 1  raktár 0 0 0 0 27 E Közgáz 0
65 78 B alagsor 2 raktár 0 0 48 0 0 C Közgáz 0

0 0 115 481 478 1074

0 
0 

115 
481 
478 

%-os megoszlás
Tűzveszélyességi osztályok Az adott tűzszakaszban lévő helyiségek alapterülete 

Épület összesített adatok

"A" tűzveszélyességi o. 0,00%
"B" tűzveszélyességi o, 0,00%
"C" tűzveszélyességi o. 10,71%
"D" tűzveszéllyességi o. 44,79%
"E" tűzveszélyességi o. 44,51%
Alapterületi besorolás alapján "D" mérsékelten  tűzveszélyes

tűzveszélyességi osztályba sorolt.

 A  tűzszakaszban egyidejüleg időszakosan  bent  tartózkodók létszáma hozzávetőleg   250  fő

Az oktató, kutató  és a tevékenységet kiszolgáló helyiségekben, valamint a  befoglaló tüzszakaszt 
alkotó  épületben  végzett tevékenység és tartózkodó létszám   alapján    az  OTSZ 3  § ( 3/b ) pont 
előírását figyelembe  véve az épület ( tűzszakasz )besorolása:

"D" mérsékelten  tűzveszélyes
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64 0
66 78 C padlástér Vendégszoba VI. 0 0 0 57 0 D Közgáz 4
66 78 C padlástéri WC 0 0 0 0 3 E Közgáz 4
66 78 Padlástéri lépcsőház 0 0 0 0 14 E Közgáz 4
66 78 C tetőtéri lépcsőház 0 0 0 0 15 E Közgáz 3
66 78 C tetőtéri közlekedő előtér 0 0 0 0 24 E Közgáz 3
66 78 C 204 női WC 0 0 0 0 17 E Közgáz 3
66 78 C tetőtéri közlekedő bal 0 0 0 32 0 D Közgáz 3
66 78 C 216 klimagépház 0 0 0 25 0 D Közgáz 3
66 78 C 215 oktatói szoba 0 0 0 31 0 D Közgáz 3
66 78 C 214 oktatói szoba 0 0 0 46 0 D Közgáz 3
66 78 C 213 szemináriumi szoba 0 0 0 33 0 D Közgáz 3
66 78 C 212 szemináriumi szoba 0 0 0 33 0 D Közgáz 3
66 78 C 206 szemináriumi szoba 0 0 0 32 0 D Közgáz 3
66 78 C 207 szemináriumi szoba 0 0 0 32 0 D Közgáz 3
66 78 C tetőtéri közlekedő jobb 0 0 0 32 0 D Közgáz 3
66 78 C 208 szemináriumi szoba 0 0 0 33 0 D Közgáz 3
66 78 C 209 szemináriumi szoba 0 0 0 33 0 D Közgáz 3
66 78 C 210 oktatói szoba /lektorok/ 0 0 0 46 0 D Közgáz 3
66 78 C 211 oktatói szoba / német tanárok/ 0 0 0 31 0 D Közgáz 3
66 78 C 217 klimagépház 0 0 0 25 0 D Közgáz 3
66 78 C 203 férfi WC 0 0 0 0 18 E Közgáz 3
66 78 C I emelet közlekedő folyosó 0 0 0 79 0 D Közgáz 2
66 78 C I. emelet tisztitószeres helyiség 0 0 17 0 0 C Közgáz 2
66 78 C 102 női WC 0 0 0 0 17 E Közgáz 2
66 78 C I /3  előadó 0 0 0 110 0 D Közgáz 2
66 78 C 114 szemináriumi szoba 0 0 0 57 0 D Közgáz 2
66 78 C 113 oktatói szoba 0 0 0 17 0 D Közgáz 2
66 78 C 112 oktatói szoba 0 0 0 18 0 D Közgáz 2
66 78 C 107  tsz-i  adminisztrátori  szoba 0 0 0 18 0 D Közgáz 2
66 78 C 108  HÖK iroda 0 0 0 38 0 D Közgáz 2
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66 78 C 109 HÖK iroda 0 0 0 38 0 D Közgáz 2
66 78 C I / 2  előadó 0 0 0 103 0 D Közgáz 2
66 78 C 103 férfi WC 0 0 0 0 17 E Közgáz 2
66 78 C épület bejárati előtér szélfogó 0 0 0 0 6 E Közgáz 1
66 78 C bejárati előtér 0 0 0 0 9 E Közgáz 1
66 78 C fszt közlekedőfolyosó 0 0 0 0 93 E Közgáz 1
66 78 C fszt 4 női WC 0 0 0 0 17 E Közgáz 1
66 78 C fszt / 1  számítógépes tanterem 0 0 0 110 0 D Közgáz 1
66 78 C 14 szemináriumi szoba 0 0 0 57 0 D Közgáz 1
66 78 C 13 oktatói szoba 0 0 0 17 0 D Közgáz 1
66 78 C 12 oktatói szoba 0 0 0 18 0 D Közgáz 1
66 78 C  fszt -I emelet lépcsőház 0 0 0 0 24 E Közgáz 1
66 78 C alsó fszt 6 telefonelosztó 0 0 0 4 0 D Közgáz 1
66 78 C alsófszt 5 takarítószeres 0 0 4 0 0 C Közgáz 1
66 78 C 07  hallgatói iroda 0 0 0 18 0 D Közgáz 1
66 78 C 08  oktatói szoba 0 0 0 38 0 D Közgáz 1
66 78 C  09  szemináriumi szoba 0 0 0 38 0 D Közgáz 1
66 78 C  10  számítógépterem 0 0 0 42 0 D Közgáz 1
66 78 C 11  szemináriumi terem 0 0 0 42 0 D Közgáz 1
66 78 C fszt 03 férfi WC 0 0 0 0 18 E Közgáz 1

0 0 21 1383 292 1696Épület összesített adatok

DEBRECENI EGYETEM
Tudományegyetemi Karok

épületeinek tűzveszélyességi osztályba sorolása

2006-10-15 176
Készítette:T-M VÉD BT.

Serbán György 06-30-9550-158



0 
0 

21 
1 383 
292 

%-os megoszlás
Tűzveszélyességi osztályok Az adott tűzszakaszban lévő helyiségek alapterülete 
"A" tűzveszélyességi o. 0,00%
"B" tűzveszélyességi o, 0,00%
"C" tűzveszélyességi o. 1,24%
"D" tűzveszéllyességi o. 81,54%
"E" tűzveszélyességi o. 17,22%
Alapterületi besorolás alapján "D" mérsékelten  tűzveszélyes

tűzveszélyességi osztályba sorolt.

 A  tűzszakaszban egyidejüleg időszakosan  bent  tartózkodók létszáma hozzávetőleg   350   fő

Az oktató, kutató  és a tevékenységet kiszolgáló helyiségekben, valamint a  befoglaló tüzszakaszt 
alkotó  épületben  végzett tevékenység és tartózkodó létszám   alapján    az  OTSZ 3  § ( 3/b ) pont 
előírását figyelembe  véve az épület ( tűzszakasz )besorolása:

"D" mérsékelten  tűzveszélyes
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69 0

69 4 közlekedő 0 0 0 11 0 D TEK GI 1
69 4 1. iroda 0 0 0 19 0 D TEK GI 1
69 4 2. titkárság 0 0 0 22 0 D TEK GI 1
69 4 2/a iroda 0 0 0 21 0 D TEK GI 1
69 4 2/b mosdó 0 0 0 4 0 D TEK GI 1
69 4 2/c öltöző 0 0 2 0 0 C TEK GI 1
69 4 2/d iroda 0 0 0 25 0 D TEK GI 1
69 4 2/e öltöző 0 0 2 0 0 C TEK GI 1
69 4 2/f WC 0 0 0 1 0 D TEK GI 1
69 4 2/g tea konyha 0 0 0 2 0 D TEK GI 1
69 4 3 tárgyaló 0 0 0 29 0 D TEK GI 1
69 4 4 iroda 0 0 0 36 0 D TEK GI 1
69 4 5 előtér 0 0 0 4 0 D TEK GI 1
69 4 5/a irattár 0 0 9 0 0 C TEK GI 1
69 4 6 iroda 0 0 0 25 0 D TEK GI 1
69 4 7 iroda 0 0 0 19 0 D TEK GI 1
69 4 8 iroda 0 0 0 41 0 D TEK GI 1
69 4 9 iroda 0 0 0 43 0 D TEK GI 1
69 4 10 szerver szoba 0 0 0 10 0 D TEK GI 1
69 4 11 számítástechnika iroda 0 0 0 18 0 D TEK GI 1
69 4 12 számítástechnika iroda előtér 0 0 0 4 0 D TEK GI 1
69 4 12 iroda 0 0 0 18 0 D TEK GI 1
69 4 13 iroda 0 0 0 10 0 D TEK GI 1
69 4 14 porta 0 0 0 8 0 D TEK GI 1
69 4 15 dohányzó udvar 0 0 0 16 0 D TEK GI 1
69 4 16 tea konyha 0 0 0 6 0 D TEK GI 1
69 4 17 WC előtér női 0 0 0 0 5 E TEK GI 1

TEK Gazdasági Igazgatóság  épülete

Tűzveszélyességi osztály
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69 4 17/a WC női 0 0 0 0 7 E TEK GI 1
69 4 18 WC ffi 0 0 0 0 5 E TEK GI 1
69 4 hőközpont 0 0 0 11 0 D TEK GI 1
69 4 pince lejárat 0 0 0 4 0 D TEK GI 0
69 4 1 irattár 0 0 33 0 0 C TEK GI 0
69 4 2 irattár 0 0 8 0 0 C TEK GI 0
69 4 3 irattár 0 0 19 0 0 C TEK GI 0
69 4 4 irattár 0 0 22 0 0 C TEK GI 0
69 4 5 pince  folyosó 0 0 0 6 0 D TEK GI 0

0 0 94 414 17 525

0 
0 

94 
414 
17 

Az oktató, kutató  és a tevékenységet kiszolgáló helyiségekben, valamint a  befoglaló 
tüzszakaszt alkotó  épületben  végzett tevékenység és tartózkodó létszám   alapján    az  
OTSZ 3  § ( 3/b ) pont előírását figyelembe  véve az épület ( tűzszakasz )besorolása:

"D" mérsékelten  tűzveszélyes

%-os megoszlás
Az adott tűzszakaszban lévő helyiségek alapterülete 

0,00%
0,00%

Épület összesített adatok

Tűzveszélyességi osztályok

tűzveszélyességi osztályba sorolt.

17,93%
78,90%
3,17%"E" tűzveszélyességi o.

Alapterületi besorolás alapján "D" mérsékelten  tűzveszélyes

 A  tűzszakaszban egyidejüleg időszakosan  bent  tartózkodók létszáma hozzávetőleg         fő

"A" tűzveszélyességi o.
"B" tűzveszélyességi o,
"C" tűzveszélyességi o.
"D" tűzveszéllyességi o.
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71 0
71 95 II.em. 201  közlekedő 0 0 0 15 0 D CAMPUS Kht 3
71 95 II.em. 202 számítógép szoba 0 0 0 70 0 D CAMPUS Kht 3
71 95 II.em. 203 biliárd terem 0 0 0 116 0 D CAMPUS Kht 3
71 95 II.em. 204 lépcsőház I. 0 0 0 15 0 D CAMPUS Kht 3
71 95 II.em. 205 lépcsőház II. 0 0 0 0 11 E CAMPUS Kht 3
71 95 II.em. 206 szellőzőgépház 0 0 0 114 0 D CAMPUS Kht 3
71 95 I.em. 101  Klub 0 0 0 166 0 D CAMPUS Kht 2
71 95 I.em. 102 studió 0 0 0 18 0 D CAMPUS Kht 2
71 95 I.em. 103 közlekedő előtér fa átjáró 0 0 0 44 0 D CAMPUS Kht 2
71 95 I.em. 104 Pizzéria 0 0 0 32 0 D CAMPUS Kht 2
71 95 I.em. 105 közlekedő 0 0 0 7 0 D CAMPUS Kht 2
71 95 I.em. 106 tészta előkészítő 0 0 0 6 0 D CAMPUS Kht 2
71 95 I.em. 107  raktár 0 0 9 0 0 C CAMPUS Kht 2
71 95 I.em. 108 tojáselőkészítő 0 0 0 4 0 D CAMPUS Kht 2
71 95 I.em. 109 húselőkészítő 0 0 0 4 0 D CAMPUS Kht 2
71 95 I.em. 110 lépcsőház 0 0 0 0 6 E CAMPUS Kht 2
71 95 I.em. 111  előtér 0 0 0 7 0 D CAMPUS Kht 2
71 95 I.em. 112  raktár 0 0 0 0 0 C CAMPUS Kht 2
71 95 I.em. 113 lépcsőház 0 0 0 0 12 E CAMPUS Kht 2
71 95 I.em. 114 söröző presszó 0 0 0 36 0 D CAMPUS Kht 2
71 95 I.em. 115  raktár 0 0 7 0 0 C CAMPUS Kht 2
71 95 I.em. 116  előtér 0 0 0 4 0 D CAMPUS Kht 2
71 95 I.em. 117 raktár 0 0 2 0 0 C CAMPUS Kht 2
71 95 I.em. 118 lépcsőház 0 0 0 0 6 E CAMPUS Kht 2
71 95 I.em. 119 előtér 0 0 0 7 0 D CAMPUS Kht 2
71 95 I.em. 120 raktár 0 0 7 0 0 C CAMPUS Kht 2
71 95 I.em. 121 gépészet lift gép vezérlés, fütéselosztó 0 0 0 19 0 D CAMPUS Kht 2
71 95 I.em. 122 légtér 0 0 0 0 0 E CAMPUS Kht 2

DEBRECENI CAMPUS Kht

Tűzveszélyességi osztály
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71 95 I.em. 123 galéria 0 0 0 87 0 D CAMPUS Kht 2
71 95 I.em. 124 galéria 0 0 0 87 0 D CAMPUS Kht 2
71 95 I.em. 125 bár söröző 0 0 0 238 0 D CAMPUS Kht 2
71 95 I.em. 126 raktár 0 0 13 0 0 C CAMPUS Kht 2
71 95 I.em. 127 lépcsőház 0 0 0 0 15 E CAMPUS Kht 2
71 95 I.em. 128 iroda 0 0 0 25 0 D CAMPUS Kht 2
71 95 I.em. 129 közlekedő 0 0 0 0 11 E CAMPUS Kht 2
71 95 I.em. 130 raktár 0 0 16 0 0 C CAMPUS Kht 2
71 95 I.em. 131 raktár 0 0 11 0 0 C CAMPUS Kht 2
71 95 I.em. 132 előtér 0 0 0 0 5 E CAMPUS Kht 2
71 95 I.em. 133 WC előtér 0 0 0 0 2 E CAMPUS Kht 2
71 95 I.em. 134 Pissoare 0 0 0 0 2 E CAMPUS Kht 2
71 95 I.em. 135 Ffi Wc 0 0 0 0 1 E CAMPUS Kht 2
71 95 I.em. 136 iroda 0 0 0 21 0 D CAMPUS Kht 2
71 95 I.em. 137 iroda 0 0 0 24 0 D CAMPUS Kht 2
71 95 I.em. 138 előtér 0 0 0 0 2 E CAMPUS Kht 2
71 95 I.em. 139 Női WC 0 0 0 0 1 E CAMPUS Kht 2
71 95 fszt 01 előtér 0 0 0 16 0 D CAMPUS Kht 1
71 95 fszt 02 előtér 0 0 0 0 6 E CAMPUS Kht 1
71 95 fszt 02-a hulladék tároló 0 0 3 0 0 C CAMPUS Kht 1
71 95 fszt 03 előtér 0 0 0 0 3 E CAMPUS Kht 1
71 95 fszt 04 zuhanyzó 0 0 0 0 1 E CAMPUS Kht 1
71 95 fszt 05 öltöző 0 0 6 0 0 C CAMPUS Kht 1
71 95 fszt 06 előtér 0 0 0 13 0 D CAMPUS Kht 1
71 95 fszt 06-a hulladék tároló 0 0 3 0 0 C CAMPUS Kht 1
71 95 fszt 07 előtér 0 0 0 3 0 D CAMPUS Kht 1
71 95 fszt 08 zuhanyzó 0 0 0 0 1 E CAMPUS Kht 1
71 95 fszt 09 öltöző 0 0 6 0 0 C CAMPUS Kht 1
71 95 fszt 010 előtér gardrop 0 0 0 157 0 D CAMPUS Kht 1
71 95 fszt 011 ffi Wc előtér 0 0 0 0 13 E CAMPUS Kht 1
71 95 fszt 012 Pissoare 0 0 0 0 19 E CAMPUS Kht 1
71 95 fszt 013 Ffi WC 0 0 0 0 21 E CAMPUS Kht 1
71 95 fszt 014 női WC előtér 0 0 0 0 18 E CAMPUS Kht 1
71 95 fszt 015 női WC 0 0 0 0 23 E CAMPUS Kht 1
71 95 fszt 016 lépcsőház 0 0 0 12 0 D CAMPUS Kht 1
71 95 fszt 017 hangfogó zsilip 0 0 0 11 0 D CAMPUS Kht 1
71 95 fszt 018 galéria 0 0 341 0 0 C CAMPUS Kht 1
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71 95 fszt 019  nézőtér  600 fős 0 0 371 0 0 C CAMPUS Kht 1
71 95 fszt 020 szinpad deszkából 0 0 139 0 0 C CAMPUS Kht 1
71 95 fszt 021 hátsó szinpad 0 0 84 0 0 C CAMPUS Kht 1
71 95 fszt 022 előtér 0 0 0 13 0 D CAMPUS Kht 1
71 95 fszt 023 előtér 0 0 0 13 0 D CAMPUS Kht 1
71 95 fszt 024 közlekedő 0 0 0 0 17 E CAMPUS Kht 1
71 95 fszt 025 próbaterem 0 0 0 50 0 D CAMPUS Kht 1
71 95 fszt 026 próbaterem 0 0 0 50 0 D CAMPUS Kht 1
71 95 fszt 027 közlekedő 0 0 0 0 37 E CAMPUS Kht 1
71 95 fszt 028 lépcsőház 0 0 0 0 15 E CAMPUS Kht 1
71 95 fszt 029 előtér 0 0 0 0 3 E CAMPUS Kht 1
71 95 fszt 030 WC 0 0 0 0 1 E CAMPUS Kht 1
71 95 fszt 031 öltöző 0 0 24 0 0 C CAMPUS Kht 1
71 95 fszt 032 zuhanyzó-mosdó 0 0 0 0 8 E CAMPUS Kht 1
71 95 fszt 033 előtér 0 0 0 2 0 D CAMPUS Kht 1
71 95 fszt 034 WC 0 0 0 0 1 E CAMPUS Kht 1
71 95 fszt 035 öltöző 0 0 20 0 0 C CAMPUS Kht 1
71 95 fszt 036 zuhanyzó-mosdó 0 0 0 0 6 E CAMPUS Kht 1
71 95 fszt 037 előtér 0 0 0 2 0 D CAMPUS Kht 1
71 95 fszt 038  WC 0 0 0 0 1 E CAMPUS Kht 1
71 95 fszt 039 öltöző 0 0 18 0 0 C CAMPUS Kht 1
71 95 fszt 040 zuhanyzó-mosdó 0 0 0 0 5 E CAMPUS Kht 1
71 95 fszt 041 hulladék tároló 0 0 3 0 0 C CAMPUS Kht 1
71 95 Pinceszint 001 lépcsőház 0 0 0 0 12 E CAMPUS Kht 0
71 95 Pinceszint 002 hőközpont 0 0 0 0 40 E CAMPUS Kht 0
71 95 pinceszint 003 raktár 0 0 62 0 0 C CAMPUS Kht 0

0 0 1145 1508 325 2978Épület összesített adatok
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1 145 
1 508 
325 

Az oktató, kutató  és a tevékenységet kiszolgáló helyiségekben, valamint a  befoglaló 
tüzszakaszt alkotó  épületben  végzett tevékenység és tartózkodó létszám   alapján    az  
OTSZ 3  § ( 3/b ) pont előírását figyelembe  véve az épület ( tűzszakasz )besorolása:

"C" tűzveszélyes

%-os megoszlás
Az adott tűzszakaszban lévő helyiségek alapterülete 

0,00%
0,00%

Tűzveszélyességi osztályok

tűzveszélyességi osztályba sorolt.

38,45%
50,64%
10,91%"E" tűzveszélyességi o.

Alapterületi besorolás alapján "D" mérsékelten  tűzveszélyes

 A  tűzszakaszban egyidejüleg időszakosan  bent  tartózkodók létszáma hozzávetőleg 1200     fő

"A" tűzveszélyességi o.
"B" tűzveszélyességi o,
"C" tűzveszélyességi o.
"D" tűzveszéllyességi o.
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73 0
73 79 I em közlekedő folyosó 0 0 0 96 0 D H bösz 2
73 79 I em  nagyelőadó 0 0 0 118 0 D H bösz 2
73 79 I em  tanszéki iroda 0 0 0 35 0 D H bösz 2
73 79 I em tanszéki iroda 0 0 0 17 0 D H bösz 2
73 79 I em tanszéki iroda 0 0 0 35 0 D H bösz 2
73 79 I em tanszéki iroda 0 0 0 17 0 D H bösz 2
73 79 I em közlekedő folyosó, előtér 0 0 0 53 0 D H bösz 2
73 79 I em női mosdó WC 0 0 0 0 21 E H bösz 2
73 79 I em ffi WC 0 0 0 0 4 E H bösz 2
73 79 I em pénztár 0 0 0 21 0 D H bösz 2
73 79 I em klub helyiség 0 0 0 55 0 D H bösz 2
73 79 I em belső rövid közl folyosó 0 0 0 34 0 D H bösz 2
73 79 I em igazgató helyettesi iroda 0 0 0 13 0 D H bösz 2
73 79 I em gazdasági iroda 0 0 0 9 0 D H bösz 2
73 79 I em gazdasági hivatal 0 0 0 33 0 D H bösz 2
73 79 I em igazgató helyettesi iroda 0 0 0 12 0 D H bösz 2
73 79 I em igazgatói titkársági  iroda 0 0 0 12 0 D H bösz 2
73 79 I em igazgatói iroda 0 0 0 24 0 D H bösz 2
73 79 fszt  2-es bejárat 0 0 0 0 9 E H bösz 1
73 79 fszt   rövid közlekedési folyosó 0 0 0 0 52 E H bösz 1
73 79 fszt  6 ének-  rajz tanterem 0 0 0 54 0 D H bösz 1
73 79 fszt 7 rajz tanterem 0 0 0 63 0 D H bösz 1
73 79 fszt rajz  raktár 0 0 17 0 0 C H bösz 1
73 79 fszt nagyelőadó 0 0 0 135 0 D H bösz 1
73 79 fszt oktatástechnikai helyiség 0 0 0 23 0 D H bösz 1
73 79 fszt mellék lépcsőház 0 0 0 21 0 D H bösz 1
73 79 fszt könyv raktár 0 0 15 0 0 C H bösz 1
73 79 fszt iroda 0 0 0 9 0 D H bösz 1
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helyiség megnevezése használt, tárolt anyag

HPFK tanulmányi épülete

Tűzveszélyességi osztály
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73 79 fszt gépírói iroda 0 0 0 9 0 D H bösz 1
73 79 fszt tanszéki iroda 0 0 0 17 0 D H bösz 1
73 79 fszt tanszéki iroda (nyelvi lekt) 0 0 0 35 0 D H bösz 1
73 79 fszt tanszéki iroda 0 0 0 17 0 D H bösz 1
73 79 fszt 3-as tanterem 0 0 0 35 0 D H bösz 1
73 79 fszt tanszéki iroda 0 0 0 17 0 D H bösz 1
73 79 fszt 2-es tanterem 0 0 0 35 0 D H bösz 1
73 79 fszt tanszéki iroda 0 0 0 17 0 D H bösz 1
73 79 fszt társalgó 0 0 0 36 0 D H bösz 1
73 79 fszt főlépcső 0 0 0 0 36 E H bösz 1
73 79 fszt női mosdó,  WC 0 0 0 0 21 E H bösz 1
73 79 fszt ebédlői büfé 0 0 0 21 0 D H bösz 1
73 79 fszt ebédlő 0 0 0 90 0 D H bösz 1
73 79 fszt iroda 0 0 0 17 0 D H bösz 1
73 79 fszt tanszéki iroda 0 0 0 17 0 D H bösz 1
73 79 fszt női mosdó, WC 0 0 0 0 9 E H bösz 1
73 79 fszt tanséki iroda 0 0 0 25 0 D H bösz 1
73 79 fszt tanszéki iroda 0 0 0 17 0 D H bösz 1
73 79 fszt konyha helyiségei összesen 0 0 0 194 0 D H bösz 1
73 79 fszt irószer bolt 0 0 0 9 0 D H bösz 1

0 0 32 1497 152 1681Épület összesített adatok
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0 
0 

32 
1 497 
152 

tűzveszélyességi osztályba sorolt.

 A  tűzszakaszban egyidejüleg időszakosan  bent  tartózkodók létszáma hozzávetőleg  

Alapterületi besorolás alapján "D" mérsékelten  tűzveszélyes

Az oktató, kutató  és a tevékenységet kiszolgáló helyiségekben, valamint a  befoglaló 
tüzszakaszt alkotó  épületben  végzett tevékenység és tartózkodó létszám   alapján    az  
OTSZ 3  § ( 3/b ) pont előírását figyelembe  véve az épület ( tűzszakasz )besorolása:

"D" mérsékelten  tűzveszélyes

"B" tűzveszélyességi o,
1,90%

89,05%
9,04%

"C" tűzveszélyességi o.
"D" tűzveszéllyességi o.
"E" tűzveszélyességi o.

       fő

%-os megoszlás
Az adott tűzszakaszban lévő helyiségek alapterülete 

0,00%
0,00%

Tűzveszélyességi osztályok
"A" tűzveszélyességi o.
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74 0 H bösz 
74 79 Tornatermi bejárati közlekedő 0 0 0 46 0 D H bösz 1
74 79 Női mosdó, zuhanyzó 0 0 0 0 23 E H bösz 1
74 79 Tornaterem 0 0 0 540 0 D H bösz 1
74 79 Tornaszertár 0 0 0 23 0 D H bösz 1
74 79 Ffi mosdó előtér, WC zuhanyzó 0 0 0 0 10 E H bösz 1
74 79 Ffi öltöző fogasos 0 0 7 0 0 C H bösz 1
74 79 Babás váró 0 0 0 7 0 D H bösz 1

0 0 7 616 33 656

0 
0 
7 

616 
33 

HPFK Tornaterem és kiszolgáló helyiségei
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sz
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helyiség megnevezése használt, tárolt anyag

Tűzveszélyességi osztály
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tűzveszélyességi osztályba sorolt.

1,07%
93,90%
5,03%

Alapterületi besorolás alapján "D" mérsékelten  tűzveszélyes

 A  tűzszakaszban egyidejüleg időszakosan  bent  tartózkodók létszáma hozzávetőleg  

Épület összesített adatok

Az oktató, kutató  és a tevékenységet kiszolgáló helyiségekben, valamint a  befoglaló 
tüzszakaszt alkotó  épületben  végzett tevékenység és tartózkodó létszám   alapján    az  
OTSZ 3  § ( 3/b ) pont előírását figyelembe  véve az épület ( tűzszakasz )besorolása:

"D" mérsékelten  tűzveszélyes

%-os megoszlás
Az adott tűzszakaszban lévő helyiségek alapterülete 

tűzveszélyességi osztály alapján
0,00%
0,00%

Tűzveszélyességi osztályok

"A" tűzveszélyességi o.

       fő

"B" tűzveszélyességi o,
"C" tűzveszélyességi o.
"D" tűzveszéllyességi o.
"E" tűzveszélyességi o.
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75 0
75 79 II em előcsarnok 0 0 0 0 18 E H bösz 3 1
75 79 II em rendszergazda iroda 0 0 0 21 0 D H bösz 3 1
75 79 II em  számítógépes tanterem 0 0 0 40 0 D H bösz 3 1
75 79 II em E klub 0 0 0 33 0 D H bösz 3 1
75 79 I em előcsarnok 0 0 0 9 0 D H bösz 2 1
75 79 I em tanulmányi oszt folyosó 0 0 0 12 0 D H bösz 2 1
75 79 I em tanulmányi  iroda 0 0 0 9 0 D H bösz 2 1
75 79 I em tanulmányi iroda 0 0 0 24 0 D H bösz 2 1
75 79 I em munkahelyi kávézó 0 0 0 5 0 D H bösz 2 1
75 79 I em tanulmányi iroda 0 0 0 24 0 D H bösz 2 1
75 79 I em 4-es tanterem 0 0 0 33 0 D H bösz 2 1
75 79 I em tanterem 0 0 0 24 0 D H bösz 2 1
75 79 I em tanterem 0 0 0 24 0 D H bösz 2 1
75 79 I em tanterem 0 0 0 24 0 D H bösz 2 1
75 79 I em tanterem 0 0 0 24 0 D H bösz 2 1
75 79 I em nagy tanterem 0 0 0 52 0 D H bösz 2 1
75 79 I em tanterem 0 0 0 31 0 D H bösz 2 1
75 79 I em tanterem 0 0 0 22 0 D H bösz 2 1
75 79 I em takarítószeres raktár 0 0 0 4 0 D H bösz 2 1
75 79 I em mosdó zuhanyzó WC 0 0 0 0 34 E H bösz 2 1
75 79 I em iroda 0 0 0 12 0 D H bösz 2 1
75 79 I em lépcsőház 0 0 0 0 13 E H bösz 2 1
75 79 I em  előtér szociális épület 0 0 0 0 3 E H bösz 2 2
75 79 I em  közlekedő szociális épület beépített éghető anyag 0 0 0 3 0 D H bösz 2 2
75 79 I em öltöző szekrényes szoc épület faszekrények 0 0 0 8 0 D H bösz 2 2
75 79 I em mosdó, zuhanyzó szoc épület faszekrény elhelyezve 0 0 0 5 0 D H bösz 2 2
75 79 I em étkező szociális épület 0 0 0 8 0 D H bösz 2 2
75 79 I em rajz tanszék raktár rajzlapok, eszközök 0 0 6 0 0 C H bösz 2 2
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75 79 I em HÖK iroda közl szoc épület 0 0 0 3 0 D H bösz 2 2
75 79 I em HÖK iroda WC szoc épület 0 0 0 0 3 E H bösz 2 2
75 79 I em HÖK iroda 1  szoc épület 0 0 0 14 0 D H bösz 2 2
75 79 I em HÖK iroda 2 szoc épület 0 0 0 8 0 D H bösz 2 2
75 79 fszt szélfogó 0 0 0 0 8 E H bösz 1 1
75 79 fszt előtér 0 0 0 40 0 D H bösz 1 1
75 79 fszt porta 0 0 0 9 0 D H bösz 1 1
75 79 fszt könytári folyosó 0 0 0 30 0 D H bösz 1 1
75 79 fszt könyvtár - kölcsönző 0 0 0 26 0 D H bösz 1 1
75 79 fszt egybenyit könyvrakt polcos 0 0 71 0 0 C H bösz 1 1
75 79 fszt olv terem nyitott polcos tárol 0 0 63 0 0 C H bösz 1 1
75 79 fszt könyvraktár nyitott polcos 0 0 23 0 0 C H bösz 1 1
75 79 fszt könyvraktár nyitott polcos 0 0 23 0 0 C H bösz 1 1
75 79 fszt mosdó, WC női 0 0 0 0 12 E H bösz 1 1
75 79 fszt könyvtári kutató 0 0 0 12 0 D H bösz 1 1
75 79 fszt könyvtár  vezetői iroda 0 0 0 12 0 D H bösz 1 1
75 79 fszt könyvtári iroda számítógép, butor , könyv 0 0 0 12 0 D H bösz 1 1
75 79 fszt lépcsőház 0 0 0 0 13 E H bösz 1 1
75 79 fszt szakfelügyelői szoba 0 0 0 9 0 D H bösz 1 1
75 79 fszt  könyváruda, raktárral 0 0 37 0 0 C H bösz 1 1
75 79 fszt fénymásoló 0 0 24 0 0 C H bösz 1 1
75 79 fszt közl előtér gondnoki irodánál 0 0 0 14 0 D H bösz 1 2
75 79 fszt kéziraktár 0 0 0 8 0 D H bösz 1 2
75 79 fszt könváruda raktár polcos 0 0 8 0 C H bösz 1 2
75 79 fszt gondnoki iroda 0 0 0 14 0 D H bösz 1 2
75 79 fszt raktár 1/ kerékpár tároló/ 0 0 0 12 0 D H bösz 1 2
75 79 fszt festő műhely-raktár festő asztal, festék, ecsetek, létr 0 0 30 0 0 C H bösz 1 2
75 79 fszt szélfogó szociális épület 0 0 0 7 0 D H bösz 1 2
75 79 fszt lépcsőház szociális épület 0 0 0 12 0 D H bösz 1 2
75 79 fszt lakatos műhely 0 0 0 30 0 D H bösz 1 2
75 79 fszt raktár 2 0 0 0 12 0 D H bösz 1 2
75 79 fszt udvaros raktár 0 0 0 25 0 D H bösz 1 2
75 79 fszt  kazánházi előtér 0 0 0 5 0 D H bösz 1 2
75 79 fszt kazánház kezelő helyiség 0 0 0 12 0 D H bösz 1 2
75 79 fszt kazánház 0 0 0 81 0 D H bösz 1
75 80 II em kollégiumi közlekedő folyosó 0 0 0 50 0 D H bösz 3 1
75 80 II em háló 0 0 0 24 0 D H bösz 3 1
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75 80 II em háló 0 0 0 24 0 D H bösz 3 1
75 80 II em háló 0 0 0 24 0 D H bösz 3 1
75 80 II em háló 0 0 0 24 0 D H bösz 3 1
75 80 II em háló 0 0 0 24 0 D H bösz 3 1
75 80 II em háló 0 0 0 24 0 D H bösz 3 1
75 80 II em háló 0 0 0 24 0 D H bösz 3 1
75 80 II em melegítőkonyha 0 0 0 19 0 D H bösz 3 1
75 80 II em takaítóeszköz raktár 0 0 0 4 0 D H bösz 3 1
75 80 II em mosdó, zuhanyzó WC 0 0 0 0 34 E H bösz 3 1
75 80 II em kollégiumi iroda 0 0 0 12 0 D H bösz 3 1

0 0 285 1111 138 1534

0 
0 

285 
1 111 
138 

tűzveszélyességi osztályba sorolt.

18,58%
72,43%
9,00%

Alapterületi besorolás alapján "D" mérsékelten  tűzveszélyes

 A  tűzszakaszban egyidejüleg időszakosan  bent  tartózkodók létszáma hozzávetőleg  

Épület összesített adatok

Az oktató, kutató  és a tevékenységet kiszolgáló helyiségekben, valamint a  befoglaló 
tüzszakaszt alkotó  épületben  végzett tevékenység és tartózkodó létszám   alapján    az  OTSZ 
3  § ( 3/b ) pont előírását figyelembe  véve az épület ( tűzszakasz )besorolása:

"D" mérsékelten  tűzveszélyes

%-os megoszlás
Az adott tűzszakaszban lévő helyiségek alapterülete 

tűzveszélyességi osztály alapján
0,00%
0,00%

Tűzveszélyességi osztályok

"A" tűzveszélyességi o.

       fő

"B" tűzveszélyességi o,
"C" tűzveszélyességi o.
"D" tűzveszéllyességi o.
"E" tűzveszélyességi o.
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76 0
76 79 Tanári dohányzó 0 0 0 13 0 D H bösz 1
76 80 II em É - K-i közelekedő folyosó 0 0 0 34 0 D H bösz 3
76 80 II em É -i lépcsőház 2-es jelű 0 0 0 0 11 E H bösz 3
76 80 II em ételmelegítő 0 0 0 64 0 D H bösz 3
76 80 II em É - Ny-i közlekedési folyosó 0 0 0 30 0 D H bösz 3
76 80 II em lakóhely 7 ( 2 lakószobás) 0 0 0 57 0 D H bösz 3
76 80 II em lakóhely 8 ( 2 lakószobás) 0 0 0 56 0 D H bösz 3
76 80 II em mosóhelyiség  mosógép, takarítóeszköz 0 0 0 4 0 D H bösz 3
76 80 II em lakóhely 9 ( 2 lakószobás) 0 0 0 56 0 D H bösz 3
76 80 II em lakóhely 10 ( 2 lakószobás) 0 0 0 57 0 D H bösz 3
76 80 II em  Ny-i lépcsőház 3-as jelű 0 0 0 0 11 E H bösz 3
76 80 II em  betegszoba 11 ( 1 lakószobás) 0 0 0 27 0 D H bösz 3
76 80 II em betegszoba 12  ( 1 lakószobás) 0 0 0 27 0 D H bösz 3
76 80 II em D - Ny-i közelekedő folyosó 0 0 0 50 0 D H bösz 3
76 80 II em lakóhely 13 ( 2 lakószobás) 0 0 0 57 0 D H bösz 3
76 80 II em lakóhely 14 ( 2 lakószobás) 0 0 0 57 0 D H bösz 3
76 80 II em lakóhely 15 ( 2 lakószobás) 0 0 0 57 0 D H bösz 3
76 80 II em D-i lépcsőház 4-es jelű 0 0 0 0 11 E H bösz 3
76 80 II em tanulószoba 0 0 0 53 0 D H bösz 3
76 80 II em  D - K-i közlekedő folyosó 0 0 0 34 0 D H bösz 3
76 80 II em lakóhely 17 ( 2 lakószobás) 0 0 0 57 0 D H bösz 3
76 80 II em lakóhely 18 ( 1 lakószobás ) 0 0 0 31 0 D H bösz 3
76 80 II em lakóhely 19 ( 2 lakószobás) 0 0 0 58 0 D H bösz 3
76 80 II em  lakóhely 20 ( 2 lakószobás) 0 0 0 58 0 D H bösz 3
76 80 II em K-i lépcsőház  1-es jelű 0 0 0 0 11 D H bösz 3
76 80 II em klub helyiség parkettás 0 0 0 59 0 D H bösz 3
76 80 II em lakóhely 02 ( 2 lakószobás ) 0 0 0 58 0 D H bösz 3
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76 80 II em lakóhely 03 (2 lakószobás) 0 0 0 58 0 D H bösz 3
76 80 II em lakóhely 04 (1 lakószobás) 0 0 0 31 0 D H bösz 3
76 80 II em lakóhely 05 ( 2 lakószobás ) 0 0 0 58 0 D H bösz 3
76 80 I em É - K-i közelekedő folyosó 0 0 0 34 0 D H bösz 2
76 80 I em É -i lépcsőház 2-es jelű 0 0 0 0 11 E H bösz 2
76 80 I em ételmelegítő 0 0 0 64 0 D H bösz 2
76 80 I em É - Ny-i közlekedési folyosó 0 0 0 30 0 D H bösz 2
76 80 I em lakóhely 7 ( 2 lakószobás) 0 0 0 57 0 D H bösz 2
76 80 I em lakóhely 8 ( 2 lakószobás) 0 0 0 56 0 D H bösz 2
76 80 I em mosóhelyiség  mosógép, takarítóeszköz 0 0 0 4 0 D H bösz 2
76 80 I em lakóhely 9 ( 2 lakószobás) 0 0 0 56 0 D H bösz 2
76 80 I em lakóhely 10 ( 2 lakószobás) 0 0 0 57 0 D H bösz 2
76 80 I em  Ny-i lépcsőház 3-as jelű 0 0 0 0 11 E H bösz 2
76 80 I em  orvosi rendelő 0 0 0 27 0 D H bösz 2
76 80 I em beteg elkülönítő 0 0 0 27 0 D H bösz 2
76 80 I em D - Ny-i közelekedő folyosó 0 0 0 50 0 D H bösz 2
76 80 I em lakóhely 13 ( 2 lakószobás) 0 0 0 57 0 D H bösz 2
76 80 I em lakóhely 14 ( 2 lakószobás) 0 0 0 57 0 D H bösz 2
76 80 I em lakóhely 15 ( 2 lakószobás) 0 0 0 57 0 D H bösz 2
76 80 I em D-i lépcsőház 4-es jelű 0 0 0 0 11 E H bösz 2
76 80 I em tanulószoba 0 0 0 53 0 D H bösz 2
76 80 I em  D - K-i közlekedő folyosó 0 0 0 34 0 D H bösz 2
76 80 I em lakóhely 17 ( 2 lakószobás) 0 0 0 57 0 D H bösz 2
76 80 I em lakóhely 18 ( 1 lakószobás ) 0 0 0 31 0 D H bösz 2
76 80 I em lakóhely 19 ( 2 lakószobás) 0 0 0 58 0 D H bösz 2
76 80 I em  lakóhely 20 ( 2 lakószobás) 0 0 0 58 0 D H bösz 2
76 80 I em K-i lépcsőház  1-es jelű 0 0 0 0 11 D H bösz 2
76 80 I em klub helyiség parkettás 0 0 0 53 0 D H bösz 2
76 80 I em lakóhely 02 ( 2 lakószobás ) 0 0 0 58 0 D H bösz 2
76 80 I em lakóhely 03 (2 lakószobás) 0 0 0 58 0 D H bösz 2
76 80 I em lakóhely 04 (1 lakószobás) 0 0 0 31 0 D H bösz 2
76 80 I em lakóhely 05 ( 2 lakószobás ) 0 0 0 58 0 D H bösz 2
76 80 I em nyitott erkély 0 0 0 0 20 E H bösz 2
76 80 fszt szélfogó 0 0 0 0 10 E H bösz 1
76 80 fszt előcsarnok ülőgarnitúra, székek, asztalok 0 0 0 85 0 D H bösz 1
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76 80 fszt É - K-i közlekedő folyosó 0 0 0 34 0 D H bösz 1
76 80 fszt vendéglakás 1 ( 2 hálószobás) 0 0 0 57 0 D H bösz 1
76 80 fszt vendéglakás  2 ( 2 hálószobás) 0 0 0 30 0 D H bösz 1
76 80 fszt vendéglakás  3 ( 2 hálószobás) 0 0 0 30 0 D H bösz 1
76 80 fszt  É - Ny-i közlekedő folyosó 0 0 0 60 0 D H bösz 1
76 80 fszt lakóhely 4  ( 2 lakószobás) 0 0 0 57 0 D H bösz 1
76 80 fszt lakóhely  5 ( 2 lakószobás) 0 0 0 56 0 D H bösz 1
76 80 fszt mosóhelyiség mosógép, takarítóeszköz 0 0 0 4 0 D H bösz 1
76 80 fszt lakóhely 6 ( 2 lakószobás) 0 0 0 56 0 D H bösz 1
76 80 fszt lakóhely 7 ( 2 lakószobás) 0 0 0 57 0 D H bösz 1
76 80 fszt   Ny-i  kijárati szélfogó 0 0 0 0 5 E H bösz 1
76 80 fszt kerékpár tároló 0 0 0 12 0 D H bösz 1
76 80 fszt kukatároló 0 0 0 9 0 D H bösz 1
76 80 fszt WC 0 0 0 0 2 E H bösz 1
76 80 fszt  D- Ny-i  közlekedő folyosó 0 0 0 50 0 D H bösz 1
76 80 fszt lakóhely 8 ( 2 lakószobás) 0 0 0 57 0 D H bösz 1
76 80 fszt lakóhely 9( 2 lakószobás) 0 0 0 57 0 D H bösz 1
76 80 fszt lakóhely 10 ( 2 lakószobás) 0 0 0 57 0 D H bösz 1
76 80 fszt  vendéglakás 11  ( 2 hálószobás+ konyha) 0 0 0 51 0 D H bösz 1
76 80 fszt D- K-i közlekedő folyosó 0 0 0 41 0 D H bösz 1
76 80 fszt nagyterem 0 0 0 175 0 D H bösz 1
76 80 fszt  WC - csoport 0 0 0 0 28 E H bösz 1
76 80 fszt   K-i lépcsőlejáró 1-es 0 0 0 0 9 E H bösz 1
76 80 fszt klub helyiség parkettás 0 0 0 54 0 D H bösz 1
76 80 fszt WC csoport ffi 0 0 0 0 28 E H bösz 1
76 80 fszt porta 0 0 0 21 0 D H bösz 1
76 80 fszt csomagraktár 0 0 0 9 0 D H bösz 1
76 80 Női öltöző előtér 0 0 0 0 10 E H bösz 1
76 80 Pince  Ny-i  lépcsőház 3 szeméttárolónál 0 0 0 0 16 E H bösz 0
76 80 Pince közlekedő folyosó kazánház előtt 0 0 0 0 28 E H bösz 0
76 80 Pince elektromos főkapcsoló helyiség 0 0 0 8 0 D H bösz 0
76 80 Pince mosó előtér szennyes ruha 0 0 9 0 0 C H bösz 0
76 80 Pince mosó  helyiség szennyes ruha 0 0 20 0 0 C H bösz 0
76 80 Pince vasaló helyiség tiszta ruha 0 0 20 0 0 C H bösz 0
76 80 Pince kazánház előtér 0 0 0 19 0 D H bösz 0
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76 80 Pince hőközpont menekülési lehetőség a szabadba 0 0 0 19 0 D H bösz 0
76 80 Pince kazánház 0 0 0 22 0 D H bösz 0
76 80 Pince szellőző gépház előtér 0 0 0 17 0 D H bösz 0
76 80 Pince szellőző gépház 100 m3/ó gázmérő 0 0 0 41 0 D H bösz 0
76 80 Pince lejárati lépcsőház 4 vendégszoba felől 0 0 0 0 13 E H bösz 0
76 80 Pince közlekedő folyosó raktárak előtt 0 0 0 0 62 E H bösz 0
76 80 Pince raktár 1 0 0 0 201 0 D H bösz 0
76 80 Pince közlekedő folyosó konditerem előtt 0 0 0 0 28 E H bösz 0
76 80 Pince raktár 2 0 0 0 61 0 D H bösz 0
76 80 Pince raktár 3 0 0 0 103 0 D H bösz 0
76 80 Pince konditerem 0 0 0 61 0 D H bösz 0
76 80 Pince közlekedő folyosó tornaterem előtt 0 0 0 0 55 D H bösz 0
76 80 Pince öltöző előtér 0 0 0 13 0 D H bösz 0
76 80 Pince informatika tanterem számítógépek 0 0 0 20 0 D H bösz 0
76 80 Pince öltöző fa szekrények 0 0 0 20 0 D H bösz 0
76 80 Pince öltöző zuhanyzó, WC 0 0 0 0 4 E H bösz 0
76 80 Pince stúdió 0 0 0 19 0 D H bösz 0
76 80 Pince szennyesruha raktár 0 0 20 0 0 C H bösz 0
76 80 Pince kollégiumi bizottsági iroda 0 0 0 20 0 D H bösz 0
76 80 Pince Óvodai tornaterem 0 0 0 120 0 D H bösz 0
77 80 KÖGÁZ gázbontó elpárologtató rendszer 2 0 0 0 0 A H bösz 1

2 0 69 4266 406 4743Épület összesített adatok
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tűzveszélyességi osztályba sorolt.

1,45%
89,94%
8,56%

"D" mérsékelten  tűzveszélyes

Alapterületi besorolás alapján "D" mérsékelten  tűzveszélyes

 A  tűzszakaszban egyidejüleg időszakosan  bent  tartózkodók létszáma hozzávetőleg  

Az oktató, kutató  és a tevékenységet kiszolgáló helyiségekben, valamint a  befoglaló tüzszakaszt alkotó  
épületben  végzett tevékenység és tartózkodó létszám   alapján    az  OTSZ 3  § ( 3/b ) pont előírását 
figyelembe  véve az épület ( tűzszakasz )besorolása:

%-os megoszlás
Az adott tűzszakaszban lévő helyiségek alapterülete 

tűzveszélyességi osztály alapján
0,04%
0,00%

Tűzveszélyességi osztályok

"A" tűzveszélyességi o.

     250  fő

"B" tűzveszélyességi o,
"C" tűzveszélyességi o.
"D" tűzveszéllyességi o.
"E" tűzveszélyességi o.
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78 0
78 79 I em közlekedő előtér és folyosó 0 0 0 0 44 E H bösz 2
78 79 I em iroda 0 0 0 5 0 D H bösz 2
78 79 I em erkély 0 0 0 0 10 E H bösz 2
78 79 I em női mosdó, WC 0 0 0 0 10 E H bösz 2
78 79 I em takarítószeres 0 0 0 2 0 D H bösz 2
78 79 I em ffi mosdó, WC 0 0 0 0 10 D H bösz 2
78 79 I em fotolabor 0 0 0 11 0 D H bösz 2
78 79 I em tanterem 0 0 0 21 0 D H bösz 2
78 79 I em tanterem 0 0 0 21 0 D H bösz 2
78 79 I em tanterem erkélyekkel 0 0 0 56 0 D H bösz 2
78 79 I em tanterem 0 0 0 23 0 D H bösz 2
78 79 I em tanterem 0 0 0 23 0 D H bösz 2
78 79 I em iroda 0 0 0 12 0 D H bösz 2
78 79 Női öltöző fogasos 0 0 25 0 0 C H bösz 1
78 79 fszt szélfogó 0 0 0 0 5 E H bösz 1
78 79 fszt előcsarnok 0 0 0 0 16 E H bösz 1
78 79 fszt női mosdó, WC 0 0 0 0 11 E H bösz 1
78 79 fszt takarítószeres 0 0 0 2 0 D H bösz 1
78 79 fszt ffi mosdó, WC 0 0 0 0 11 E H bösz 1
78 79 fszt elődó terem 0 0 0 242 0 D H bösz 1
78 79 lépcsőház 0 0 0 0 11 E H bösz 1
78 79 fszt iroda 0 0 0 6 0 D H bösz 1
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HPFK Konferencia épület 

Épület összesített adatok
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0 
0 

25 
424 
128 

tűzveszélyességi osztályba sorolt.

4,33%
73,48%
22,18%

"D" mérsékelten  tűzveszélyes

Alapterületi besorolás alapján "D" mérsékelten  tűzveszélyes

 A  tűzszakaszban egyidejüleg időszakosan  bent  tartózkodók létszáma hozzávetőleg  

Az oktató, kutató  és a tevékenységet kiszolgáló helyiségekben, valamint a  befoglaló 
tüzszakaszt alkotó  épületben  végzett tevékenység és tartózkodó létszám   alapján    az  
OTSZ 3  § ( 3/b ) pont előírását figyelembe  véve az épület ( tűzszakasz )besorolása:

%-os megoszlás
Az adott tűzszakaszban lévő helyiségek alapterülete 

tűzveszélyességi osztály alapján
0,00%
0,00%

Tűzveszélyességi osztályok

"A" tűzveszélyességi o.

       fő

"B" tűzveszélyességi o,
"C" tűzveszélyességi o.
"D" tűzveszéllyességi o.
"E" tűzveszélyességi o.
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79 0
79 79 fszt közlekedő 0 0 0 18 0 D H bösz 1
79 79 fszt öltöző szekrényes 0 0 0 8 0 D H bösz 1
79 79 fszt mosdó, WC 0 0 0 0 8 E H bösz 1
79 79 fszt játszószoba 1 0 0 0 44 0 D H bösz 1
79 79 fszt raktár szövetből készült játékok 0 0 10 0 0 C H bösz 1
79 79 Megfigyelő 1 0 0 0 6 0 D H bösz 1
79 79 Játszószoba 2 0 0 0 44 0 D H bösz 1
79 79 Megfigyelő 2 0 0 0 6 0 D H bösz 1
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tűzveszélyességi osztályba sorolt.

6,94%
87,50%
5,56%

"D" mérsékelten  tűzveszélyes

Alapterületi besorolás al "D" mérsékelten  tűzveszélyes

 A  tűzszakaszban egyidejüleg időszakosan  bent  tartózkodók létszáma 

HPFK Ludotéka épület 

Épület összesített adatok

Az oktató, kutató  és a tevékenységet kiszolgáló helyiségekben, valamint a  
befoglaló tüzszakaszt alkotó  épületben  végzett tevékenység és tartózkodó létszám 
alapján    az  OTSZ 3  § ( 3/b ) pont előírását figyelembe  véve az épület ( 

%-os megoszlás
Az adott tűzszakaszban lévő helyiségek alapterülete 

tűzveszélyességi osztály alapján
0,00%
0,00%

Tűzveszélyességi osztályok

"A" tűzveszélyességi o.

       fő

"B" tűzveszélyességi o,
"C" tűzveszélyességi o.
"D" tűzveszéllyességi o.
"E" tűzveszélyességi o.
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